Camara Municip

MUNICIPIO

Edital N.2 85/2016

CONTOLO ANALITICO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO
HUMANO - RESULTADOS DO 22 TRIMESTRE DE 2016

Helder Antdnio Guerreiro, Vereador da Camara Municipal de Odemira:
Faz saber, que em cumprimento com a legislagdo em vigor, informamos os resultados das

analises do controlo de Rotina 1, Rotina 2 e Inspecdo, realizadas nos sistemas de

abastecimento de agua do Concelho, ao longo do 29 trimestre de 2016.
De harmonia com o Plano de Controlo da Qualidade de agua, foi detetado um incumprimento,
que foi comunicado quer a Autoridade de Saude, quer a Entidade Reguladora dos Servicos de

Agua e residuos, de acordo com a legislagdo em vigor.

Em anexo junta-se o edital aprovado pela Entidade Competente (ERSAR).

Pacos do Concelho de Odemira, 20 de setembro de 2016

Por delegacao de competéncias,
{Despacho n2400-A/2013)

O Vereador,

HM}Anto’nio Guerreiro

IP. EXE. 005.00
1/1



: | _ CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
QC‘!’Q}{;\’&% q" NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO DO CONCELHO DE ODEMIRA EDITALIn 2 85/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede publica, 22 TRIMESTRE 2016
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.¢ Anlises (PCQA} s
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 R | P | e riares VP Cumprimento f— Andlises
do VP gendadas | Realizadas Realizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 70 70 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 70 70 100%
Desinfetante residual {mg/L) — 0,1 1,4 --- - 70 70 100%
Aluminio (pg/L Al} 200 <50 120 0 100% 14 14 100%
Aménio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 0 100% 24 24 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 98 — ee 24 24 100%
Numero de colénias a 37 £C (N/ml) Sem alterag8o anormal 0 90 — - 24 24 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 219 1240 0 100% 24 24 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 14 14 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 6 0 100% 24 24 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 6,5 9,2 0 100% 24 24 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 <50 <50 0 100% 8 8 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 120 1 96% 24 24 100%
Nitratos "2" (mg/L NO,) 50 <0,8 4 0 100% 21 2 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 <0,02 0 100% 8 8 100%
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 <0,5 2,1 0 100% 24 24 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 <3 0 100% 24 24 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 <3 0 100% 24 24 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 1,8 0 100% 24 24 100%
Antiménio "2" {ug/L Sb) 5 <2 0 0 100% 3 3 100%
Arsénio "2" {ug/L As) 10 <2 <2 0 100% 3 3 100%
Benzeno "2" (pg/L) 1,0 <0,20 <3,0 0 100% 3 3 100%
Benzola)pireno (ug/L) 0,010 <0,0050 | <0,0050 0 100% 7, U 100%
Boro "2" {mg/L B) 1,0 <0,2 1 0 100% 3 3 100%
Bromatos "2" (ug/L BrO,) 10 <5,0 <5,0 0 100% 3 3 100%
Cadmio "2" (ug/L Cd) 5,0 <0,40 <1,5 0 100% 3 3 100%
Calcio (mg/L Ca) — 11 0 - — 4 ] 100%
Chumbo (ug/L Pb) 10 0 0 0 100% q 4 100%
Cianetos "2" {pg/L CN) 50 0 0 0 100% 3 3 100%
Cobre {mg/L Cu) 2,0 0 0 0 100% 3 3 100%
Crémio "2" {ug/L Cr) 50 0 0 0 100% 3 3 100%
1,2 - dicloroetano "2" (pg/L) 3,0 0 0 0 100% 3 3 100%
Dureza total {mg/L CaCO3) — 73 0 — - 3 3 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 1 7 100%
Fluoretos "2" (mg/L F) 1,5 0 0 0 100% 3 3 100%
Magnésio (mg/L Mg) — 11 19 - — 3 3 100%
Merciirio "2" (ug/L Hg) 1 <0,05 <0,4 0 100% 3 3 100%
Alfa Total "2"(Bqg/L) 0,5 <0,05 <0,05 0 100% 3 3 100%
Beta Total 2" {Bq/L) 1 <,010 <0,10 0 100% 3 3 100%
Dose Indicativa Total "2"{mSv/ano) 0,1 <0,03 <0,03 0 100% 3 3 100%
Raddo "2"(Bq/L) — <10 <10 - --- 8 8 100%
Niguel (p.g/l. Ni) 20 0 <5,0 0 100% 5 5 100%
Selénio "2" {ug/L Se) 10 <2 <3 0 100% 3 3 100%
Cloretos "2" (mg/L Cl) 250 37 64 0 100% 3 3 100%
Sédio "2" (mg/L Na) 200 25 120 0 100% 3 3 100%
Sulfatos "2 {mg/L SO,} 250 28 98 0 100% 3 3 100%
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragdo anormal 0 - — - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno “2" {ug/L): 10 <0,20 <0,20 0 100% — — -
Tetracloroeteno "2"(pg/L) — <0,20 <4,0 - - 3 3 100%
Tricloroeteno "2"(ug/1) — <0,10 <3,0 e = 3 3 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 <0,8 <1,0 0 100% - — -—
Benzo{b)fluoranteno (pg/L} — <0,20 <0,09 - - 7 7 100%
Benzo{k)fluoranteno {jg/L) — <0,20 <0,020 - - 7 7 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — <0,20 <0,020 - -— 7 7 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) — <0,20 <0,020 — — 7 7 100%
Trihalometanos - total {ug/L): 100 3,86 59,3 0 100% - — -—
Cloroférmio(pg/L) = <0,30 5,22 = 7 7 100%
Bromofdérmio{ug/L) - 2,42 29,3 - - 7 7 100%
Bromodiclorometano{pg/L) - 0,11 10,9 - o 7 7 100%
Dibromoclorometano(pg/L) — 0,67 27,5 --- --- 7 7 100%
Pesticidas — total "2" (ug/L) 0,50 <0,6 - 0 100% 1 1 100%
Beteazona "2"{ug/L) 0,10 <0,6 - 0 100% 1 1 100%
Pesticida 2 {pg/L) 0,10 - - 0 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0 0
Pesticida 4 L"E/L) 0,10 - - 0 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento contreladas: Aldeia das Amoreiras, Almograve / Longueira, Amoreiras-Gare, Barranco do Bebedouro / Soalheira, Bicos, Boavista / Odemira,
Brejdo / Azenha do Mar, Cabagos, Campo Redondo, Casteldo / Troviscais / Vele Bejinha, Cavaleiro / Fataca / Malavado, Colos, Corgo d' Agua, Fornalhas Velhas, Foros da
Caiada / Chaparral, Foros dos Vales, Lameiros, Luzianes-Gare, Monte da Estrada, Nave Redonda, Pereiras-Gare, Portela da fonte Santa, Reliquias, Ribeira do Salto, S. Luis, S.
Martinho das Amoreiras, S. Migue! / Baiona, S. Teotdnio, Santa Clara / Sabéia, Vale Ferro, Vale Rodrigo, Vale de Santiago, V. N. Milfontes, Zambujeira do Mar, Moitinhas,
Cortes Pereiras, Fornalhas Novas, Pereiro-Grande, Barranco do Cai Logo, Ribeira do Seissal de Cima, Ribeira do Seissal de Baixo, Taliscas

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( ): Nitratos, Antoménio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cadmio, Cianetos, Crémio, 1,2 -
dicloroetano, Fluretos, Mercurio, Selénio, Cloretos, Sédio, Sulfatos, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Tetracloroeteno, Tricloroetena, Bentazona, Pesticidas Totais, Rad3o, Alfa
Total, Beta Total, Dose Indicativa.




Informagao complementar relativa a averiguag¢do das situagbes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): incumcumprimento ao parimetro manganés - A
origem do incumprimento prende-se com as carateristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem de dgua, equacionando-se a instalagdo de um sistema de desferrizagio/
desmanganizag¢do.

O presidente: Data da publicitagdo:

Eng.? José Alberto Candeias Guerreiro




Odemara

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ALDEIA DAS AMOREIRAS

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA} aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
. Valor Paramétrico (VP) Valaores obtidos N.2 Analises % N.2 Andlises (PCQA) w
Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 T e Cumprimento ~ Anali
nimo | Mdximo P! do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 100% 1 i 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,7 - - 1 1 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 - 0 0
Amonio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 o 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragio anormal 0 - — — 1 1 100%
Numero de coldnias a 37 2C {N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - — - 1 1 100%
Condutividade (pS/cm a 202C) 2500 741 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {(mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
ph {Unidades pH) 26,5 e s9 8,1 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés {ug/L Mn) 50 37 - 100% 1 1 100%
Nitratos {mg/L NO,) 50 - - 0 0
Nitritos {(mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 1 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,8 - 100% 1 1 100%
Antiménio (pg/L Sb) 5 5 5 0 0
Arsénio (pug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {pg/L) 1,0 - - 0 0
Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 - - 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 . - 0 0
Bromatos (pg/L BrO,) 10 - - 0 0
Cadmio {ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Calcio (mg/L Ca) — - - - - 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/1 Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) — - - -— — 0 0
Enterococos {N/100 mL}) 0 - - 0 0
Fluoretos {mg/L F) 1,5 - - 0 0
Magnésio {mg/L Mg) — - - -e- - 0 0
Mercurio (pg/t Hg) 1 - - 0 0
Alfa Total (8q/L) 0,5 0 0
Beta Total (Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total {(mSv/ano) 0.1 0 0
Rad3o (Bg/L) — — — 0 0
Niguel {pg/L Ni} 20 - - 0 0
Selénio {pg/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos {mg/L $O,) 250 - - 0 0
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - -— - —
Tetracloroeteno{pg/L) --- - - — — 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — - - — e 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {pg/L): 0,10 - L - - -
Benzo(b)fiuoranteno (pg/L) — - - — e 0 0
Benzo{k}fluoranteno {ug/L) — - - - - o 0
Benzo(ghi)perileno {ug/L) — - - -— - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) -— - - — - 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - - - -
Cloroférmio{pg/L) —_ - - — -~ 0 0
Bromoférmio(pg/L) - - - - - 0 0
Bromodiclorometano(pg/1)} - - - -— - 0 0
Dibromoclorometano({pg/L) — - - - e 0 0
Pesticidas - total {pg/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 {pg/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Aldeia das Amoreiras

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informagao complementar relativa a averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




Odemaa

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ALMOGRAVE / LONGUEIRA

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
= Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises - N.2 Andlises (PCQA) w
Pardmetro (unidades) . Cumprimento Anili
fixado no DL 306/2007 | minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendad Realizadas | o1 4
Escherichio coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual {mg/1) — 0,3 0,4 - - 3 3 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 76 - 100% 1 1 100%
Aménio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Numero de col6nias a 22 2C {N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - — — 1 1 100%
Numero de coldnias a 37 2C {N/ml) Sem alteragio anormal 0 - - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 295 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 8,3 - 100% 1 1 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Nitratos® (mg/L NO,) 50 . . 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0.5 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 0,5 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 25¢C {Factor de dilui¢do) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo {NTU) 4 113 - 100% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {pg/L) 1,0 - - 0 0
Benzo{a)pireno {ug/L) 0,010 - - 0 0
Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos {ug/L BrO,) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Calcio {mg/L Ca) — - - - --- 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {(mg/L Cu} 2,0 - - 0 0
Crémio (pug/L Cr} 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (pug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) - - - — e 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
Fluoretos {mg/L F) 115 - - 0 0
Magnésio {(mg/L Mg} -— - - - — 0 0
Mercurio (pg/L Hg) 1 - - 0 0
Alfa Total (Bq/L} 0,5 - - 0 0
Beta Total (Bg/L) 1 - - 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 - - 0 0
Rad3o (Bq/L) — - - -— --e 0 0
Niquel (pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/\ Cl) 250 - - 0 0
Sadio {mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos {mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragao anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - - -— -
Tetracloroeteno(pg/L) — - - -~ - 0 0
Tricloroeteno{pug/L) — - - — - 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {pg/L): 0,10 - - - --- —
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) — - - - -—- 0 0
Benzo{k)fluoranteno (pg/L) — - - - - 0 0
Benzo({ghi)perileno (ug/L) — - - - — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) - - - — -— 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - - — -
Cloroférmio{pg/L) - - - - —- 0 0
Bromoférmio(pg/L) — - - e -~ 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) --- - - - 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) — - - --- 0 0
Pesticidas ~ total (ug/L) 0,50 - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 2 {ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Almograve / Longueira

NOTA 2: Parametro [conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

Informagao complementar relativa 3 averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

0 presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicita¢do:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AMOREIRAS-GARE

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de anilises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril 3
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
A Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) -
Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 Fr . Cumprimento Andlises
nimo | Maximo p do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 100% 100%
Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 100% 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,5 - - 100%
Aluminio (pg/LAl) 200
Amodnio {(mg/L NH,) 0,50

Numero de colénias a 22 2C {N/ml)

Sem alteragdo anormal

Numero de coldnias a 37 2C (N/ml)

Sem alteragdo anormal

1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0
Cor {(mg/L PtCo) 20 0 0
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 0 0
Ferro {ug/L Fe) 200 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0
Nitratos® (mg/L NO,) 50 0 0
Nitritos {mg/L NO,) 0,5 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3 0 0
Turvagdo (NTU) 4 0 0
Antiménio (pug/L Sb) 5 0 0
Arsénio {pg/L As) 10 0 0
Benzeno {pg/L) 1,0 0 0
Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 - 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 - 0 0
Bromatos (pg/L BrO;) 10 - 0 0
Cédmio (pg/L Cd) 5,0 . 0 0
Célcio {mg/L Ca) — - — — 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - 0 0
Cianetos {pg/L CN) 50 . a 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Cromio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCQ3) — - — -— 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 - 0 0
Fluoretos (mg/L F) 1.5 - - 0 0
Magnésio {(mg/L Mg) -— - - — 0 0
Mercirio (ug/L Hg) 1 - 0 0
Alfa Total {Bq/L) 0,5 - - 0 0
Beta Total (Bq/L) 1 - - 0 0
Dose Indicativa Total {mSv/ano) 0,1 - - 0 0
Rad3o (Bg/L) — - - -— -— 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0’ 0
Selénio {pg/L Se) 10 - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - 0 0
Sodio (mg/L Na) 200 - 0 0
Sulfatos {mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alleragio anormal B - o= = 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pug/L): 10 - - — - —
Tetracloroeteno(pg/L) — - - - — 0 0
Tricloroeteno(pg/1) — - - - - 0 0

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pg/L): 0,10 - - - — ---
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - - - - - 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - - - - — 0 0
Benzo{ghi)perileno (pg/tL} - - - - — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) - - - - -— 0 0

Trihalometanos - total {(ug/L): 100 - - -— - —
Cloroférmio{pg/L) — - - — — 0 0
Bromoférmio(pg/L) — - - - - 0 0
Bromodiclorometano(pug/L) -— — - 0 0
Dibromoclorometano(pg/L) —- - -~ 0 0
Pesticidas - total {ug/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 {pg/L} 0,10 4] 0
Pesticida 3 (pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 (u&/l) 0,10 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Amoreiras-Gare

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informagdo complementar relativa 3 averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




Odemuna_

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BARRANCO DO BEBEDOURO / SOALHEIRA

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagiio da qualidade da dgua da rede plblica,

22 TRIMESTRE 2016

através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anslises % N.2 Andlises (PCQA) "
Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 - ——— Cumprimento Anilises
nimo | Méximo P do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual {mg/L) — 0,4 0,4 - - 2 2 100%
Aluminio {pug/L Al) 200 0 0
Aménio {(mg/L NH,) 0,50 <0,05 100% 1 1 100%
Namero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 31 - - 1 1 100%
Numero de colénias a 37 2C (N/ml} Sem alteragio anormal 18 - — - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 1240 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 . 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 6,7 - 100% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés (pg/L Mn) 50 <10 100% 1 1 100%
Nitratos® (mg/L NO;) 50 <2 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0.5 0 0
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 1,5 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢io) 3 <3 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢3o) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo {NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antimonio (pg/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - 0 0
Benzeno (ug/L) 1,0 0 0
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 0 0
Boro {mg/L B} 1.0 0 0
Bromatos (ug/L BrO,) 10 0 0
Cadmio {pg/L Cd) 5,0 0 0
Calcio (mg/L Ca) e - - 0 0
Chumbo (pug/L Pb) 10 0 0
Cianetos (pug/L CN) 50 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) -— — - 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0
Fluoretos {mg/L F) 15 0 0
Magnésio (mg/L Mg) — - - 0 0
Mercurio (ug/L Hg) 1 0 0
Alfa Total {(Bq/L) 0,5 0 0
Beta Total {Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 0 0
Raddo {Bq/L) — — - 0 0
Niquel {ug/L Ni} 20 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 0 0
S6dio (mg/L Na) 200 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragéo anormal — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/t}): 10 — - -
Tetracloroeteno{pg/L} - - - 0 0
Tricloroetenof{yg/L) — — - 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pg/L): 0,10 — - =
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) — — - 0 0
Benzo(k)fluoranteno (1g/L) — - - 0 0
Benzo{ghi)perileno (pg/L) - — - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pug/L) — — - 0 0
Trihalometanos - total {(ug/L): 100 - - -
Cloroférmio(pg/L} — - -— 0 0
Bromoférmio(pg/L) - — -— 0 0
Bromodiclorometano{pg/L) - — -~ 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) - - - 0 0
Pesticidas — total (pg/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0.10 0 0
Pesticida 2 {pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 {pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Barranco do Bebedouro / Soalheira

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

Informagdo complementar relativa & averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




Odgpee

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BICOS

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30de junho
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises " N.2 Andlises (PCQA) %
Parametro {unidades) fixado no DL 306/2007 . ; superiores VP Cumprimento Andlises
nimo | Méaximo P do VP Agendadas | Realizadas Realizadas

Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%

Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 0 100% 100%

Desinfetante residual (m_g'/ L) — 0,2 0,7 - -— 100%

Aluminio (pg/L Al) 200 -

Amonio (mg/L NH,) 0,50

Numero de colénias a 22 2C {N/mi)

Sem alteragéo anormal

Numero de coldnias a 37 2C (N/ml)

Sem alteragdo anormal

2 2
2 2
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade {iS/cm a 202C) 2500 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 0 0
pH {Unidades pH) 26,5 e s9 0 0
Ferro (pg/L Fe) 200 0 0
Manganés {pg/L Mn) 50 0 0
Nitratos’ {mg/L NO,) 50 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 0 0
Cheiro a 252C {Factor de dilui¢io) 3 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluicdo) 3 0 0
Turvagao (NTU) 4 0 0
Antiménio (pg/L Sb) 5 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 0 0
Benzeno (pg/l) 1,0 0 0
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 0 0
Boro {mg/L B) 1,0 0 0
Bromatos {pg/L BrO;) 10 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 0 0
Calcio (mg/L Ca) — -—- - 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 0 0
Cianetos {pg/L CN) 50 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 0 0
Croémio (pg/L Cr) 50 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 0 0
Dureza total {mg/L CaC03) - - - 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 0 0
Fluoretos {mg/L F) 1,5 0 0
Magnésio (mg/L Mg) — --e - 0 0
Mercurio {ug/L Hg) 1 0 0
Alfa Total {Bq/L) 05 0 0
Beta Total (Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total {(mSv/ano) 0.1 0 0
Rad3o {Bq/L) -— — - 0 0
Niquel {pg/L Ni} 20 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 0 0
Sulfatos {mg/L SO,) 250 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragfio anormal - - 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - -—- -
Tetracloroeteno{pg/L) -— - - 0 0
Tricloroeteno(pg/L} — - - 0 0

Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {pg/l1): 0,10 - --- —
Benzo({b)fluoranteno (ug/L) — - - 0 0
Benzo{k)fluoranteno (pg/L) — - - 0 0
Benzo{ghi)perileno (pg/L) - --- - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{jg/L) - - - 0 0

Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - -—
Cloroférmiof{jg/L) — — - 0 0
Bromoférmio{ug/L) — - - 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) — --- --- 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) -— - - 0 0
Pesticidas — total {pg/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 {(ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0.10 0 0
Pesticida 4 {pg/L) 0,10 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Bicos

NOTA 2: Parametro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

}

Informag@o complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




i ' ﬁ 0 CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
@ CVJ'{/MQI q-—- DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BOAVISTA / ODEMIRA EDITALS 85/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede publica, 22 TRIMESTRE 2016
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 o - PO Cumprimento Anal
nimo | Maximo P do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,7 0,9 - -- 3 3 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 <50 100% 1 1 100%
Amédnio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 100% 2 2 100%
Ndamero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragio anormal 0 2 — --- 2 2 100%
Numero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alterag&o anormal q 4 - -- 2 2 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 285 268 100% 2 2 100%
Clostridium perfringens (N/100mt) 0 0 0 100% 2 2 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 <2 100% 2 2 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,9 8,1 100% 2 2 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 <50 100% 2 2 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 <10 100% 2 2 100%
Nitratos {mg/L NO,} 50 100% 2 2 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 0,8 1,3 100% 2 2 100%
Cheiro a 252C [Factor de diluicio) 3 <3 <3 100% 2 2 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 <3 100% 2 2 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 <0,7 100% 2 2 100%
Antiménio (pg/L Sh) 5 - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 0 0
Benzeno {ug/L) 1,0 - 0 0
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,0050 100% 1 1 100%
Boro (mg/L B) 1,0 - 0 0
Bromatos (pg/L BrO,) 10 - 0 0
Cddmio (ug/L Cd) 5.0 - 0 0
Célcio (mg/L Ca) - 16 1 1 100%
Chumbo {pg/L Pb) 10 <3,0 100% 1 1 100%
Cianetos (ug/L CN) 50 - 0 0
Cobre {(mg/L Cu) 2,0 <0,010 100% 1 1 100%
Crémio {pug/L Cr) 50 - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L} 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) — 85 - 1 1 100%
Enterococos {N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
Fluoretos {mg/L F} 1.5 0 0
Magnésio {mg/L Mg) — 11 - - 1 1 100%
Mercurio (pg/L Hg) 1 0 0
Alfa Total {(Bg/L) 0,5 0 0
Beta Total (Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total {mSv/ano) 0,1 - 0 0
Raddo {Bq/L) — <10 - - 1 1 100%
Niguel (ug/L Ni) 20 <5,0 100% 1 1 100%
Selénio {pg/L Se) 10 - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - 0 0
Suifatos (mg/1 SO,) 250 - 0 0
Carbono Orgdnico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - - — -
Tetracloroeteno(pg/L) o - i —~ 0 0
Tricloroeteno(pg/L) -— - - - 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 <0,08 100% - — -
Benzol{b)fluoranteno (ug/L) — <0,020 - - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno {pg/1) — <0,020 --- - 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno {ug/1) — <0,020 .- - 1 1 100%
Indenol1,2,3-cd)pireno{ug/L) — <0,020 - — 1 1 100%
Trihalometanos - total {ug/L): 100 55 100% -— -
Cloroférmio{ug/L) — 5,22 - - 1 1 100%
Bromoférmio(pg/L) — 13,7 - - 1 1 100%
Bromodiclorometano{pg/L) — 9,91 - - 1 1 100%
Dibromoclorometano{pg/L) — 26,2 -—- — 1 1 100%
Pesticidas - total {ug/L) 0,50 - 0 0
Pesticida 1 {pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 {pg/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 4 {ug/L) 0,10 - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Boavista / Odemira

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

}

Informag&o complementar relativa a averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagio:




Odemaina_

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BREJAO / AZENHA DO MAR

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificagdio da qualidade da dgua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
Valor Paramétrico (VP) uslares obtidos N.2 Andlises " paandlises|(RCOA) %
Parametro {unidades) " Cumprimento Anilises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Maximo | superiores VP do vp Agendadas | Realizadas | poalizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual {mg/L) — 0,1 0,6 - — 3 3 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 <50 100% 1 1 100%
Aménio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C {N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - — 1 1 100%
Nimero de coldnias a 37 2C {N/m) Sem alleragdo anormal 1 - - 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 282 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100m!) 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 2 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 8,6 100% 1 1 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 - 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 100% 1 1 100%
Nitratos "2" {mg/L NO;) 50 <0,8 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 2,1 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3 <3 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluigdo) 3 <3 100% 1 il 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,9 100% 1 al 100%
Antiménio (pg/L Sb) 5 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 0 0
Benzeno (pg/L) 1,0 0 (4]
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 0 [o]
Boro (mg/L B) 1,0 0 0
Bromatos (pg/L BrO;) 10 0 0
Cadmio {pg/L Cd) 5,0 0 0
Calcio (mg/L Ca) - - --- 0 0
Chumbo {pg/L Pb) 10 0 0
Cianetos {pg/L CN) 50 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 0 0
1,2 ~ dicloroetano {pg/L) 3,0 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) - - == 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 0 0
Fluoretos (mg/L F) 1,5 0 0
Magnésio {mg/L Mg) — - - 0 0
Mercurio {ug/L Hg) 1 0 0
Alfa Total {Bg/L) 05 0 0
Beta Total (Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 0 0
Rad3o (Bq/L) — - - 0 0
Niquel (pg/L Ni) 20 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 0 0
Sodio {mg/L Na) 200 0 0
Sulfatos (mg/L 5O,} 250 0 4]
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pug/L): 10 - — -
Tetracloroeteno{ug/L) --- - — 0 0
Tricloroeteno{pg/L) - — — 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos {pg/L): 0,10 -— e -—
Benzo{b)fluoranteno {pg/L) -— - - 0 0
Benzo{k)fluoranteno {pg/L) - - e 0 0
Benzo{ghi)perileno (pg/L) — - - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno({ug/L) — --- — 0 0
Trihalometanos - total (pg/L): 100 - — e
Cloroférmio{ug/L) = — — 0 0
Bromoférmio(pg/L} - - - 0 0
Bromodiclorometano(pg/L) — - — 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) — - -— 0 0
Pesticidas - total {ug/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 {pg/1) 0,10 0 0
Pesticida 3 (ug/1) 0,10 0 0
Pesticida 4 (ug_/l) 0,10 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Brejdo / Azenha
NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( ): Nitratos

Informag¢do complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagao:




Odemara

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CABAGOS

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.® Andlises % N.2 Andiises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) = Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Maximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes {(N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (m§/l) -— 0,3 0,4 - -~ 2 2 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 - 0 0
Aménio {(mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 2C {N/ml) Sem alteragio anormal 0 - - 1 1 100%
Numero de colénias a 37 #C {N/ml) Sem alteragfio anormal 0 - - 1 3 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 890 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 8,9 100% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 - 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 18 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO,) 50 4 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
Oxidabilidade {mg/L O,) 5 <0,5 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢io) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - 0
Arsénio {ug/L As) 10 - 0 0
Benzeno (pg/1) 1,0 - 0 0
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 0 0
Boro {mg/L. B) 1,0 0 0
Bromatos (pg/L Bro;) 10 0 0
Cadmio (pug/L Cd) 5,0 0 0
Calcio (mg/L Ca) — - - 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) - - - 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 0 0
Fluoretos {mg/L F) 1,5 0 0
Magnésio (mg/L Mg) — - - 0 0
Mercurio {pg/L Hg) 1 0 0
Alfa Total {Bq/L)} 0,5 0 0
Beta Total (Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total {(mSv/ano) 0,1 0 0
Rad3o (Bq/L) - - — 0 0
Niquel (pg/L Ni) 20 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 0 0
Cloretos (mg/L C1) 250 0 0
sédio (mg/L Na) 200 0 0
Suifatos (mg/L 50,) 250 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragio anormal -~ -— 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 --- — ---
Tetracloroeteno{pg/L) — - - 0 0
Tricloroeteno(pg/L) — - - 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): 0,10 — - —
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) — -— - 0 0
Benzo(k)fluoranteno (pg/1) — — - 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — - - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — - — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 --- -— -
Cloroférmio(pg/L) — - -- 0 0
Bromofdrmio(pg/L) - - - 0 0
Bromodiclorometano(pg/L) - - - 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) - - - 0 0
Pesticidas — total {ug/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 {pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 (ug/1) 0,10 0 0
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Cabagos

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta

)

Informagdo complementar relativa a averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagao:




Odemara_

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CAMPO REDONDO

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Ansli % N.2 Andlises (PCQA) "
Pardmetro {unidades) fixado no DL 306/2007 o = ———— Cumprimento Andlises
inimo | Méximo P do VP Agendadas | Realizadas | paajizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,1 0,3 - - 2 2 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 . - 0 0
Amonio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - - 1 1 100%
Numero de colénias a 37 ®C {(N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - - 1 1 100%
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 1100 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 100% 1 3} 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e s9 7] 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 - 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 100% 1 1 100%
Nitratos® (mg/L NO,) 50 5 0 0
Nitritos {mg/L NO) 0.5 0 )
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 0,7 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢io) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de dilui¢3o) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 0 0
Benzeno (pg/1) 1,0 0 0
Benzofa)pireno {ug/L) 0,010 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 0 0
Bromatos (pg/L BrO,) 10 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5.0 0 0
Célcio {mg/L Ca) —_ - e 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 10 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3.0 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) — - --- 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 0 0
Fluoretos {mg/L F) 1,5 0 0
Magnésio (mg/L Mg) — - e 0 0
Mercirio {ug/L Hg) 1 0 0
Alfa Total (Bq/L) 0,5 0 0
Beta Total {Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 0 0
Radio (Bg/L) — - --- 0 0
Niguel (ug/L Ni) 20 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 0 0
Sodio (mg/L Na) 200 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 0 0
Carbono Orgénico Total {(mg/L C) Sem alleragio anormal - -— 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pg/L): 10 - - -
Tetracloroeteno(pg/L) — - — 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — - - 0 (4]
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (pg/L): 0,10 - — -~
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) - - - 0 0
Benzol{k}fluoranteno {ug/L) — - — 0 0
Benzo(ghi)perileno (pg/L) — - P 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) -— - - 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 -— e -
Cloroférmio{pg/L) — - - 0 0
Bromoférmio{ug/L) — - - 0 0
Bromodiciorometano{ug/L) — - - 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) — - -— 0 0
Pesticidas — total {pg/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 {pg/L) 0,10 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Campo Redondo

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informagdo complementar relativa a averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




@mh} (4" CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA Pf\RA CONSUMO HUMANO EDITAL .2 85/16
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CASTELAO / TROVISCAIS / VALE BEJINHA
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 2 verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, 22 TRIMESTRE 2016
através de andlises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua [PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
] Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anslises "‘ N.2 Andlises (PCQA) "
Pardmetro (unidades) A Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Maximo | Superiores VP do VP Agendadas | Reali2adas | poaiizadas
Escherichio coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes {N/100 mi} 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,4 0,4 - - 2 2 100%
Aluminio (pg/LA) 200 <50 : 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 . 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22 2C (N/m!) Sem alteragho anormal 2 - - 1 1 100%
Numero de colénias a 37 2C {N/ml) Sem alteragio anormal 0 - - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 219 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 > 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e 59 6,5 - 100% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 . 5 100% 1 1 100%
Manganés (pg/L Mn) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO;) 50 - - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 - 100% 1 1 100%
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 <0,5 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢io) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢io) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 - - 0 0
Benzeno (pg/L) 1,0 - - 0 0
Benzo(a)pireno (ug/l.) 0,010 <0,0050 - 100% 1 1 100%
Baoro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (pg/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Calcio {mg/L Ca) - - - - - 0 0
Chumbo (pug/L Pb) 10 4,7 - 100% 1 1 100%
Cianetos {pg/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2.0 - - 0 0
Crémio {pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3.0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) - - a — — 0 0
Enterococos (N/100 mL} 0 0 - 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 1.5 - - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) - - - - - 0 0
Mercurio {pg/L Hg) 1 - - 0 0
Alfa Total (Bq/L) 0,5 - - 0 0
Beta Total (Bq/L) 1 - - 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0.1 - - 0 0
Raddo (Bq/L) = <10 . — - 1 1 100%
Niguel {pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio {pg/1 Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 . . 0 0
Carbono Orgdnico Total {mg/L C) Sem alteragao anormal - - -— -— 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - - - -ee —
Tetracloroeteno{ug/L} — - - - — 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — - - - - 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {ug/L): 0,10 <0,08 - 100% - -— -
Benzo{b)fluoranteno {ug/L) - <0,020 - — - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno {pug/L) -— <0,020 - - - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - <0,020 - - — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — <0,020 - - - 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 13,7 - 100% - = —
Cloroférmio(pg/L) — <0,30 - - - 1 1 100%
Bromofdrmio{pg/L) - 7,75 - - - 1 1 100%
Bromodiclorometano{pg/L) -— 0,88 - — - 1 1 100%
Dibromoclorometano{pg/L) --- 5,06 - - - 1 1 100%
Pesticidas — total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {pg/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 4 {pug/L) 0,10 - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Casteldo / Triviscais / Vale Bejinha

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( )

Informagdo complementar relativa 3 averiguag3o das situag¢des de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagao:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CAVALEIRO / FATACA / MALAVADO

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da agua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de anélises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
Valor Paramétrico (vp) | Valores obtidos | ¢ anglises d N.# Andlises (PCQA) X
Parametro (unidades) - . Cumprimento Andlises

fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poarizadas

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%

Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 [] 0 100% 100%

Desinfetante residual (mg/L) -— 0,3 0,3 - 100%

Aluminio (ug/LA) 200 ;

Aménio (mg/L NH,) 0,50 -

Nimero de colénias a 22 £C {N/ml)

Sem alteragéo anormal

Numero de colénias a 37 2C {N/ml)

Sem alteragdo anormal

2 2
2 2
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 - - 1] 0
Clostridium perfringens {N/100mI) 0 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e s9 0 0
Ferro {ug/L Fe) 200 - 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 - - 0 0
Nitratos’ (mg/L NO;) 50 - - 0 0
Nitritos {(mg/L NO,) 0,5 - o 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3 0 0
Sabor a 252C {Factor de diluigio) 3 - 4] 0
Turvagdo (NTU) 4 . 0 0
Antiménio (pg/L Sb) 5 - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - o 0
Benzeno (pg/L) 1,0 - 0 0
Benzo{a)pireno {ug/L) 0,010 - 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 - o 0
Bromatos (pg/L BrO;) 10 - - o] 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - 0 0
Calcio (mg/L Ca) - - - - 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - 0 0
Crémio (ugll Cr) 50 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/L} 3,0 - 0 0
Dureza total {mg/L CaC0O3) - - - - — 0 0
IEnterococos {N/100 mL}) 0 - - 0 0
Fluoretos (mg/L F) 1,5 - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) = R — — 0 0
Mercirio (ug/L Hg) 1 - 0 0
Alfa Total {Bg/L) 0,5 - 0 0
Beta Total {Bq/L) 1 - - 0 0
|Dose Indicativa Total {mSv/ano) 0,1 - - 0 0
|Rad30 (Ba/L) = . - — 0 0
[niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio {ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/1. C1) 250 - - 0 0
sédio {mg/L Na) 200 . S 0 0
Sulfatos {(mg/L 5O,) 250 - - 1] 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alleragao anormal - - - - 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - - - —
Tetracloroeteno(pg/L) — - - — -ee 0 0
Tricloroeteno({pg/1) — - - - - 0 0

Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos {pg/L): 0,10 - - — -
Benzo{b}fluoranteno {pug/1) — = - 0 0
Benzo{k}fluoranteno (pug/L) — - — = 0 0
Benzolghi)perileno {ug/L) --- - - -— 0 0
indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) -— - - - - 0 0

Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — - =
Cloroférmio{pg/t) — - - --- - 0 0
Bromofdrmio{ug/L) — - - - — 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) -— — - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - -~ 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 (pug/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Cavaleiro / Fataca / Malavado

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

Informagio complementar relativa 3 averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagio:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COLOS

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Analises % N.¢ Andlises (PCQA) W
Pardmetro {unidades} fixado no DL 306/2007 — - A ——— Cumprimento Andlises
nimo | Maximo p do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes {(N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual {(mg/L) — 0,1 0,3 - — 2 2 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 - - 0 0
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 C {N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - -— 1 1 100%
Numero de col6nias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 2 — - 1 il 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 532 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,3 100% 1 1 100%
Ferro {pg/L Fe) 200 - 0 0
Manganés {ug/L Mn) 50 <10 100% 1 1 100%
Nitratos "2" {mg/L NO,) 50 1 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO;) 0.5 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <0,5 100% 1 1t 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢io) 3 <3 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluigdo) 3 <3 100% 1 1 100%
Turvag3o (NTU) 4 <0,7 100% 1 1 100%
Antiménio (pg/L Sb) 5 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - 0 0
Benzeno {pug/L) 1,0 - 0 0
Benzo(a)pireno {pug/L) 0,010 0 0
Boro {mg/L B} 1,0 0 0
Bromatos (pg/L BrO,) 10 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 0 0
Célcio (mg/L Ca) = - - 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0
Cromio {pg/L Cr) 50 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) - — - 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0
Fluoretos {mg/L F) 1,5 0 0
Magnésio (mg/L mg) - - — 0 0
Mercirio {g/L Hg) 1 0 0
Alfa Total (Bq/L) 0.5 0 0
Beta Total (Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 0 0
Radio (Bq/L) = - - 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 0 0
Carbono Orgénico Total {(mg/L C) Sem alteragio anormal = -~ 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pg/L): 10 == - —
Tetracloroeteno{pg/!) — - - 0 4]
Tricloroeteno{pg/1) — — -~ 0 (]
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos {ug/L): 0,10 - — -
Benzo(b)fluor ) (ug/L) — -~ — 0 0
Benzo{k)fluoranteno (ug/L) - — - 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L} - - - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — - - 0 0
Trihalometanos - total (pug/L): 100 - - -
Cloroférmio(pg/L) — - - 0 0
Bromofdérmio(pg/L) — — — 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) — - - 0 0
Dibromoclorometano(pg/L) — e - 0 0
Pesticidas - total (pg/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 (ug/1) 0,10 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Colos
NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( ): Nitratos

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagao:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FORNALHAS VELHAS

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de andlises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
: Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos ¢ Andlises % N.2 Anilises (PCQA) %
Pardmetro {unidades) = Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 | wMinimo | Maximo | superiores VP doVp Agendadas | Realizadas | poaiizadas
Escherichia coli {N/100 ml} 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 100% 100%
Desinfetante residual {(mg/L) — 0,1 - — 100%
Aluminio {pg/L Al) 200
Aménio (mg/L NH,) 0,50

Numero de colénias a 22 2C (N/ml)

Sem alteragéo anormal

Numero de colénias a 37 2C (N/ml)

Sem alleragéo anormal

1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 0 0
pH (Unidades pH) 26,5e <9 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200 [1] 0
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0
Nitratos (mg/L NO,) 50 0 0
Nitritos {mg/L NO,) 05 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3 0 0
Sabor a 252C (Factor de dilui¢io) 3 0 0
Turvagéo (NTU) 4 0 0
Antiménio {ug/L Sb) 5 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 0 0
Benzeno (pg/L) 1,0 0 0
Benzo(a)pireno {pg/L) 0,010 0 0
Boro {(mg/L B} 1,0 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10 0 0
Céddmio (pg/L Cd) 5,0 0 0
Calcio (mg/L Ca) - - — 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 10 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (pg/L Cr} 50 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) - -— — 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 0 0
Fluoretos {mg/L F) 1,5 0 0
Magnésio {mg/L Mg) =2 - — 1] 0
Mercurio {ug/L Hg) 1 0 0
Alfa Total (Bq/L) 0.5 0 0
Beta Total (Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 0 0
Raddo (Bq/L) = — — 0 0
Niquel (pug/L Ni) 20 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 0 0
Sodio (mg/L Na) 200 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 0 0
Carbono Orgédnico Total {(mg/L C) Sem alleragio anormal - — 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pg/L): 10 - - -
Tetracloroeteno({pg/L) — — — o 0
Tricloroeteno{ug/L) — — — 0 4]

Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (pg/L): 0,10 -- -— -
Benzo(b)fluoranteno (pug/L) - — — 0 0
Benzo{k)fluoranteno {g/L) - - - 0 0
Benzo(ghi)perileno {pg/L) — — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — — - 0 0

Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - -
Cloroférmio(pg/L) — - — 0 0
Bromofdrmio{ug/L) - - -- 0 0
Bromodiclorometano{pg/L) -— - — 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - — 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 {pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 (ug/1) 0,10 0 0
Pesticida 4 (u§/L) 0,10 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Fornalhas Velhas

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pefa entidade gestora em alta (

}

Informagao complementar relativa a averiguagiio das situa¢des de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagao:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FOROS DA CAIADA / CHAPARRAL

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de andlises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela 01 de abrila
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA} w
Parametro (unidades) - Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Méximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual {mg/L} — 0,4 0,8 - - 2 2 100%
Aluminio (ug/LA) 200 : 0 0
Amoénio {mg/L NH,) 0,50 0 0
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal — - 0 0
Numero de colénias a 37 2C {N/mi) Sem alteragfo anormal - 0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 0 0
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e s9 0 0
Ferro {ug/L Fe) 200 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0
Nitratos "2" (mg/L NO,) 50 <0,8 100% 1 §l 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0.5 0 0
Oxidabilidade {(mg/L 0,) 5 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 0 0
Sabor a 252C {Factor de diluigio) 3 0 0
Turvagdo (NTU) 4 0 0
Antimaénio {ug/L Sb) 5 0 0
Arsénio {pg/L As) 10 0 0
Benzeno (pg/L) 1,0 0 0
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 0 0
Boro {mg/L B) 1,0 0 0
Bromatos (pg/L BrO,} 10 0 0
Cadmio (pug/L Cd) 5.0 0 0
Célcio (mg/L Ca) = - 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 10 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) — — - 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0
Fluoretos (mg/L F) 1.5 0 0
Magnésio (mg/L Mg) — - — 0 0
Mercurio {ug/L Hg) 1 0 0
Alfa Total (Bq/L) 0,5 0 0
Beta Total {Bq/L} 1 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 0 0
Raddo (Bq/L) — — — 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 0 0
Cloretos (mg/L C1) 250 0 0
Sodio {(mg/L Na) 200 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 0 0
Carbono Organico Total {mg/L C) Sem alteracio anormal — - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pg/L): 10 0 0 -~
Tetracloroeteno{pg/L) — - - 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — — -- 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): 0,10 - — -
Benzo({b)fluoranteno {ug/L) -— - - 0 0
Benzo{k)fluoranteno {ug/1) --- - - 0 0
Benzo(ghi)perileno {ug/1) — - -—- 1] 0
indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — - - 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - —
Cloroférmio{ug/L) — — - 0 0
Bromoférmio{pg/L) -— - - 0 0
Bromodiclorometano({pg/L} - - — 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) - - - 0 0
Pesticidas — total {pg/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 {pg/1) 0,10 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Foros da Caiada / Chaparral
NOTA 2: Parametro {conservativo)} analisado pela entidade gestora em alta { ): Nitratos

Informagdo complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




Odenmarna_

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FOROS DOS VALES

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da 4gua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30de junho
Valor Paramétrico {VP) Valores obtidos N.2 Anslises % N.2 Andiises (PCQA) "
Parametro (unidades) ' Cumprimento Analises

fixado no DL 306/2007 | minimo | Maximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | g1~

Escherichio coli {N/100 mi) 0 0 0 100% 2 2 100%

Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 100%

Desinfetante residual {(mg/L) — 0,2 0,4 - - 100%

Aluminio {pg/L Al) T 200

Amédnio (mg/L NH,) 0,50

Numero de colénias a 22 C {N/mi)

Sem alteragdo anormal

Numero de colénias a 37 2C (N/mi)

Sem alteragéo anormal

2 2
2 2
0 0
0 ]
0 0
0 0
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 0 0
Clostridium perfringens (N/100m!) 0 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e 59 0 0
Ferro {ug/L Fe) 200 0 0
Manganés {ug/L Mn) 50 0 0
Nitratos® (mg/L NO,} 50 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
Oxidabilidade {(mg/L 0,) 5 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 0 0
Turvagdo (NTU) 4 0 0
Antiménio (pg/L Sb) 5 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 0 0
Benzeno (pug/L) 1,0 0 0
Benzo(a)pireno {pg/1) 0,010 0 0
Boro {mg/L B) 1,0 0 0
Bromatos (pg/L BrO;) 10 o 0
Cadmio (ug/L Cd) 5.0 0 0
Célcio {mg/L Ca) = — s 0 0
Chumbo {pg/L Pb) 10 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio {pug/L Cr) 50 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) — - --- 0 0
Enterococos (N/100 mlL) 0 0 0
Fluoretos {mg/L F) 1,5 0 0
Magnésio (mg/L Mg} -— -—- - 0 0
Mercirio (pg/L Hg) 1 0 0
Alfa Total {Bqg/L) 0,5 0 0
Beta Total {Bg/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 0 0
Rad3do {Bq/L) - - - 0 0
Niquel {pg/L Ni) 20 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - — 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 — --- —
Tetracloroeteno{pg/L) -— — -- 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — - - 0 0

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {ug/L): 0,10 - — -
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) - —- - 0 0
Benzo{k)fluoranteno (ug/L) - - - 0 0
Benzo(ghi)perileno {pg/L) — -—- - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — - — 0 0

Trihalometanos - total {pg/L): 100 — --- -—
Cloroférmio{pg/L) — - —- 0 0
Bromoférmio{ug/L) — - - 0 0
Bromodiclorometano(pg/t) — - - 0 0
Dibromoclorometano(pg/L) - - - 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 (pug/L) 0.10 0 0
Pesticida 2 {pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 (pg/L) 0.10 0 0
Pesticida 4 {pg/L) 0,10 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Foros dos Vales

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

Informagdo complementar relativa a averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicita¢do:




Odemana_

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAMEIROS

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se  verificagdo da qualidade da 3gua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de anilises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela 01 de abrila
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
Valor Paramétrico (VP}) Valores obtidos N.2 Andlises % N-aAnslises (RCQA) %
Parametro {unidades) fixado no DL 306/2007 - T Cumprimento Andlises
nimo | Maximo p do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichio coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual {mg/L) — 0,1 0,6 - 2 2 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22 ¢C {N/ml) Sem alteragdo anormal 70 - — 1 1 100%
Nimero de coldnias a 37 2C {N/ml) Sem alteragao anormal 90 - - 1 1 100%
Condutividade {1S/cm a 202C) 2500 566 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 4 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 6,9 100% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés {ug/L Mn) 50 120 - 1 0% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO,) 50 <2 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <0,5 100% i 1 100%
Cheiro a 258C {Factor de dilui¢io) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 1,6 100% 1 1 100%
Antiménio {pg/L Sb) 5 0 0
Arsénio {(pug/L As) 10 0 0
Benzeno {pg/L) 1,0 0 0
Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 0 0
Bromatos (pg/L BrO,) 10 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 0 0
Calcio (mg/L Ca) -— - - 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 10 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/L} 3,0 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) — - - 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0
Fluoretos {mg/L F) 1S, 0 0
Magnésio {mg/L Mg) — - - 0 0
Mercurio (pg/L Hg) 1 0 0
Alfa Total {Bq/L) 0,5 0 0
Beta Total (Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total {(mSv/ana) 0,1 0 0
Raddo (Bq/L) — - - 0 0
Niquel (pg/L Ni) 20 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 0 0
Sodio (mg/L Na) 200 0 0
Sulfatos {(mg/L SO,) 250 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 -— - -
Tetracloroeteno{pg/L) — - - 0 0
Tricloroeteno{pug/1) — -— - 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): 0,10 - —
Benzo(b)fluoranteno (/L) - -— 0 0
Benzo(k}fluoranteno {pg/L) — - - 0 0
Benzo(ghi)perileno {pg/L) — - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — - - 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 — - —
Cloroférmio(pg/L) = = — 0 0
Bromoférmio{pg/L) — - o 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) - - - 0 0
Dibromaclorometano{pg/L) -— - - 0 0
Pesticidas ~ total (pg/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 {ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 (p;gll) 0,10 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Lameiros
NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( )

d

nganizacdo.

Informagdo complementar relativa 3 averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Incumcumprimento ao parametro manganés - A
origem do incumprimento prende-se com as carateristicas naturais (hidrogeolégicas) da origem de 3gua, equacionando-se a instalag3o de um sistema de desferrizagdo/

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
{9 dwﬁ a‘\" DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LUZIANES-GARE EDITAL n.2 85/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, 22 TRIMESTRE 2016
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente {ERSAR). 30 de junho
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.¢ Analises (PCQA} %
Parametro (unidades) p Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 Minimo | Maximo | superiores VP e Agendad Realizad gt
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 . 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (m§/|.) — 0,7 - —_ - 1 1 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 <50 - 100% 1 1 100%
Amonio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 . 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22 2C {N/ml) Sem alleragdo anormal 0 - - - 1] 1 100%
Numero de colénias a 37 2C {N/ml) Sem alteragio anormal 0 - - e 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 1470 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 3 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e s9 8,8 - 100% b 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 21 - 100% 1 1 100%
Nitratos "2" (mg/L NO,) 50 1,8 - 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 - 100% 1 1 100%
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 0,9 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 - - 0 0
Benzeno (pg/L) 1,0 - - 0 0
Benzo{a)pireno (pg/1) 0,010 <0,0050 - 100% 1 1 100%
Boro (mg/L B) 1.0 - - 0 0
Bromatos (pg/L BrO;) 10 - - o] 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Calcio (mg/L Ca) - - - - -—- 0 0
Chumbo (pug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Croémio (pg/t Cr) 50 - - 0 0
1,2 ~ dicloroetano {pg/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaC03) — - - - —- 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
Fluoretos {mg/L F) 1.5 - - 0 0
Magnésio {(mg/L Mg) = - - - - 0 0
Mercurio {ug/L Hg) 1 - - 0 0
Alfa Total (Bq/L) 0,5 0 0
Beta Total {Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 0 0
Rad3o (Bq/L) == <10 - -—- 1 1 100%
Niquel (pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio {ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 . . 0 0
Sulfatos (mg/L 5O,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragdo anormal - - -— -~ 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pg/L): 10 - B - - —
Tetracloroeteno(png/L) — - - - - 0 4]
Tricloroeteno{pg/L) — - - -— - 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/t): 0,10 <0,09 - 100% - -
Benzo{b}fluoranteno {ug/L) — <0,020 - - - 1 1 100%
Benzo(k}fiuoranteno (pg/L) — <0,020 - = 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno {pg/L) — <0,020 - - - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) — <0,020 - - = 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 16,6 - 100% - - -
Cloroférmio{pg/L) - <0,30 - - - 1 1 100%
Bromoférmio{pg/L) — 15,2 - - - 1 1 100%
Bromodiclorometano(ug/L) — 0,11 . - -~ 1 1 100%
Dibromoclorometano{pg/L) — 1,32 - - - 1 1 100%
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - 0 0
Pesticida 1 {pg/L)} 0,10 - 0 0
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 3 (ug/1) 0,10 - 0 0
Pesticida 4 {ug/L) 0,10 - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Luzianes-Gare

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta { ): Nitratos

Informagdo complementar relativa 3 averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




Odemara_

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MTE DA ESTRADA / V AGUA / JUNCALINHO

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
R Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) )
Parametro {unidades) = Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 | mjnimo | Méximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | palizadas
Escherichio coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual {mg/L) — 0,2 0,2 - - 2 2 100%
Aluminio (pg/LA) 200 <50 100% i 1 100%
Aménio (mg/L NH,} 0,50 <0,05 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22 2C {N/ml) Sem alteragdo anormal 1 - --- i 1 100%
Numero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 0 - - 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 1040 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e s9 8,3 100% 1 1 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 - 0 0
Manganés {ug/L Mn) 50 30 100% 5 1 100%
Nitratos (mg/L NO;) 50 <2 100% b 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 05 - 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <0,5 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 100% 1 1 100%
Antimoénio (pg/L Sb) 5 - 0 0
Arsénio (g/L As) 10 - 0 0
Benzeno (pg/L) 1,0 - - 0 0
Benzo{a)pireno {pg/L) 0,010 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 0 0
Bromatos (pg/L BrO,) 10 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 4] 0
Calcio {mg/L Ca) - - - 0 0
Chumbo {pug/L Pb) 10 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 0 0
Dureza total (mg/L CaC03) — - --- 0 0
Enterococos (N/100 mL} 0 0 0
Fluoretos (mg/L F) 1,5 0 0
Magnésio (mg/L Mg} — - er 0 0
Mercurio {ug/L Hg) 1 0 0
Alfa Total (Bq/L) 0,5 ] 0
Beta Total {Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total {mSv/ano) 0,1 0 0
Rad&o {Bq/L) — - - 0 0
Niguel (pg/L Ni) 20 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 0 0
Sulfatos {mg/L SO,) 250 0 0
Carbano Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragdo anormal -—- - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pug/L): 10 -— - —
Tetracloroeteno{pg/L) — - - 0 0
Tricloroeteno{ug/L) — - - 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - — -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — - - 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - - - 0 0
Benzo{ghi)perileno (ug/L) — -~ - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — -—- - 0 0
Trihalometanos - total {pg/L): 100 - - ~—
Cloroférmio{pg/L) — -e- - 0 0
Bromoférmio(pg/L) — --e - 0 ]
Bromodiclorometano(ug/L) - - --- 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) — - - 0 0
Pesticidas — total {pg/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 (u&.) 0,10 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Monte da Estrada

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

}

Informagdo complementar relativa 3 averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




LA - CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Qdﬂ'ﬁ' Q‘,Q"'{ m{"‘ DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE NAVE REDONDA EDUALES 85/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede publica, 22 TRIMESTRE 2016
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
. Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) w
Parametro {unidades) fixado no DL 306/2007 - re— Cumprimento Anadlises
nimo | Méximo P do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes {N/100 mi) 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mgt/L) — 0,3 - - 1 1 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 <50 100% 1 1 100%
Amobnio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alleragio anormal 98 — 1 1 100%
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragso anormal 18 — - 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 232 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 0 - 100% i Bl 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,8 100% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 <50 100% 1 1 100%
Manganés (pg/L Mn) 50 <10 100% 1 1 100%
Nitratos” (mg/L NO,) 50 <2 100% 1 1 100%
Nitritos {mg/L NO,) 0,5 <0,02 100% 1 1 100%
Oxidabilidade {mg/L O,) 5 <0,5 100% 1 1 100%
Cheiro a 25¢C (Factor de diluigido) 3 <3 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluigdo) 3 <3 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 100% 1 1 100%
Antiménio (pg/L Sb) 5 <2 100% 1 1 100%
Arsénio (pg/L As) 10 <2 100% 1 1 100%
Benzeno {pg/L) 1,0 <0,20 - 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,0050 - 100% 1 1 100%
Boro (mg/L B) 1,0 <0,2 100% 1 1 100%
Bromatos (ug/L BrO;) 10 <5,0 - 100% 1 1 100%
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 <0,40 - 100% 1 1 100%
Calcio {mg/L Ca) — - - - 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano {pg/1) 3,0 <0,750 - 100% 1 1 100%
Dureza total {mg/L CaC03) — - - — - 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
Fluoretos {(mg/L F) 1,5 <0,40 - 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) -— - - — 0 0
Mercurio {ug/L Hg) 1 <0,4 - 100% 1 1 100%
Alfa Total (Bq/L) 0,5 <0,05 100% 1 1 100%
Beta Total {Bg/L) 1 <0,10 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total {(mSv/ano) 0,1 <0,03 100% 1 1 100%
Radio (Bq/L) - <10 - - 1 1 100%
Niguel (pg/L Ni) 20 <5,0 100% 1 1 100%
Selénio (pg/L Se) 10 <2 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/L Cl} 250 37 100% 1 1 100%
Sédio (mg/L Na) 200 33 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L 5O,) 250 41 100% 1 1 100%
Carbono Orginico Total (mg/L C) Sem alteragio anormal - = = 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 <0,20 100% -~ - e
Tetracloroeteno{ug/L) - <0,20 — - 1 1 100%
Tricloroeteno{ug/L) - <0,10 — - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,10 <0,08 100% — -
Benzo{b)fluoranteno {ug/L) - <0,020 - - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - <0,020 - — 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno (pg/L) -— <0,020 - - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — <0,020 - - 1 1 100%
Trihalometanos - total {ug/L): 100 59,3 100% - - -
Cloroférmio{pg/L) — 3,76 - 1 1 100%
Bromoférmio{pug/L) — 29,3 - - 1 1 100%
Bromodiclorometano{pg/L) — 5,56 ~ - 1 1 100%
Dibromoclorometano{pg/1) - 20,7 - - 1 1 100%
Pesticidas — total {pg/L) 0,50 - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0.10 - 0 0
Pesticida 2 {pg/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Nave Redonda

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEREIRAS-GARE

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se  verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
Valor Paramétrico {VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.# Andlises (PCQA) %
Parametro {unidades) fixado no DL 306/2007 = T LT Cumprimento Andlises
nimo | Maximo 4 do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,5 — — 1 1 100%
Aluminio {pg/L Al} 200 - 0 0
Amonio (mg/L NH,} 0,50 0 0
Numero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal - 0 0
Numero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alteragao anormal — — 0 0
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 0 0
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 0 0
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 0 0
Ferro (pg/L Fe) 200 0 0
Manganés {ug/L Mn) 50 0 0
Nitratos "2" {mg/L NO,) 50 <0,8 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,} 0,5 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 0 0
Turvagdo (NTU) 4 0 0
Antiménio {ug/L Sb) 5 - 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 0 0
Benzeno {ug/t) 1,0 0 0
Benzo{a}pireno {ug/1) 0,010 - - 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos {pg/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5.0 - - 0 0
Caicio (mg/L Ca) — - - — 0 0
Chumbo {pug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos (pug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3.0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaC03) — - - - — 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
Fluoretos {mg/L F) 1,5 - - 0 0
Magnésio {mg/L Mg) — - - — 0 0
Mercurio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Alfa Total (Bg/L) 0,5 - - 0 0
Beta Total (Bq/L) 1 - - 0 0
Daose Indicativa Total {mSv/ano) 0,1 - - 0 0
Raddo (Bq/L) — - - — 0 0
Niguel (pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio {pg/L Se) 10 - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - 0 0
Sodio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragfio anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - - -— -
Tetracloroeteno{pg/L) — - - — e 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — - - - - 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos {pg/L): 0,10 - - — -—
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) — - - — - 0 0
Benzo(k}fluoranteno (ug/L) — - - - 0 0
Benzoghi)perileno {(pg/L) — - - - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) — - - — 0 0
Trihalometanos - total {pg/L}): 100 - - - - —
Cloroférmio(pg/L) -— - - — 0 0
Bromoférmio{pg/L) — — 0 0
Bromodiclorometano{pg/L) — - - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) --- — 0 0
Pesticidas — total (pg/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 {pg/1) 0,10 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 {pg/L) 0,10 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Pereiras-Gare
NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta { ): Nitratos

Informagdo complementar relativa 3 averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




Odenarna_

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PORTELA DA FONTE SANTA

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da 4gua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | o analises - N.# Andlises (PCQA) %
Parametro {unidades) . Cumprimento Andlises

fixado no DL 306/2007 | mMinimo | Maximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | paoiizadas

Escherichia coli (N/100 mi) 0 0 100% 3] i 100%

Bactérias coliformes {N/100 ml} 0 0 100% 100%

Desinfetante residual {mg/L) — 0,3 —_ - 100%

Aluminio {pg/L Al) 200 -

Amonio {mg/L NH,) 0,50

Numero de colénias a 22 2C {N/ml)

Sem alleragdo anormal

Numero de colénias a 37 2C (N/ml)

Sem alteragdo anormal

i i
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade {uS/cm a 20¢C) 2500 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml} 0 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 0 0
Ferro {ug/L Fe) 200 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0
Nitratos® (mg/t NO,) 50 0 0
Nitritos (mg/L NO;) 0.5 0 0
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 0 0
Turvagdo (NTU) 4 0 0
Antiménio {ug/L Sb) 5 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 0 0
Benzeno (ug/L) 1,0 0 0
Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 0 0
Boro (mg/\. B) 1.0 0 0
Bromatos (pg/L BrO;) 10 0 0
Cadmio {pg/L Cd) 5,0 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - - 0 0
Chumbo (pug/L Pb) 10 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio {(pg/L Cr) 50 0 0
1,2 - dicloroetano {(pg/L) 3.0 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) — - 0 0
Enterococos (N/100 ml) 0 0 0
Fluoretos {mg/L F} 15 0 0
Magnésio (mg/L Mg) — - 0 0
Mercurio {ug/L Hg) 1 0 0
Alfa Total {(Bq/L) 0,5 0 0
Beta Total (Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 0 0
Raddo (Ba/L) — -—- - 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 0 0
Sodio {mg/L Na) 200 0 0
Sulfatos (mg/L $O,) 250 0 1]
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragdo anormal e - 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pug/L): 10 -
Tetracloroeteno{ug/L) — - - 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — - - 0 0

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {pg/L): 0,10 - - —
Benzo(b)fluoranteno (pug/t) o - - 0 0
Benzo(k}fluoranteno {ng/L) - - - 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - == 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — - 0 0

Trihalometanos - total {pg/L): 100 - - -
Cloroférmio{ug/L) — — - 0 0
Bromoférmio{pg/L) - - - 0 0
Bromodiclorometano{pg/L} - - - 0 0
Dibromoclorometano(pg/L} — - [ 0
Pesticidas - total {pug/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 {pg/1) 0,10 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Portela da Fonte Santa

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informagdo complementar relativa & averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE RELIQUIAS

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de andlises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR}. 30 de junho
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Parametro {(unidades) " Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 | mjnimo | Méximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poojizadas
Escherichia coli {N/100 m1) 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual {mg/L) — 0,2 — - 1] 1 100%
Aluminio (pg/L Al} 200 - 0 0
Amoénio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22 2C {N/ml} Sem alteragio anormal 0 - - --- 1 1 100%
Nimero de coldnias a 37 2C {N/ml) Sem alteragio anormal 0 - - --- 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 444 - 100% 1] 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 o 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e s9 8,1 - 100% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés (pug/L Mn) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Nitratos® (mg/L NO,) 50 - . 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 0,7 - 100% 1 i 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluigdo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagao (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sb}) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno (pg/L) 1,0 - 0 0
Benzo{a)pireno {ug/L) 0,010 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 2 0 0
Bromatos {pg/L BrO,) 10 - 0 0
Cidmio (pg/L Cd) 5,0 0 0
Calcio {mg/L Ca) — --e - 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 : 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (pug/L Cr) 50 0 0
1,2 - dicloroetano {pg/L) 3.0 - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) — - - 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 0 0
Fluoretos (mg/L F) 185 0 0
Magnésio {mg/L Mg) — - - e 0 0
Mercdrio {pg/L Hg) 1 0 0
Alfa Total (Bq/L) 0,5 0 0
Beta Total {Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 0 0
Rad3o (Bq/L) -— -—- - 0 0
Niquel (pug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,} 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragio anormal - - — - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pg/L): 10 - - - —
Tetracloroeteno{pg/L) — - -- - 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — - - - — 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - - — ---
Benzo(b)fluoranteno {pg/L) —- - - - — 0 0
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) o - - — — 0 0
Benzo{ghi)perileno (ug/L) - - - .- - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — - - --- - 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - - - -
Cloroférmio(pg/L) — - - - - 0 0
Bromoférmio(pg/L) — - - 0 0
Bromodiclorometano{pg/L) — - - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) — - -— 0 0
Pesticidas — total {ug/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 {pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 (pg/1) 0,10 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 (uﬂ) 0,10 - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Reliquias

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagio:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE RIBEIRA DO SALTO

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificacio da qualidade da 4gua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
) Valor Paramétrico {(VP) Valores obtidos N.2 Anslises " N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro {unidades) - Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Maximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | paajizadas

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 0 100% 100%
Desinfetante residual {mg/L) — 0,3 0,4 - - 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 -
Aménio {mg/L NH,) 0,50

Numero de colénias a 22 ¢C {N/ml}

Sem alteragdo anormal

Numero de colénias a 37 2C {N/ml}

Sem alteragio anormal

2 2
2 2
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 0 0
pH {(Unidades pH) 26,5 e s9 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0
Nitratos” (mg/L NO,) 50 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluigao) 3 0 0
Turvagao (NTU) 4 0 0
Antiménio {ug/L Sb) 5 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 0 0
Benzeno {ug/L) 1,0 0 0
Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
Boro (mg/L B) 1.0 - - 0 0
Bromatos (pug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 50 - - 0 0
Calcio (mg/L Ca) —- - - - - 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) — - - — — 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) — - - -— -— 0 0
Mercurio {ug/L Hg) 1 - - 0 0
Alfa Total (Bq/L) 0,5 o - 0 0
Beta Total {(Bq/L) 1 - - 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 - - 0 0
Radao {Bq/L) -— - - - - 0 0
Niquel {ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragdo anormal - - -~ nee 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - - --- - -—
Tetracloroeteno{ug/L) — - - — - 0 0
Tricloroeteno(pg/L) — - - — -— 0 0

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pug/L): 0,10 - - — -
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) — - - — - 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — - - — - 0 0
Benzo(ghi)perileno (pg/1) — - - — - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) — - - — - 0 0

Trihalometanos - total {pg/L): 100 - - - --- -
Cloroférmio{pg/L) — - - - e 0 0
Bromoférmio{pg/L) - - - — - 0 0
Bromodiclorometano{pg/L) — - - 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) - = -- 0 0
Pesticidas - total {g/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 {pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 (M.) 0,10 - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Ribeira do Salto

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

Informag3o complementar relativa a averiguagao das situagSes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




Odesmanna_

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE §. LUIS

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificagio da qualidade da dgua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidas N.2 Andlises % N.2 Anilises (PCQA) %
Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 - P — Cumprimento Andlises
nimo | Méximo P do VP Agendadas | Realizadas | poaiizadas
Escherichia coli {N/100 mi) 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual {(mg/L) — 0,1 0,2 - - 3 3 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 <50 - 100% 1 1 100%
Ambnio {mg/L NH,} 0,50 <0,05 o 100% 1 1 100%
Namero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 0 - — 1 1 100%
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alterag@o anormal 6 - - — 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 565 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH {(Unidades pH) 26,5 e s9 7,7 - 100% 1 1 100%
Ferro {pg/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 44 - 100% 1 1 100%
Nitratos "2" {mg/L NO;) 50 1,5 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0.5 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 <0,5 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢io) 3 <3 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluigdo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,8 - 100% 1 1 100%
Antimaénio {pg/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno (pg/L) 1,0 - - 0 0
Benzo{a)pireno (pug/L) 0,010 - - 0 0
Boro {mg/L B) 1.0 - - 0 0
Bromatos (pug/L BrO,) 10 - - 0 0
Cédmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Calcio (mg/L Ca) — - — - 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 10 - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - [ 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) - - — — 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
Fluoretos (mg/L F) 1.5 - - 0 0
Magnésio (mg/L Mg} — - - — - 0 0
Mercurio {ug/L Hg) 1 - - 0 0
Alfa Total (Bg/L) 0,5 0 0
Beta Total (Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 0 0
Radao (Ba/L) => — — 0 [1]
Niguel (pg/t Ni) 20 0 0
Selénio {ug/L Se) 10 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 0 0
Sadio (mg/L Na) 200 0 0
Sulfatos (mg/1L SO,) 250 0 0
Carbono Orgdnico Total (mg/L C) Sem alteragfo anormal - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 -
Tetracloroeteno(pg/L) — — — 0 0
Tricloroeteno({pg/L) — — — 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {ug/L): 0,10 —
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) — --- - 0 0
Benzo{k)fluoranteno {ug/L) - - — 0 0
Benzo({ghi)perileno (ug/L) -— - — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — — - 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 -— -
Cloroférmio{pg/L) - - - 0 0
Bromoférmio{pg/L) — - -~ 0 0
Bromodiclorometano{pg/L) — - -— 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - -~ 0 0
Pesticidas - total {pg/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 {ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 (ug/L} 0,10 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: §. Luis
NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta { ): Nitratos

Informagao complementar relativa a averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




Odenana

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. MARTINHO DAS AMOREIRAS

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificag3o da qualidade da 4gua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
; Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | ¢ ansiises % aanditesical) x
Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 T e —— Cumprimento Andlises
nimo | Maximo P do VP Agendadas | Realizadas | paajizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual {mg/L) — 0,4 - - 1 1 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 <50 100% 1 1 100%
Amonio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alleragho anormal 0 - e - 1 1 100%
|[NGmero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alleragio anormal 0 - — - 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 539 - 100% i 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 7,6 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 <50 - 100% 1 1 100%
Manganés (pg/L Mn) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Nitratos’ (mg/L NO,) 50 - - 0 0
Nitritos {mg/L NO,) 0,5 <0,02 - 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <0,5 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢io) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno (pg/L) 1,0 - - 0 0
Benzo{a)pireno {pg/L) 0,010 <0,0050 - 100% 1 1 100%
Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (pg/L BrO,) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Calcio {mg/L Ca) — - - - - 1 1 100%
Chumbo (pg/L Pb) 10 <3,0 - 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {(mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {pg/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaC03) - - - — - 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 1.5 - - #DIV/0! 0 0
Magnésio (mg/L Mg) - - - -~ - 0 0
Mercirio {ug/L Hg) 1 - - 0 0
Alfa Total (Bq/L) 0,5 0 0
Beta Total {Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 0 0
Rad3o {Bq/L) — <10 — e 1 1 100%
Niguel (pg/L Ni) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos {mg/L $O,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alterag&o anormal - - — - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - —— - ---
Tetracloroeteno(pg/L) — - - — - 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — - - —- - 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos {ug/L): 0,10 <0,09 - 100% — -
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) - <0,020 - — - 1 1 100%
Benzo{k)fluoranteno {ug/L) — <0,020 - -— - 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno {ug/L} - <0,020 - — - 1 1 100%
indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L} — <0,020 - - - 1 1 100%
Trihalometanos - total {ug/L): 100 3,86 - 100% - - -
Cloroférmio(pg/L) - <0,30 - - = 1 1 100%
Bromoférmio{pug/1) e 2,42 - = - 1 1 100%
Bromodiclorometano(pug/L) - 0,26 — — 1 1 100%
Dibromoclorometano{pg/L) - 1,18 — - 1 1 100%
Pesticidas - total {ug/L) 0,50 - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 2 {pg/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 3 (pg/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Martinho das Amoreiras

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informagdo complementar relativa a averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagao:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. MIGUEL / BAIONA

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
. Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Analises b N.2 Andlises (PCQA) -
Parametro {unidades) fixado no DL 306/2007 s AT Cumprimento Andlises
nimo | Maximo P do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 100% 100%
Desinfetante residual {mg/L) — 0,4 - - 100%
Aluminio (pg/L Al) 200
Amdnio (mg/L NH,) 0,50

NuUmero de coldnias a 22 2C {N/ml)

Sem alteragio anormal

Numero de coldnias a 37 eC {N/ml)

Sem alteragdo anormal

1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e 59 0 0
Ferro {ug/L Fe) 200 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0
Nitratos” {mg/L NO,) 50 0 0
Nitritos (mg/L NOJ) 0.5 0 0
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 0 0
Cheiro a 252C {Factor de diluigdio) 3 0 0
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 0 0
Turvagdo (NTU) 4 0 0
Antiménio (pg/L Sb) 5 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 0 0
Benzeno (ug/L) 1.0 0 0
Benzo(a)pireno {pg/L) 0,010 - 0 0
Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (pug/L BrO,) 10 - - 0 0
Cadmio {ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio {mg/L Ca) - - - - 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 B 0 0
Dureza total {mg/lL CaCO3) 2 - - - - 0 0
Enterococos {N/100 ml) 0 - - 0 0
Fluoretos {mg/L F) 1,5 - - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) — - - -— -— 0 0
Mercurio (pg/L Hg) 1 - - 0 0
Alfa Total (Bq/L) 0,5 0 0
Beta Total (Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 0 0
Raddo (Bqg/L) — — - 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 0 0
Cloretos {mg/L C1) 250 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem altera¢do anormal - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - - -
Tetracloroeteno{pug/L) — - — 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — - - 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - —
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) — — — 0 0
Benzol(k)fluoranteno (ug/L) — - - 0 0
Benzolghi)perileno {ug/L) — -— — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — - — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - -
Cloroférmio{pg/L) — - - 0 0
Bromoférmio(pg/L} - — - 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) - - - 0 0
Dibromoctorometano{pg/L) — - - 0 0
Pesticidas — total (pg/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Miguel / Baiona

NOTA 2: Parametro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. TEOTONIO

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da agua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
r Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises i N.2 Andlises [PCQA) %
Parametro {unidades) fixado no DL 306/2007 s - TR Cumprimento Andlises
nimo | Méximo P do VP Agendadas | Realizadas | paajizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 m)) 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual {mg/L) -— 0,4 0,6 - - 3 3 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 120 - 100% 1 1 100%
Amdnio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 100% 1 1 100%
Niimero de colénias a 22 2C {(N/ml) Sem alleragéo anormal 0 - — 1 1 100%
Numero de colénias a 37 2C {N/ml) Sem alleragio anormal 0 - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 20%C) 2500 278 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 0 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 6 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e s9 7,9 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 - 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 100% 1 1 100%
Nitratos "2" (mg/lL NO,) 50 <0,8 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 05 5 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 1,5 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigiio) 3 <3 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <3 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 1,8 100% 1 1 100%
Antiménio (kg/L Sb) 5 - 0 0
Arsénio {pg/L As) 10 - 0 0
Benzeno (pg/L) 1,0 - - 0 0
Benzo(a)pireno (pg/t) 0,010 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 0 0
Bromatos (pg/L BrO,) 10 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 0 0
Calcio {mg/L Ca) — - e 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 0 0
1,2 - dicloroetano {pg/L) 3.0 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) - — — 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0
Fluoretos {(mg/L F) 1.5 0 0
Magnésio {mg/L Mg) — - - 0 0
Mercurio {ug/L Hg) 1 0 0
Alfa Total (Bq/L) 0.5 0 0
Beta Total (Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 0 0
Raddo {Bq/L) — - - - — 0 0
Niquel {pg/L Ni} 20 - - 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {(mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 4] 0
Carbono Orgénico Total {(mg/L C) Sem alteragiio anormal - - - — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pg/L): 10 = - - - —
Tetracloroeteno(pg/L) — - - - — 0 0
Tricloroeteno(pg/L) — - - — — 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - - - -
Benzo{b)fluoranteno (ug/L) -— - - - - 0 0
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) -— - - — - 0 0
Benzolghi)perileno {ug/L) — - - - - 0 0
Indeno{1,2,3-cd)pireno{pug/L) — - - — -— 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - - -
Cloroférmio{pg/1) — - - e - 1] 0
Bromoformio{ug/L) - - - - - 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) — - - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) -— - - 0 0
Pesticidas - total {pg/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 {pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Teoténio
NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( ): Nitratos

Informag¢ao complementar relativa a averiguag3o das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




’ CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
@O&m{ﬂ!% 0\“"‘ DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SANTA CLARA / SABOIA AR, i 85/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, 22 TRIMESTRE 2016
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
s Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Analises ko N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) _ Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 { wminimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | o .o g
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual {mg/L) — 0,2 1,4 - - 3 3 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 - - 100% 1 1 100%
Amonio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
NOmero de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alteragio anormal 0 - — -— 1 1 100%
NUmero de colénias a 37 2C {N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - — — 1 1 100%
Condutividade {(uS/cm a 202C) 2500 282 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100m}) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 > 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 8,4 - 100% 1 1 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 - - 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Nitratos "2" (mg/L NO;) 50 <0,8 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 1,5 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagao (NTU) 4 0,8 - 100% 1 1 100%
Antiménio "2" {ug/L Sh) 5 <2,0 - 100% 1 1 100%
Arsénio "2" {ug/L As) 10 <3,0 5 100% 1 1 100%
Benzeno "2" (pg/L} 1.0 <0,5 - 100% 1 1 100%
Benzo{a)pireno (pg/L) 0,010 - - 0 0
Boro "2" (mg/L B) 1,0 1 - 100% 1 1 100%
Bromatos "2" (pg/L BrO,) 10 <5,0 - 100% 1 1 100%
Cadmio "2" (ug/L Cd) 5.0 <1,5 5 100% 1 1 100%
Calcio (mg/L Ca) -—- - - - — 0 0
Chumbo (pug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos "2" (ug/L CN) 50 <10,0 - 100% 1 1 100%
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio "2" (ug/L Cr) 50 <4,0 - 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano "2" {pg/L) 3,0 <1,0 - 100% 1 1 100%
Dureza total {mg/L CaC03) — - - - — 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
Fluoretos "2" {mg/L F) 1,5 <0,2 - 100% 1 1 100%
Magnésio {mg/L Mg) — - - - - 0 0
Mercurio "2" {ug/L Hg) 1 <0,05 - 100% 1 1 100%
Alfa Total "2"(Bq/L) 0.5 <0,05 - 100% 1 1 100%
Beta Total "2" (Bq/L) 1 <0,1 - 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total "2"{mSv/ano) 0,1 <0,1 - 100% 1 1 100%
Raddo "2"(Bq/L) — <10 - - --- 1 1 100%
Niguel (ug/L Ni} 20 - - 0 0
Selénio "2" (pg/L Se) 10 <3,0 - 100% 1 1 100%
Cloretos "2" {mg/L Q1) 250 43 - 100% 1 1 100%
Sédio "2" (mg/L Na) 200 25 2 100% 1 1 100%
Sulfatos "2" (mg/L SO,) 250 28 - 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragio anormal 5 - - = 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno *2" {ug/L): 10 <4,0 - 100% -— —
Tetracloroeteno "2"{ug/1) — <3,0 - - — 1 1 100%
Tricloroeteno "2"(ug/L) — <1,0 - - — 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - - — -—-
Benzo(b)fiuoranteno (ug/L) - - - -— - 0 0
Benzo(k}fluoranteno (ug/L) - - - - — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — - - - -— 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L} e - - - - 0 0
Trihalometanos - total (pg/L): 100 - - — -—- -
Cloroférmio{pg/L) — - - --- - 0 0
Bromoférmio{pg/L) — - - - - 0 0
Bromodiclorometano{pg/L) — - - - — 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - -— — 0 0
Pesticidas — total "2" (ug/L) 0,50 <0,06 g 100% 1 1 100%
Beteazona "2"(ug/L) 0,10 <0,06 - 100% 1 1 100%
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 - 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Santa Clara / Sabdia
NOTA 2: Parametro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( ): Nitratos, Antomonio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cadmio, Cianetos, Crémio, 1,2 -

dicloroetana, Fluretos, Mercurio, Selénio, Cloretos, Sodio, Sulfatos, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Bentazona, Pesticidas Totais, Rad3o, Alfa
Total, Beta Total, Dose Indicativa.

Informag@o complementar relativa 3 averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):




O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




: CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
Qdmﬂ% DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE FERRO EDITAL n.2 85/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 2 verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, 2¢ TRIMESTRE 2016
através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua [PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) u
Parametro (unidades) h Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Maximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | paajizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 100% i 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual {mg/L) — 0,1 - - 1 1 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 0 0
Amébnio (mg/L NH,) 0,50 0 0
Numero de col6nias a 22 2C (N/ml) Sem alteragso anormal - ~- 0 0
Numero de col6nias a 37 2C (N/ml) Sem alleragfo anormal -— — 0 0
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 0 0
Ferro (pg/L Fe) 200 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0
Nitratos® (mg/L NO,) 50 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 o]
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 0 ]
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 0 0
Sabor a 252C {Factor de diluigio) 3 0 0
Turvagdo (NTU) 4 0 0
Antimonio (pg/L Sb) 5 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 0 0
Benzeno {pg/L) 1,0 0 0
Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 0 0
Boro {mg/L B) 1.0 0 0
Bromatos {pg/1 BrO,) 10 o] 0
Cédmio {pg/L Cd) 5,0 0 0
Calcio (mg/L Ca) - - -~ 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 0 0
1,2 ~ dicloroetano {pg/L) 3,0 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3} — - - 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0
Fluoretos {mg/L F) 1,5 0 0
Magnésio (mg/L Mg) — - - 0 0
Mercirio (ug/L Hg) 1 0 0
Alfa Total (Bq/L) 0,5 0 0
Beta Total {Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total {(mSv/ano) 0,1 0 0
Raddo (Bq/L) — - --- 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 0 0
Sulfatos {mg/L SO,) 250 0 0
Carbono Orgénico Total {(mg/L C) Sem alterag&o anormal - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/l): 10 — - —
Tetracloroeteno{ug/L) — - - 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — — - 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {ug/L): 0,10 - — -
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) — - - 0 0
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) — — - 0 0
Benzo{ghi)perileno {pg/L) — - - 0 0
indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — - - 0 0
Trihalometanos - total (pg/L): 100 — - -
Cloroformio{ug/L) -— - - 0 0
Bromoférmio{pg/L) -— - - 0 0
Bromodiclorometano{ug/L} — - - 0 0
Dibromoclorometano(pug/L) — - - 0 0
Pesticidas ~ total {pg/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 {pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 (pg/t) 0,10 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale Ferro
NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( }

Informag@o complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




h ) N 1A @ CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
QG"{J{M' 10""" DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE RODRIGO EDITALIN 2 85/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede publica, 22 TRIMESTRE 2016
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (P(fQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
. ! Valor Paramétrico {VP) Valores obtidos N.2 Anlises % N.2 Anilises (PCQA) %
Parametro (unidades) . Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Méximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichio coli (N/100 mi) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,2 0,2 - — 2 2 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 - - 4] 0
Amonio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alleragho anormal 0 - - 1 1 100%
Nuamero de colénias a 37 2C {N/ml) Sem alteragio anormal 6 - - -— 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 20¢C) 2500 833 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 8,3 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés {ug/L Mn) 50 21 - 100% 1 1 100%
Nitratos {(mg/L NO,) 50 <2 4 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <0,5 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigao) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢so) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - 0 0
Benzeno {pug/L) 1,0 - - 0 0
Benzo(a)pireno {pg/L) 0,010 - - 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos {pg/L BrO;) 10 - - 0 0
Cddmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio {mg/L Ca) — - - - - 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu}) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaC0O3) — - - - - 0 0
Enterococos (N/100 ml) 0 - - 0 0
Fluoretos {mg/L F) 15 - - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) — - - - -ee 0 0
Mercirio {ug/L Hg) 1 - 0 0
Alfa Total {Bqg/L) 0,5 - - 0 0
Beta Total (Bq/L) 1 - - 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 - - 0 0
Rad3o {Bq/L}) — - - - - 0 0
Niquel {pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sadio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos {mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Organico Total {mg/L C) Sem alterago anormal - - - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — - —
Tetracloroeteno{ug/L) — - - - — 0 0
Tricloroeteno(pug/L) -— - - - - 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {pg/L): 0,10 - - - — -
Benzo{b)fluoranteno {ug/L) — - - - — 0 0
Benzo(k)fluoranteno {pug/L) - - - - - 0 0
Benzo(ghi)perileno {ug/L) — - - en - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — - - --e - 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - — - -
Cloroférmio{pg/L) — - - - - 0 0
Bromoférmio(ug/L) — - - -— 0 0
Bromodiclorometano(pg/L) — - - - -— 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - - - 0 0
Pesticidas — total {pg/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 {ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 {pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale Rodrigo

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta { )

Informagio complementar relativa a averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitagdo:




Odemara_

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE DE SANTIAGO

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da agua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) W
Pardmetro {unidades) A Cumprimento Anali

fixada no DL 306/2007 | minimo | Maximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | pagjizadas

Escherichio coli (N/100 ml) 0 0 100% 1 1 100%

Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 100% 100%

Desinfetante residual {mg/L) — 0,2 - - 100%

Aluminio (ug/L Al) S 200

Amonio (mg/L NH,) 0,50

Numero de coldnias a 22 eC (N/ml)

Sem alteragéo anormal

Numero de coldnias a 37 2C (N/ml)

Sem alleragdo anormal

1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 0 0
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e s9 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0
Nitratos’ (mg/L NO,) 50 [ 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) D) 0 0
Cheiro a 25¢C {Factor de diluigio) 3 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 0 0
Turvagdo (NTU) 4 0 0
Antiménio (ug/L Sb) 5 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 0 0
Benzeno (pg/L) 1,0 0 0
Benzo({a)pireno {pg/L) 0,010 0 0
Boro {mg/L B) 1,0 0 0
Bromatos {pg/L BrO,) 10 0 0
Cadmio {pug/L Cd) 5,0 0 0
Calcio (mg/L Ca) — --e --e 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 10 0 0
Cianetos (ug/L CN}) 50 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio {pg/L Cr) 50 0 0
1,2 - dicloroetano {pg/L) 3,0 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) — - - 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0
Fluoretos (mg/L F) 1,5 0 0
Magnésio (mg/L Mg) — - - 0 0
Mercurio {pg/L Hg) 1 0 0
Alfa Total {8q/1) 0,5 0 0
Beta Total {Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 0 0
Rad3o (Bq/L) - — — 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 0 0
Cloretos {(mg/L Cl) 250 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 0 0
Suifatos {(mg/L 50,) 250 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragio anormal — -—- 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 — - -

Tetracloroeteno{pug/L) — — - 0
Tricloroeteno(pg/L) — - - 0

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {pg/L): 0,10 — -
Benzo{b)fluoranteno (pg/L) - -— - 0 0
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) -— — - 0 0
Benzo{ghi)perileno {ug/L) - — - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) - - - 0 0

Trihalometanos - total (ug/L): 100 --- - —
Cloroférmio{pg/L) — - - 0 0
Bromoférmio{ug/L) — — - 0 0
Bromodiclorometano(pg/L) — — - 0 0
Dibromoclorometano({ug/L) -— — - 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 {ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 {pg/L) 0,10 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale de Santiago

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta |

)

Informag3o complementar relativa 3 averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




Odenarna_

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VILA NOVA DE MILFONTES

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
Valores obtidos % %

Valor Paramétrico {(VP)

N.2 Andlises

N.2 Andfises (PCQA)

PRrimeus isnicaces) fixado no DL 306/2007 | minimo | Maximo | Superiores VP Cum::\r;t:nto Agendadas | Realizadas R:::li:::s
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 6 6 100%
Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 0 100% 6 6 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,3 0,7 - - 6 6 100%
Aluminio (pg/LA) 200 <50 E 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 100% 2 2 100%
Numero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alleragio anormal 0 11 = - 2 2 100%
Nuimero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alleragdo anormal 0 10 - 2 2 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 276 279 100% 2 2 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 <2 100% 2 2 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 7,8 8,3 100% 2 2 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 <50 - 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 <10 100% 2 2 100%
Nitratos "2" (mg/L NO,) 50 <0,8 <0,8 100% 2 2 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 0,6 1,4 100% 2 2 100%
Cheiro a 252C {Factor de diluigdo) 3 <3 <3 100% 2 2 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 <3 100% 2 2 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 <0,7 100% 2 2 100%
Antiménio (pug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 a 0 0
Benzeno (pg/L) 1,0 - - 0 0
Benzo{a)pireno {ug/L) 0,010 <0,0050 - 100% 1 1 100%
Boro {mg/\ B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (ug/L BrO,) 10 - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 5 0 0
Calcio (mg/L Ca) = 11 - - 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 10 <3,0 - 100% 1 1 100%
Cianetos (ug/L CN) 50 - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0,010 100% 1 1 100%
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {pg/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) — 73 - -~ - 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 1.5 - - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) — 11 - - 1 1 100%
Mercurio (kg/L Hg) 1 - 0 0
Alfa Total {Bq/L) 0,5 0 0
Beta Total (Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total {mSv/ano) 0,1 0 0
Rad3o (Bq/L) - <10 - - 1 1 100%
Niquel (ug/L Ni) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
Selénio (pg/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/\. Cl) 250 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - 0 0
Sulfatos {mg/L SO,) 250 - 0 0
Carbono Orgdnico Total (mg/L C) Sem alterag&o anormal - - - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - - - — -
Tetracloroeteno(pug/L) — - - - - 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — - - — — 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos {pg/L): 0,10 <0,08 a 100% - — ==
Benzo(b)fluoranteno {pg/L) - <0,02 - - - 1 1 100%
Benzo(k)fiuoranteno (pug/L} — <0,02 3 - — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (pg/L) — <0,02 - - -— 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) e <0,02 - — - 1 1 100%
Trihalometanos - total {pg/L): 100 55,2 - 100% - - -
Cloroférmio{ug/L) — 5,12 - - 1 1 100%
Bromoférmio{pg/L) — 11,7 - - - 1 1 100%
Bromodiclorometano(pug/L) — 10,9 — ~- 1 1 100%
Dibromoclorometano(ug/L) - 27,5 - —- 1 1 100%
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - 0 0
Pesticida 1 {p:g/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 3 (pg/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 - 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vila Nova de Milfontes
NOTA 2: Parametro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ): Nitratos

Informag@o complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagio:




Odemana_

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ZAMBUJEIRA DO MAR

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se  verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de andlises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos NIEANS o % N.2 Andlises (PCQA) %
Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 - - A e—— Cumprimento Andlises
nimo | Maximo P do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Escherichio coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual {mg/L) — 0,3 0,4 - - 3 3 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 <50 100% 1 1 100%
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 ¢C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - - - 1 1 100%
Numero de colénias a 37 ¢C (N/ml} Sem alteragdo anormal 0 - --- 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 283 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 100% 1 1 100%
Cor {(mg/L PtCo) 20 <2 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e s9 8,3 100% 1 1 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 - 0 0
Manganés {ug/L Mn) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Nitratos "2" {mg/L NO,) 50 <0,8 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - 0 0
Oxidabilidade (mg/1L O,) 5 1,9 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 100% 1 1 100%
Antiménio (pg/L Sb) 5 - 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 - 0 0
Benzeno (pg/i) 1,0 - 0 0
Benzo{a)pireno (pg/L) 0,010 0 0
Boro {mg/L B} 1,0 0 0
Bromatos {pg/L BrO,) 10 0 1]
Cédmio {ug/L Cd) 5,0 0 0
Célcio (mg/L Ca) -— - 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 1] 0
Crémio (pg/L Cr) 50 [\] 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3.0 0 0
Dureza total (mg/L CaC03) — - --- 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0
Fluoretos (mg/L F) 1.5 0 0
Magnésio {mg/L Mg) = — 0 0
Mercurio (ug/L Hg) 1 0 0
Alfa Total (Bg/L) 0,5 0 0
Beta Total {Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total {mSv/ano) 0,1 0 0
Raddo {Bq/L) -— - - 0 0
Niquel (pg/L Ni} 20 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 0 0
Sulfatos {mg/t SO,) 250 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pg/L): 10 — - -—
Tetracloroeteno(pg/t) — - — 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — - — 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/L): 0,10 e- — e
Benzo(b}fluoranteno (pg/L) -— - — 0 0
Benzol{k)fluoranteno (ug/L) -— - — 0 0
Benzo(ghi)perileno {pg/L) — -~ -— 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) -— - -— 0 0
Trihalometanos - total {(ug/L): 100 -— — —
Cloroférmio{ug/L) — - - 0 0
Bromofdormio{ug/L) — - - 0 0
Bromodiclorometano{pg/L) - - — 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) — - - 0 0
Pesticidas - total {ug/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 {pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida ML) 0,10 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Zambujeira do Mar
NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( ): Nitratos

Informa¢do complementar relativa a averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




rch y CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
=t *Mﬁ({_ DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MOITINHAS EDIFARINS 85/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da 4gua da rede publica, 22 TRIMESTRE 2016
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anilises % N.2 Andiises (PCQA} %
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 - - - Cumprimento Andlises
nimo | Maximo P do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,2 0,2 - 2 2 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 <50 100% 1 1 100%
Aménio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 100% 1 1 100%
Numero de col6nias a 22 ¢C (N/ml)} Sem alteragiio anormal 1 — 1 1 100%
Numero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 18 S — 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 691 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml}) 0 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH} 26,5 e s9 9,2 100% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 <50 - 100% 1 1 100%
Manganés {(ug/L Mn) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO,) 50 <2 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 5 100% 1 1 100%
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 <0,5 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C [Factor de dilui¢io) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluigdo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo {NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio (pg/L Sb) 5 <2 - 100% 1 1 100%
Arsénio (pg/L As) 10 <2 - 100% 1 1 100%
Benzeno {ug/L) 1,0 <0,20 - 100% 1 1 100%
Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 <0,0050 100% 1 1 100%
Boro {mg/L B) 1,0 <0,2 100% 1 1 100%
Bromatos (ug/L BrO,) 10 <5,0 100% 1 1 100%
Cadmio (ug/L Cd) 50 <0,40 100% 1 1 100%
Calcio {mg/L Ca) — 19 - 1 1 100%
Chumbo {ug/L Pb) 10 <3,0 100% 1 1 100%
Cianetos (ug/L CN) 50 <10 100% 1 1 100%
Cobre {mg/L Cu) 2,0 <0,010 100% 1 1 100%
Crémio {pug/L Cr) 50 <10 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano {ug/L} 3.0 <0,750 100% 1 1 100%
Dureza total {mg/IL CaCO3} -— 120 - - 1 1 100%
Enterococos (N/100 mlL) 0 0 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 1,5 <0,40 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) — 19 — - 1 1 100%
Mercirio {ug/L Hg) 1 <0,4 100% 1 1 100%
Alfa Total {Bg/L) 0.5 <0,05 100% 1 1 100%
Beta Total (Ba/L) 1 <0,10 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 <0,03 100% 1 1 100%
Rad3o {Bg/L) — <10 - - - 1 1 100%
Niquel (pg/L Ni) 20 <5,0 100% 1 1 100%
Selénio (pg/L Se) 10 <2 - 100% 1 1 100%
Cloretos {mg/L Cl) 250 64 100% 1 1 100%
Sédio {mg/L Na) 200 120 - 100% 1 1 100%
Sulfatos {mg/L SO,} 250 98 - 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alterag&o anormal - - - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 <0,20 - 100% = =3 =
Tetracloroeteno{ug/L) = <0,20 - — -- 1 1 100%
Tricloroeteno{ug/L) — <0,10 = — - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (pg/L): 0,10 <0,08 100% - - -~
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - <0,020 - - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (pug/L) — <0,020 = — - 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno (pg/L) — <0,020 a -— - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — <0,020 - - - 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 4,03 - 100% - --- -
Cloroférmio{pg/L) — 0,29 - — - 1 1 100%
Bromoférmio(pg/L) — 2,93 - - - 1 1 100%
Bromodiclorometano{ug/t) — 0,14 — - 1 1 100%
Dibromoclorometano{pg/L) - 0,67 — - 1 1 100%
Pesticidas - total {pg/L) 0,50 - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Moitinhas

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

Informagdo complementar relativa a averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitacio:




Odemarna_

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CORTES PEREIRAS

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da agua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) -
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 s - A - Cumprimento Andlises
nimo | Maximo P! do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 100% 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,2 - - 100%
Aluminio (pug/L Af) 200
Amoénio (mg/L NH,) 0,50

Numero de colonias a 22 2C (N/ml}

Sem alteragio anormal

Numero de col6nias a 37 eC {N/ml}

Sem alleraglo anormal

1 1
1 i
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade {1uS/cm a 202C) 2500 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml} 0 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e 59 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 0 0
Nitratos’ (mg/L NO,) 50 0 0
Nitritos {(mg/L NO,} 0,5 0 0
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluig3o) 3 0 0
Sabor a 252C (Factor de dilui¢io) 3 0 0
Turvagdo (NTU) 4 0 0
Antimonio {ug/L Sb) 5 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 0 0
Benzeno (pg/L) 1,0 0 0
Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 0 0
Calcio {mg/L Ca) - 0 0
Chumbo {jg/L Pb) 10 0 0
Cianetos (ig/L CN) 50 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/L} 3.0 0 0
Dureza total {mg/L CaC03) — - - 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0 0 0
Fluoretos {mg/L F) 1.5 0 0
Magnésio (mg/L. Mg) — - - 0 0
Mercuario (pg/L Hg) 1 0 0
Alfa Total (Bg/L) 0,5 0 0
Beta Total {Bq/L} 1 0 0
Dose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 0 0
Radao (Bq/L) — - - 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 0 0
Selénio {pg/L Se) 10 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 0 1]
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteraglo anormal - - 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 — — -—
Tetracloroeteno{ug/L) — - - 0 0
Tricloroeteno{ug/L) — — — 0 4]

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - — -
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) — - - 0 0
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) -— - - 0 0
Benzo({ghi)perileno {pg/L) — - -—- 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/1) — — - 0 0

Trihalometanos - total (pg/L): 100 - - -
Cloroférmio(pg/L) - — - 0 0
Bromoférmio{pg/L) — — - 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) --- - - 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) — - - 0 0
Pesticidas - total {ug/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 (pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 (p_g_/L) 0,10 - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Cortes Pereiras

NOTA 2: Parametro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informacdo complementar relativa a averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagao:




Odemana

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FORNALHAS NOVAS

EDITAL n.2 85/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verifica¢3o da qualidade da dgua da rede publica,

22 TRIMESTRE 2016

através de andlises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andiises (PCQA) %
Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 T —— 0 Cumprimento Andlises
nimo | Maximo penores do VP Agendadas | Reallzadas | paajizadas
Escherichia coli (N/100 mi) 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/ L) - 0,4 - —- 1 1 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 0 0
Amdnio {mg/L NH,} 0,50 0 0
Numero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal -— — 0 0
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal — - 0 0
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 0 0
Clostridium perfringens (N/100mI) 0 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 0 0
pH {(Unidades pH) 26,5 e <9 0 0
Ferro {ug/L Fe) 200 0 0
Manganés (ng/L Mn) 50 0 0
Nitratos "2" (mg/L NO,) 50 <0,8 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 05 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 1] 0
Cheiro a 252C {Factor de diluigdo) 3 0 0
Sabor a 25¢C (Factor de diluigio) 3 0 0
Turvagdo (NTU) 4 0 0
Antiménio {ug/L Sb) 5 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 0 0
Benzeno (ug/L) 1,0 0 0
Benzofa)pireno (ug/L) 0,010 0 0
Boro {mg/L B) 1,0 0 0
Bromatos (pg/L BrO,) 10 [¢] 0
Cadmio {ug/L Cd) 5,0 0 0
Célcio {mg/L Ca) - — - 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 10 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio {pg/L Cr) 50 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 0 0
Dureza total (mg/L CaC0O3) - —- - 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 0 0
Fluoretos {mg/L F) 1,5 0 0
Magnésio {mg/L Mg) — -~ - 0 0
Mercurio (pg/L Hg) 1 0 0
Alfa Total {Bq/L) 0,5 0 0
Beta Total (Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total {mSv/ano) 0,1 0 0
Raddo (Bq/L) — - -e- 0 0
Niquel {ug/L Ni) 20 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 0 o]
Carbono Orgéanico Total (mg/L C) Sem alteragio anormal - -— 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 — - —
Tetracloroeteno{pug/L) — - — 0 0
Tricloroeteno{ug/L) — — — 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos {ug/1): 0,10 - — -
Benzo{b)fiuoranteno {pug/L) - - - 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — - — 0 0
Benzo({ghi)perileno (pg/L) -— -— - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pug/L) — - - 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 — -
Cloroférmio{pg/L) - — — 0 0
Bromotérmio{pg/L) — - — 0 0
Bromodiclorometano(pg/L) — — — 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) -— — - 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 {ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 {pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Fornalhas Novas
NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta { ): Nitratos

Informagdo complementar relativa 3 averiguag3o das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagao:




" A 2 G CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
QD{Q’H!\& h f:{‘__ DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEREIRO GRANDE O AN 85/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.? 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificagio da qualidade da dgua da rede publica, 22 TRIMESTRE 2016
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela 01 de abril a
autoridade competente (ERSAR). 30 de junho
J Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises = N.2 Andlises (PCQA) %
Parametro {unidades) " Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Maximo | superiores vP do VP Agendadas | Realizadas | po.io. o
Escherichia coli {(N/100 ml) 0 0 . 100% 1 ! 100%
Bactérias coliformes {N/100 mt) 0 0 - 100% 1 1 100%
Desinfetante residual {(mg/L) — 0,4 - - 1 1 100%
Aluminio (pg/L Al) m 200 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 0 0
Numero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragio anormal - - - -— 0 0
Nimero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alteragio anormal - . - - 0 0
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 0 0
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 0 0
Ferro {ug/L Fe) 200 0 [
Manganés (pg/L Mn) 50 0 0
Nitratos® (mg/L NO,) 50 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 0 0
Oxidabilidade {(mg/L 0,) 5 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 0 0
Sabor a 25¢C (Factor de diluigdo) 3 0 0
Turvagdo (NTU) 4 0 0
Antimdnio (pg/L Sb) 5 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 0 0
Benzeno (ug/L) 1,0 0 0
Benzol{a)pireno (ug/L) 0,010 0 0
Boro {mg/L B) 1,0 0 0
Bromatos {ug/1 BrO,) 10 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 50 : : 0 0
Caicio (mg/L Ca) — - - - 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 4] 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 0 0
1,2 - dicloroetano (pug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaC03) == - - - -— 0 0
Enterococos {N/100 mlL) 0 0 0
Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) - - - - — 0 0
Mercurio {(pg/L Hg) 1 0 0
Alfa Total (Bq/L) 0,5 0 0
Beta Total {Bq/L) 1 0 0
Dose Indicativa Total {mSv/ano) 0,1 0 0
Rad3o (Bq/L) - - - 0 0
Niquel {pg/L Ni) 20 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragio anormal - - - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 . - - — -
Tetracloroeteno{pg/L) —_ - - - -— 0 0
Tricloroeteno(ug/L) -— . - - -— 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos {pg/L): 0,10 . - - — -
Benzo{b)fluoranteno {(ug/L) - - - - — 0 0
Benzo{k)fluoranteno (ug/L) - - - - -— 0 0
Benzo(ghi}perileno {ug/L} -— - - - - 0 0
indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) — - . - 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - - - -
Cloroférmio{ug/L) — - - - - 0 0
Bromoférmio{pg/L) — - - - - 0 0
Bromodiclorometano({pg/L) — - - - - 0 0
Dibromoclorometano{pug/L) - . - - - 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0.50 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Pereiro Grande

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em aita { }

Informagao compiementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicita¢do:




