MUNICIPIO

Edital N.2 65/2016

CONTROLO ANALITICO DA QUALIDADE DA AGUA PARA
CONSUMO HUMANO - RESULTADOS DO 12 TRIMESTRE DE 2016

Helder Antdnio Guerreiro, Vereador da Cimara Municipal de Odemira:
Faz saber, que em cumprimento da legislagdo em vigor, informamos os resultados das andlises
do controlo de Rotina 1, Rotina 2 e Inspegdo, realizadas nos sistemas de abastecimento de

agua do Concelho, a longo do 12 trimestre de 2016, ------mnmmmmmme e

De harmonia com o Plano de Controlo da Qualidade da Agua, foram detetados seis
incumprimentos que foram comunicados quer a Autoridade de Salide, quer & Entidade
Reguladora dos Servigos de Agua e Residuos, de acordo com a legislaco em vigor. ----------------

Em anexo junta-se o Edital aprovado pela Entidade Competente (ERSAR).

Pagos do Concelho de Odemira, 14 de julho de 2016

Por delegagdo de competéncias,
(Despacho n2400-A/2013)

O Vereador,

s

Helder Antdnio Guerreiro

IP. EXE. 005.00



Q CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
kﬁ' mﬂ% NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO® DO CONCELHO DE ODEMIRA EDITANRCEES/26
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede puiblica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (vp) | Valores obtidos N.2 Andlises R N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro {unidades) fixado no DL 306/2007 | wr X VP p Andlises
_ nimo | Maximo | superiores do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Escherichia coll {N/100 mi) 0 0 0 100% 73 73 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 7 1 99% 73 73 100%
|Desinfetante residual (mg/L) - <1 2,1 — - 73 73 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 <50 190 100% 18 18 100%
Aménio (mg/L NH,)} 0,50 <0,05 <0,05 100% 25 25 100%
Numero de col6nias a 22 2C {N/ml) Sem alteragdo anormal 0 130 — - 25 25 100%
INumero de colénias a 37 *C (N/ml) Sem alteragéio anormal 0 86 — — 25 25 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 234 1740 100% 25 25 100%
Clostridium perfringens {N/100m]) 0 0 0 100% 20 20 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 2 100% 25 25 100%
pH (Unidades pH) 26,58 59 7,1 8,5 100% 25 25 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 <50 340 92% 13 13 100%
|Mangans (ug/L Mn) 50 <10 91 88% 25 25 100%
|Nltratos "2"(mg/L NO,) 50 <0,8 13 100% 28 28 100%
Nitritos {mg/L NO,) 0,5 <0,02 <0,02 100% 14 14 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <0,5 4,6 100% 25 25 100%
Cheiro a 259C {Factor de dilui¢do) 3 <3 <3 100% 25 25 100%
1Sabor a 25¢C (Factor de diluigiio) 3 <3 <3 100% 25 25 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 4 1 96% 25 25 100%
Antiménio "2"{ug/L Sb) 5] <2 <2 100% 6 6 100%
Arsénio "2"(ug/L As) 10 <3 2 100% 6 6 100%
|Benzeno "2"(ug/L) 1,0 <0,20 <0,5 100% 6 6 100%
|Benzo(a)pireno (/L) 0,010 <0,0050 | <0,0050 100% 12 12 100%
|Boro "2"(mg/L B) 1,0 <0,03 <0,2 100% 6 6 100%
|Bromatos "2"(ug/t Br0,) 10 <5 5 100% 5 5 100%
Cadmio "2"(ug/L Cd) 5,0 <0,40 29 1 83% 6 6 100%
Célcio (mg/L Ca) — 10 58 — — 8 8 100%
Chumbo (pg/L Pb) 10 <3,0 <3,0 100% 4 4 100%
Cianetos “2"{ug/L CN) 50 <10 <10 100% 6 6 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0,010 0,016 100% 4 4 100%
Crémio "2"(ug/L Cr) 50 <4 0 100% 6 6 100%
1,2 - dicloroetano "2"(ug/L) 3,0 <0,750 <1 100% 6 3 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) — 70 370 — — 8 8 100%
|Enterococos {N/100 mL) 0 0 0 100% 12 12 100%
[Fluoretos "2"(mg/L F) 1,5 <0,2 1,2 100% 7 7 100%
[Magnésioc (mg/L Mg) — 8 61 — — 7 7 100%
[Merciirio *2"(ug/L Hg) 1 <0,05 11 100% 7 7 100%
|atfa Total *2" (Bq/L) 0,5 <0,5 0,16 100% 9 9 100%
|Beta Total “2" (Bq/L) 1 <0,1 <0,1 100% 9 9 100%
|Dose Indicativa Total "2" (mSv/ano) 0,1 <0,03 <0,1 100% 9 9 100%
|Radso *2" (Bq/L) — <1 51,4 - — 12 12 100%
INiquel (ug/L Ni) 20 <5,0 5,6 100% 5 5 100%
Selénio "2"(ug/L Se) 10 <2 <3 100% 6 6 100%
Cloretos “2"(mg/L Cl) 250 46 430 78% 9 9 100%
Sédio "2"(mg/L Na) 200 29 300 88% 8 8 100%
Sulfatos “2"(mg/L SO,} 250 13 48 100% 6 6 100%
Carbono Orgénico Total (mg/L C} Sem alteragdo anomal 0 0 — - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2"(pug/L): 10 <0,20 <4 100% — — —
Tetracloroeteno “2"(ug/L) - <0,20 <3 —_ — 6 6 100%
Tricloroeteno “2"(pug/L) - <0,10 <1 — — 6 6 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,10 <0,08 <0,08 100% — — -—
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) - <0,20 <0,020 — o 12 12 100%
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) -— <0,20 <0,020 — — 12 12 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - <0,20 <0,020 - — 12 12 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) -— <0,20 <0,020 — — 12 12 100%
Trihalometanos - total {ug/L}): 100 0,36 76,2 100% — — —
Cloroférmio{ug/L) -— <0,10 20,1 - — 12 12 100%
Bromoférmio{ug/L) — <0,20 30,9 — — 12 12 100%
Bromodiclorometano(ug/L) — <0,10 15,6 — — 12 12 100%
Dibromoclorometano(ug/L) — <0,10 26,5 — — 12 12 100%
Pesticidas - total “2" (ug/L) 0,50 <0,06 <0,06 100% 7 7 100%
Alacloro "2" (ug/L) 0,10 <0,03 <0,06 100% 7 7 100%
Atrazina "2" (ug/L) 0,10 <0,04 <0,04 100% 5 5 100%
Desetilatrazina "2" (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 100% 5 5 100%
Desetliterbutilazina “2" (ug/L) 0,10 <0,03 <0,03 100% S 5 100%
Diurdo “2" (ng/L) 0,10 <0,03 <0,03 100% S 5 100%
Linurdo “2" (ug/L) 0,10 <0,06 <0,06 100% 5 5 100%
Terbutilazina "2" ug/—l.)l 0,10 <0,03 | <0,03 100% 5 5 100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: T\Idela das Amoreiras, Almograve / Longueira, Amoreiras-Gare, Barranco do Bebedouro / Soalheira, Bicos, Boavista /
Odemira, Brejdo / Azenha do Mar, Cabagos, Campo Redondo, Castel3o / Troviscais / Vele Bejinha, Cavaleiro / Fataca / Malavado, Colos, Corgo d' Agua, Fornalhas Velhas,
Foros da Catada / Chaparral, Foros dos Vales, Lameiros, Luzianes-Gare, Monte da Estrada, Nave Redonda, Pereiras-Gare, Portela da fonte Santa, Reliquias, Ribeira do Salto,
S. Luis, S. Martinho das Amoreiras, S. Miguel / Baiona, S. Teoténio, Santa Clara / Sabéia, Vale Ferro, Vale Rodrigo, Vale de Santiago, V. N. Milfontes, Zambujeira do Mar,
Moitinhas, Cortes Pereiras, Fornalhas Novas, Pereiro-Grande, Barranco do Cai Logo, Ribeira do Seissal de Cima, Ribeira do Seissal de Baixo, Taliscas




NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antiménio, Arsénio, B Boro, Bromatos, Cidmio, Cianetos, Crémio, 1,2
- dicloroetano, Fluretos, Merclrio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio, Sulfatos, Alfa Total, Bata Total, Dose
Matlva, Rad3o, Alacloro, Atrazina, Dezetilatrazina, Desestilterbutilazina, Diurdo, Linurdo, Terbutilazina e Pesticidas Totais

|informacio complementar relativa 3 averiguag¢do das situagSes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

¢ Pereiras-Gare incumprimento de Bactérias coliformes e Turvag3o;

No que diz respeito ao incumprimento de Bactérias coliformes, foi devido a dosagem inadequada de desinfetante. Como medida foi efetuada pela entidade gestora em alta
(AgdA) uma corrego na dosagem, pelo que andlise posterior ndo confirmou o respetivo incumprimento.

¢ S3o Lufs incumprimento de Ferro e Manganés;
Estes incumprimentos foram devido a uma falha no sistema de tratamento. N3o foram tomadas medidas porque a causa foi atribuida ao abastecimento em alta {AgdA). As]
andlises posteriores ndo confirmaram os respetivos incumprimentos. Cidmio - incumprimento detectado em alta, possivel causa natural, em avaliagdo

 Ribeira do Salto incumprimento ao parimetro Manganés;

Este incumprimento prendem-se com as carateristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem de agua, desta forma e para evitar futuros incumprimentos aguarda-se a
execugdo de projeto da ampliag3o da rede de distribuicdo de dgua do Monte da Estrada/Vale de Agua/luncalinho.

¢ Foros dos Vales incumprimento ao parametro Manganés;

N3o foram identificadas as causas do incumprimento, as andlises posteriores ndo confirmaram o referido incumprimento, ou seja, j& se encontravam de acordo com a
legislagdo em vigor.

e Bicos incumprimento de Cloretos e sédio - Incumprimentos no sistema em alta, qualidade da dgua bruta, ndo existe tratamento instalado para remogdo de cloretos e
sddio.

* Vale Ferro incumprimento de Cloretos - Incumprimento em alta, qualidade da dgua bruta, ndo existe tratamento instalado para remogdo de cloretos.

O presidente: Data da publicitagdo:

Eng.2 José Alberto Candelas Guerreiro



Odemina_

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ALDEIA DAS AMOREIRAS

EDITAL n.2 65/16

MUNICIPtD
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da &gua da rede ptiblica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | p o ansiises X N.2 Andlises {PCQA} "
Pardmetro {unidades) fixado no DL 306/2007 i VP Cumprimento Andlises
Minimo | Méximo | Superiores do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coli {N/100 mi) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual {mg/L) — 0,4 1,2 — — 2 2 100%
Aluminio (ug/LAl) 200 . 5 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 - - 0 0
Namero de colénias a 22 2C {N/ml) Sem alteragéio anormal - - -— — 0 0
[Ntimero de colénias a 37 2C {N/ml} Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100m!) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 - - 0 0
IpH (Unidades pH) 26,5 e s9 - - 0 0
|Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
[Manganés {ug/L Mn) 50 = - 0 0
[nitratos "2 (mg/L NO;) 50 <0,8 . 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢3o) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 - - 0 0
 Turvagiio (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (pug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ng/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pirenc (ug/L) 0,010 E - 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 E 0 0
|Bromatos (ug/L BrO,) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio {(mg/L Ca) o - - — — 0 0
Chumbo {pg/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 - 0 0
Dureza total {(mg/L CaCO3) — - — — 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0 - 0 0
Fluoretos (mg/L F) 1,5 - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) - - — — 0 0
|Merciirio {ug/L Hg) 1 - - 0 0
|Niquel (pg/L Ni) 20 - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sodio (mg/L Na) 200 - 0 0
Sulfatos (mg/L 50,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {(mg/L C) Sem alteraggio anommal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - — — —
Tetracloroeteno{ug/L) - - - — — 0 0
Tricloroeteno{ug/L) — - - — — 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,10 - - — — -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — - - - — 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — - - - — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pirenofug/L) -— - - — — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L}): 100 - - — — —
Cloroférmio(ug/L) - - - — — 0 0
Bromoférmio{ug/L) — - - — — 0 0
Bromodiclorometano(pg/L) - - - — - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) — - - — — 0 0
|Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {g/L 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L] 0,10 B - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: i-\ldela das Amoreiras

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

linformag3o complementar relativa 3 averiguagiio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

JData da publicitag3o:




Odemina_

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ALMOGRAVE / LONGUEIRA S 65/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificacio da qualidade da dgua da rede publica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises ] N.2 Andlises (PCQA} e
Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 riores VP Cumprimento Anélises
Minimo | Méximo | Supe do VP Agendadas | Realizadas | poojizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual (mg/L) - 0,4 0,8 — — 3 3 100%
Aluminio (pg/LAl) 200 8 - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
jNtmero de coldnias a 22 2C {N/mi) Sem alteragdo anormal 0 - - - 1 1 100%
|NiGmero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragiio anormal 4 B = = 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 283 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 2 . 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,58 <9 8,5 - 100% 1 1 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
[Manganas {ug/L Mn) 50 <10 = 100% 1 1 100%
INitratos 2" {mg/LNO;) 50 <0,08 <0,08 100% 2 2 100%
INitritos (mg/L NO,) 05 - - 0 0
Oxidabilidade {(mg/L O,) 5 1,8 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvag3o (NTU) 4 1,1 - 100% 1 1 100%
Antiménio (pg/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénilo (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L} 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
|[Bromatos (ng/L Bro,) 10 . - 0 [}
Cadmio (ug/L Cd) 5.0 - - 0 0
Célcio {mg/L Ca) -— - - — — 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos {(ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3.0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaCO3) - - - — — 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 . - 0 0
[Magnésio (mg/L Mg) - - - — — 0 0
|Merciirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
|Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 1]
Carbono Orgédnico Total {(mg/L C) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pug/L): 10 - - - = =
Tetracloroeteno(ug/L) — - - — — 0 0
Tricloroeteno(ug/L}} - - - — — 0 0
[Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - — — —
Benzo(b)fiuoranteno {ug/t) — - - — —_ 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — - - — — 0 0
Indeno{1,2,3-cd)pireno{pg/L) - - - — — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - - = —
Cloroférmio{ug/L) — - - — — 0 0
Bromoférmio(pug/L) — - - — — 0 0
Bromodiclorometano(ug/L)} - - - -— - 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) - - - — — 0 0
IPesticidas - total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 . - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L| 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 {ug/t 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: ;Imograve / Longueira

rNOTA 2: Parametro {conservativo)} analisado pela entidade gestora em alta {AGDA): Nitratos

linformagdo complementar relativa 3 averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

o
- : DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AMOREIRAS-GARE EDITAL n.2 65/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da 4gua da rede piiblica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 An4lises b N.2 Andlises (PCQA) X
Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 i VP Cumprimento Aniélises
Minimo | Méximo | superiores do VP Agendadas | Realizadas | paalizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual (mg/L) — 0,3 1,2 — — 2 2 100%
Aluminio (pg/LA) 200 - - 0 0
Aménlo (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alleragdo anormal 2 - — - 1 i 100%
Ntimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 17 - — - 1 1 100%
Condutividade (15/cm a 202C) 2500 673 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {(N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 < - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 7.1 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés (ug/L Mn) 50 32 - 100% 1 1 100%
Nitratos "2" (mg/L NO,) 50 <0,8 - 100% 1 1 100%
[Nitritos {mg/L NG;) 05 = 5 0 0
Oxidabilidade {mg/L O,) 5 0,6 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 259C (Factor de dilui¢iio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 25%C (Factor de diluiciio) k] <3 - 100% 1 1 100%
Turvag3o (NTU) 4 2 - 100% 1 1 100%
Antiménio (pg/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 E - 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 z . 0 0
|Bromates (ug/t BrOs) 10 ) ) 0 [
Cadmio (pug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célclo (mg/L Ca) - - - — — 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos {pg/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3.0 - - 0 0
|Dureza total (mg/t CaCO3) -— - - — — 0 0
|Enterococos (N/100 mt) 0 : - 0 0
[Fluoretos (mg/L F) 1,5 - : 0 0
[Magnésio (mg/L Mg) - : : — — 0 0
[Merciirio (ug/L Hg) 1 B . 0 0
[Nfquel (pg/L Ni) 20 N . 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
[Sulfatos (mg/L 50,) 250 E E 0 0
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragéo anormal - - —- — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — -— —
Tetracloroeteno{ug/L) — - - — — 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — - - — — 0 0
|Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (pg/L): 0,10 - - — — —
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) - - - — —_— 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/t)} - - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (pg/L) — - - — — 0 0
Indeno{1,2,3-cd)pireno{pg/L) o - - - — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — — —
Cloroférmio{ug/L) — - - — — 0 0
Bromoférmio{ug/L)| - - - — — 0 0
Bromodiclorometano{pg/L) -—- - - — — 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) - - - -— — 0 0
|Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L} 0,10 - B 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 2 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Amoreiras-Gare

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

Informagdo complementar relativa a averiguag¢do das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BARRANCO DO BEBEDOURO / SOALHEIRA

EDITAL n.2 65/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da &gua da rede piblica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
res ob! % K] %
Pardmetro {unidades) ::::::?g:.é;rol;;z(m Wlafes S idos e Alnélises Cumprimento N Andises [PCOA) Andlises
Minimo | Maximo | superiores VP doVp Agendadas | Realizadas | poaiizadas
Escherichia coli {N/100 mi) 0 0 - 100% 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 - 100% 100%
{Desinfetante residual {mg/L) - 0,4 - — — 100%
Aluminio (pg/L Al) = 200 - -
Aménio (mg/L NH,) 0,50 - -

[NGmero de colénias a 22 2C (N/ml)

Sem alteragéo anormal

INGmero de colénias a 37 2C (N/ml)

Sem alteragio anormal

1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH {Unidades pH) 26,50 59 - - 0 0
I-Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés (ug/L Mn) 50 : : 0 0
[Nitratos® (mg/L NO,) 50 : B 0 0
[Nitritos {mg/L NO,) 0,5 = B 0 0
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/t) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 : . 0 0
|[Bromatos (ug/L Bro,) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - - - - 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {pug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaC0O3) - - - — -— 0 0
|Enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
|[Fluoretos {mg/L F) 1,5 E - 0 0
[Magnésio (mg/L Mg) — : g — — 0 0
Mercurio {(ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel (pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
|Suifatos {mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orginico Total {mg/L C) Sem alteragéo anormal - - - - 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pug/L): 10 - - — - —
Tetracloroeteno{ug/L) - - - —_— — 0 0
Tricloroeteno{pg/L) - - - — —_— 0 0

|Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (jg/L): 0,10 - - — — —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - - - -— — 0 0
Benzo(k)fluoranteno {pug/L) - - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) — - - —_— — 0 0

Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — = —
Cloroférmio{pg/L) - - - — — 0 0
Bromoférmio{ug/L) — - - — - 0 0
Bromodiclorometano(pg/L) - - - — -— 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) — - - — - 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 - . 0 0
Pesticida 3 (ug/L)} 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (pg/L)] 0,10 5 B 0 ]

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Earranco do Bebedouro / Soalheira

NOTA 2: Parametro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

Informag3o complementar relativa a averiguagdo das situages de incumprimento dos VP {(causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




i) doua S CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
‘t\:’ v 'bk’u}" L DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BICOS EDITAED-S 65/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se  verificagio da qualidade da 4gua da rede piiblica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | o apsjises ud N.2 Andlises (PCQA) b
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 i VP Cumprimento Anédlises
Minimo | Méximo | Superiores do VP Agendadas | Realizadas | poojizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Desinfetante residual {mg/L) - 0,6 - - — 1 1 100%
Aluminio (ng/LA) 200 <50 . 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Nidmero de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alteragéio anormal 0 - — — 1 1 100%
Namero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alterag@o anormal 0 - — - 1 1 100%
Condutividade {1S/cm a 202C) 2500 1740 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
IpH {Unidades pH) 26,5 e 9 8,4 - 100% 1 1 100%
[Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
[Manganés (ug/L Mn) 50 31 - 100% 1 1 100%
INitratos "2" (mg/L NO;) 50 <0,8 - 100% 1 1 100%
[Nitritas (mg/LNO;) 05 <0,02 5 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 1,7 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢g3o) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagiio (NTU) 4 4 - 100% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno {(pg/L} 1,0 - - 0 0
IBenzo(a)pireno {ng/L) 0,010 <0,0050 - 100% 1 1 100%
[Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
[Bromatos (ug/L BrO,) 10 - - 0 0
Cadmio {ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) - 33 - — — 1 1 100%
Chumbo (pg/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3.0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) — 280 - - — 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Fluoretos "2" (mg/L F) 1,5 1 - 100% 1 1 100%
|Magnésio (mg/L Mg) — 47 - = = 1 1 100%
[Merciirio (ug/t Hg) 1 - - 0 0
|Alfa Total "2" (Bq/L) 0,5 0,16 - 100% 1 1 100%
|Beta Total "2* (Bq/L) 1 <0,1 - 100% 1 1 100%
|Dose Indicativa Total “2" (mSv/ano) 0,1 <0,1 - 100% 1 1 100%
[Raddo *2" (Bg/L) - 11,9 51,4 - — 2 2 100%
Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos "2" (mg/L Cl) 250 490 - 1 0% 1 1 100%
Sédio (mg/L Na) 200 300 - 1 0% 1 1 100%
[Sulfatos img/ LSO,} 250 - - 0 0
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormmal - - - — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pg/L): 10 - - - - -
Tetracloroeteno(isg/L) — - - - - 0 0
Tricloroeteno(ug/L) -— - - — — 0 0
Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (1g/L): 0,10 <0,08 - 100% — — —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - <0,020 - — - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) -— <0,020 - - — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno {pug/L) - <0,020 - -— — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) - <0,020 - — — 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 4,01 - 100% — — —
Cloroférmio{pg/L) - 0,41 - - — 1 1 100%
Bromoférmio(pug/L) — 3,06 - — — 1 1 100%
Bromodiclorometano{ug/L) - 0,12 - — -— 1 1 100%
Dibromoclorometano(ug/L) - 0,42 - — — 1 1 100%
Pesticidas — total "2" (ug/L) 0,50 <0,06 - 100% 1 1 100%
Alacloro “2" (ug/L} 0,10 <0,03 - 100% 1 1 100%
Atrazina "2" (ug/L) 0,10 <0,04 - 100% 1 1 100%
Desetilatrazina 2" {ug/L) 0,10 <0,03 - 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina "2" (ug/L) 0,10 <0,03 - 100% 1 1 100%
Diurdo "2" (ug/L) 0,10 <0,03 - 100% 1 1 100%
Linurdo “2" (ug/L) 0,10 <0,06 - 100% 1 1 100%
Terbutilazina "2" (pg/ L) 0,10 <0,03 - 100% 1 1 100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Bicos

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Fluretos, Cloretos, Sédio, Alfa Total, Beta Total, Dose indicativa, Rad3o,
Alacloro, Atrazina, Desetilatrazina, Desetilterbutilazina, Diurdo, Linurdo, Terbutilazina e Pesticidas Totais

Informag3o complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Cloretos e sédio - Incumprimentos no sistema em
alta, qualidade da dgua bruta, n3o existe tratamento instalado para remog3o de cloretos e sédio.

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BOAVISTA / ODEMIRA

EDITAL n.2 65/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificaco da qualidade da dgua da rede pdblica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado

12 TRIMESTRE 2016
01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | n o anaiises ] N.2 Andlises (PCQA} X
Paridmetro (unidades) Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Méximo | Superiores VP dovp Agendadas | Realizadas | paalizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual (mg/L) - 0,3 08 = - 3 3 100%
Aluminio (g/LA) 200 <50 3 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 100% 3 3 100%
Nimero de col6nias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 0 — - 3 3 100%
Nimero de col6nias a 37 2C {(N/ml) Sem alleragao anormal 0 0 — - 3 3 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 256 279 100% 3 3 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 <2 100% 3 3 100%
|pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,3 7,8 100% 3 3 100%
[Ferro (ua/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés (ug/L Mn) 50 <10 <10 100% 3 3 100%
|nitratos "2" (mg/L NO,) 50 <0,08 <0,08 100% 2 2 100%
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 0,7 1,6 100% 3 3 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigiio) 3 <3 <3 100% 3 3 100%
Sabor a 252C {Factor de diluigiio) 3 <3 <3 100% 3 3 100%
Turvag3o (NTU) 4 <0,7 <0,7 100% 3 3 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno (pug/t) 1,0 - - 0 0
iBenzo(a)pireno {ug/L) 0,010 - - 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
[Bromatos (ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (pug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Calcio {mg/L Ca) — - - — -— 0 0
Chumbo {pug/L Pb) 10 - - o] 0
Clanetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total {(mg/L CaCO3) — - - —_— — 0 0
{Enterocacos (N/100 mL) 0 - - 0 0
[Fluaretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
Magnésio (mg/t Mg) - - - — — 0 0
Mercuirio {ug/L Hg) 1 - - 0 0
[Niquel (pug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 : 3 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
|Sulfatos {mg/LSO,) 250 - - 0 [}
Carbono Orgénico Total (mg/LC) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — — -—
Tetracloroeteno(ug/L) — - - — — 0 0
Tricloroeteno{pug/L) — - - — — 0 0
|Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - - - -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - - - — — 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - - - -— - 0 0
Benzo(ghi)perileno (pg/L) - - - — - 0 0
indeno(1,2,3-cd)pireno{pug/L} - - - — — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — — —
Cloroférmio{ug/L) e - - — — 0 0
Bromoférmio{pg/L) - - - — — 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) — - - — - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - — - 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (pug/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: -B-oavista / Odemira

FNOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {(AGDA): Nitratos

Informag3o complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:
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() dowairs CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
1\::?? A UM’ Um"-* DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BREJAO / AZENHA DO MAR et 65/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da sgua da rede publica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {(PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anilises % N.2 Andlises (PCQA) 3.‘.
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 i VP Cumprimento A
Minimo | Maximo | Superiores dovp Agendadas | Realizadas | poojizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 1] 0 0 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual {mg/t) - 0,5 0,6 — — 3 3 100%
Aluminio (pg/LA) 200 190 = 100% 1 1 100%
Aménio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - — - 1 1 100%
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alterag&o anormal 0 - — — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 282 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,508 9 7.8 - 100% 1 1 100%
|Ferro {ug/L Fe) 200 170 - 100% 1 1 100%
|Manganés (ug/L Mn) 50 23 - 100% 1 1 100%
[Nitratos “2" (mg/L NO,) 50 <0,08 - 100% 1 1 100%
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 - 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 2,2 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagiio (NTU) 4 4 - 100% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno {pg/L) 0,010 <0,0050 - 100% 1 1 100%
|Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos (ug/tL Bro,) 10 - - 0 [}
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - o 0 0
Célcio (mg/L Ca) - - - — — 0 0
Chumbo (pg/tL Pb) 10 - - 0 0
Cianetos (pug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total {mg/L CaC0O3) - - - — o 0 0
|Enterocacos (N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
|[Fiuoretos {mg/L F) 15 - - 0 0
[Magnésio (mg/L Mg) - - - — — 0 0
Mercurio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Ré&ddo (Bq/L) - <3,3 - — 1 1 100%
Niquel (pg/L Ni} 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
[Sulfatos {mg/L50,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - - — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — — —
Tetracloroeteno{ug/L) - - - - — 0 0
Tricloroeteno{pug/L) — - - — — 0 0
|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 <0,08 - 100% — —_ -—
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - <0,020 - — — 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno {pug/L) - <0,020 - — — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (pg/L) -— <0,020 - — — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) - <0,020 - — — 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 49,5 - 100% — — -
Cloroférmio(ug/L) -— 14,3 - — — 1 1 100%
Bromoférmio{ug/L) - 2,93 - — - 1 1 100%
Bromodiclorometano(pg/L) -- 10,6 - — - 1 1 100%
Dibromoclorometano({ug/L) - 21,7 - — — 1 1 100%
|Pesticidas — total {pg/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - B 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Ere]éo / Azenha

NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {(AGDA): Nitratos

Informagdo complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CABACOS

EDITAL n.2 65/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagiio da qualidade da dgua da rede piiblica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

12 TRIMESTRE 2016
01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises X N.2 Andlises (PCQA) X
Pardmetro (unidades) Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | paalizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 100%
[Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 100% 100%
Desinfetante residual (mEIL) - 0,1 0,2 - — 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 - -
Aménio (mg/L NH,) 0,50 - -

INdmero de colénias a 22 2C (N/ml)

Sem aiterag&o anormal

Ntmero de col6nias a 37 2C (N/ml)

Sem alteragéo anormal

2 2
2 2
2 2
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
{pH (Unidades pH) 26,5 e s9 - - 0 0
|Ferro (ug/L Fe) 200 = : 0 0
|Manganés {ug/L Mn) 50 : . 0 0
Nitratos” (mg/L NO;) 50 - - 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluicZo) 3 - - 0 0
Sabor a 25%C (Factor de diluigio) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
Benzo{a)pireno (pg/L) 0,010 - - 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cédmio {ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - - — — 0 0
Chumbo {pug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {pug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) — - - — — 0 0
|Enterococos (N/100 mL} 0 - - 0 0
[Fluoretos {mg/LF) 1,5 N - 0 0
[Magnésio {mg/L Mg) — N - — = 0 0
[Merciirio (ug/L Hg) 1 - N 0 0
|niquel (pg/LNi) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
[Sulfatos {mg/L 50,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragéo anormal - - - -— 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - - - -
Tetracloroeteno{ug/L) - - - — — 0 0
Tricloroeteno{ug/L) - - - — — 0 0

|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - — - -
Benzo{b)fluoranteno {ug/L) -- - - — - 0 0
Benzo{k)fluoranteno {ug/L) - - - — - 0 0
Benzo{ghi)perileno {(ug/L} -— - - — - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) —- - - — -— 0 0

Trihalometanos - total (pg/L): 100 - - - - -—
Cloroférmio{ug/L)} - - - - — 0 0
Bromoférmio{ug/L) - - - - — 0 0
Bromodiclorometano(pg/L) - - - — - 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) - - - -— — 0 0
Pesticidas — total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 5 ) 0 0
Pesticida 2 {ug/L) 0,10 - ) 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/ L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas; Cabagos

NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

linformagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CAMPO REDONDO

EDITAL n.2 65/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 2 verificacio da quatidade da 4gua da rede piiblica,
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

12 TRIMESTRE 2016
01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises w N.2 Anilises (PCQA} o
Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 ; o Cumprimento Andlises
Minimo | Mdximo | superiores do VP Agendadas | Realizadas | poalizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 - 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,2 - — — 1 1 100%
Aluminio (ug/LAl) 200 E : 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 - - 0 0
[Numero de coldnias a 22 2C (N/mi) Sem alteragio anormal - - — o= 0 0
|Ntimero de colénias a 37 ¢C {N/ml) Sem alterag3o anormal - - -— - 0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml} 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo} 20 . s 0 0
|pH (Unidades pH) 26,5 e s9 - - 0 0
|Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés {ug/L Mn) 50 - - 0 0
Nitratos "2" {mg/L NO;) 50 <0,08 5 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO;) 05 3 B 0 0
Oxidabilidade {mg/t 0,} 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluig3o) 3 - - 0 0
Turvag3o (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (pg/L Sh) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (pg/L) 1,0 - - 0 0
{Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 . E 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
|8romatos (ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) - - - — — 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos (pg/tL CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) — - - — — 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos (mg/L F) 15 - - 0 0
|magnésio {mg/L Mg} — - E — = 0 0
[Mercirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel (ug/t Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Organico Total {mg/L C) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pug/L): 10 - - — — —
Tetracloroeteno{pg/L) - - - - - 0 0
Tricloroeteno{ug/L) - - - -— - 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,10 - - — — -
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) - - - - — 0 0
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) - - - — -— 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L)} - - - - - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) - - - -— — 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - — — -
Cloroférmio{ug/L) - - - — — 0 0
Bromoférmio(ug/L) — - - —_ — 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) — - - — - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - — - 0 0
Pesticidas - total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 S - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 ) - 0 0
Pesticida 3 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug_/ L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Campo Redondo

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

Informag3o complementar relativa & averiguagdo das situages de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CASTELAO / TROVISCAIS / VALE BEJINHA EDITAL n.2 65/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da égua da rede piiblica, { 12 TRIMESTRE 2016
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises e N.2 Anilises (PCQA) X
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 i Cumprimento Andlises
Minimo | Maximo pel do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coll (N/100 ml) 0 0 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 100% 1 1 100%
|Desinfetante residual {mg/L) — 0,6 — = 1 1 100%
Aluminio (pg/LAl) 200 . 0 0
Aménio (mg/L. NH,) 0,50 - s} 0
|Niimero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alterag&o anormal - - - -— 0 0
|Ntimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 . 5 0 0
IpH {Unidades pH) 26,5 e <9 - - 0 0
[Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés (ug/L Mn) 50 - - 0 0
Nitratos "2" (mg/L NO,} 50 <0,08 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 05 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigZo) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de dilui¢So) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 F B 0 0
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénlo (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 E - 0 0
|Bora {mg/L 8) 1,0 : : 0 0
[Bromatos (ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 s : 0 0
Célcio (mg/L Ca) - - - - — 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu} 2,0 - - 0 0
Crémio {pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) — - - — — 0 0
|Enterococos (N/100 mt) 0 - - 0 0
[Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
|Magnésio (mg/L Mg) — - - — — 0 0
[Merciirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
{Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 ) ) 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alterag&o anormal - - — - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - - -— -
Tetracloroeteno{pg/L) - - - — - 0 0
Tricloroeteno(pg/L) -— - - — - 0 0
IHidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pg/L): 0,10 - - — -— —
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) — - - — — 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)} — - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L)| — - : = = 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) — - - - — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - - — —
Cloroférmio{ug/L) — - - — -— 0 0
Bromoférmio(ug/L) - - - — — 0 0
Bromodiclorometano(pg/L) - - - — — 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) - - - — - 0 0
[Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L. 0,10 - 0 0
Pesticida 4 {ug/L] 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Easteléo / Triviscais / Vale Bejinha

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

Informagdo complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




V. poas aes CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
&‘&— ;‘{"' < 3” W i'm‘** DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CAVALEIRO / FATACA / MALAVADO EDITAL n.2 65/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da 4gua da rede publica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovade 01 de janeiro a
pela autoridade competente {ERSAR). 31 de margo
valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | ¢ pnglises L N.2 Anilises (PCQA) )
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 T Cumprimento Andlises
Minimo | Méximo | SuPeri do VP Agendadas | Realizadas | poalizadas
Escherichia coll (N/100 ml) 0 0 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) -~ 0,4 - — — 1 1 100%
Aluminio (ng/LA) 200 <50 : 100% 1 1 100%
Aménio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - — - 1 1 100%
Nimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 0 - — — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 269 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
{pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,6 - 100% 1 1 100%
|Ferro (ug/L Fe) 200 <50 . 100% 1 1 100%
|Manganés {ug/L Mn) 50 <10 - 100% 1 1 100%
[Nitratos *2" {mg/L NO;) 50 <0,8 - 100% 1 1 100%
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 - 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 1 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de dilui¢do) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluig3o) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pirena (ug/L) 0,010 <0,0050 - 100% 1 1 100%
|Baro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos (ug/L Bro,) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 5 D 0 0
Célcio (mg/L Ca) — 11 - — o 1 1 100%
Chumbo (pug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/t) 3,0 - - 0 0
|Dureza total {mg/L CaC0O3) — 75 - — - 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
{Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) - - - — — 0 0
Merecirio (ug/L Hg) 1 11 - 100% 1 1 100%
Alfa Total "2" (Bq/L) 0,5 <0,5 100% 1 1 100%
Beta Total "2" (Bq/L) 1 <0,1 100% 1 1 100%
|Dose Indicativa Total 2" (mSv/ano) 0,1 <0,1 100% 1 1 100%
[Rad3e “2" (Bg/L) - <1 <1 — — 2 2 100%
INique! {pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
JSulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - - — — -—
Tetracloroeteno(ug/L) — - - -— — 0 4]
Tricloroeteno{pg/L) - - - — — 0 0
{Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/L): 0,10 <0,08 - 100% — — -
Benzo(b)fluoranteno (pug/L) - <0,020 - -— — 1 1 100%
Benzo{k)fluoranteno {1g/L) — <0,020 - — — 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno (ug/L) - <0,020 - - — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) — <0,020 - — — 1 1 100%
Trihalometanos - total (pug/L): 100 58,6 - 100% — — -
Cloroférmio(pg/L) - 8,16 - — — 1 1 100%
Bromoférmio{ug/L) - 8,47 - — — 1 1 100%
Bromodiclorometano{ug/L) - 15,6 - — - 1 1 100%
Dibromoclorometano(ug/L) - 26,4 - -— — 1 1 100%
Pesticidas ~ total "2"{ug/L) 0,50 <0,06 - 100% 1 1 100%
Bentazona 2" (pg/L) 0,10 <0,06 - 100% 1 1 100%
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug_/ L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Cavaleiro / Fataca / Malavado

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Alfa Total, Beta Total, Dose Indicativa, Rad3o, Bentazona e Pesticidas Totais

Informag3o complementar relativa 3 averiguag3o das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




| LA 4% 73 CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
WAL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COLOS EDITAL n.2 65/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede ptiblica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anili % N.2 Andlises (PCQA) %
Par3metro (unidades) fixado no DL 306/2007 superiores VP Cumprimento Andlises
Minimo | Méaximo P! do VP Agendadas | Realizadas | poalizadas
Escherichia coli {(N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes {(N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual (mg/L) — <0,1 0,7 — — 3 3 100%
Aluminio (ug/LAI) 200 <50 = 100% 1 1 100%
Aménio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Numero de colénias a 22 oC (N/ml} Sem alteragsio anommal 30 - — - 1 1 100%
|[NGmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 19 - — — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 969 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,9 - 100% 1 1 100%
|Ferro (pug/L Fe) 200 <50 - 100% 1 1 100%
|Manganés (ug/L Mn) 50 <10 - 100% 1 1 100%
|Nitratos "2" (mg/L NO,) 50 2 - 100% 1 1 100%
Nitritos {(mg/L NO,) 0,5 <0,02 - 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 0,6 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio “2" (ug/L Sb) 5 <2 : 100% 1 1 100%
Arsénio "2" {ug/L As) 10 <3 - 100% 1 1 100%
|Benzeno “2" (pg/L} 1,0 <0,5 - 100% 1 1 100%
|Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 <0,0050 - 100% 1 1 100%
[Boro “2" (mg/L B) 1,0 <0,03 - 100% 1 1 100%
|Bromatos "2" (ug/L Bro,) 10 <5 ) 100% 1 1 100%
Cadmia "2" (ug/L Cd) 5,0 <1,5 - 100% 1 1 100%
Célcio {mg/L Ca) -~ 58 - — - 1 1 100%
Chumbo {ug/L Pb) 10 <3,0 L 100% 1 1 100%
Cianetos “2" {ug/L CN) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,016 - 100% 1 1 100%
Crémio "2" (ug/L Cr) 50 <4 - 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano "2" (ug/L) 3,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Dureza total (mg/L CaC03) — 350 - — — 1 1 100%
|enterococos (N/100 mt) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Fluoretos “2" (mg/LF) 1,5 <0,2 - 100% 1 1 100%
|Magnésio (mg/L Mg) — 49 - — — 1 1 100%
Merciirio 2" {ug/L Hg) 1 <0,05 - 100% 1 1 100%
Alfa Total "2" (Bq/L) 0,5 <0,05 100% 1 1 100%
Beta Total "2" (Bq/L) 1 <0,1 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total "2" {mSv/ano) 0,1 <0,1 100% 1 1 100%
|Rad3o “2" (Bq/L) = 15 27,8 — — 2 2 100%
[Niquel (pg/L Ni) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
Selénio "2" (ug/L Se) 10 <3 3 100% 1 1 100%
Cloretos "2" (mg/L Cl) 250 125 - 100% 1 1 100%
Sédio "2" (mg/L Na) 200 70 - 100% 1 1 100%
Sulfatos "2" (mg/L SO,) 250 33 - 100% 1 1 100%
Carbono Orgédnico Total (mg/L C) Sem alterag&o anormal - - - — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno “2" (ug/L): 10 <4 - 100% — — —_—
Tetracloroeteno "2" {ug/L) - <3 - -— — 1 1 100%
Tricloroeteno "2" (ug/L) -— <1 - — - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (ug/L): 0,10 <0,08 - 100% — — —
Benzo(b)fluoranteno (pug/L) - <0,020 - — -— 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) - <0,020 - —_ — 1 1 100%
Benzo(ghl)perileno (pg/L) - <0,020 - — — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - <0,020 - — — 1 1 100%
Trihalometanos - total (pg/L): 100 0,36 - 100% — — —
Cloroférmio(pg/L) - <0,30 - - — 1 1 100%
Bromoférmio{pg/L) - 0,36 - — —_ 1 1 100%
Bromodiclorometano{ug/L) - <0,10 - — — 1 1 100%
Dibromoclorometano(pg/L) -— <0,10 - — — 1 1 100%
|Pesticidas - total "2" (ug/L) 0,50 <0,06 - 100% 1 1 100%
Alacloro “2" (ug/L) 0,10 <0,03 - 100% 1 1 100%
Atrazina "2" {ug/L) 0,10 <0,04 - 100% 1 1 100%
Desetilatrazina "2" (ug/L) 0,10 <0,03 - 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina ¥2" (ug/L) 0,10 <0,03 - 100% 1 1 100%
Diurdo "2" (pg/L) 0,10 <0,06 - 100% 1 1 100%
Linurdo "2" {pg/L) 0,10 <0,06 - 100% 1 1 100%
Terbutilazina "2" (ug/ L) 0,10 <0,03 - 100% 1 1 100%

FNOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Colos

Indicativa, Rad3o, Alacloro, Atrazina, Dezetilatrazina, Desestilterbutilazina, Diurdo, Linurdo, Terbutilazina e Pesticidas Totais

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em aita (AGDA): Nitratos, Antiménio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Ciddmio, Cianetos, Crémio, 1,2
- dicloroetano, Fluretos, Merciirio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio, Sulfatos, Alfa Total, Bata Total, Dose




|informagao complementar relativa a averiguag3o das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagdo:




I P TTT ] pen CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
1;?__&“;/'&’.1, & - DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FORNALHAS VELHAS EDITAL n.2 65/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificago da qualidade da dgua da rede piiblica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises B N.2 Andlises (PCQA) "
Pardmetro (unidades) Cumprimento Anélises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Maximo | Superiores VP doVP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coll (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml} 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual (mg/L) - 0,2 0,4 -— — 2 2 100%
Aluminio (pg/LAl) 200 180 K 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|NGmero de colénias a 22 2C {N/ml) Sem alteragdo anormal 88 - — - 1 1 100%
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 16 - — — 1 1 100%
Condutividade (115/cm a 202C) 2500 360 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,8 - 100% 1 1 100%
[Ferro (ug/L Fe) 200 <50 B 100% 1 1 100%
|Manganés (ug/L Mn) 50 <10 z 100% 1 1 100%
[Nitratos *2" (mg/L NO) 50 <0,8 . 100% 1 1 100%
Nitritos {mg/L NO,) 0,5 <0,02 - 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 2,7 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 259C (Factor de diluigdo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigéio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdio (NTU) 4 1,4 - 100% 1 1 100%
Antiménio (j1g/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénlo (pg/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
Benzo{a)pireno (pg/L) 0,010 <0,0050 - 100% 1 1 100%
Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio {pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) - 18 - — — 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 10 <3,0 ) 100% 1 1 100%
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0,011 - 100% 1 1 100%
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano (pug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) - 96 - — - 1 1 100%
|Enterococos (N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
|magnésio (mg/t Mg) — 12 - — - 1 1 100%
Merciirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Alfa Total "2" (Bq/L) 0,5 <0,05 100% 1 1 100%
Beta Total "2" {Bq/L) 1 <0,1 100% 1 1 100%
|Dose Indicativa Total *2" {mSv/ana) 0,1 <0,1 100% 1 1 100%
[Radgo “2" (Bg/L) — <1,2 <6,9 — — 2 2 100%
[Niquel (ug/L Ni) 20 <5,0 : 100% 1 1 100%
Selénio (pg/L Se) 10 . 5 0 0
Cloretos "2" {mg/L Cl) 250 92 - 100% 1 1 100%
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Organico Total {mg/L C) Sem alterag&o anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — — —
Tetracloroeteno({pg/L) - - - — — 0 0
Tricloroeteno(pug/L) e - - - - 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos {pg/L): 0,10 <0,08 - 100% - — -
Benzo(b)fiuoranteno {ug/L) - <0,020 - — — 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - <0,020 - — — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - <0,020 - — — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) -— <0,020 - — — 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 <0,70 - 100% — — -—
Cloroférmio{pg/L) - <0,30 - — — 1 1 100%
Bromoférmio(ug/L) - <0,20 - - — 1 1 100%
Bromodiclorometano{jg/L) — <0,10 - - — 1 1 100%
Dibromoclorometano(pg/L) — <0,10 - — — 1 1 100%
Pesticidas — total “2" (ug/L) 0,50 <0,06 - 100% 1 1 100%
Alacloro "2" (ug/L) 0,10 <0,04 - 100% 1 1 100%
Atrazina 2" (ug/L) 0,10 <0,04 - 100% 1 1 100%
Desetilatrazina “2" {ug/L} 0,10 <0,03 - 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina “2" (ug/L) 0,10 <0,03 - 100% 1 1 100%
Diurdio “2" (ug/L) 0,10 <0,06 - 100% 1 1 100%
Linurdo “2" {ug/L] 0,10 <0,06 - 100% 1 1 100%
Terbutilazina "2" (ug/L 0,10 <0,03 - 100% 1 1 100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Fornalhas Velhas

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Cloretos, Alfa Total, Beta Total, Dose Indicativa, Rad3o, Alacloro, Atrazina,
Desetilatrazina, Desetilterbutilazina, Diur3o, Linurdo, Terbutilazina e Pesticidas totais

|informag3o complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

0 presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




\ N |
) - 0 1A A™ 2 CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
ﬁ» 44 f""}“ o DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FOROS DA CAIADA / CHAPARRAL DT G20
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagiio da qualidade da dgua da rede piiblica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | o ansises o] N.2 Andlises (PCQA) L]
Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 = ——— Cumprimento Andlises
Minimo | Maximo periores do VP Agendadas | Realizadas | poalizadas
Escherichia coli (N/100 mi) 0 0 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml} 0 0 100% 1 1 100%
|Desinfetante residual (mg/L) - 0,3 — - 1 1 100%
Aluminio (pg/LA) 200 <50 100% 1 1 100%
Aménio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 100% 1 1 100%
Namero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 2 - — — 1 1 100%
[NGmero de colénias a 37 2C (N/ml} Sem alterag&o anormal 0 - -— — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 491 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
|pH (Unidades pH) 26,5e 59 8,5 - 100% 1 1 100%
[Ferro (ug/L Fe) 200 . 100% 1 1 100%
[Manganés {ug/L Mn) 50 <10 : 100% 1 1 100%
{Nitratos (mg/L NO;) 50 <2 : 100% 1 1 100%
INitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 - 100% 1 1 100%
Oxidabilidade {(mg/L O,) 5 <0,5 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio {ug/t Sb) 5 <2 - 100% 1 1 100%
Arsénio (ug/L As) 10 2 - 100% 1 1 100%
|Benzeno (ug/L) 1,0 <0,20 - 100% 1 1 100%
|Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,0050 - 100% 1 1 100%
|Boro {mg/L B) 1,0 <0,2 5 100% 1 1 100%
|eromatos (ug/L 8r0;) 10 <5,0 - 100% 1 1 100%
Cadmio (ug_/l. Cd) 5,0 <0,40 - 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) - - - — — 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 B - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,750 - 100% 1 1 100%
|Dureza total (mg/L CaCO3) - - - — — 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Fluoretos {mg/L F) 1,5 1,2 : 100% 1 1 100%
[Magnésio (mg/L Mg) — = - — — 0 0
[Aifa Total {Bq/L) 0,5 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Beta Total (Bq/L) 1 <0,10 - 100% 1 1 100%
IDose Indicativa Total (mSv/ano) 0,1 <0,10 - 100% i 1 100%
[R4d3o (Bq/L) -— 27,2 - — — 1 1 100%
[Merciirio (ug/L Hg) 1 <0,4 - 100% 1 1 100%
Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 <2 - 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/L Cl) 250 83 - 100% 1 1 100%
Sédio (mg/L Na) 200 100 N 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L SO,} 250 13 - 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - - — o] 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 <0,20 - 100% - = =
Tetracloroeteno(pg/L) - <0,20 - — — 1 1 100%
Tricloroeteno{pg/L) -~ <0,10 - — —- 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (ug/L): 0,10 <0,08 - 100% —~- = —
Benzo(b)fluoranteno {pg/L) - <0,020 - - o 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) - <0,020 - — — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - <0,020 - — — 1 1 100%
indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) - <0,020 — - 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 0,42 100% - -— —
Cloroférmio(ug/L) - <0,30 - - — 1 1 100%
Bromoférmio(pug/L) - 0,42 - — -— 1 1 100%
Bromadiclorometano(ug/L) o <0,10 - — — 1 1 100%
Dibromoclorometano{pg/L) - <0,10 - - 1 1 100%
|Pesticidas ~ total (ug/L) 0,50 - - 0 4]
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 3 {pg/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - 0 0

|NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Foros da Calada / Chaparral

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informag¢3o complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicita¢do:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FOROS DOS VALES

EDITAL n.2 65/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede piiblica,
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

12 TRIMESTRE 2016
01 de janeiro a

pela autoridade competente {ERSAR}. 31 de margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | n o anli % N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 ) VP Cumprimento Andlises
Minimo | Méximo | superlores do VP Agendadas | Realizadas | poalizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes {N/100 ml} 0 0 - 100% 1 1 100%
|Desinfetante residual (mg/L) - 0,4 - - — 1 1 100%
Aluminio (pg/LA) 200 . 3 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Nimero de coldnias a 22 2C {N/ml} Sem alteragdo anormal 0 - — — 1 1 100%
[Nimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - -— — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 209C) 2500 722 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
|pH (Unidades pH) 26,5859 8,4 - 100% 1 1 100%
[Ferro (ng/L Fe) 200 - - 0 0
[Manganés {ug/L Mn) 50 62 - 1 0% 1 1 100%
INitratos (mg/L NO;) 50 <2 - 100% 1 1 100%
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/L O,} 5 0,8 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 1,1 ) 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 . . 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 : N 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 = E 0 0
Bromatos {ng/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) - - - -— - 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 4]
1,2 - dicloroetano (pug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaCO3) — - - — -— 0 0
{Enterocacos (N/100 mL) 0 - - 0 0
Fluoratos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) - - - — — 0 0
|Mercirio (pg/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - ) 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Organico Total {mg/L C) Sem alteragdo anormal - - — — 4] 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - - - -~ —
Tetracloroeteno(ug/_l.ll — - - — — 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — - - — — 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - — — —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - - - — -— 0 0
Benzo(k)fluoranteno (pug/L) — - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L)| — - - — - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pirenofug/L) - - - - - 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — — -
Cloroférmio(pg/L) - - - — - 0 0
Bromoférmio{ug/L) - - - - — 0 0
Bromodiclorometano({ug/L) - - - — - 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) - - - — — 0 0
Pesticidas — total (pg/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (I.IE/L 0,10 N - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Foros dos Vales

NOTA 2: Parimetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

Informag3o complementar relativa & averiguag3o das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Manganés - N3o foram identificadas as causas do|
incumprimento, as andlises posteriores ndo confirmaram o referido incumprimento, ou seja, j se encontravam de acordo com a legislagdo em vigor.

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

[]
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAMEIROS EDITAL n.2 65/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificacio da qualidade da &gua da rede publica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises e N.2 Anlises (PCQA) e
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 ——— Cumprimento Andlises
Minimo | Méximo | Superiore do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coll {N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 m!) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Desinfetante residual (mg/L) - 0,4 - - - 1 1 100%
Aluminio (pg/LAI) 200 2 . 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 - - 0 0
|Niimero de colénias a 22 2C (N/ml} Sem alteragio anormal - - — -— 0 0
|NtGmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragio anormal - - — — 0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens {N/100mi) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 - - 0 0
{Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganas (ug/L Mn) 50 - - 0 0
Nitratos* (mg/L NO,) 50 . - 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 - - 0 0
Sabor a 259C (Factor de diluigio) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 N N 0 0
Antiménio {pg/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
[Bromatos (ug/t BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Calcio (mg/L Ca) - - - — -— 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50 - 2 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total {mg/L CaCO3) - - - — — 0 0
|Enterococos (N/100 mt) 0 - - 0 0
|Fluoretos {mg/L F) 1,5 - - 0 0
Magnésio {(mg/L Mg) - - - — — 0 0
Mercirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel {ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio {mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/LC) Sem alteragéo anormal - - - — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - — — —
Tetracloroeteno(pg/L) - - - — — 0 0
Tricloroeteno{ug/L) -— - - — — 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,10 - - — — —
Benzo(b)fluoranteno (pug/L) -— - - — - 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) -— - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - - - - — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - = = =
Cloroférmio(jg/L) - - - — — 0 0
Bromoférmio(ug/L) - - - — - 0 0
Bromodiclorometano(pg/L) - - - - - 0 0
Dibromoclorometano(pg/L) — - - -~ — 0 0
Pesticidas — total {(ug/t) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {ug/L 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L] 0,10 - - [o] 0
to controladas: Lameiros

lNOTAl:Zonasde basteci

IﬁOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

Flnformagéo complementar relativa 3 averiguac3o das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LUZIANES-GARE

EDITAL n.2 65/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede ptiblica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valores obtidos % N.2 Andlises (PCt %
Pardmetro (unidades) ‘fliila:’z;op::)a:l.é;:;;,z(:(‘g LI Alnéllst‘alsp Cumprimento (ol Anélises
Minimo | Méximo | Superiores do VP Agendadas | Realizadas | pojizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 100% 2 2 100%
IDesinfetante residual (mg/L) - 0,5 0,9 - - 2 2 100%
Aluminio (Re/LA) 200 E . 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 - - 0 0
|Numero de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
Nimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormmal - - — — 0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml} 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 - - 0 0
oH (Unidades pH) 26,56 <9 - - Y 0
[Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés {ug/L Mn) 50 - - 0 0
|Nitratos® {mg/L NO,) 50 . . 0 0
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢io) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 - - 0 0
Turvagdo {(NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo{a)pireno (pg/L} 0,010 - - 0 0
[Boro (mg/L B) 1,0 . z 0 0
[Bromatos (ug/L BrO,) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio {mg/L Ca) - - - — — 0 0
Chumbo {pg/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (1g/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) - - - — — 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|Ftuoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
[Magnésio (mg/L Mg) — = : = — 0 0
Merciirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 S ) 0 0
Cloretos (mg/L CI) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos {mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C} Sem alteragdo anormal - - — - 0 8}
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - - — — —
Tetracloroeteno(ug/L) - - - — - 0 0
Tricloroeteno(pg/L) — - - — - 0 0
|Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - — — —
Benzo(blfl Tue/1) = - - = - 0 0
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) — - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (pg/L)} - - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/t) - - - -— — 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - — -— -
Cloroférmio(ug/L) - - - — — 0 0
Bromoférmio{pg/L) - - - — — 0 0
Bromodiclorometano{pg/L) - - - - — 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - — — [4] 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {pg/L) 0,10 - - 4] 0
Pesticida 3 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - [o] 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Luzianes-Gare
NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( )
[informac3o complementar relativa & averiguac3o das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitagdo:




[ \,{ N | ! CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
‘fx_---,,;f AL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MONTE DA ESTRADA / VALE D' AGUA / EDITAL n.2 65/16
' M JUNCALINHO
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede ptblica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
% N.2 %
Paridmetro {unidades) :i::::;a;é;:;‘;z(:o? Malorss obtidas A Alnélls:lsp Cumprimento Anglises [PCQAI Andlises
Minimo | Méiximo | Superiores do VP Agendadas | Realizadas | paalizadas
Escherichia coll (N/100 ml) 0 0 100% 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 100% 100%
|Desinfetante residual (mg/L) - 0,2 -— - 100%
Aluminio {pug/L Al) = 200 -
Aménio (mg/L NH,)} 0,50 -

|Niimero de coldnias a 22 2C (N/mi)

Sem alteragéo anormal

Nimero de colénias a 37 2C (N/ml)

Sem alteragdo anormal

1

1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 - - 0 0
|pH {Unidades pH) 26,5 e <9 - - 0 0
|Ferro (u/L Fe) 200 E : 0 0
|Manganés {ug/L Mn) 50 : : 0 0
Nitratos” (mg/L NO,) 50 - - 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) [ - - 0 0
Cheiro a 252C {Factor de diluig3o) 3 - - 0 0
Sabor a 25%C (Factor de dilui¢3o) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (pug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 : 5 0 0
|Boro {mg/L B} 1,0 - - 0 0
[Bromatos (/L Bros) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - - — e 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaCO3) — - - - — 0 0
{Enterococos (N/100 mL) 0 - : 0 0
|Fluoretos (mg/LF) 1,5 - - 0 0
|Magnésio (mg/L Mg) - - E — — 0 0
[Merciirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel {ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {(mg/L C) Sem alteragéo anormal - - — - 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — — —
Tetracloroeteno{ug/L) -— - - — — 0 0
Tricloroeteno({ug/L) - - - - — 0 0

Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {(ng/L): 0,10 - - — — —
Benzo(b}fl (ng/L) = - - = == 0 0
Benzo{k}fluoranteno (ug/L) - - - — — 0 0
Benzo{ghi)perileno (ug/L) -— - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - - - — - 0 0

Trihalometanos - total (pg/L): 100 - - — — —
Cloroférmio{pg/L) - - - — -— 0 0
Bromofdrmio(pg/L) - - - — — 0 0
Bromodiclorometano{pg/L) — - - — — 0 0
Dibromoclorometano(pg/L) - - - — — 0 0
[Pesticidas - total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L] 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L 0,10 - ) 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Monte da Estrada

NOTA 2: Parimetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informagdo complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {(causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

o DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE NAVE REDONDA EDITAL n.2 65/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valores obtidos % N.2 Andlises (PC %
Parametro (unidades) :i::::?::;:;‘;z(:g e Alnélis:’sp Cumpri t (BOA Anilises
Minimo | Mdaximo ] superiores do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual (mg/L) - 0,4 0,4 — — 2 2 100%
Aluminio (ng/LA) 200 - 5 0 0
Aménio (mg/L NH;) 0,50 - - 0 0
Nimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
Namero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragfio anormal - - — — 0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 @ 9 - - 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
Mangands (ug/L Mn) 50 - - 0 0
[Nitratos® (mg/L NO,) 50 ) . 0 0
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/t O;) 5 - - 0 0
Cheiro a 259C (Factor de dilui¢io) 3 - - 0 0
Sabor a 252C {Factor de diluig3o) 3 - - 0 0
Turvag3o (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 - - 0 o]
|Benzeno (ng/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno {pug/L) 0,010 - - 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos {ug/t BrO;) 10 - - o] 0
Cédmio (ug/L. Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - - — — 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 ~ dicloroetano {pg/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) - - - — — 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
Fluoretos {mg/L F) 1,5 - - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) — - - — — 0 0
|mercirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
[Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - [1] 0
Carbono Orgdnico Total (mg/L C) Sem alteragio anormal - - - — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — — —
Tetracloroeteno(pg/L) -— - - — - 0 0
Tricloroeteno{pug/L) -— - - — — 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,10 - - - — -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - - - — - 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — - - — - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L} - - - - — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — - —
Cloroférmio(pg/L) - - - — -— 0 0
Bromoférmio(ug/L) - - - — — 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) - - - — — 0 4]
Dibromoclorometano(pg/L) - - - — - 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 {ug/t) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Nave Redonda

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

}

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {(causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

o
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEREIRAS-GARE EDITAL .2 65/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede publica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | p o pnsiises 9,6 N.2 Andlises {PCQA) %
Pardmetro {unidades) fixado no DL 306/2007 ) VP p Andlises
Minimo | Méximo | Supertores do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coll (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 7 0 1 50% 2 2 100%
|Desinfetante residual (mEIL) - 0,1 0,4 — - 2 2 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Nimero de colénias a 22 ¢C (N/mi) Sem alterago anomnal 130 - -— — 1 1 100%
Nimero de colénias a 37 2C (N/mi} Sem alteragdo anormal 86 - - — 1 1 100%
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 234 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 18 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,4 - 100% 1 1 100%
|Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
[Manganés (ug/1. Mn) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Nitratos” (mg/L NO;) 50 5 - 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 s & 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 4,6 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluig3o) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 13 . 1 0% 1 1 100%
Antiménio (pug/L Sb) 5 . -
Arsénio (ug/L As) 10 - -
Benzeno (pg/L) 1,0 - -
|Benzo(a)pirena (ug/L) 0,010 - -
|Boro (mg/L B) 1,0 . :
[Bromatos (ug/L BrO,) 10 - -
Cadmio {pg/L Cd) 5,0 - -
Célclo (mg/L Ca) - - - — —
Chumbo (pg/L Pb) 10 - -
Cianetos (ug/L CN) 50 - -
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - -
Crémio (pg/L Cr) 50 - -
1,2 - dicloroetano {pg/L) 3,0 - -
|Dureza total {mg/L CaCO3) - - - — —
|Enterococos (N/100 mL) 0 - -
|Fluoretos {mg/LF) 1,5 - -
[Magnésio (mg/L Mg) - - - - —
[Mercirio (ug/L Hg) 1 - -
Niquel {pg/L Ni) 20 - -
Selénio (pg/L Se) 10 - -
Cloretos (mg/L Cl) 250 - -
Sédio (mg/L Na) 200 - -
Sulfatos (mg/L SO,} 250 - -
Carbono Orgénico Total {(mg/L C) Sem alteragéo anormal - - — —
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - - - — —
Tetracloroeteno{pg/L) - - - — —
Tricloroeteno{pg/L) - - - — -
IHidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - — — —
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) - - - — —
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - - - - —
Benzo{ghi)perileno (ug/L)| — - - - —
indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) - - - - —
Trihalometanos - total {pg/L}): 100 - - — - —
Cloroférmio(ug/L)} - - - — -—
Bromoférmio(pg/L) - - - - —
Bromodiclorometano{ug/L) - - - — —
Dibromoclorometano{pg/L) - - - — —
|Pesticidas - total {(ug/L) 0,50 - -
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - -
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - -
Pesticida 3 (pg/L) 0,10 - -
Pesticida 4 (ug/L)] 0,10 - -

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Pereiras-Gare

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

regularizada.

Informagdo complementar relativa a averiguag3o das situa¢Bes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Bacterias Coliformes e Turvag¢3o - No que diz

respeito ao incumprimento de Bactérias coliformes, foi devido 4 dosagem inadequada de desinfetante. Como medida foi efetuada pela entidade gestora em alta (AgdA) uma
corregdo na dosagem, pelo que analise posterior ndo confirmou o respetivo incumprimento.
Relativamente & Turvag¢do este incumprimento foi devido a existéncia de um problema nos filtros da Estagdo de Tratamento. A situagdo de incumprimento ainda ndo foi

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicita¢do:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PORTELA DA FONTE SANTA

EDITAL n.2 65/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede piiblica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | py superiores VP Cumprimento Anilises
nimo | Méximo perlore: do VP Agendadas | Realizadas | paajizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 - 100% 100%
|Desinfetante residual (mg/L) - 0,5 - - — 100%
Aluminio (g/LA) 200 : i
Amoénio (mg/L NH,) 0,50 - -

Nimero de colénias a 22 2C (N/mi)

Sem alteragdo anomal

|Numero de colénias a 37 2C (N/ml)

Sem alteragdo anormal

1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH {Unidades pH) 26,5e <9 - - 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 - - 0 0
Nitratos® (mg/L NO,) 50 - - 0 0
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluigfio) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (pug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (pug/t) 1,0 - - 0 0
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 - - 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (pg/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - 5 0 0
Célcio (mg/L Ca) - - - e - 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) - - - — — 0 0
Enterococos (N/100 mt) 0 - - 0 0
Fluoretos {mg/L F) 1,5 - - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) - - - — — 0 0
[Merciirio (ug/L Hg) 1 : . 0 0
Niquel (pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragio anormal - - — -— 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - - - — —
Tetracloroeteno{ug/L) e - - - - 0 0
Tricloroeteno(ug/L) - - - — — 0 0

Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {pg/L): 0,10 - - — — —
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) — - - — - 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - - - — — 0 0
Benzo{ghi)perileno (ug/L) - - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pirenofug/L} - - - — — 0 0

Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — — -
Cloroférmio(ug/L - - - — - 0 0
Bromoférmio{ug/L! — - - — — 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) - - - - - 0 0
Dibromoclorometano{ug/tL) — - - -— - 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 . - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (pg/L) 0,10 - - 4] 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Portela da Fonte Santa

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

Informag3o complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicita¢3o:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE RELIQUIAS

EDITAL n.2 65/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,
através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controio da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado

12 TRIMESTRE 2016
01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises u N.2 Andlises (PCQA) X
Par&metro (unidades) Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Méximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poojizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml} 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual (mg/L) = 0,6 0,4 — — 2 2 100%
Aluminio (pg/L Al} = 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,} 0,50 - - 0 0
|Nimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragso anormal - . - - 0 0
|Nimero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragéo anormal - - — — 0 0
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH {Unidades pH) 26,5 @ <9 - - 0 0
[Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés (ug/t. Mn) 50 - - 0 0
INitratos "2" (mg/L NO;) 50 <0,08 g 100% 1 1 100%
[Nitritos {mg/L NO,) 0,5 x N 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de dilui¢3o) 3 - - 0 0
Turvagio (NTU) 4 N N 0 )
Antiménio (pg/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
B (ug/L) 1,0 . - 0 0
[Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 . E 0 0
[Bromatos (ug/L BrO,) 10 - - 0 0
Cadmio {ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcto (mg/L Ca) — - - — — 1] 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos {pug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 ~ dicloroetano (ug/t) 3,0 - - 0 0
|pureza total (mg/L CaCO3) - - - — - 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
|magnésic (mg/L Mg) — - - — — 0 0
|Mercirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 4]
Carbono Orgénico Total {(mg/L C) Sem alteragéio anormal - - — - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - - -— - -
Tetracloroeteno{pug/L) -— - - — — 0 0
Tricloroeteno({pg/L) — - - —_ — 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos {pg/L): 0,10 - - - - —
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) - - - — -— 0 0
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) — - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - - - -— - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) - - - -— — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — — -
Cloroférmio{pug/L), - - - — — 0 0
Bromoférmio{ug/L) - - - - — 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) - - - — — 0 0
Dibromoclorometano(pg/L) - - - — — 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 {pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Eeliqulas

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {AGDA}: Nitratos

linformagdo complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Y li}l‘-» DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE RIBEIRA DO SALTO EDITAL n.2 65/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagiio da qualidade da dgua da rede ptiblica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
% 2 %
Pardmetro (unidades) A tico (VE) Valorss obtidgs D e Cumprimento N2 Andlisss ICOA) Anélises
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | superiores VP dovp Agendadas | Realizadas | poatizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,4 — — 1 1 100%
{Aluminio (ug/L Al) 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alterago anormal 0 - — — 1 1 100%
|Ntmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 0 - — — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 939 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100m!) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7.3 - 100% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 - - 0 0
Mangands (ug/L Mn) 91 - 1 0% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO;) 50 <2 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 0,6 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢3o) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagiio (NTU) 4 2 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - -
Arsénio (ug/L As) 10 - -
|Benzeno (ug/L) 1,0 - -
|Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - -
[Boro (mg/L B) 1,0 - -
Bromatos (ug/L BrO;) 10 - -
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - -
Célcio {mg/L Ca) — - - — —
Chumbo (pg/L Pb) 10 - -
Clanetos (ug/L CN) 50 - -
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - -
Crémio (pg/L Cr) 50 - -
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 - -
|Dureza total (mg/L CaCO3) — - - — -
|Enteracocos (N/1006 mL) 0 - :
|Ftuoretos (mg/L F) 1,5 E -
[magnésio (mg/L Mg) — - : — —
Mercurio (ug/L Hg) 1 - -
Niquel (g/L Ni) 20 - -
Selénio (ug/L Se) 10 - -
Cloretos (mg/L Cl) 250 - -
Sédio {(mg/L Na) 200 - -
Sulfatos {mg/L SO,) 250 - -
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragsio anormal - - — —
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - -— — —
Tetracloroeteno(ug/L) - - - — -
Tricloroeteno{ug/L) - - - — -
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - — — —
Benzo{b)fluoranteno {pug/L) — - - — -
Benzo({k)fluoranteno (ug/L) - - - — -—
Benzo(ghi)perileno {ug/L} - - - — -
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) - - - — —
Trihalometanos - total (pg/L): 100 - - - — —
Cloroférmio{pg/L) —- - - — —
Bromoférmio{pg/L) - - - — —
Bromodiclorometano{pg/L) - - - — —
Dibromoclorometano(ug/L) - - - — —
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - -
Pesticida 1 {pg/L) 0,10 - -
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - -
Pesticida 3 (pg/L 0,10 - -
Pesticida 4 {ug/t. 0,10 - -

FNOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Ribeira do Salto

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informagio complementar relativa & averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas): Manganés - Este incumprimento prendem-se
com as carateristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem de 3gua, desta forma e para evitar futuros incumprimentos aguarda-se a execugdo de projeto da amplia¢do da
rede de distribui¢do de dgua do Monte da Estrada/Vale de Agua/luncalinho.

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 65/16
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SAO LUIS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da &gua da rede publica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | ¢ Anglises t3 N.2 Analises (PCQA) &

Pardmetro (unidades) Cumprimento Anali

fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | Superlores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual (mg/L) = 0,2 0,5 — = 3 3 100%
Aluminio (ug/L Al} 200 170 - 100% 1 1 100%
Aménio {mg/L NH,} 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Niimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anommnal 0 - — - 1 1 100%
Niimero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alterag&o anormal 0 - — - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 553 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,56 <9 8,2 - 100% 1 1 100%
[Ferro (ua/L Fe) 200 340 . 1 0% 1 1 100%
|Manganés {ug/L Mn) 50 65 - 1 0% 1 1 100%
[Nitratos *2* (mg/L NO;) 50 2 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 - 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <0,5 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de diluigiio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluigdo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 1,1 - 100% 1 1 100%
Antiménio "2" (ug/L Sb) 5 <2,0 - 100% 1 1 100%
Arsénio "2" (ug/L As) 10 <3,0 - 100% 1 1 100%
Benzeno "2" {ug/L) 1,0 <0,5 - 100% 1 1 100%
|Benzo(a)pirenc {ug/L) 0,010 <0,0050 - 100% 1 1 100%
[Boro “2" (mg/L B) 1,0 <0,030 N 100% 1 1 100%
[Bromatos 2" (ug/L Bro,) 10 5 : 100% 1 1 100%
Cadmio "2" (ug/L Cd) 5,0 29 . 1 0% 1 1 100%
Céicio (mg/L Ca) — 48 - — — 1 1 100%
Chumbo {pg/L Pb) 10 <3,0 - 100% 1 1 100%
Cianetos “2" {ug/L CN) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Cobre {(mg/L Cu) 2,0 <0,010 - 100% 1 1 100%
Crémio “2" (ug/L Cr) 50 <4,0 - 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano "2" (ug/L) 3,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Dureza total (mg/L CaCO3}) - 150 - - - 1 1 100%
|Enterococos (N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Fluoretos *2" (mg/L F} 1,5 <0,20 - 100% 1 1 100%
|magnésio (mg/L Mg) B 8 - = — 1 1 100%
Merciirio "2" {ug/L Hg) 1 <0,05 - 100% 1 1 100%
Alfa Total (Bq/L) 05 0,42 100% 1 1 100%
Beta Total (Bq/L) 1 0,1 100% 1 1 100%
|Dose Indicativa Total {mSv/ano) 0,1 <0,10 100% 1 1 100%
[Rad3o {Bq/L) — <10 11,8 — — 2 2 100%
[Niquel (ug/L Ni) 20 <5,0 : 100% 1 1 100%
Selénio “2" (ug/L Se) 10 <3,0 - 100% 1 1 100%
Cloretos "2" (mg/L Cl) 250 112 - 100% 1 1 100%
S6dio "2" (mg/L Na) 200 61 = 100% 1 1 100%
Sulfatos "2" (mg/L SO,) 250 48 - 100% 1 1 100%
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - - — 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2" {ug/L): 10 <4 - 100% — — —
Tetracloroeteno “2" (ug/L) - <3 - -— — 1 1 100%
Tricloroeteno "2" {pg/L) - <1 - —_ — 1 1 100%

Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos {pg/L): 0,10 <0,08 - 100% — — —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — <0,020 - —_— — 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - <0,020 - — -— 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - <0,020 - - -— 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — <0,020 - - — 1 1 100%

Trihalometanos - total {ug/L}): 100 20 - 100% — — —
Cloroférmio{ug/L) - 1,08 - - — 1 1 100%
Bromoférmio{ug/L) - 9,16 - — — 1 1 100%
Bromodiclorometano(ug/L) -— 1,95 - - - 1 1 100%
Dibromoclc (ug/L) = 7,86 - = — 1 1 100%
Pesticidas — total “2" (ug/L) 0,50 <0,06 - 100% 1 1 100%
Alacloro "2" (ug/L) 0,10 <0,03 - 100% 1 1 100%
Atrazina *2" {ug/L) 0,10 <0,04 - 100% 1 1 100%
Desetilatrazina “2" (ug/L) 0,10 <0,03 - 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina “2" (ug/L) 0,10 <0,03 - 100% 1 1 100%
Diur3o “2" (ug/L) 0,10 <0,06 - 100% 1 1 100%
Linurdo “2" (pg/L) 0,10 <0,06 - 100% 1 1 100%
Terbutilazina "2" (ug/L) 0,10 <0,03 - 100% 1 1 100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Luls

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA}: Nitratos, Antiménio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cddmio, Cianetos, Crémio, 1,2
- dicloroetano, Fluretos, Mercurio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio, Sulfatos, Alfa Total, Beta Total, Dose
indicativa, Rad3o, Alacloro, Atrazina, Desetilatrazina, Desetilterbitilazina, Diurdo, Linurdo, Terbutilazina e Pesticidas totais




|informagiio complementar relativa 3 averiguag3o das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas): Manganés, Ferro - Estes incumprimentos foram
devido a uma falha no sistema de tratamento. Ndo foram tomadas medidas porque a causa foi atribuida ao abastecimento em alta (AgdA). As analises posteriores ndo
confirmaram os respetivos incumprimentos.

Cadmio - incumprimento detectado em alta, possivel causa natural, em avaliagdo

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitagdo:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SAO MARTINHO DAS AMOREIRAS el s 65/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede piiblica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valores obtidos % N.2 Anélises (PC! %
Parametro (unidades) \flii::::?;nlé;roi;?z(:g L1 Alnéllst‘alsp pri (PCQA) Andlises
Minimo | Méximo | Superiores do VP Agendadas | Realizadas | poafizadas
Escherichia coll (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual {mg/L) — 0,4 0,6 = — 2 2 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 - - 0 0
Amadnio (mg/L NH,) 0,50 - - 0 0
[Ntmero de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alteragéo anormal - - - — 0 0
[Nimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteracdo anormal - - - — 0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 - - 0 0
Ferro (pg/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés (1g/L Mn) 50 - - 0 0
INitratos "2" (mg/L NO;) 50 <0,08 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,} [ - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluig3o) 3 - - 0 0
Sabor a 252C {Factor de dilui¢3o) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (pug/L Sb) 5 B - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
[ (ng/t) 1,0 : - 0 0
|Benzo(a)pirenc {ug/L) 0,010 N - 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
[Bromatos (ug/L BrO,) 10 - - 0 0
Cédmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) - - - — — 0 0
Chumbo (pug/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos (ug/L CN) 50 - - 0 1]
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {(mg/L CaCO3) — - - — - 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|[Ftuoretos {mg/L F) 1,5 - - 0 0
|Magnésio (mg/L Mg) o - - — — 0 0
{Mercirio {ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel {ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragéo anomal - - - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - - — — —
Tetracloroeteno{pg/L) - - - — — 0 0
Tricloroeteno{ug/L) - - - - - 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - — — —
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) — - - - — 0 0
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) -— - - — - 0 0
Benzo(ghi)perileno {pg/i) - - - - - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) - - - - — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — - -
Cloroférmio{pug/L) - - - - — 0 0
Bromoférmio{ug/L) - - - — — 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) - - - = = 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) — - - s — o 0
[Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (pug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 FE/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Martinho das Amoreiras

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

Informag3o complementar relativa & averiguagdo das situagies de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




} A D A S 3 CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
é{k LA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SAO MIGUEL / BAIONA EDITAL n.2 65/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagiio da qualidade da 4gua da rede puiblica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de andlises periddicas na tornelra do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises 0 N.2 Anilises (PCQA} e
Pardmetro {unidades) fixado no DL 306/2007 e Cumprimento Anélises
Minimo | Méximo p do VP Agendadas | Realizadas | peatizadas
Escherichla coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual (mg/L) -— 0,5 0,6 — — 2 2 100%
Aluminio (pg/LA) 200 <50 . 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alterag&o anormal 2 - -— — 1 1 100%
Ntmero de colénias a 37 2C (N/ml} Sem alteragio anormal 0 - — — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 451 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,58 <9 8 - 100% 1 1 100%
Ferro (pug/L Fe) 200 - - 0 0
Mangands (ug/L Mn) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Nitratos {mg/L NO,) 50 13 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 05 <0,02 - 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <0,5 - 100% 1 1 100%
Chelro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢io) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sh) 5 <2 - 100% 1 1 100%
Arsénio {ug/L As) 10 <2 - 100% 1 1 100%
iBenzeno (ug/L) 1,0 <20 - 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (pug/L} 0,010 <0,0050 - 100% 1 1 100%
|Boro {mg/L 8) 1,0 <0,2 - 100% 1 1 100%
|Bromatos {ug/L Bro,) 10 <5,0 ) 100% 1 1 100%
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 <0,40 ) 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) — - - — — 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano (pug/L) 3,0 <0,750 - 100% 1 1 100%
Dureza total {(mg/L CaCO3) — - - — — 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Fluoretos {mg/L F) 1,5 <0,40 - 100% 1 1 100%
|Magnésio {mg/L Mg) — - - — — 0 0
|Merciirio (ug/L Hg) 1 <0,4 - 100% 1 1 100%
Alfa Total (Bq/L) 0,5 <0,05 100% 1 1 100%
Beta Total (Bq/L) 1 <0,10 100% 1 1 100%
|Pose Indicativa Total {mSv/ano) 0,1 <0,03 100% 1 1 100%
|Réddo (Ba/L) — 11,9 — — 1 1 100%
Niquel {pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio {ug/L Se) 10 <2 - 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/L Cl) 250 77 - 100% 1 1 100%
Sédio (mg/L Na) 200 47 - 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 18 - 100% 1 1 100%
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - — - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 <0,20 - 100% — — -
Tetracloroeteno{pg/L) - <0,20 - — — 1 1 100%
Tricloroeteno{pg/L) - <0,10 - — — 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {pg/L): 0,10 <0,08 - 100% — — —
Benzo(b)fluoranteno {pug/L) - <0,020 - — — 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - <0,020 - — - i 1 100%
Benzo(ghi)perileno {ug/L) - <0,020 - — — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pug/i) - <0,020 - — — 1 1 100%
Trihalometanos - total {ug/L): 100 6,41 - 100% - - -—
Cloroférmio(pg/L) — 0,1 - — — 1 1 100%
Bromoférmio{ug/L) - 4,54 - - - 1 1 100%
Bromodiclorometano(pg/L) - 0,22 - — — 1 1 100%
Dibromoclorometano(ug/L) - 1,55 - — — 1 1 100%
Pesticidas - total (pg/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug_/l.) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Miguel / Balona

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informagdo complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




) 101282 72 CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
AL DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SA0 TEOTONIO EDITALN.2 65416
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se  verificagdo da qualidade da dgua da rede piiblica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente {ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises ] N.2 Anilises (PCQA) pé
Paradmetro (unidades) Cumprimento Anédlises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Méximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poatizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual (mg/L) = 0,5 1 — — 3 3 100%
Aluminio (ng/LA) 200 <50 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,)} 0,50 <0,05 100% 1 1 100%
|Nimero de colénias a 22 2C (N/ml} Sem alteragio anormal 0 - - - 1 1 100%
|Ntimero de colénias a 37 € (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - -— — 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 279 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 7.9 - 100% 1 1 100%
|Ferro (ug/L Fe) 200 <50 - 100% 1 1 100%
|Manganés {ug/t Mn) 50 <10 - 100% 1 1 100%
|Nitratos "2" {mg/L NOy) 50 <0,8 - 100% 1 1 100%
|Nitritos (mg/L NO,) 05 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/L O,) 5 1,2 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢io) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 ) 100% 1 1 100%
Antiménio (pug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pirenc (ug/L) 0,010 <0,0050 - 100% 1 1 100%
Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - ) 0 0
Célcio {mg/L Ca) - 10 - — — 1 1 100%
Chumbo {ug/L Pb) 10 <3,0 - 100% 1 1 100%
Clanetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 <0,010 - 100% 1 1 100%
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total {mg/L CaCO3) — 70 - - — 1 1 100%
|Enterococos (N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
|Magnésio (mg/L Mg) — 11 - — — 1 1 100%
|Rad3o (Bq/L) = <1,0 - — = 1 1 100%
[Mercirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel (pg/L Ni) 20 5,6 - 100% 1 1 100%
Selénio {ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 4] 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Organico Total {mg/L C) Sem alteragéo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - — - —
Tetracloroeteno{pg/L) -— - - - — 0 0
Tricloroeteno(jg/L) - - - — — 0 0
Hidrocarb Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,10 <0,08 - 100% — — -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - <0,02 - — —_— 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L] - <0,02 - — — 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno (ug/L] - <0,02 - — — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L] - <0,02 - — - 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 76,2 - 100% — — —
Cloroférmio{ug/L) - 20,1 - — - 1 1 100%
Bromoférmio(ug/L) - 6,38 - — - 1 1 100%
Bromodiclorometano{ug/L) - 23,2 - - - 1 1 100%
Dibromoclorometano{ug/L) - 26,5 - - — 1 1 100%
Pesticidas — total {pg/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 ) = 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Teotdnio

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA}: Nitratos

Informagdo complementar relativa 3 averiguag3o das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicita¢do:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SANTA CLARA / SABOIA

EDITAL n.2 65/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da 4gua da rede piiblica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

1¢ TRIMESTRE 2016
01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico {vp) | Valores obtidos N.2 Andlises w N.2 Andlises (PCQA) X
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 Jores VP Cumprimento Andlises
Minimo | Méximo | superlor do VP Agendadas | Realizadas | goafizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual {(mg/L) - 0,2 0,8 — — 3 3 100%
Aluminio (ug/LA) 200 E s 100% 1 1 100%
Aménlo (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|NGmero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - — — 1 1 100%
|NGmero de colénias a 37 °C (N/ml) Sem alterago anomal 0 - - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 264 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml} 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,58 <9 8,2 - 100% 1 1 100%
|Ferro {ug/L Fe) 200 - - 100% 1 1 100%
|manganés (ug/L Mn) 50 <10 E 100% 1 1 100%
Nitratos “2" {mg/L NO;) 50 <0,8 <0,8 100% 2 2 100%
Nitritos (mg/L NO,) 05 - - 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/t 0,) 5 1,2 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 i 100%
Antiménio (ug/t Sh) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno (pg/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pirenc (ug/L) 0,010 s : 0 0
Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (pg/L BrO,) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) - - - — — 0 0
Chumbo (pug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano (pug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) - - - — —_ 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
[Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) - - - - — 0 4]
Mercirio {pg/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 1] 0
Sodio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {(mg/L C) Sem alteragdo anommal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pug/L): 10 - - - — —
Tetracloroeteno(pug/L} - - - - — 0 0
Tricloroeteno{ug/L) - - - — — 0 0
[|Hidrocarbonetos Aromiéticos Policiclicos (pg/L): 0,10 - - — — —
Benzo(b)fluoranteno (pug/L} -— - - — — 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - - - — - 0 0
Benzo{ghi)perileno {(1g/L) - - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - - - — — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — — -
Cloroférmio(ug/L) — - - - — 0 0
Bromoférmio{ug/L) - - - - - 0 0
Bromodiclorometano(pg/L) -- - - — — 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - — — 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - - 0 4]
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Santa Clara / Sabdia

NOTA 2: Pardmetro (conservativo} analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

Informag3o complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:
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() Adovarma CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
{* 7 L‘” . DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE FERRO EDITAL n.2 65/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da 4gua da rede piblica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises o N.2 Andlises (PCQA) e
Pardmetro {(unidades) fixado no DL 306/2007 i VP Cumprimento Andlises
Minimo | Méximo | Superiores do VP Agendadas | Reallzadas | poatizadas
Escherichia coll (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual {mg/t) - 1 2,1 - - 2 2 100%
Aluminio (/LA 200 <50 3 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Ndmero de colénias a 22 2C (N/mil) Sem alteragio anormal 1 - — -— 1 1 100%
|NGmero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal 6 - — - 1 1 100%
Condutividade (1S/cm a 209C) 2500 1330 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 7,2 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 <50 - 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 - 100% 1 1 100%
|Nitratos "2" (mg/L NO5) 50 <0,8 - 100% 1 1 100%
|Nitritos (mg/L NO,)} 0,5 <0,02 - 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O;) 5 <0,5 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢io) &) <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio (pug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pirena (pg/L) 0,010 <0,0050 - 100% 1 1 100%
Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — 46 - — — 1 1 100%
Chumbo {pug/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/t Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) - 370 - — - 1 1 100%
|Enterococos {(N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Fluoretos {mg/L F) 1,5 - - 0 0
|Magnésio (mg/L Mg) - 61 - — — 1 1 100%
|Merciirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
|Alfa Total “2" {Bq/L) 0,5 <0,05 100% 1 1 100%
|Beta Total “2* (Ba/L) 1 <0,1 100% 1 1 100%
[Dose Indicativa Total "2" {(mSv/ano) 0,1 <0,1 100% 1 1 100%
|Raddo *2" (Bq/L) = <10 3,3 — — 2 2 100%
|Nfquel {ug/L Ni) 20 <50 - 100% 1 1 100%
Selénio (pg/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos "2" {mg/L Cl) 250 360 - 1 0% 1 1 100%
sédio "2" (mg/L Na) 200 170 - 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Organico Total (mg/L C} Sem alterag&o anormal - - - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — — —
Tetracloroeteno(ug/L) — - - — — 0 0
Tricloroeteno{ug/L) - - - — — 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/t): 0,10 <0,08 - 100% = = —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) --- <0,02 - — — 1 1 100%
Benzol(k)fluoranteno (ug/L) — <0,02 - - - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - <0,02 - - — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - <0,02 - -— — 1 1 100%
Trihalometanos - total {ug/L): 100 2,78 - 100% — - —
Cloroférmio{pg/L) - <0,30 - - - 1 1 100%
Bromoférmio{pg/t) - 2,29 - — — 1 1 100%
Bromodiclorometano(pg/L) - <0,10 - — — 1 1 100%
Dibromoclorometano(pg/L) -— 0,49 - —- — 1 1 100%
Pesticidas - total “2" (ug/L) 0,50 <0,06 - 100% 1 1 100%
Alacloro “2" (ug/L) 0,10 <0,03 - 100% 1 1 100%
Atrazina "2" (pug/L) 0,10 <0,04 - 100% 1 1 100%
Desetilatrazina “2" (ug/L) 0,10 <0,03 - 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina “2" (ug/L) 0,10 <0,03 - 100% 1 1 100%
Diurdo "2" (ug/L) 0,10 <0,06 : 100% 1 1 100%
Linurdio "2" (pg/L 0,10 <0,06 - 100% 1 1 100%
Terbutilazina "2" (pg/ L] 0,10 <0,03 - 100% 1 1 100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale Ferro

NOTA 2: Paridmetro (conservativo} analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Cloretos, Sédio, Alfa Total, Beta Total, Dose indicativa, Raddo, Alacloro,
Atrazina, Desetilatrazina, Desetilterbitilazina, Diurdo, Linurdo, Terbutilazina e Pesticidas totais

Informag3o complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas): Cloretos - Incumprimento em alta, qualidade da
dgua bruta, ndo existe tratamento instalado para remogdo de cloretos

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagdo:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE RODRIGO

EDITAL n.2 65/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da 4gua da rede piiblica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {(PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | .o anglises v N.2 Anélises (PCQA) %
Pardmetro {unidades) fixado no DL 306/2007 ot er Cumprimento Anélises
Minimo | Maximo pertor do VP Agendadas | Realizadas Reallzadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Desinfetante residual {mg/L) = 0,4 : = — 1 1 100%
Aluminio {ug/L Al) & 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 - - 0 0
|NGmero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anommal - - — - 0 0
Numero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
Condutividade (uS/cm a 20¢C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 - - 0 0
[Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés (ug/L Mn) 50 - - 0 0
[Nitratos® {mg/L NO,) 50 : - 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3 - - 0 0
Sabor a 252C {Factor de dilui¢30) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno {pg/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos {pg/L BrO,) 10 - - 0 4]
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - B 0 0
Célcio (mg/L Ca) - - - —_ -— 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) - - - — — 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fiuoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
[Magnésio (mg/L Mg) = : . = — 0 0
Mercurio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel (isg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - - — -— -
Tetracloroeteno{pug/L) — - - — - 0 0
Tricloroeteno({pg/L) .- - - —_ — 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - — — -
Benzo(b)f (mg/Ly - - - - = 0 o
Benzo{k)fluoranteno (pg/L) — - - — - 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - - - - — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - - - - — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — — —
Cloroférmio(ug/L) - - - — -— 4] 0
Bromoférmio(ug/L) — - - - — 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) — - - - - 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) —- - - — — 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale Rodrigo
NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( )
Informagio complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitagdo:




1 ? LAd 2 O & CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
o ﬁ?’ﬂ'% “:‘A‘l 1"{'1’-—- DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE DE SANTIAGO EDITAL n.2 65/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 2 verificagio da qualidade da 4gua da rede puiblica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises w N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) Cumprimento Anilises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Maximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | po-jizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual (mg/L) = 0,2 0,9 — - 2 2 100%
Aluminio (pg/LA) 200 <50 3 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 2C (N/ml)} Sem alterag@o anomal 2 - - — 1 1 100%
|Ntmero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal 7 - — — 1 1 100%
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 861 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml} 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5e<9 7,6 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 <50 - 100% 1 1 100%
|Manganés {ug/L Mn) 50 <10 - 100% 1 1 100%
[Nitratos "2 {mg/L NO,) 50 <0,8 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 - 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 0,9 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢3o) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluig3o) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 <0,0050 - 100% 1 1 100%
|Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
|[Bromatos (ug/L BrO,) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5.0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) - 64 - —_ — 1 1 100%
Chumbo (pg/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 4]
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) - 270 - — - 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
[Magnésio (mg/L Mg) - 28 - — — 1 1 100%
|Radgo (Bq/L) = 4,2 - = — 1 1 100%
[Merciirio (ug/L Hg) 1 - : 0 0
Nique! {ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - : 0 0
Cloretos (mg/L Cl} 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 o]
Carbono Orgédnico Total (mg/L C} Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - — — —
Tetracloroeteno(ug/L) .- - - — — 0 0
Tricloroeteno{ug/L) - - - — — 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/L): 0,10 <0,08 - 100% — — -
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) — <0,020 - - - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (pug/L)| - <0,020 - — — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - <0,020 - — — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - <0,020 - — - 1 1 100%
Trihalometanos - total {ug/L): 100 46,7 - 100% — — —
Cloroférmio(pg/L) - 0,47 - - — 1 1 100%
Bromoférmio(ug/L) - 30,9 - - — 1 1 100%
Bromodiclorometano({ug/L) - 1,79 - — — 1 1 100%
Dibromoclorometano{ug/L) - 13,5 - — — 1 1 100%
Pesticidas - total {pg/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (pg/ L) 0,10 - - 0 0

|NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale de Santiago

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

Informagdo complementar relativa & averiguag¢do das situa¢des de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




(' a7 : CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
[ A - YYL.Y/ |
1‘» 4% ’ng‘j“ v Uf"""‘v- DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VILA NOVA DE MILFONTES EDITAL n.2 65/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 2 verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, { 12 TRIMESTRE 2016
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) w
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 D Cumprimento Andlises
Minimo | Maximo pe do VP Agendadas | Realizadas | poalizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 6 6 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 6 6 100%
|Desinfetante residual (mg/L) - 0,2 0,6 — — 6 6 100%
Aluminio (pg/LA) 200 2 g 100% 2 2 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 100% 2 2 100%
|Ntimero de colénias a 22 #C (N/ml} Sem alteragéo anormal 0 0 — — 2 2 100%
|Niimero de colénias a 37 2C (N/m) Sem alteragio anormal 0 0 — -— 2 2 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 261 273 100% 2 2 100%
Clostridium perfringens {N/100mi) 0 0 0 100% 2 2 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 <2 100% 2 2 100%
pH {Unidades pH) 26,58 <9 7,9 8,5 100% 2 2 100%
[Ferro (ug/L Fe) 200 - - 100% 2 2 100%
|Manganés {ug/L Mn) 50 <10 <10 100% 2 2 100%
[Nitratos "2" {mg/L NO;) 50 <0,8 5 100% 1 1 100%
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 100% 2 2 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 0,9 1,3 100% 2 2 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3 <3 <3 100% 2 2 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 <3 100% 2 2 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 <0,7 100% 2 2 100%
Antiménio "2" (ug/L Sb) 5 <2 - 100% 1 1 100%
Arsénio "2" {(ug/L As) 10 <3 - 100% 1 1 100%
Benzeno "2" (ug/L) 1,0 <0,5 - 100% 1 1 100%
|Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro “2* (mg/L B) 1,0 <0,03 - 100% 1 1 100%
|Bromatos (ug/L Bro,) 10 - - 0 0
Cidmio "2" (ug/L Cd) 5,0 <15 - 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) - - - — — 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos "2" (pg/L CN) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio “2" (ig/L Cr) 50 <15 - 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano "2" {ug/L) 3,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Dureza total (mg/L CaCO3) - - - - — 0 0
Enterococos (N/100 mi) 0 - - 0 0
Fluoretos “2" (mg/LF) 1,5 <0,2 - 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) - - - -— — 0 0
[Mercirio "2" {(ug/L Hg) 1 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Aifa Total (Bq/L) 0.5 <0,05 100% 1 1 100%
[Beta Total (8a/L) 1 <0,1 100% 1 1 100%
Dose Indicativa Total {mSv/ano) 0,1 <0,1 100% 1 1 100%
Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio “2" (ug/L Se) 10 <3 - 100% 1 1 100%
Cloretos "2" (mg/L Cl) 250 46 - 100% 1 1 100%
Sédio "2" {mg/L Na) 200 29 - 100% 1 1 100%
Sulfatos “2" (mg/LSO,) 250 29 - 100% 1 1 100%
Carbono Orgdnico Total (mg/L C) Sem alterago anormal - - - — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2" (ug/L): 10 <4 - 100% — — -
Tetracloroeteno “2" {ug/L) - <3 - - — 1 1 100%
Tricloroeteno "2" {ug/L) - <1 - — —_— 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - — — —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - - - -— — 0 0
Benzo(K)fluor > (ua/L) = - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno {ug/L) - - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pug/L) - - - - - 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — — —
Cloroférmio(pg/L) - - - — — 0 0
Bromofdrmio(ug/L) - - - - — 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) - - - - — 0 0
Dibromoclorometano(pg/L) — - - — — 0 0
Pesticidas — total ¥2" (ug/L) 0,50 <0,06 - 100% 1 1 100%
Bentazona "2" (ug/L} 0,10 <0,06 - 100% 1 1 100%
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vila Nova de Milfontes

Indicativa, Bentazona, e Pesticidas Totais

NOTA 2: Parametro (conservativo)} analisado pela entidade gestora em alta (AGDA}: Nitratos, Antimdnio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cidmio, Cianetos, Crémio, 1,2
- dicloroetano, Fluretos, Mercurio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio, Sulfatos, Alfa Total, Beta Total, Dose

informag3o complementar relativa 4 averiguacdo das situa¢des de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ZAMBUIJEIRA DO MAR EDITAL 0.2 65/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagfio da qualidade da d4gua da rede puiblica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Paia et (onidades) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises . r’,‘ N.2 Andlises (PCQA) An:lsises
fixado no DL 306/2007 | Mminimo | Maximo | Superiores VP doVP Agendadas | Realizadas | g (izadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual {mg/L) - 0,2 0,7 - - 3 3 100%
Aluminio {pug/L Al) 200 150 - 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 0 - - - 1 1 100%
[Nimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragio anomal 0 - e — 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 279 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 8 - 100% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 - - 1} 0
{Manganés (pg/L Mn) 50 <10 - 100% 1 1 100%
I_Nltjtosl {mg/LNO;) 50 - _ 0 0
Nitritos (mg/L NO;) 05 ) ) 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 1,9 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de dilui¢do) 3, <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagio (NTU) 4 2 - 100% 1 1 100%
Antiménio (1g/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L} 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 . . 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos {pg/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (pug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) - - - — — 0 0
Chumbo {ug/L Ph) 10 - - 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {pug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaC0O3) — - - -— - 0 0
|Enterocacos (N/100 mL) 0 - - 0 0
[Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
[Magnésio (mg/L Mg) — E - — — 0 0
|Mercirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel {ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio {mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragao anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — — —
Tetracloroeteno{pg/L) - - - — — 0 0
Tricloroeteno{jg/L) - - - — - 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pug/L): 0,10 - - — — —
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) — - - - — 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — - - — - 0 0
Benzo(ghi)perileno {ug/L) - - - - - 0 0
indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) -— - - — — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - - -— —
Cloroférmio{ug/L) - - - — -— 0 0
Bromoférmio{ug/L) — - - — -— 0 0
Br dic! (ug/L) - - - — — 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) - - - — — 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 ) - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (pg/L] 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 ug/l. 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Zambujeira do Mar

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

Informag3o complementar relativa a averiguagdio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

0 presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicita¢do:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MOITINHAS EDITAL n.2 65/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da 4gua da rede ptiblica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
p— % 8 %
Parametro (unidades) ::::o’,:;a;.é;:;‘/’z(::; V3 eas obtides LE Al VP Cumprimento R8 Andlios (PEOAI Anédlises
Minimo | Méximo | superiores do VP Agendadas | Realizadas | p.ojizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 - 100% 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,5 - - —_ 100%
Aluminio (ug/L Al) T 200 - -
Aménio (mg/L NH,) 0,50 - -

|Ntimero de colénias a 22 2C (N/ml)

Sem alteragéo anormal

|Ntimero de colénias a 37 2C (N/ml)

Sem alteragdo anormal

1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 - - 0 0
|Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés (ug/L Mn) 50 - - 0 0
Nitratos® (mg/L NO,) 50 : : 0 0
Nitritos {mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de dilui¢io) 3 - - 0 0
Turvagiio (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 : - 0 0
[ (ug/L) 1,0 : - 0 0
|Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 5 - 0 0
Boro {(mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (pug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 ) - 0 0
Célcio (mg/L Ca) - - - - — 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {(mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCQ3) - - - -— — 1] 0
Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
Fluoretos (mg/L. F) 1,5 - - 0 0
|Magnésio (mg/L Mg) = = - = — 0 0
[Merciirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel (pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 o]
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO} 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C} Sem alteragéo anormal - - - — 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - - — — —
Tetracloroeteno{ug/L) - - - — =3 0 0
Tricloroeteno(pg/L) - - - -— — 0 0

Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - — — -—
Benzo(b)fluoranteno (pg/i) - - - - — 0 0
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) - - - - — 0 0
Benzo{ghi)perileno (pug/L) - - - - — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) - - - - — 0 0

Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — —_ -
Cloroférmio{ug/L) - - - — - 0 0
Bromoférmio{pug/L) — - - — — 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) -- - - — - 0 0
Dibromoclorometano(pug/L) - - - -— - 0 0
[Pesticidas - total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 {pg/L) 0,10 - - ) 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - . 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Moitinhas

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

Informacdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:
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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CORTES PEREIRAS

EDITAL n.2 65/16

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagiio da qualidade da dgua da rede publica,

12 TRIMESTRE 2016
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anslises % N.2 Anélises (PCQA) %
Parametro {(unidades) fixado no DL 306/2007 ) P Cumprimento Andlises
Minimo | Maximo | Superlores do VP Agendadas | Realizadas | poalizadas
Escherichia coll {N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,3 0,4 - - 2 2 100%
Aluminio (ng/LAl) 200 57 - 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Niimero de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alteragéo anormal 2 . — — 1 1 100%
[NGmero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal 4 - — -— 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 788 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,9 - 100% 1 1 100%
|Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés {ug/L Mn) 50 <10 g 100% 1 1 100%
|Nitratos® {mg/L NO,) 50 <2 - 100% 1 1 100%
[Nitritos (mg/L NO,) 05 - - 1] 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 1 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de dilui¢do) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilulgdo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,8 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
B (ug/t) 1,0 : - 0 0
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 - - 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 - : 0 0
Bromatos (pg/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio {mg/L Ca) — - - — — 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 1]
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaC03) — - - — — 0 0
|Enterococes (N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos {mg/L F) 1,5 - - 0 0
[Magnésio {mg/L Mg) - - - — — 0 0
|Merciirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel {pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,)} 250 - - 0 0
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragio anormal - - — -— 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — — -
Tetracloroeteno{pug/L) - - - — - 0 0
Tricloroeteno{ug/L) - - - — — 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {pg/L): 0,10 - - — — -
Benzo{b)fluoranteno (pug/L) — - - - — 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - - - - - 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - - - — - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - - - — - 0 0
Trihalometanos - total (pug/L): 100 - - — — —
Cloroférmio{ug/L) - - - - — 0 0
Bromoférmio{pug/tL) - - - — - 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) - - - — —_ 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) - - - — — 0 0
Pesticidas — total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (pg/L 0,10 - 0 0
Pesticida 4 (ug/L] 0,10 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Cortes Pereiras

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informagio complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




Jl\i" ! b7 ‘L\. t/A“k‘ % (,1 CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 65/16
. DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FORNALHAS NOVAS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da 4gua da rede pablica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos | o pnglises 3 N.2 Andlises (PCQA) 3
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 T Cumprimento Anélises
Minimo | Méximo pel do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mE/L) - 0,3 0,6 — e 2 2 100%
Aluminio (pg/L Al} 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,)} 0,50 - - 0 0
Niimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal - - - - 0 0
INdmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alterag&o anormal - - - - 0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 - - 0 0
Ferro (pg/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 - - 0 0
Nitratos® (mg/L NO,) 50 N : 0 0
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 4]
Cheiro a 252C {Factor de dilui¢do) 3 - - 0 0
Sabor a 25%C (Factor de dilui¢io) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (pg/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 - - 0 0
Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
Benzo({a)pireno (pg/L) 0,010 - - 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 - g 0 0
|eromatos (ug/L 804} 10 - - 0 0
Cédmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) - - - - — 0 0
Chumbo {pg/tL Pb) 10 - - 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaCO3) - - - — — 0 0
{Enterococos {N/100 mt) 0 - - 0 0
|[Eluoretos {(mg/L F) 15 - - 0 0
[Magnésio (mg/L Mg) = - - — = 0 0
[Merciirio (ug/L Hg) 1 - : 0 0
Niquel {ug/t Ni) 20 - - 0 0
|Selénio (pg/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio {mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 o
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pug/L): 10 - - - — -
Tetracloroeteno{pg/L) - - - — — 0 0
Tricloroeteno(pg/L) - - - -— — 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - — — —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) .- - - — — 0 0
Benzo(k)fluoranteno {pg/L) — - - — - 0 0
Benzo(ghi)perileno (pg/L) -— - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pug/L) - - - -— — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L}): 100 - - — — -
Cloroférmio{ug/L) - - - — - 0 0
Bromoférmio{ug/L) - - - — — 0 0
Bromodiclorometano{pg/L) — - - — - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - — — 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pug/L) 0,10 - - 0 [}
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Fornalhas Novas
INOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( )
Informagdo complementar relativa 3 averiguagio das situag¢des de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro l?ata da publicita¢do:




(3"-: Mo A 2% 7 CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
{":f"’ ALHAL A DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEREIRO GRANDE EDITAL n.© 65/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da &gua da rede publica, | 12 TRIMESTRE 2016
através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente {ERSAR). 31 de margo
Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | o ansfises % N.2 Andlises (PCQA) Lo
Pardmetro {unidades) fixado no DL 306/2007 T Cumprimento Andlises
Minimo | Méaximo P do VP Agendadas | Realizadas | paotizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual {mg/L) - 0,3 0,4 - - 2 2 100%
Aluminio (ng/LAl) 200 <50 i 100% 1 1 100%
Aménio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 2C {N/ml) Sem alteragio anormal 2 - - -~ 1 1 100%
Ndmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alterag&o anormal 2 - — 1 1 100%
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 446 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,8 100% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 <50 100% 1 1 100%
Manganas (ug/L Mn) 50 <10 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO;) 50 <2 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NG,) 0,5 <0,02 - 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <0,5 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢io) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢iio) 3 <3 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 100% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sh) 5 <2 100% 1 1 100%
Arsénio (ug/L As) 10 <2 100% 1 1 100%
|Benzeno (ug/L) 1,0 <0,20 100% 1 1 100%
IBenzo(a)plreno (ng/L) 0,010 <0,0050 100% 1 1 100%
|Boro {mg/L B) 1,0 <0,2 - 100% 1 1 100%
Bromatos (ug/L BrO;) 10 <5,0 - 100% 1 1 100%
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 <0,40 - 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) - - - — — 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 <0,750 - 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) - - - — - 0 0
|Enterococos {(N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Fluoretos (mg/LF) 1,5 <0,40 - 100% 1 1 100%
|vagnésio (mg/L Mg) — - - — — 0 0
[Mmerciirio (ug/L Hg) 1 <0,4 - 100% 1 1 100%
|Alfa Total (Bq/L) 0,5 <0,05 100% 1 1 100%
|Beta Total {Bq/L) 1 <0,10 100% 1 1 100%
|Dose Indicativa Total {mSv/ano) 0,1 <0,10 100% 1 1 100%
Rad3o (Bq/L) = <1,4 = = 1 1 100%
Niquel {pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio {pg/L Se) 10 <2 - 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/L Cl) 250 72 - 100% 1 1 100%
Sédio {(mg/L Na) 200 60 . 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 30 - 100% 1 1 100%
Carbono Org&nico Total {mg/L C) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 <0,20 - 100% - — -—
Tetracloroeteno(ug/L) - <0,20 - — - 1 1 100%
Tricloroeteno{ug/L) -— <0,10 - - — 1 1 100%
Hidrocarb Aromaéticos Policiclicos (1g/L): 0,10 <0,08 - 100% - — -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - <0,020 - — — 1 1 100%
Benzo{k)fluoranteno (ug/L) - <0,020 - — — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno {ug/L) e <0,020 - — — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) — <0,020 - — -— 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 4,27 - 100% — — —
Cloroférmio{ug/L) - <0,10 - - — 1 1 100%
Bromoférmio{ug/L) - 3,8 - — — 1 1 100%
Bromodiclorometano(ug/L) - <0,10 - — — 1 1 100%
Dibromoclorometano(pg/L) - 0,99 - - — 1 1 100%
Pesticidas - total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 1]
Pesticida 2 (ng/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 ug/l.) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Pereiro Grande

NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informagdo complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




