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Edital N.2 61/2014

CONTROLO ANALÍTICO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA

CONSUMO HUMANO - RESULTADOS DO 1 TRIMESTRE DE 2014

Helder António Guerreiro, Vereador da Câmara Municipal de Odemira:

Faz saber, que em cumprimento da deliberação da Câmara Municipal de 05/06/2014 o

seguinte:

Foi tomado o devido conhecimento, dos resultados das análises de Controlo de Rotina 1,

Rotina 2 e Inspeção, realizadas nos sistemas de Abastecimento de Água do Concelho de

Odemira, ao longo do 12 trimestre de 2014.

De harmonia com o plano de controlo da qualidade da água foram detetados sete

incumprimentos que foram comunicados à Autoridade de Saúde, quer à Entidade Reguladora

dos Serviços de Águas e Resíduos, de acordo com a legislação em vigor. Em anexo junta-se o

edital aprovado pela entidade competente (ERSAR). —

Paços do Concelho de Odemira, 6 de junho de 2014

Por delegação de competências,

(Despacho n2400-A/2013)

O Vereador,

HdeÃntónio Guerreiro

IP. EXE. 005.00
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NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimónio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cádmio, Cianetos, Crómio, 1,2
dicloroetano, Fluretos, Mercúrio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sódio, Sulfatos, Alacloro, Atrazina, Desetilatrazina,
Desestilterbutilazina, Unurão, Terbutilazina, Bentazona e Pesticidas Totais

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
• São Martinho das Amoreiras incumprimentos de Bactérias coliformes e Escherichia coli;
As causas dos incumprimentos, poderão estar relacionadas com às roturas frequentes que ocorreram na rede de distribuição de 5. M. Amoreiras, durante a semana da
análise. Após a reparação das roturas, e normalizada da situação de abastecimento de água, as análises posteriores não confirmaram os referidos incumprimentos.

• Fontanário do Barranco do Cai Logo, incumprimento de Bactérias coliformes;
Este incumprimento está relacionado com a má qualidade na origem da água, e por não existir reservatório que permita a atuação do hipoclorito de sódio utilizado na
desinfeção final. Como medida corretiva e de acordo com a Autoridade de Saúde procedeu-se ao encerramento do fontanário e a distribuição de água engarrafa pelos
habitantes do Barranco do Cai Logo.

• Foros dos Vales incumprimento ao parâmetro Cor;
Não foram tomadas medidas corretivas, uma vez que a análise posterior não confirmou o referido incumprimento.

• Cortes Pereiras incumprimento ao parâmetro Manganês;
Este incumprimento foi devido a uma falha no sistema de tratamento de água, ou seja, uma avaria num dos equipamentos da ETA. Foi efetuada a reparação e após a
realização de contra análise verificou-se que o valor já estava de acordo com o valor paramétrico (VP).

• Cabaços incumprimento ao parâmetro Manganês e pH;
Estes incumprimentos prendem-se com as carateristicas naturais (hidrogeológicas) da origem de água e para os quais se já existe um plano de trabalho com vista à sua
correção, nomeadamente aquisição de um sistema de tratamento.

O presidente: Data da publicitação: 16/OS/14

Eng.5 José Alberto Candeias Guerreiro



MUNICIPIO DE ODEMIRA
CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n 2 61114
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ALDEIA DAS AMOREIRAS

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, TRIMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de março

• Valor Paramétrico (vP) Valores obtidos N. Análises N.2 AnáliseiIQA
Parâmetro (unidades) Cumprimento Análises

fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do VP Agendadas RealizaJas Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) O O O 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) O O O 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mgfL) --- 0,46 0,6 2 2 100%
Alumínio (pg/LAI) 200 - - - O O

Amónio (mg/L NH4) 0,50
-

- O O

Número de colónias a 22 C (N/ml) Sem alteração arfà’finat - - --- -— O O
Número de colónias a 37 2C (N/ml) Sem alteração anormal - - --- O O
Condutividade (pS/cm a 202C) 2500 - - o o
Clostridiumperfrlngens (N/lOOml) O - - o o
Cor (mg/L PtCo) 20 ‘ - - o o
pH (Unidades pH) 6,5 e 9 - - o o
Ferro (.tg/L Fe) 200 - - O O
Manganês (g/L Mn) 50 - - O O

Nitratos “2” (mg/L NO3) 50 <1 - 100% 1 1 100%
Nltritos (mg/L NO2) 0,5 - - O O

Oxidabilidade (mg/L 02) 5 - - O O

Cheiro a 252C (Factor de diluição) 3 - - O O
abor a 252C (Factor de diluição) 3 - - o o
urvação (NTU) 4 - - O O
ntlmónio (pg/L Sb) 5 - - o o
rsênlo (pgJL As) 10 - - O O
enzeno (pg/L) 1,0 - - O O
enzo(a)pireno (pg/L) 0,010 - - O O

Boro(mg/LB) 1,0 - - O O

romatos (.tg/L Br03) 10 - - O O

Cádmio (pg/LCd) 5,0 - - O O
álclo (mg/L Ca) — - - — --- O O
humbo (pg/L Pb) 25 - - o o
anetos (pgJL CN) 50 - - O O

Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - O O
Crómio (1.tgJL Cr) 50 - - O O

2—dlcloroetano(i.wJL) 3,0 - - O O
ureza total (mg/L CaCO3) --- - - --- --- O O
nterococos (N/100 mL) O - - o O

F uoretos (mg/L F) 1,5 - - O O
MagnésIo (mg/L Mg) --- - - --- --- O O
Mercúrio fpg/L Hg) ‘ 1 - - o o

íquel fpRJL NI) 20 - - O O
Selénio (igJLSe) . 10 - - o o
C oretos (mg/L CI) 250 - - O O
ódio (mg/L Na) 200 - - o o

Sulfatos (mg/LSO4) 250 - - O O

Carbono Orgânico Total (mg/L C) Sem alteração anormal - - --- --- O O
TetracloroetenoeTrlcloroeteno(pg/L): 10 - -

. Tetracloroeteno(g/C) --- - - --- O O
Trlcloroeteno(pg/L) --- - - --- --- O O

Hldtocarbonetos Aromáticos PolIcíclicos (psJL): 0,10 - -

Benzofb)fiuoranteno f.ag/L) --- - - --- --- O O
Benzo(k)fiuoranteno (jtg/L — - - --- --- O O

Bd(jhI)perileno (wJ[ — - - --- --- O O
lndeno(1,2,3-cd)plrenofpJL --- - - --- — O O

Trlhalometanos - total (iig/L): 100 - - — — -—

CIorofórmlo(g/L --- - - --- * O O
Bromofórmio(i.g/L - - --- --- O 1 O

Bromodiclorometano(pg/L --- - - --- --- O O
Dibromoclorometano(wJL --- - - --- --- O O

Pestlcldas—total(pg/L) 0,50 - - O O

Pesticida 1 (pg/L 0,10 - - O O
Pesticida2(igJL 0,10 - - O O
Pesticida 3 (pg/L 0,10 - - O O
Pesticida 4 (ig/L 0,10 - - O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Aldeia das Amoreiras

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitaçâo: 16/05/2014





MUNI CI PIO DE ODEM IRA
CONTROLO DA DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.2 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, la TRIMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de mar;

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Análises
% N. Análises (PCQA)

Parâmetro (unidades) . Cumprimento Análises
fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP

do v Agendadas Realizadas Realizadas
Escherichia coli (N/100 ml) O O O 100% — 2 100%
Bactériascoliformes(N/lOOml) O O O 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) --- 0,18 0,29 --- 100%

Alumínio (g/LAl) 200 - - O O
mónio(mg/LNH4) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%

úmero de colónias a 22 C (N/ml) Sem alteração anormal O - --- -— 1 1 100%
úmero de colónias a 37 QC (N/ml) Sem alteração anormal O - --- --- 1 — 1 100%
ondutividade (pS/cm a 202C) 2500 727 - 100% 1 1 100%
ostridium perfringens (N/lOOml) O - - O — O
or(mg/LPtC0) 20 9,1 - 100% 1 1 100%
H(UnidadespH) a65e9 74 100% 1 1 100%

Ferro(pg/LFe) 200 O O
Manganês (g/L Mn) 50 39 100% 1 1 100%

itratos 2 (mg/L NO3) 50 <1 100Y’ 2 2 1009’

Itntos fmg/L NO2) 05 O O

xidabllldade (mg/L O) 5 <1 O 100% 1 1 100%

heItoa2S1C(Factordediluição) 3 <1 100% 1 1 100%
bor a 25C (factor de dilulção) 3 <1 100% 1 1 100%

o (NTU) 4 O 45 100% 1 1 100%
LSb) 5 O O

LAs) 10 o o
10 o o

lps/L) 0010 o o
lo o o

rt3) 10 o o

50 O O
o

25 O O
50 o o

g/I. 20 O O
E 50 O O

(pg/L) 30 O O
total(mg/LCaCO3) O O

cocos (N/100 ml) O O O
etos(mg/LF) 15 O O
éslo (mg/L Mg) — O O
rlo(pg/LHg) 1 O O
fpzJLNl) 20 O O

o(j4/LSe) 10 o o
etos (mg/L Cl) 250 O O

(mg/L Na) 200 o o
Sulfatos (mg/L 504) 250 O O

Carbono Orgânico Total (mgfLC) Sem alteração anormal O O
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pRJL) 10

Tetracloroeteno(pg/L) O O
Trlctoroeteno{i.agJL) — O O

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (pgfL): 0,10 - - --- --- —

Benzo(b)fluoranteno (g/L --- - - --- --- O O
Benzofk)fluorantenofzg/L --- - - --- --- O O

Benzo(ghl)perlleno(pg/L --- - - --- --- O O
lndeno(1,2,3-cd)pIreno(aJC --- - - --- --- O O

Trlhalometanos - total fpg/L): 100 - -

Clorofórmio(pwJL — — O O

Bromofórmio(iwJL --- - - —- -— O O
Bromodiclorometano(pg/L — O O
Dibromoclorometano(pg/L --- - - --- --- o o

Pestlcidas—total(i.wJL) 0,50 - O O

Pesticida 1 (izg/L) 0,10 - - O O
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 - - O O
Pesticida 3 (ig/L) O 10 O O
Pesticida4fpg/L) 010 O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Amoreiras-Gare

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14



MUNICIPIO DE ODEMIRA
CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n 2 61 14
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BARRANCO DO BEBEDORURO / SOALHEIRA

Em conformidade com o Decreto-Lei n2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 1 TRIMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de ma

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Análises N.2 Análises (PCQA)
Parâmetro (unidades) . Cumprimento Análises

fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do VP Agendadas Realizadas RealIzadas

Escherichia coli (N/100 ml) O O - 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes fN/100 ml) O O - 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) -— 0,34 - —- -— 1 1 100%

Alumínio (pg/LAI) 200 0 O

Amónio fmg/L NH4) 0,50 - - O O

Numero de colónias a 22 QC (N/ml) Sem alteraçao anormal — O O
Numero de colónias a 37 QC (N/ml) Sem alteraçao anormal — 0 O
Condutividade (pS/cm a 20C) 2500 o o
Clastrldium perfrlngens (N/lOOml) O O O
Cor (mg/L PtCo) 20 O o
pH (Unidades pH) 6 5 e 9 o o
Ferro (pRJL Fe) 200 - - O O
Manganês (i.wJL Mn) 50 - - O O

Nitratos fmg/L NO3) 50 O O

Nitritos (mg/L NO2) 0,5 - - O O

Oxidabilidade (mg/L 02) 5 - - O O

Chelroa2S2C(Factordediluição) 3 - - o o
abor a 252C (Factor de diluição) 3 - - O O

Turvaçâo(NTU) 4 - - O O

Antimónio(pgfLSb) 5 - - O

Arsénio (tlg/LA5) 10 - - O O
Benzeno (g/L) 1,0 - - O O
Benzo(a)pireno(zg/L) 0,010 - - O O
Boro (mg/C B) 1,0 - - O O

romatos (pg/L BrO3) 10 - - 0, O

o (zg/L Cd) 5,0 - - O O
flig/LCa) — O O

(ig/LPb) 25 O O

izWLCN) 50 O O

LCu) 20 O O
‘Cr) 50 O O

d metano (pg/L) 30 O o
otal (mg/L CaCO3) O O

os (N/100 mL) O O O
mg/LF) 15 O O

o(mg/LMg) o o
ig/LHg) 1 O O
LNI) 20 O O
/LSe) 10 O O

mg/LCI) 250 o o
g/CNa) 200 O O

Sulfatos (mg/L 504) 250 O O

Carbono Orgânico Total (mg/CC) Sem alteraçao anormal o o
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (lgJL) 10

Tetracloroeteno(jzg/L) o o
Trlcloroeteno(pg/L) o o

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos fpg/L) O 10 — —

Benzo(b)flUoranteno(pg/L) — — — O O
Benzo(k)fluoranteno (pJL) — O O

Benzo(ghi)perileno (pg/L) --- - - --- --- O O
lndenofl,Z,3-cd)plreno(jwJL) --- - - --- --- O O

Trihalometanos - total (wJL): 100 - -

Clorofórmio(pzJL) --- - - --- --- O O
Bromofórmlo(iiJL) --- - - --- --- O O

Bromodiclorometano(jtg/L) -— - - --- --- O O

Dibromoclorometano(pg/L) — — — O O

Pesticidas — total (jig/L) O 50 O O

Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - - O O
Pesticida 2 (.tzJL) O 10 O O
Pesticida 3 (pg/L) O 10 O O
Pestlclda 4 (pg/L) O 10 O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Barranco do Bebedouro / SoalheIra

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( mtiflcar a EG)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/2014





MUNICIPIO DE ODEMIRA
CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n 2 61 14
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO_DE_BARRANCO_DO_BOAVISTA/ ODEMIRA

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, la TRIMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de ma

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Análises N.2 Análises (PCQÁ)
Parâmetro (unidades) Cumprimento Análises

fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do v Agendadas Realizadas Realizadas

Escherichia coil (N/100 ml) O O O 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) O O O 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) --- 0,24 0,42 --- 3 3 100%

Alumínio (izg/LAI) 200 <30 <30 100% 3 3 100%

Amónio (mg/L NH4) 0,50 <0,05 <0,05 100% 3 3 100%

úmero de colónias a 22 2C (N/ml) Sem alteração anormal O 1 -— — 3 3 100%
umero de colónias a 37 2C (N/ml) Sem alteraçao anormal 1 6 — 3 3 100%
ondutivldade (pS/cm a ZOSC) 2500 246 259 100% 3 3 100%

Oosttldlum perfrlngens (N/lOOml) O O O 100% 3 3 100%

or (mg/L PtCo) 20 <5 O <5 O 1003’ 3 3 100%
H (Unidades pH) 6 5 e 9 7 3 7 6 1009’ 3 3 100%
erro (llg/L Fe) 200 100% 3 3 100%

Manganês (pg/LMn) 50 <15 <15 1009’ 3 3 100%
itratos “2 (mg/L NO3) 50 <1 O 100% 1 1 100%

Nftrltos (mg/L NO2) 0,5 - - 100% 3 3 100%

Oxidabilidade (mg/L 02) 5 <1,0 1,5 100% 3 3 100%

Cheiro a 252C (Factor de dilulção) 3 <1 <1 100% 3 3 100%
abor a 252C (Factor de dilulção) 3 <1 <1 100% 3 3 100%

Turvação (NTU) 4 <0 26 O 39 100% 3 3 — 100%

Antimónio “2(.sgfL Sb) 5 <2,5 - 100% 1 — — 100%
Arsénio 2 (pg/LA5) 10 <10 100% 1 100%

enzeno 2 (ig/L) 1 O <1 O 100% 1 — 100%
enzo(a)pireno (pg/L) O 010 O — —

oro 2 (mg/L B) 1 O <003 1009’ 1 100%

Bromatos 2 (jig/LBrO3) 10 <5 1009’ 1 1 100%

Cádmio “2”(sg/LCd) 5,0 <0,5 - 100% 1 1 100%
Cálcio (mg/L Ca) — O O
Chumbo (pzJL Pb) 25 O o
Cianetos 2 (jsg/LCN) 50 <10 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2 O o o
Crómio 2 (pg/LCr) 50 <10 100% 1 1 100%

2—dicloroetano “2’ (pgJL) 30 <10 100% 1 1 100%
Dureza total fmgfL CaCO3) O O
Enterococos (N/100 mL) O O O
luoretos 2 ‘(mg/L F) 1 5 O 1 100% 1 1 100%

Magnésio (mg/L Mg)
Mercurlo 2 (pg/L Hg) 1 <0 3 100% 1 1 100%
Níquel (sg/L Ni) 20 O O
Sel4nlo “2”(sg/LSe) 10 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cloretos 2 (mg/LCI) 250 43 100% 1 1 100%
Sódio “2” (mg/L Na) 200 25 - 100% 1 1 100%
Sulfatos “2.’ (mg/LSO4) 250 25 - 100% 1 1 100%

Carbono Orgânico Total (mg/L C) Sem alteração anormal - - --- —- O O
Tetracloroeteno eTricloroeteno “2” (iig/L): 10 <1,0 - 100% --- --- —

Tetracloroeteno “2”fiig/L) --- <1,0 - --- 1 1 100%
Tricloroeteno “2”(1.sgJL) --- <1,0 - --- --- 1 1 100%

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (i.tgJL): 0,10 - - — —

Benzo(b)fluoranteno(pg/L — — O O
Benzo(k)fluoranteno (j.wJL --- - - --- --- 0 O

Benzo(ghi)periteno (pg/L O O
Indeno(1 2 3-cd)pIreno(igJL O O

Trlhalometanos total (pg/L) 100 —

Clorof6rmlo(sgJL — o o
Bromofórmio(jig/L — — — O O

Bromodiclorometano(pg/L --- - - — -— O O
Dibromoclorometano(jszJL --- - - —- --- O O

Pesticidas — total “2” (pg/L) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%

Bentazona “2” (pg/L) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Pestlcldal(jwJL) 0,10 - - O O
Pesticida 3 (ig/C) 0,10 - - O O
Pesticida 4 (pg/L) 010 - - O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Boavista / Odemira

t’IOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimónio, Arsénio, Benzeno, Boto, Bromatos, Cádmio, Cianetos, Crómio, 1,2

icloroetano, Fluretos, Mercúrio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sódio, Sulfatos, Bentazona e Pesticidas Totais

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro 1Data da publicitação: 16/05/14



M U NICI PIO DE ODEMI RA
CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.2 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, ia TRIMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de

• Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Análises N.2 Análises (PCQA)
Parâmetro (unidades) . Cumprimento Análises

fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do vi’ Agendadas Realizadas Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) O O O 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) O O O 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) --- <0,09 0,71 --- 3 3 100%
Alumínio fg/LAl) 200 180 - 100% 1 1 100%

Amónio (mg/L NH4) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%

Número de colónias a 22 2C (N/mI) Sem alteração anorma( O - --- — 1 1 100%
Número de colónias a 37 C (N/ml) Sem alteração anormal O - --- -— 1 1 100%
Condutividade (pS/cm a 202C) 2500 260 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/lOOmI) O O - 100% 1 1 100%
Cor fmg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
oH (Unidades pH) 6,5 e s9 7,9 - 100% 1 1 100%
Ferro (g/L Fe) 200 - - O O
Manganês (g/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
Nitratos 2’ (mg/L NOa) 50 1,6 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO2) 0,5 - - O O

Oxidabilidade(mg/LO2) 5 1,2 - 100% 1 1 100%

Cheiro a 252C (Factor de diluição) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilulção) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvação (NTU) 4 3,1 - 100% — 1 1 100%

Antimónio (pg/L Sb) 5 - - O O
Arsénio (ig/L As) %,. 10 - - O O
Benzeno (g/L) 1,0 - - O O
Benzo(a)pireno figJL) 0,010 - - O O
Boto (mg/L B) 1,0 - - O O

Bromatos (pg/L BiõJ 10 - - O O

ádmio (paJL Cd) 5,0 ,t - - o o
CálcIo(mg/LCa) --- 9,6 - --- -— 1 1 100%

humbo(imJLPb) 25 ‘ <3,0 - 100% 1 1 100%
anetos(pg/LCN) 50 - - O O
obre (mg/L Cu) 2,0 <0,010 - 100% 1 1 100%

Cr6mio(ig/LCr) 50 - - O O
2—dicloroetano(peJL) 3,0 - - O O

Dureza total (mg/LCaCO3) --- 68 - --- 1 100%
nterococos (N/100 mL) O O - 100% 1 1 100%

oretos(mg/LF) 1,5 - - o o
gnéslo (mg/L Mg) : - 1 1 100%

opg/LHg) 1 ‘ - - o o
( L Nfl 20 <6,0 - 100% 1 1 100%

- 10 “ -
- o o

I-Ct).; 250 - - O O
200 - - O O

L5O, 250 - - o o
pT&ál (i/t) Sem alteração anormal - - --- — O O
noeTrlcloroeteno(pg/L): 10 - -

“ ‘, Tetracloroeteno(jeJL) --- - - --- --- O O
‘e’,: Tricloroeteno(pg/L) --- - - --- --- O O

Hidrocarbonetós Aromáticos Policíclicos (pg/L): 0,10 - - --- --- —
Benzo(b)fluoranteno (jwJL) --- - - — — O o
Benzo(k)fluoranteno (jmJL) --- - - --- --- O O

Benzo(ghl)petileno (pg/L) --- - - --- --- O O
Indeno(1,2,3-cd)plreno(pgJL) --- - - --- --- O O

Trlhalometanos - total fpg/L): 100 62 - 100%

ClorofórmiofiwJL) --- 24 - --- --- 1 1 100%
Bromofórmlo(pg/L --- 2 - -— --- 1 1 100%

Bromodiclorometano(psJL --- 21 - --- — 1 1 100%
DibromocIorometanofwJL --- 15 - --- -— 1 1 100%

Pesticidas — total (JL) 0,50 - - O O

Pesticida 1 (pzJL 0,10 - - O O
Pesticida 2 (pg/L 0,10 - - O O
Pesticida 3 (wJL 0,10 - - O O
Pesticida4(tg/L 0,10 - - O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Brejão / Azenha

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14





MU N ICI PIO DE ODEM IRA
CONTROLO DA QUAUDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificaçâo da qualidade da água da rede pública, 1 TRIMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de

Valor Paramétríco (VP) Valores obtidos N.2 Análises N.2 Análises (PCQ.A)
Parametro (unidades) Cumprimento Análises

fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do VP Agendadas Reallzádas Realizadas

Escherichia ccli (N/100 ml) o o - 100% 1 1 ioox
Bactérias coliformes (N/100 ml) O O - 100% 1 1 100%

Desinfetante residual (mg/L) —- 0,31 - --- — 1 1 100%

Alumínio ftwJL AI) 200 - - O O

Amónio (mg/L NH4) 050 - - O O

Número de colónias a 22 QC (N/ml) Sem alteração anormãI - - —- --- O O

Número de colónias a 37 2C (N/ml) Sem alteração anormal - - --- —. o o
Condutividade {S/cm a 202C) 2500 - - o o
Oostridiumperfringens (N/lOOmI) o - - o o
Cor (mg)L PtCo) 20 - - O O

pH (Unidades pH) 6,5 e s9 - - o o
Ferro (i.wJL Fe) 200 - - O O

Manganês (tgJC Mn) 50 - - O O

Nitratos “2’ (mg/L NO3) 50 <1 - 100% 1 1 100%

itrftos (mg/L NO2) 0,5 - - O O

xtdabllldade (mg/L 02) -“ 5 O O

helro a 252C (Factor de dltuÍção) 3 O O

bar a 25C (Factor de dllulçáo) 3 o o
urvação (NTU) 4 O O

Antimónio (jwJL Sb) 5 O o
Arsénio (IwJLAs) 10 O O

enzeno (pgJL) 1 O O O

nzo(a)pireno (zaJL) O 010 O O

ro(mg/LB) 10 O O

omatos (jtg/L Br03) 10 O O

mlo(pzJLCd) 50 O O

o(mg/LCa) — o O

mbo (paJL Pb) 25 O O

s(wJLCN) 50 O O

mg/LCu) 20 O O

o E/LCr) 50 O O

oroetano (pg/L) 30 O O

otat (mg/L CaCO3) — O O

cocos(N/lOOmL) o - - o o
F etosfmg/LF) 1,5 - - O O

a o(mg/LMg) --- - - --- --- o o
rcúrlo (g/L Hg) 1 - - O O

uel(i.wJLNl) 20 - - O O

énlo(pg/LSe) 10 - - o o
Cloretos(mg/CCI) 250 - - O O

Sódio (mgJL Na) 200 - - O O

uffatos fmg/L 504) 250 - - O O

Carbono 0rgnlco Total (mg/L C) Sem alteração anormal - - —- — O O

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (Llg/L): 10 - -

Tetradoroeteno(pg/L) — - —- - O O

TrlcloroetenoftwJL) —- - - --- -— O O

Hidrocarbonetos Aromáticos PolidUlcos (pg!L): 0,10 - - --- —- —

Benzofb)fluoranteno (pg/L --- - - --- --- O O

Benzo(k)fluoranteno (iwJL --- - - ---
--- O O

Benzo(ghl)perileno (pa]L — - - — — O O

indenoL,2,3-cd)plreno(pgJL - - - — — O O

Trihalometanos-total(jmJC): 100 - - --- -— —

clorofórmlo(jzaJL —- - - --- O O

Bromofórmlo(pgJL -— - - --- --- o o
Bromodldãrometano(Lg/L —- - - --- -— O O

Dlbromoclorometano(pzJL -— - - — --- O O

Pesticidas—totai(pg/L) 0,50 - - O O

Pesticida 1 (pg/L 0,10 - - O O

Pesticida 2 (pg/L 0,10 - - O O

Pesticida 3 (.wJC 0,10 - - O O

Pestlclda4(pJL 0,10 - - O O

NOTA;: Zonas de abastecimento controladas: Campo Redondo

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CASTELÃO / TROVISCAIS / VALE BEJINHA
EDITAL n.- 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n. 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 1 TRIMESTRE 2014
através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de

• Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Análises N.2 Análises (PCQA)
Parametro (unidades) . Cumprimento Análises

, fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do v Agendadas Realizadas Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) O O - 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 O - 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) 041 1 1 100%
Alumínio (jgJLAl) 200 - - O O

Amónio (mg/L NH4) 050 O O

Numero de colónias a 22 c (/ml) Sem alteração anormal — O O
Numero de colónias a 37 c (NAJnI) Sem alteração anormal — — o o
Condutividade (5/cm a 2024w 2500 O o
Clostridium perfringens (N/iôOml) O o o
Cor (mg/L PtCo) 20 O O
pH (Unidades pH) 6 5 e 9 O O
Ferro (ig/L Fe) 200 O O
Manganes (g/L Mn) 50 O O
Nitratos “2” (mg/L NO3) 50 16 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO2) 0,5 - - O O

Oxidabilidade (mg/L 02) 5 o o
Cheiro a 252C (Factor de dilulção) 3 - - O O
Sabor a 252C (Factor de diluição) 3 O O
Turvação (NTU) 4 o o
Antimónio (ig/L Sb) 5 O O
Arsénlo(g/LAs) 10 O O

enzeno(pg/L) 1 1 O O O
enzo(a)pireno(pg/L) ‘ 0010 O O
oro(mg/LB) 1 O O O
romatos (pg/L Br03) 10 O O

Cádmio (.tg/L Cd) 50 O O
Cálcio (mg/LCa) — o o

humbo (pg/L Pb) 25 O O
os(pgfLCN) 50 O O
mg/LCu) 20 o o

o(nzJLCr) 50 O O
2— roetano(pg/L) 30 o o

otal mg/LCaCO3) — O O
lOOmL) O - - O O

LF) 15 O O
LMg) O O

LHg) 1 O O
20 O O

1 10 O O
Cl) 250 O O

Sódio (mg/L Na) 200 o o
Sulfatos (mg/L S04) 250 O O

Carbono Orgânico Total fmg/LC) Sem alteração anormal O O
Tetracloroeteno e Tricloroeteno tIigIL) 10 —

Tetracloroeteno(jwJL) O O
TrlcIàroeteno(g/L) --- - - --- --- O O

Hidrocarbonetos Aromáticos Policícllcosfpg/L): 0,10 - -

Benzo(b)fluoranteno(pg/L) — O O
Benzo(k)fluoranteno (wJL) — — — O O

Benzo(ghl)perlleno (g/L) --- - - --- -— O O
lndeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) --- - - —- --- o o

Trlhalometanos-total(pg/C): 100 - - --- --- -—

Clorofórmlo(pg/L --- - - --- O O
Bromofórmio(pgJ --- - - --- --- O O

Eromodlclorometano(igJ --- - - --- --- O O
Dlbromoclorometano(pg/ — O O

Pestlcldas — total (i.wJL) O 50 O O

Pesticida 1 (tg/ 0,10 - - O O
Pesticida 2 (g/ 0,10 - - O O
Pesticida 3 (pgí 0,10 - - O O
Pesticlda4(pzJL 010 O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Castelão / Triviscais / Vale Bejinha

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14



MUNICI PIO DE ODEMIRA
CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL fl 2 61 14
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CAVALEIRO/ FATACA / MALAVADO

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede púbIic 1 TRIMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovas, 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de março

Valor Para métrico (VP) Valores obtidos N.2 Análises N.2
Parâmetro (unidades) Cumprimento Análises

fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do VP Agendadas lldas Realizadas

Escherichia coli (N/l0O ml) O 0 - 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/l00 ml) O O - 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) 0,27 - --- 1 1 100%

Alumínio (pg/LAI) 200 ‘ - - O O

Amónio(mg/LNH4) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%

Número de colónias a 22 QC (N/ml) Sem alteração anormal O - --- --- 1 1 100%
Número de colónias a 37 2C (N/ml) Sem alteração anormal O - --- --- 1 1 100%
Condutividade (115/cm a 202C) 2500 260 - 100% 1 1 100%
Clostridiumperfringens (N/lOOml) O o - 100% 1 1 100%
Cor fmg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 6,5 e 9 7,7 - 100% 1 1 100%
Ferro (g/L Fe) 200 - - O O
Manganês (pg/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
Nitratos “2’ (mg/L NO3) 50 <1,0 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO2) 0,5 - - O O

Oxidabilidade (mg/C 02) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%

Cheiro a 252C (Factor de diluição) 3 <1 - 100% 1 1 100%
aboraz52C(Factordedllulção) 3 <1 - 100% 1 1 100%
urvação(NTU) 4 <0,26 - 100% 1 1 100%

Antimónio “2” (pg/L Sb) 5 <2,5 - 100% 1 1 100%

ArsénIo “2” (pJLAs) 10 <1 - 100% 1 1 100%
enzeno “2” (pg/L) 1,0 <1 - 100% 1 1 100%

o(a)plreno (jwJL) 0,010 - - o o
Z”(mg/LB) 1,0 <0,03 - 100% 1 1 100%

to2”(gg/LBrO3) 10 <5 - 100% 1 1 100%

C d j2”fgjLCd) 5,0 <0,5 - 100% 1 1 100%
o ijà)’’ - --- 11 - --- --- i 1 100%

(Á/L Pb) 25 <3,0 - 100% 1 1 100%

2fiiWLCN) 50 <10 - 100% 1 1 100%
ie mgJLCü) 2,0 <0,010 - 100% 1 1 100%

o 2”(pzJLCr) 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 dlcloroetano “2” (wJL) 3,0 <1 - 100% 1 1 100%

ureza total (mg/L CaCO3) --- 72 - --- --- 1 1 100%
nterococos (N/l00 mc) o o - 100% 1 1 100%
Uoretos”Z”(mg/LF) 1,5 0,1 - 100% 1 1 100%
agnéslo(mg/LMg) --- 11 - --- --- 1 1 100%
ercúrlo “2” (jag/L Hg) 1 <0,3 - 100% 1 1 100%
rquel (pgJLNl) 20 <6,0 - 100% 1 1 100%

Setênio “2” (agJL Se) 10 <1 - 100% 1 1 100%
loretos “2” (mg/CCI) 250 45 - 100% 1 1 100%

Sódio “2” (mg/L Na) 200 29 - 100% 1 1 100%
Sulfatos “2” (mg/L 504) 250 24 - 100% 1 1 100%

Carbono Orgânico Total (mg/C C) Sem alteração anormal - - --- --- O O

TetracloroetenoeTrlcloroeteno”2”(pg/L): 10 <1 - 100% --- --- -—

Tetraclóroeteno “2”(jigJL) --- <1 - —- --- 1 1 100%
Trkloroeteno “2”(iwJL) --- <1 - — --- 1 1 100%

Hidrocarbonetos Aromáticos PoIlcíclIcos(pgJL): 0,10 - - --- —

Benzofb)fluoranteno (i.wJL --- - - --- --- O O
Benzo(k)fluOranteno (11zJL --- - - --- --- O O

Benzo(ghl)perileno (lig/L --- - - --- --- o o
lndenofl,2,3-cd)pireno(pg/L —- - - — --- o o

Trlhalometanos-total(pgJL): 100 - - — — —

Clorofórmio(pg/L --- - - --- — O O
Bromofórmlo(pgJL --- - - — O O

Bromodiclorometano(g/L --- - - --- --- o o
Dibromoclorometano(pgJL --- - - --- -— O O

Pesticidas — total “2” (pg/L) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%

Bentazona “2” (pg/C) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Pesticida 2 (pzJL) 0,10 - - O O
Pesticida 3(iigJL) 0,10 - - O O
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 - - O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Cavaleiro / Fataca / Malavado

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimónio, Arsénio, Benzeno, Boto, Bromatos, Cádmio, Cianetos, Crómio, 1,2
icloroetano, Fluretos, Mercúrio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sódio, Sulfatos, Bentazona e Pesticidas Totais

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14





MUNICIPIO DE ODEMIRA
CONTROLO DA QUAUDADE DAÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.2 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede públi 1 TRIMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovJ’ 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de març

. Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Análises N.2 Análises (PCQA)
Parametro (unidades) . Cumprimento Analises

flxadonoDL3o6/2007 Mínimo Máximo superioresVP
doVP Agendadas Realizadas Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) O O - 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) O O - 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) 033 1 1 100%

Alumínio (iig/LAI) 200 O O

Amónio (mg/L NH4) 050 O O

Numero de colónias a 22 2C (N/ml) Sem alteração anormal O O
Número de colónias a 37 2C (N/ml) Sem alteração artormal - - --- --- O O
Condutividade (jiS/cm a 202C) 2500 - - o o
Clostridiumperfringens (N/lOOml) o - - o o
Cor (mg/L PtCo) 20 - - O O
pH (Unidades pH) 6,5 e s9 - - O O
Ferro (pg/L Fe) 200 - - O O
Manganês(tg/LMn) 50 O O
Nitratos (mg/L NO3) 50 - - O O
Nitritos (mg/L NO2) 0,5 - - O O

Oxidabilidade(mg/L02) 5 - - o o
CheIro a 252C (Factor de diluição) 3 - - O — O
Sabor a 252C (Factor de diluição) 3 - - O — O
Turvação (NTU) 4 - - — O

Antimónio (pg/L Sb) 5 - - — o
Arsénio (zg/L As) 10 O O
Benzeno (l.tg/L) 1 O O — O
Benzo(a)pireno (sg/L) O CIO O O
Boro(mg/LB) 10 O O

Bromatos (jg/L Br03) 10 O O

Cádmio (ig/L Cd) 2 50 O O
Cákio(mg/LCa) — o o
Chumbo(pgJLPb) 25 O O
Clanetos(pgJLCN) r-’r 50 o o
Cobre (mg/L Cu) 20 O O
Crómio (sg/L Cr) 50 O O
1 Z—dicloroetano(jigJt) 30 O O
Durezatotal(mg/LCaCO3) —

Enterococos (N/100 mL) O O — O
Fluoretos(mgJLF) 1 5 O O
Magnesio (mg/L Mg) o o
Mercurio (g/L Hg) 1 O o
Niquel (wJL Ni) 20 O O
SeIénio(jgfLSe) 10 O O
Cloretos (mg/L CI) 250 O O
Sódio (mg/L Na) 200 O O
Sulfatos (mg/L 504) 250 O O

Carbono Orgânico Total (mg/L C) Sem alteraçao anormal O O
TetracloroetenoeTricloroeteno(pgJL) 10 — —

Tetracloroeteno(.tg/L) O O
Trlcloroeteno(peJL) O O

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (gJL) O 10
Benzo(b)fluoranteno(pRJL) — O O
Benzo(k)fiuoranteno (ag/L) — - - --- O O

Benzo{ghi)perlleno (pgJL) — — O O
lndenof1 23 cd)plreno(pg/L) — — O O

Tribalometanos - total (pg/C): 100 - - --- --- -—

Clorofórmio(jsg/L) --- - - --- --- O O
Bromofórmio(pg/L --- - - --- --- O O

Bromodiclorometano(pg/L --- - - --- --- O O
Dlbromoclorometano(tg/L --- - - --- --- o o

Pesticidas — total (pg/L) 0,50 - - O O

Pesticida 1 (ig/L 0,10 - - O O
Pesticida 2 (iig/L 0,10 - - O O
Pesticida 3 (ig/L 0,10 - - O O
Pesticlda4(g/L 0,10 - - O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Corgo O Água

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( dentificar a EG)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14





MUNICIPIO DE ODEMIRA
CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n 2 61’14
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FOROS CAIADA / CHAPARRAL

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 1 TRIMESTRE D14

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de março

• Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Análises N.9 Análises (PCQA)
Parametro (unidades) . Cumprimento Análises

fixado no DC 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do v Agendadas Realizadas Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) o o - ;oox 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) O o - 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/C) — 0,42 - --- 1 1 100%

Alumínio (ig/LAI) 200 - - O 0

Amónio(mg/LNH4) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%

Número de colónias a 22 2C (N/ml) Sem alteração anormal O - --- --- 1 1 100%
Número de colónias a 37 aC (N/mI) Sem alteração anormal O - --- --- 1 1 100%
Condutlvidade(pS/cma2O2C) 2500 514 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfrIngens (N/lOOml) O O - 100% 1 — 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 11 - 100% 1 1 100%
pH(UnldadespH) 6,5e9 8,1 - 100% 1 1 100%
Ferro(jwJLFe) 200 <20 - 100% 1 1 100%
Manganês (pg/LMn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO3) 50 <2,0 - 100% 1 1 100%
NltrltostmgILNO2) 0,5 - - o
OJIdabtlldade(mg/LO2) 5 <1,0 100% 1 1 100%

C’iü2S1C (Factor de dlIuIço) 3 <1 - 100% 1 1 100%

Sb&ZPC (Factor de dllulç5o) 3 , <1 - 100% 1 1 100%
TSO(NTU) 4 0,59 - 100% 1 1 100%

AI/LSb)’ 5 - -

• lo - - o o
1,0 - - O O

BiôIteiíõ’(i/C) 0,010 - - O O
1,0 - - o o

$3b’
Bromatos (líg/L Br03) 10 - - o o
Cádmiõ(pLCd)-- 5,0 - - O O

— 8 - —- --- 1 1 100%
Cíbí7LPb) 25 <3,0 - 100% 1 1 100%

50 - -

Cõ(LCü) ‘‘“‘ 2,0 <0,010 - 100% 1 1 100%
CJõ’(JLCr) 60 - - —

1,2Tdlclorâetano fpg/L) 3,0 - - O O
DÜréttI (mgfLCaCO3) — 56 - —- --- 1 1 — 100%

Eirõcos{N/100mL) o o - 100% 1 1 100%
Fliiketos(mg/LF) 1,5 1,1 - 100% 1 1 100%
Migiiéslo(mg/CMg) --- 8,7 - —- — 1 1 100%
Metêúrlo (iwJL Hg) 1 - - o o —

Níguel(pgfLNI) 20 <6,0 - 100% 1 1 100%
Selénlo (wJL Se) 10 - - O O
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - O O
Sódio (mg/L Na) 200 - - O O
Sulfatos fmg/LSO4) 250 - - O O

Carbono Orgânico Total (mg/L C) Sem alteração anormal - - — --- O O
TetracloroetenoeTrIcloroeteno(ieJL): 10 - - -— -—

Tetracloroeteno(pg/C) — - - — -_ o o
Trlcloroetenofpg/L) --- - - --- --- O O

Hidrocarbonetos Aromáticos Poilcíclicos (jsg/L): 0,10 - -

Benzo(b)fluoranteno (sg/C) --- - - --- o o
Benzo(k)fluoranteno (jig/L) --- - - --- --- O O

Benzo(ghl)perlleno (wJL) --- - - --- O O
lndeno(1,2,3-cd)plreno(pgJL) — - - — •-- O O

Trihalometanos-total(pg/C): 100 - - --- --- -—

ClorofórmIo(zg/L) •-- - - --- --- O O
BromofórmlofpzJL) --- - - --- ° O

Bromodlclorometano(iwJL) --- - - ---
O O

Dlbromoclorometano(pg/L) •-- - - --- --- O O
Pesticidas — total (pg/L) 0,50 - - O O

Pesticida 1 (zg/L 0,10 - - O O
Pesticida2(g)L 0,10 - - O O
Pesticida 3 (pg/L 0,10 - - O O
Pesticida 4 (g/C 0,10 - - O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Foros da Caiada / Chaparral

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( a

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14



MUNI CI PIO DE ODEMI RA
CONTROLO DA DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL •2 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.e 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 19 TRIMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de março

Valor Para métrico (VP) Valores obtidos N.2 Análises N.2 Análises (PCQA)
Parâmetro (unidades) . Cumprimento Análises

fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do VP Agendadas Realizadas Realizadas

Escherichia coli (N/l00 ml) o o - 100% 1 1 100%

Bactérias coliformes (N/100 ml) O O - 100% 1 1 100%

Desinfetante residual (mg/L) --- 0,29 - --- --- 1 1 100%

Alumínio (ig/LAl) 200 - - O O

Amónio (mg/L NH4) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%

Número de colónias a 22 2C (N/ml) Sem alteração anormal 8 - --- --- 1 1 100%
Número de colónias a 37 2C (N/mI) Sem alteração anormal 9 - --- 1 1 100%
Condutividade (j5/cm a 202C) 2500 754 - 100% 1 1 100%

Clostrldium perfrlngens (N/lOOmI) o - - o o
Cor (mg/L PtCo) ,t’ 20 28 - 1 0% 1 1 100%
pH unidades W ‘‘‘. 6,5 e 9 8 - 100% 1 1 100%

200 - - O O
50 17 - 100% 1 1 100%

50 <2,0 - 100% 1 1 100%

1 0,5 - - O O
t,1 5 <1,0 - 100% 1 1 100%

o) 3 <1 - 100% 1 1 100%

o).’ 3 <1 - 100% 1 1 100%
4 0,5

-
100% 1 1 100%

Antlmónio(jsgJcSb) 5 - - O O

%nIo (pg/LAs) 10 - - O O

enzeno tIg/L) 1,0 - - o o
Benzota)plreno (pg/L) 0,010 - - O O
Soro (mgfL 6)’ 1,0 - - O O

Bromatos(.tg/LBrO5) 10 - - o o
dm10 (pzJL Cd) 5,0 - - O O

Cálcio (mg/L Ca) --- - - --- O O
Chumbo ttwJc Pb) 25 - - O O

ar&etos(jwJLCN) 50 - - O O
bre(mg/LCu) 2,0 - - O O

ÕmIo (i4/L Cr) 50 - - O O
12— dicloroetano (pJL) 3,0 - - O O

reza total fmg/L CaCO3) --- - - — --- O O

terococos (N/100 mL) O - - O O
uoretos (mg/L F) 1,5 - - O O

agnéslo fmg/L Mg) --- - - --- --- o o
ercúrlo (pzJL Hg) 1 - - O O

auel (pgfL Ni) 20 - - O O

Selénlo (zJL Se) 10 - - O O

Cloretos (mg/L CI) 250 - - O O
Sódio (mg/L Na) 200 - - O O

Sulfatos (mg/L S04) 250 - - O O

Carbono Orgânico Total (mg/L C) Sem alteração anormal - - --- --- O O
Tetracloroeteno e Tricloroeteno f.szJL): 10 - - --- --- -—

Tetracloroeteno(.sg/L) --- - - --- O O
TrlcloroetenofsgJL) --- - - —‘ O O

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (pJL): 0,10 - - —- -—

Benzo(b)fluorantenofpg/L --- - - --- --- O O

Benzo(k)fluotanteno (pg/L --- - - --- --- O O
Benzo(ghØperileno (pg/L --- - - --- O O

lndeno(1,2,3-cd)plreno{pg/L --- - - --- --- O O
Tribalometanos - total (pgJL): 100 - - --- --- -—

Clorofórmlo(ag/L --- - - --- --- O O
Bromofórmlozg/L --- - - --- --- O O

Bromodiclorometano(tsg/L --- - - --- --- O O
Dibromoclorometanofpg/L --- - - --- --- O O

Pesticidas — total (pg/L) 0,50 - - O O

Pestlcida 1 (pg/L) 0,10 - - O O
Pesticlda2(sg/L) 0,10 - - O O
Pesticida 3 (ig/L) 0,10 - - O O
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 - - O O

NOTA;: Zonas de abastecimento controladas: Foros dos Vales

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( ntificar a EG)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Incumprimento ao parâmetro Cor;
Não foram tomadas medidas corretivas, uma vez que a análise posterior não confirmou o referido incumprimento.

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14



MUMCIPIO DE ODEMIRA f CONTROW DA QUAUDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
EDITAL n.2 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 1 TRIMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovaíd 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de março

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N. Análises N.2 Análises (PCQA)
Parâmetro (unidades) Cumprimento ,, Análises

fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do v Agendadas Realiz’adas Realizadas

Escherkhia coli (N/100 ml) O O - 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) O O - 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) --- 0,28 - --- --- 1 1 100%

Alumínio (pg/LAI) 200 - - O O

Amónio (mg/L NH4) 0,50 - - O O

Número de colónias a 22 C (N/ml) Sem alteração anormal - - -— --- o o
Número de colónias a 37 2C (N/ml) Sem alteração anormal - - --- --- O O
Condutividade (pS/cm a 202C) 2500 - - O O
Clostridium perfringens (N/lOOml) O - - o o
Cor (mg/L PtCo) 20 - - O O

pH (Unidades pH) 6,5 e 9 - - o o
Ferro (pg/L Fe) 200 - - O O
Manganês (jig/L Mn) 50 - - o

itratos (mg/L NO3) 50 - - O O

LN02) 0,5 - - O O

(mg/L02) 5 - - O O

(Factor de dilulção) 3 - - o o
adordedlluIçâo) 3 - - o o
4), 4 - - O O

llSb) - 5 - - O O

As) lO - - O O
L) 1,0 - - o o
nofpg/L) 0,010 - - O O

L 1,0 - - o o
lxg/LBrO3) 10 - - O O

LCd) 5,0 - - O O
LCa) --- - - --- --- O O

pg/Pb) 25 - - O O
CN) 50 - - O O

Lul 2,0 - - O O

L_____________ 50 - - O O
no(pg/L) 3,0 - - O O

/LCaCO3) --- - - —- — O O
/WOmL) o - - o o

F) 1,5 - - O O
LMg) --- - - — — O O

Hg) 1 - - O O

1. 20 - - O O

LSe)_________________________ 10 - - O O
:1) 250 - - O O
.

,-• 200 - - O O

504) - 250 - - O O

co Total (mg/L C) Sem alteração anormal - - --- --- o o
o e Trlcloroeteno (jigJL): 10 - -

Tetracloroeteno(l.rg/L) --- - - --- --- o o
lrlcloroeteno(pg/L) - - --- --- O O

ocarbonetos Aromáticos Policiclicos fpeJL): 0,10 - - --- --- -—

Benzo{b)fluoranteno (pg/L) — - - --- — O O
Benzo(k)flUoranteno(pg/L) — - - --- --- O O

Benzo(ghl)perfleno (IWJL) --- - - --- --- O O

lndeno(1,2,3-cd)pireno(iwJL) --- - - ---
--- O O

Trlhatometanos - total (JL): 100 - - — — —

Clorofórmlo(pgJL) --- - - --- --- O O

BromofórmIo(wJL) — - - — — O O
‘ Bromodtclorometano(pgJL) --- - - — --- o o

Dlbromoclorometanofzg/L) --- - - --- --- o o
Pesticidas — total (1lgJL) 0,50 - - O O

Pesticida 1(l.jgJL 0,10 - - O O
Pesticida 2 (pg/C 0,10 - - O O
Pesticida 3(pg/L 0,10 - - O O
Pesticlda4(g/L 0,10 - - O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Lameiros

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14





MUNICIPIO DE ODEMIRA
CONTROLO DA QUAUDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL •2 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, la TRIMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de março

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Análises N.2 Análises (PCQA)
Parâmetro (unidades) Cumprimento Análises

fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do v’ Agendadas Realizadas Realizadas

Escherichia coil (N/100 ml) O O - 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) O O - 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) — <0,09 - —- — 1 1 100%

Alumínio (pg/LAI) 200 - - O O

Amónio (mg/L NH4) 0,50 - - 0 O

Número de colónias a 22 2C (N/ml) Sem alteração anormal - - --- --- O 0
Número de colónias a 37 2C (N/ml) Sem alteração anormal - - --- o o
Condutividade (i5/cm a 202C) 2500 - - o o
Clostridiumperfringens (N/lOOml) o - - o o
Cor (mg/L PtCo) 20 - - O O
oH (Unidades pH) 6,5 e 9 - - o o
Ferro (pg/L Fe) 200 - - O O
Manganês (pg/L Mn) 50 - - O O

Nitratos (mg/L NO3) 50 - - O O
Nitritos (mg/L NO2) 0,5 - - O O

Oxidabilidade (mg/L O) 5 - - O O

Cheiro a 252C (Factor de diluição) 3 - - o o
Sabor a 252C (Factor de diluição) 3 - - o o
Turvaçâo(NTU) 4 - - O O

Antimónio (ilg/L Sb) 5 - - o o
Arsénio (pg/L As) lO - - O O
Benzeno (pg/L) 1,0 - - 0 O
Benzo(a)pireno(pg/L) 0,010 - - O O
Boto (mg/L B) 1,0 - - O O

Bromatos (g/L Br03) 10 ‘j -

- O O

Cádmio (igJL Cd) 5,0 - - O O
Cálcio (mg/L Ca) - - —- — o o

humbo (pg/L Pb) 25 - - O O
etos(pg/LCN)-’ 50 - - O O
te (mg/L Cu) 2,0 - - O O

ot I.tr 50 - - O O

ro(.ig/L) 3,0 - - O O
fL CaCO3) , --- - - — --- o — o
tOOmL) O - - O O

LF) 1,5 - - o o
LMg) --- - - --- --- O O
Hg) 1 - - O O

l___________________________ 20 - - O O

Le) 10 - - o o
s(mg/LCI) 250 - - O O
mg/L Na) 200 W -

- o o
ulfatos (mg/L 504) 250 Y - - O O

Carbono Orgânico Total (mg/C C) - Sem alteração anormá) - - --- --- O O
etracloroeteno e Trlcloroeteno (iJL): 10 ‘ - - --- --- —

TetracIoroeteno(ag/L) — - - --- --- O O
Trlcloroeteno(paJL) --- - - --- --- O O

Hidrocarbonetos Aromáticos Poflcíclicos (.wJL): 0,10 - -

Benzo(b)fluoranteno (pg/L) --- - - --- --- O O
Benzo(k)fluoranteno (pgJL — - - --- — O O

Benzofghl)perfleno (IwJL — - - —- -— O O
lndenof1,2,3-cd)plreno(g/L --- - - --- --- O O

Trlhalometanos -total (i.wJL): 100 - - --- --- —

Clorofórmlo(i.wJL --- - - ---
--- O O

BromofótmIo(wJL --- - - --- --- O O
Bromodiclorometano(wJL --- - - --- --- O O
DIbromoclorometano{.wJL --- - - --- --- O O

Pestlcidas—total(pg/L) 0,50 - - O O

Pesticida 1 (i.jgJL 0,10 - - o o
Pestlcidaz(pg/C 0,10 - - O O

Pesticida 3 (pg/L 0,10 - - O O
Pestlcida4(paJL 0,10 - - O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Monte da Estrada

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( ntificar a EG)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14



MU NICI PIO DE ODEMI RA
CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL •2 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 1 TRIMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de março

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N 2 Análises N 2 Analises (PCQA)
Parametro (unidades) Cumprimento Análises

fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do VP Agendadas Realizadas Realizadas

Escherkhia coli (N/100 ml) O O O 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 O 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 033 06 — 2 2 100%

Alumínio (ig/LAl) 200 - - O O

Amónio (mg/L NH4) 050 - - O O

Sem alteraçao anormal — — O O
Sem alteraçao anormal — — O O

2500 O O
o o o

20 O O
6,5e9 - - O O

200 O O
50 O O

50 O O

0,5 - - o o
5 - - O O

3 - - O O
3 - - O O
4 - - O O

______ 5 O O
10 o o
10 o o

0010 O O
10 O O

10 O O

50 O O
— - - —-

— o o
25 O O
50 O O
20 O O
50 O O
3,0 - - O O
--- -. - — o o
o o

15 O O
Magnésio (mg/L Mg) o — o
Mercurio (pg/L Hg) 1 O O
Niquel (jsg/L Ni) 20 O O
Selénio(jtgJCSe) 10 - - O O
Cloretos (mg/L Cl) 250 O O
Sódio(mg/LNa) 200 O O
Sulfatos (mg/L SO4) 250 - - O O

Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteraçao anormal — O O
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (sg/L): 10 - -

Tetracloroeteno(pg/L) — o o
Trlcloroeteno(pg/L) o o

HIdrocarbonetos Aromáticos Poilcíclícos (pg/L) O 10
Benzo{b)fluoranteno (sgJL) O O
Benzo(k)flUoranteno (pg/L) O O

Benzo(ghl)perfleno fpgJC) — — O O
Indeno(1 2 3-cd)pIreno(jgJL) O O

Trlhalometanos - total (pgJL): 100 - -

Clotofórmlo(pzJC) O O
Bromofórmlo(pg/L O O

Bromodlclorometaflo(ig/L --- - - --• --- O O

Dibromoclorometano(iwJL O O
Pesticidas — total {i.jg/L) 050 O O

Pesticida 1 fpg/L 0,10 - - O O
Pesticida 2(i.wJL 010 ‘-. O O
Pesticida 3 (imJL O 10 O O
Pesticida 4 (pg/L 0,10 - - O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Nave Redonda

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta a

lnformaçâo complementar relativa à averiguaçào das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEREIRAS-GARE
EDITAL n.- 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 1 TRiMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovadó 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de março

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N 2 Análises N 2 Análises (PCQA) “
Parãmetro (unidades) . Cumprimento Análises

fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do v Agendadas Realizadas Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) O O O 100% 2 — 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) o o o 100% 2 — 100%
Desinfetante residual (mg/L) O 18 O 86 2 — 100%

Alumrnlo (I.wJLAI) 200 O O —

Amónio (mg/L NH4) O 50 <005 100% 1 1 — 100%

Numero de colónias a 22 2C (Nlml) Sem alteraçao anormal O 1 1 100%
Numero de colónias a 37 QC (N/mI) Sem alteraçao anormal O — 1 1 — 100Y
Condutividade (pS/cm a 202C) 2500 684 100% 1 1 — 100%
Clostridium perfringens (N/lOOmI) O O 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5 O 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 6 5 e 9 7 100% 1 1 100%
Ferro (lig/L Fe) 200 O O
Manganës (tlg/L Mn) 50 <15 100% 1 1 100%
Nitratos 2 (mg/L NO3) 50 2 8 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO2) 0,5 - - o o
Oxidabilidade (mg/L O) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%

Cheiro a 252C (Factor de diluição) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluição) 3 <1 100% 1 1 100%
Turvação (NTU) 4 <0 26 100% 1 1 100%

Antimónio (pg/L Sb) 5 - - O O
Arsénlo(pg/LAs) 10 O O

nzeno (ag/L) 1 O O O
nzo(a)plreno (i.tzJL) O 010 O O
ro(mg/CB) 10 O O

omatos(pg/LBrO3) 10 O O

mlo(ig/LCd) 50 O O
mg/LCa) — O O

iwJLPb) 25 O O
UgILCN) 50 O O

LCu) 20 O O

pg/LCr) 50 O O
etano(pg/C) 30 O O

1 (mg/L CaCO3) o o
N/lOOmI) O o o

‘-) 15 O O
Mg) O O

Hg) 1 O O
L) 20 O O

o C_____________ 10 O O
CCI) 250 O O

LNa) 200 O O
LSO4) 250 O O

no Orgânico Total (mgfCC) Sem alteraçao anormal — — O O
roeteno e Trlcloroeteno (pJL) 10

Tetracioroeteno(iig/L) o o
Trlcloroeteno(pg/L) o o

Hidrocarbonetos Aromáticos Policícllcos (isg/L) O 10 — —

Benzo{b)fiuoranteno (pg/L) — O O
Benzo(k)fiuoranteno (jsg/L) --- - - --- --- O O

Benzofghl)perlleno (psJL) --- - - --- --- O O
Indeno(1 2 3-cd)plrenoftsg/L) O O

Trlhatometanos-total(jig/L): 100 - - -

CiorofórmloftwJc) O O
BromofórmIopg/L) — O O

Bromodlclorometano(lmJL) — — O O

Dlbromoclorometano(iwJC) — — O O
Pesticidas — total (pgJL) O 50 O O

Pesticida 1 (ig/L 0,10 - - O O
Pesticida 2 (zJL O 10 O O
Pesticida 3 (pg/L O lO O O
Pesticida4(g/L 0,10 ‘ - - I O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Pereiras-Gare

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA) Nitratos

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publlcltação: 16/05/2014



CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PORTELA DA FONTE SANTA
EDITAL n.2 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública; 1 TRIMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado 01 de janeiro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de rç

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Análises N.2 Análises (PCQA)
Parametro (unidades) Cumprimento Análises

fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do v’ Agendadas Realizadas Realizadas

Escherichia cal! (N/100 ml) O O - 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) O O - 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,35 - --- --- 1 1 100%

Alumínio (pg/LAI) 200 O O

Amónio (mg/L NH4) 0,50 - - 0 0

Número de colónias a 22 2C (N/ml) Sem alteração anormal - - --- --- o o
Número de colónias a 37 2C (N/ml) Sem alteração anormal - - --- --- o
Condutividade (i5/cm a 202C) 2500 - - O 0
Clostridiumperfringens (N/lOOml) O - - O O
Cor (mg/L PtCo) 20 O O
pH (Unidades pH) 6 5 e 9 O O
Ferro (pg/L Fe) 200 O O
Manganês(i.sg/LMn) 50 O 0

Nitratos (mg/L NO3) 50 O O
Nitritos (mg/L NO2) O 5 O O

Oxidabilidade (mgJL 0) 5 O o
Cheiro a 252C (Factor de dilulção) 3 - - o o
abor a 252C (Factor de dilulção) 3 o o
urvação (NTU) 4 o o

Antimónio (pg/L Sb) 5 - - o o
nlo(pg/LA5) 10 O O

JL) 10 O O
eno(pgJL) 0010 O O

10 O O

LBrO3) 10 O O

d)_______________________ 50 O O

--- - - --- --- O O
Lb) 25 O O

CN) 50 O O
LCu) 20 O O
LCr) 50 O O

1 —dicloroetano(pg/L) 30 O O
eza total (mg/L CaCO3) — O O
rococos (N/100 mL) O O O
retos(mg/LF) 1,5 - - O O

gnéslo (mg/L Mg) O O
cúrlo (pg/L Hg) 1 O O

uel (imJL NI) 20 O O
nlo(sg/LSe) 10 O O

C oretos (mg/L Cl) 250 t’ O O
0db (mg/L Na) 200 O O

Sulfatos (mg/L 504) 250 O O

Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteração anormal O O
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ig/L) 10

Tetracloroeteno(tg/L) — — O O
Tricloroeteno(pg/L) — O O

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (pg/L): 0,10 - - -

Benzo(b)fluoranteno (pg/L --- - - --- --- O O
Benzo(k)fiuoranteno (g/L --- - - --- --- O O

Benzofghi)perileno (iwJL — - - --- --- O O
Indeno(1 23 cd)pireno(pJL — — — O O

Trihalometanos total (ag/L) 100 — — —

Clorofórmio(pg/L --- - - -— --- O O
Bromofórmbo(ig/L --- - - --- --- O O

Bromodiclorometano(i.sg/L --- - - --- --- o o
Dibromoclorometano(iig/L --- - - —- --- O O

Pesticidas—total fpg/L) 0,50 - - O O

Pesticida 1 (tg/L 0,10 - - O O
Pesticida 2 (pzJL 0,10

,
- O O

Pesticida 3 (pgfC 0,10 - - O O
Pesticida4(pg/L 0,10 - - O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Portela da Fonte Santa

NOTA 2 Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)

Informação complementar relativa à averiguação das situaçõesdë Iflcumprlmento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14



MUNICIPIO DE ODEMIRA
CONTROLO DA QUAUDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.Q 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 19 TRIMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de ma

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.9 Análises N.2 Análises (PCQA) ‘
Parâmetro (unidades) - Cumprimento Análises

fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do v Agendadas Realizadas Realizadas

Escherichia coli (N/roo ml) o o o 100% 2 2 100%

Bactérias coliformes CN/100 ml) O 0 O 100% 2 2 100%

Desinfetante residual (mg/L) — 0,2 0,56 — 2 2 100%

Alumínio (pJLAl) 200 - - O O

Amónio(mg/LNH4) o5o - - O O

Número de colónias a 22 C (N/mI) Sem alteração anormal - --• --- o o
Número de colónias a 37 1C (N/mI) Sem alteração anormal - - --- — o o
Condutividade (115/cm a 202C) 2500 - - O O
Clostridium perfringens (N/lOOml) o - - o o
Cor fmg/L PtCo) 20 - - O O

pH (Unidades pH) 6,5 e 9 - - o o
Ferro (g)C Fe) 200 - - O O

Manganês (jtg/L Mn) 50 - - o O

Nitratos “2” (mg/L NO3) 50 <1 - 100% 1 1 100%

os(mg/LNO2) 05 O O

bllldade(mg/L02) 5 O o
o a 252C (Factor de dllulção) 3 O O

a 25C (Factor de dllulçâo) 3 O o
ão(NTU) 4 O O

ónio(pg/LSb) 5 - - o o
o(]LAs) 10 - - O O

Be no(pgJL) 10 O O

a)plreno(pg/L) 0010 O O

mg/LB) 10 O

tos (11g/L Br03) 10 o o
o(pgJLCd) 50 O O
(mg/LCa) — — O O

bo(*g/CPb) 25 O O

etos(UgJLCN) 50 O O

C bre (mg/L Cu) 20 O O

CómIofpg/LCr) , 50 O O
2—dicIoroetano(.igJIj% 30 O O

Durezatotal(mg/LCaCO3) — O O

Enterococos {N/100 ml) O O O

Fluoretos(mg/LF) 1,5 - - O O

Magnésio (mg/L Mg) - - --- -— o o
Mercúrio fJL Hg) 1 - - o o
Níquel (iwJL NI) 20 - - O O

Selénio (tg/LSe) 10 - - o o
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - O O

Sódlo(meJLNa) 200 - - O O

Sulfatos (mgfC 504) 250 - - O O

Carbono Orgânico Total (mg/LC) Sem alteração anormal - - — --- O O

etradÕroéteno e Tricloroetáno fJL): 10 - - —

Tetracloroeteno(pg/L) —- - - — --- O O

Trlcloroeteno(pgj’L) --- - - --- --- O O

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (j31JL): 0,10 - - --- — —

Benzo(b)fluoranteno (pg/L --- - - --- --- O O
Benzo(k)fluoranteno (wJL --- - - --- --- O O

Benzo(ghl)perlleno (g/L - - - —- — o o
lndeno(1,2,3-cd)plreno(twJL -— - - O O

Trlhalometanos-total(j.wJL): 100 - - --- --- -—

Clorofórmlo{pRJL --- - - --- --- O O

Bromofórmlo(iwJL - - ---
--- O O

Bromodlclorometano(pgJ —- - - --- —- O O

Dlbromoclorometano(jisJ --- - - —- --- O O

Pestlcidas — total (l.wJL) 0,50 - - O O

Pestlclda 1(jzJL) 0,10 - - O O

Pesticida 2 (pgJL) 0,10 - - O O

Pesticida 3 (g/L) 0,10 - - O O
Pesticida 4 (g/L) 0,10 - - o o

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Reliquias

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/2014



MUNICIPIO DE ODEMIRA
CONTROLO DA QUAUDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL •2 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 1 TR1MESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água fPCQA) aprovado 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de março

. Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Análises N.2 Análises (PCQR)
Parametro (unidades) . Cumprimento Análises

fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do VP Agendadas Realizadas Realizadas

Escherichla coli (N/100 ml) O O - 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) O O - 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) --- 0,12 - --- --- 1 1 100%

Alumínio (pg/LAI) 200 - - O O

Amõnio(mg/LNH4) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%

Número de colónias a 22 C (N/ml) Sem alteração anormal 2 - --- --- 1 1 100%
Número de colónias a 37 C (N/ml) Sem alteração anormal 10 - --- --- 1 1 100%
Condutividade (pS/cm a 202C) 2500 1000 - 100% 1 1 100%
clostridium perfringens (N/lOOml) O - - — O O
Cor (mg/L PtCo) 20 16 - 100% 1 1 — 100%
pH (Unidades pH) 6,5 e 9 6,7 - 100% — — 1 — 100%
Ferro (g/L Fe) 200 - - — O — O
Manganês (jtg/L Mn) 50 32 1009’ — 1 — 100%
Nitratos (mg/L NO3) 50 6 3 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO2) O 5 O — O

Oxidabilidade (mg/L 03) 5 <1 O 100% 1 1 100%

Cheiro a 252C (Factor de diluição) 3 <1 1009’ 1 1 — 100%
Sabor a 252C (Factor de dllulçáo) 3 <1 100% 1 — 1 100%
Turvação(NTU) 4 13 100% 1 1 100%
Antimónio (ig/L Sb) 5 O
Arsénio(pg/LA5) 10 O O
Benzeno(g/L) 10 0_ O

nzo(a)pireno (.ig/L) O 010 O O
ro(mfI!B) 10 o o

romatôs (I’Á. Br03) 10 O O

amià’(pjtld) 5 O O O
6l/crc) o o
umbo(g/LPb) 25 O O

Cianetos (UgJLCN) 50 O O
Cobre (mg/L Cu) 2 O O O
Crómio (i.tg/L Cr) 50 O O
1 2— dicloroetano (g/L) 30 O O
Dureza total (mg/L CaCO3) O O
Enterococos (N/100 mL) O O O
Fluoretos (mg/L F) 1 5 O O
Magnésio (mg/L Mg) O O
Mercurlo (pg/L Hg) 1 O O
Ntquel(jtgfLNi) 20 O O
Selénlo (pgJL Se) 10 O O
Cloretos (mg/L Cl) 250 O O
Sódio (mg!L Na) 200 O — O

Sulfatos (mg/L S04) 250 O O

Carbono Orgênico Total (mg/l. C) Sem alteraçao anormal O O
Tetracloroeteno eTricloroeteno (g/L) 10

Tetracloroeteno(pg/L) — O O
Trlcloroeteno(pg/L) = o o

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (jwJL) O 10 —

Benzofb)fluoranteno (ig/L) — o — o
Benzofk)fiuoranteno (.igJL) — O O

Benzà(ghi)perllená(pg/L) --- - - --- --- O O
lndeno(1 2 3 cd)pireno(jwJL) O O

Ttlhalometanos - total (pg/L): 100 - - --- -_

Clorofórmío(pg/C) — — O O
Bromofórmlo{jwJL) — — O O

Bromodiclorometano(pg/L — — O O
Dibromoclorometano(j.JL --- - - --- --- O O

Pesticidas — total (pg/L) 0,50 - - O O

Pesticida1(ig/L 0,10 - - O O
Pesticida 2 (wJL 0,10 - - — o o
Pesticida 3 (pg/L 0,10 - ‘ - — O O
Pesticida 4 (g/L O 10 — O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Ribeira do Salto

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( mtificar a EG)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publlcltaço: 16/05/14





CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. MARTINHO DAS AMOREIRAS
EDITAL. n.2 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 1 TRIMESTRE 201%

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado 01 de jaieiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de março

• Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.9 Análises N.2 Análises (PCQA)
Parâmetro (unidades) - Cumprimento Análises

fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do VP Agendadas Realizadas Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) O O 53 1 50% — 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) O O 45 1 50% 2_ 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) <009 044 — — 2 100’

Aluminio (pg/LAI) 200 O O

Amónio (mg/L NH4) O 50 O O

Número de colónias a 22 C (N/ml) Sem alteração anormal - - — — O O
Numero de colónias a 37 c (N/ml) Sem alteração anormal — — o o
Condutividade (iiS/cm a 202C) 2500 o o
Clostnd,um perfr,ngens (N/lOOml) O o o
Cor (mg/L PtCo) 20 O O
p11 (Unidades pH) 6 5 e 9 o o
Ferro (i.wJL Fe) 200 O O
Manganês (wJL Mn) 50 O O
Nitratos 2 (mg/L NO3) 50 <1 10O’ 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO2) 05 O O

Oxidabilidade (mg/C 03) 5 O O

Cheiro a 252C (Factor de dilulção) 3 O o
Sabor a 252C (Factor de dilulção) 3 O O
Turvação (NTU) 4 O O
Antimónio (wJL5b) 5 O O
Arsénio (pg/LA5) 10 O O
Benzeno (g/L) 1 O O O
Benzo(a)plreno (pg/L) O 010 t O O
Born(mg/LB) 10 O O

romatos (sg/L Br03) lo o o

io(pg/LCd) 50 O O
(mLCa) — — O O

LPb) 25 O O
(LCN) 50 O O
Cu) 20 o o

I,Cr) 50 O O
roetano(igJL) 30 O O

1 (mg/CCaCO3) — — o o
os(N/iOOmL) O O O
mg/LF) 15 O O
mg/LMg) O O

]LHg) 1 O O
iIgJLNI) 20 O O
(pg!LSe) 10 o o
s(mg/CCI) 250 O O
mg/LNa) 200 O O

os (mg/L 504) 250 O O

bano Orgânico Total (mg/LC) Sem alteraçao anormal — — O O
cIoroetenoeTricIoroeteno(igJL) 10 — — —

Tetracloi’oeteno(jwJL) — — O O

Trlcbroeteno(i,wJC) — O O
Hidrocarbonetos Aromáticos Polictclicos (pgJL) O lO — —

Benzo(b)fluoranterso fg/L — O O

Benzo(k)fluorantenofimJL —
— O O

Benzo(ghl)perileno (iWJL — — O O
Indeno(1,2,3-cd)plreno(pgJL --- - - — — O O

Trihalometanos total (iwJL) 100 — —

Clorofórmlo(pg/L --- - - --- --- o o
BromofórmIo(ieJL — O O

Bromodiclorometano(ig/L --- - - --- -— O O
Dibromoclorometano(pg/L --- - - -— --- O O

Pesticidas — total (wJL) 0,50 - - O O

Pesticida 1 (pg/C 0,10 - - O O
Pesticida 2 (i.WJL 0,10 - - O O
Pesticida 3 (rg/L 0,10 - - O O
Pesticida 4 (ig/L 0,10 - - O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: 5. Martinho das Amoreiras

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
lncumprimentos de Bactérias coliformes e Escherichia coli;
As causas dos incumprimentos, poderão estar relacionadas com às roturas frequentes que ocorreram na rede de distribuição de 5. M. Amoreiras, durante a semana da
análise. Após a reparação das roturas, e normalizada da situação de abastecimento de água, as análises posteriores não confirmaram os referidos incumprimentos.

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14



M U NICI PIO DE ODEM IRA
CONTROLO DA QUAUDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.2 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, la TRIMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de março

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Análises
% N.Q Análises (ftQA)

Parãmetro (unidades) Cumprimento Analises
fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP

do VP Agendadas Realizadas Realizadas
Eschetichiacoli (N/lOOml) O O O 100% 2 2 100%

Bactériascoliformes(N/lOOml) O O O 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) —- 0,27 0,47 — 2 —2_ 100%

Alumínio (pg/LAI) 200 - - O O

Amónio (mg/L NH4) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%

Número de colónias a 22 RC fN/ml) Sem alteração anormal O - —- --- 1 1 100%
Número de colónias a 37 QC (N/ml) Sem alteração anormal O - — — 1 1 100%

Condutividade (pS/cm a 205C) 2500 410 - 100% 1 —; 100%
Clostrldium peifringens (N/lOOml) O O - 100% 1 1 100%

Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 — 1 100%

pH (Unidades pH) 6,5 e 9 7,2 - 100% 1 1 100%

Ferro fpg/L Fe) 200 100 - 100% 1 1 100%
Manganês (.zg/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%

Nitratos (mg/L NO3) 50 15 - 100% 1 1 100%

Nitritos (mg/L NO2) 0,5 - - o o
Oxidabilidade (mg/L 02) 5 1,1 - 100% 1 1 100%

Cheiro a 25C (Factor de diluição) 3 <1 - 100% 1 1 100%
abora2saC(Factordediluição) 3 <1 - 100% 1 1 100%
urvação (NTU) 4 1,4 - 100% 1 1 100%

timánio(pg/LSb) 5 - - o o
rsénlo(pg/LA5) 10 - - O O
nzeno (ug/L) 1,0 - - O O

reno(jgJL) 0,010 - - o o
WLB) 1,0 - - O O

pgiLBrO3) 10 - - O O

ó LCd) 5,0 - - o o
LCa) — 40 - — —- 1 1 100%

25 6,9 - 100% 1 1 100%

50 - - O O
ç. - 2,0 0,04 - 100% 1 1 100%

_____________________ 50 - - O O

rw_ 3,0 - - o
LCiC03) --- 130 - --- — 1 1 100%
00 mL) O O - 100% 1 1 100%

1,5 - - O O
LMg) ‘“‘ --- 7,7 - --- --- 1 1 100%

o LHg) 1 - - O O
C 1) 20 <6,0 - 100% 1 1 100%

lo(pg/LSe) 10 - - O O
retos (mg/L CI) 250 - - O O

lo (mg/L Na) 200 - - o o
Sulfatos (mg/L 504) 250 ‘‘ - - O O

Carbono Orgânico Total (mg/L C) Sem alteração anormal - - — — O O
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (iwJL): 10 - -

Tetracloroeteno(iwJL) --- - - --- --- O O
TrtcIoroeteno(.ag/L) --- - - O O

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (pg/L): 0,10 - - --- -— —
Benzo(b)fluoranteno (pzJL) --- - - --- --- O O
Benzo(k)fluoranteno (pgJL) --- - - -— — O O

Benzo(ghi)perileno (pg/L) --- - - — —- O O
lndeno(1,2,3-cd)pireno(ig/L) --- - - --- --- O O

Trlhalometanos total (pg/L): 100 - -

Clorof6rmIo(jg/L --- - - --- --- o o
Bromofórmio(iig/L --- - - --- --- O O

Bromodlclorometano(pg/C --- - - --- --- o o
DlbromoclorometanofiwJl —- - - ---

--- o o
Pet1cidas—total(.ig/L) , 0,50 - - o o

Pesticida 1 (pg/L 0,10 - - o o
Pesticida 2 (szJL 0,10 - - o o

‘‘‘ Pesticida3(pg/L 0,10 4 - - O O
Pestlcida4(zJL 0,10 - - O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: 5. Miguel / Baiona

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (identificar a EG)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14



MU N ICI PIO DE ODEM IRA
CONTROLO DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.2 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 1 TRIMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado 01 de jan&ro a
pela autoridade competente (ERSAR). 31 de março

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Análises N.2 Análises (PCQA)
Parâmetro (unidades) Cumprimento Análises

fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do v Agendadas Realizadas Realizadas

Escherlchia coli (N/100 ml) O O O 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) O O o 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) --- 0,61 0,83 3 3 100%

Alumínio (iig/LAI) 200 78 - 100% 1 1 100%

Amónio (mg/L NH4) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%

Número de colónias a 22 CC (N/ml) Sem alteração anormal O - --- --- 1 1 100%

Número de colónias a 37 CC (N/ml) Sem alteração anormal O - --- --- 1 1 100%

Condutividade (l.aS/cm a 202C) 2500 254 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfrlngens (N/lOOml) O O - 100% 1 1 100%

Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%

pH (Unidades pH) ,, 6,5 e 9 7,7 - 100% 1 1 100%

Ferro (jizJL Fe) 200 36 - 100% 1 1 100%
Manganês(pg/LMn) • 50 <15 - 100% 1 1 100%

Nitratos “2” (mg/L NO3) 50 <1
-

100% 1 1 100%

Nitritos (mg/L NO2) 0,5 <0,03 - 100% 1 1 100%

Oxidabilidade(mg/L02) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%

Cheiro a 25C (Factor de diluição) 3 <1 - 100% — 1 100%

Sabor a 252C (Factor de diluição) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvação (NTU) 4 0,53 - 100% 1 1 100%

Antimónio (pg/L Sb) 5 - - O o
Arsénio(tg/LAs) 10 - - O O
Benzeno (pg/L) 1,0 - - O — O

Benzo(a)p1reno(.ag/L) 0,010 <0,008 - 100% 1 1 100%
Boro (mgfL B) 1,0 - - O — O

Bromatos (JL Br03) 10 - - O O

Cádmio (pJL Cd) 5,0 - - O — O
Cálclo(mg/LCa) --- 9,8 - -— —- 1 1 100%

Chumbo (L/iPb) 25 <3,0 - 100% 1 1 100%

Cianetos (7ILCN) 50 - - O O
Cobre(mgC)2,-’ 2,0 <0,010 - 100% 1 1 100%

rómio 50 - - O O

•2—dlctoí’fl6”(ii’L) 3,0 - - O O

ezaV iii’’ I,CCO3) ‘ --- 74 - --- —- 1 1 100%

mc) O O - 100% 1 1 — 100%

- 1,5 - - O O

Mg) --- 12 - --- --- 1 1 100%

LHg) 1 - - o o
L 1) 20 <6,0 - 100% 1 1 100%

LSe) 10 - - O O
CCI) 250 - - O O

o (mg/L Na) 200 - - O O

Sulfatos (mg/L 504) 250 - - O O

Carbono Orgânico Total (mg/L C) Sem alteração anormal - - --- --- O O

Tetracloroeteno e Trlcloroeteno (igJL); lO - -

Tetracloroeteno(iwJL) -— - - --- --- O O
Tricloroeteno(pgJL) = - - -— o o

Hidrocarbonetos Aromáticos Pollcfcllcos (pg/L): 0,10 <0,02 - 100%
Benzo(b)fluoranteno (pzJL) --- <0,02 - --- 1 1 100%

Benzo(k)fluoranteno (pg/L) --- <0,02 - --- --- 1 1 100%
Benzo(ghperlleno (isg/L) --- <0,02 - -— --- 1 1 100%

Indeno(1,2,3-cd)plreno(jsg/L) --- <0,02 - — --- 1 1 100%

Trlhalometanos-total(pgfL): 100 63 - 100% —

ClorofórmIo(ig/L) —- 20 - --- --- 1 1 100%
Bromofórmlo(pg/L) --- 3,8 - --- --- 1 1 100%

Bromodiclorometano(pg/L --- 20 - --- --- 1 1 100%
Dlbromoclorometano(pg/L --- 19 - --- 1 1 100%

Pesticidas —total (pj/C) 0,50 - - O O

Pesticida 1 (pzJL) 0,10 - - O O
Pesticida 2 (pJL) 0,10 - - O O
Pesticida 3 (pg/L) 010 - - O O
Pesticida 4 (ig/L) 0,10 - - O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: 5. Teotónio

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14





MUNICIPIO DE ODEMIRA
CONTROLO DA QUAUDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.2 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede 1 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água fPCQA) aprova 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de março

Valor Paramétrico (VP) Valoies obtidos N.2 Análises
% N.Q Análises (PCQA)-

Parâmetro (unidades) Cumprimento Análises
fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP

do v Agendadas Realizadas Realizadas
Escherlchia coli fN/100 ml) O O O 100% 2 2 100%
Bactérias coliformesfN/100 ml) O O O 100% 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) --- 0,14 0,5 --- 2 2 100%
alumínio (g/LAl) 200 <30 - 100% 1 1 100%

mónlo(mg/LNH4) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%

Número de colónias a 22 QC (N/ml) Sem alteração anormal O - --- --- — 1 100%
Númerodecolónlasa37sC(N/ml) Semalteraçãoanormal O - --- --- 1 1 100%
Condutividade(j.aS/cmaZOQC) 2500 1500 - 100% 1 1 100%
Clostrldium perfrfngens (N/lOOml) O O - 100% 1 1 100%
Cor(mg/LPtC0) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pHfUnidadespu) 6,5es9 6,9 - 100% 1 1 100%
Ferro fiwJL Fe) 200 48 - 100% 1 1 100%
Manganês (pg/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
Nitratos 2” (mg/L NO3) 50 <1 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO2) 0,5 - - O O

Oxidabilidade (mgfL O) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%

Cheiro a 252C (Factor de dilulção) 3 <1 - 100% 1 1 100%
SaboraZ5QC(Factordedllulçâo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvação(NTU) 4 <0,26 - 100% 1 1 100%

Antimónio “2”fiig/LSb) 5 <2,5 - 100% 1 1 100%
Arsénio”2”(pg/LAs) lO <1 - 100% 1 1 100%
Benzeno”2”(.igJL) 1,0 <1 - 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ilg/L) 0,010 <0,008 - 100% 1 1 100%
Boro “2” (mg/L 8) 1,0 <0,03 - 100% 1 1 100%

Bromatos “2” (.Lg/L Br03) 10 <5 - 100% 1 1 100%

Cádmio “2” (pg/L Cd) 5,0 <0,5 - 100% 1 1 100%
Cálcio (mg/L Ca) --- 64 - — --- 1 1 100%
Chumbo (pg/L Pb) 25 <3,0 - 100% 1 1 100%
Cianetos “2” (pzJL CN) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Cobre (mg/ICu) 2,0 0,011 - 100% 1 1 100%
Crómio .2,a (pg/LCr) 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2—dicloroetana”2”(g/L) 3,0 <1 - 100% 1 1 100%
Dureza total fmg/L CaCO3) --- 420 - --- --- 1 1 100%
Enterococos (N/100 ml.) O O - 100% 1 1 100%
FluoretosY2”,(mg/LF) 1,5 0,2 - 100% 1 1 100%
Magnésid(,/L Mg) --- 64 - — --- 1 1 100%
Mercúrio !Z (g/L Hg) 1 0,3 - 100% 1 1 100%
N1q.al (IÁg/L NI) 20 <6,0 - 100% 1 1 100%
Selénlo “2” (g/L Se) 10 <1 - 100k 1 1 100%
Cloretos”l” (mg/LCI) 250 370 - 1 0% 1 1 100%
SódIo “2” (mg/L Na) 200 240 - 100% 1 1 100%
Sulfatos “2” (mgfL 504) 250 90 - 100% 1 1 100%

Carbono Orgânico Total (mg/L C) Sem alteração anormal - - --- — O O
Tetracloroeteno e Tricloroeteno “2” (.ig/L): 10 <1 - 100%

Tetracloroeteno “Z”(pg/L) — <1 - --- --- 1 1 100%
. Tricloroeteno “2”(tg/L) = <1 - -— --- 1 1 100%

Hidrocarbonetos Aromáticos PolicíclIcos fI*gJL): 0,10 - - — —

Benzo(b)fluoranteno (.wJL) -— - - --- — O O
Benzo(k)fluoranteno (sg/L) --- - - --- —- o o

Benzo(ghl)perlleno (jwJL) --- - - --- O O
lndenof1,2,3-cd)pireno(wJL) -— - - --- O O

Trlhalometanos-total(pg/L): 100 - - --- —- —-

Clorofõrmlo(pg/L) —- - - --- --- O O
Bromofórmio{sg/L) •-- - - — --- O O

Bromodidorometano(twJL) --- - - --- --- O O
Dlbromoctorometano(g/L) --- - - --- —- O O

Pestlcldas—total (pgJC) 0,50 - - O O

Pesticida 1 (pg/L 0,10 - - O O
Pesticida 2 (sg/L 0,10 - - O O
Pesticlda3(pg/L 0,10 - - O O
Pesticida4(wJL 0,10 - - O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale Ferro

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimónio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cádmio, Cianetos, Crómio, 1,2
dicloroetano, Fluretos, Mercúrio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sódio e Sulfatos.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14



MUNICIPIO DE ODEMIRA
CONTROLO DA DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAl. n.2 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 1 TRIMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovada 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de março

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Análises
% N.2 Análises (PCQA) -

Parametro (unidades) Cumprimento Análises
fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP

do v Agendadas Realizadas Realizadas
Escherlchia coli (N/l00 ml) O O - 100% 1 1 100%

actérias coliformes (N/100 mi) O O - 100% 1 1 100%

Desinfetante residual (mg/L) — 0,24 - — — 1 1 100%

Alumínio (pg/LAI) 200 - - O O

Amónio(mg/LNH4) 0,50 - - O O

Número de colónias a 22 QC (N/mi) Sem alteração anormal - - — — O O

Número de colónias a 37 2C (N/ml) Sem alteração anormal - - — — o o
Condutividade (jiS/cm a 202C) 2500 - - o o
Ciostrldiumperfringens (N/lOOml) O - - o o
or(mg/LPtCo) 20 - - O O

H (Unidades pH) 6 5 e s9 o o
erro(.ig/LFe) 200 - - O O

angans (ig]L Mn) 50 - - O O

tratos (mg/L NO3) 50 O O

(mg/L NO2) 0,5 - - O O

Idade fmg/L 02) 5 O O

2PC (Factor de diluição) 3 O O

Factor de diluição) 3 O O
4 O O

ISb 5 O O
10 O O

10 o o
)‘Iki 0010 O O

w 1,0 ,“ - - o a
t_-’ 10 - - o o

t______________________ 5,0 - - O O

i________________ 4- — o o
LPb)’ 25 O O

s(paJLCN) 50 O O

bre (mg/L Cu) 20 O — O

6mb (pg/L Cr) 50 o — o
—dictoroetano (pzJL) 30 O O

reza total (mg/L CaCO3) — o — o
nterococos (N/100 ml) O O O

oretos (mg/L F) “ 1 5 O O

agnésbo fmg/L Mg) --- - - --- --- O O

ercúrbo (iig/L Hg) 1 - - O O

quel (j.szJL Ni) 20 - - O O

Selénio(isgJLSe) 10 - - O O

Cloretos fmg)L Cl) 250 - - O O

Sódio (mg/L Na) 200 - - O O

Sulfatos {mg/L 504) 250 - - O O

Carbono Orgânico Total (mg/L C) Sem alteração anormal - - — — O O

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (i.wJL): 10 - - -

Tetracloroeteno(pJL) --- - - --- --- O O

Trlcloroeteno(ag/L) -— - - --- --- O O

Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (pzJL): 0,10 - -

Benzo(b)fluoranteno (zzJL) --- - - --- --- O O

. Benzo{k)fluotanteno (gJL) --- - - -— --- O O

Benzo(.ghi)perileno (pg/L) —- - - — --- O O

lndeno(1,2,3-cd)plreno(jwJL) — - - --- --- O O

rihalometanos - total fiwJL): 100 - - —- —

Clorofórmio(jzzJL) —- - - --- — O O

Bromofõrmio(zgJL) --- - - •-- -— O O

Bromodidorometano(pzJL) —- - - --- — O O

Dibromoclotometano(pgfL --- - - — O

Pestlcldas—total(pg/C) 0,50 - - O O

Pesticida 1 (pg/L 0,10 - - O O

Pesticida 2 (sg/L 0,10 - - o o
Pesticida 3 (pg/L 0,10 - - o o
Pesticida4(sgJL 0,10 - - o o

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vaie Rodrigo

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( -
a

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14



MUNICIPIO DE ODEMIRA
CONTROLO DA QUAUDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL •2 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, l TRIMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N. Análises N.2 Análises (PCQA)
Parâmetro (unidades) Cumprimento Análises

fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do v Agendadas Realizadas Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) O O O 100% 2 2 100%

Baçtérias coliformes (N/100 ml) O O O 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) --- 0,71 0,46 — 2 2 100%

Alumínio (pg/LAI) 200 <30 - 100% 1 1 100%

Amónio (mg/L NH4) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%

Número de colónias a 22 2C (N/ml) Sem alteração anormal O - — --- 1 1 100%
Número de colónias a 37 2C (N/ml) Sem alteração anormal O - — — 1 1 100%

Condutividade (p5/cm a 20C) 2500 938 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/lOOml) o o - i0G 1 i 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%

pH (Unidades pH) 6,5 e 9 7,6 - 100% 1 1 100%
Ferro (.sg/L Fe) 200 <20 - 100% 1 1 100%
Manganês fig/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%

Nitratos “2” (mg/L NO3) 50 2 - 100% 1 1 100%
Nitritos(mg/LNO2) 0,5 - - o o
Oxidabilidade(mg/L02) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%

Cheiro a 252C (Factor de dilulção) 3 <1 - 100% 1 1 100%

Sabor a 252C (Factor de dilulção) 3 <1 - 100% — — 1 100%
Turvação (NTU) 4 0,44 - 100% — — 1 100%

Antimónio (.ag/LSb) 5 - - — — O
Arsénio(pg/LA5) 10 - - O O
Benzeno (pRJL) 1,0 - - —

Benzo(a)plreno(ig/L) 0,010 - - — — O

Boro(mg/LB) 1,0 - - O O

Bromatos(twJLBrO3) 10 - - — O O

Cádmio(pgJCCd) 5,0 - - — O O
CáIcio(mg/LCa) 75 - — —- 1_ 1 100%
Chumbo fsg/L Pb) 2 25 5,8 - 100% — 1 1 100%

Cianetos (iwJLCN) 50 - - — O O

obre fmg/L Cu) 2,0 0,11 - 100% 1 1 100%
ómio(jg/LCr) 50 - - O O

1 2— dicloroetano (pg/L) 3,0 - - O O
ureza total (mg/L CaCO3) —- 320 - --- — 1 1 100%
nterococos (N/100 mc) O O - 100% 1 1 100%
uoretos (mg/L F) 1,5 - - O O

agnéslo (mg/L Mg) --- 33 - --- — 1 1 100%
ercúrio fpg/L Hg) 1 - - O O
íquel fJL NI) 20 <6,0 - 100% 1 1 100%

elénio(pgJLSe) 10 - - O O
oretos (mg/L Cl) 250 - - O O

ódio (mg/L Na) 200 - - O O

ulfatos (mg/L 504) 250 - - O O

Carbono OrgânIcTotaI (mWl. C) Sem alteração anormal - - —- --- O O

etracloroeteno’elrtcldroeteno(pg/L): 10 - -

Tetracloroeteno(pg/L) -— - - -— — o o
Tr1cloroeteno(sg/L) — - - --- --- O O

1ldro&rbdiô&AomátIcos Policiclicos (ILEJL): 0,10 - - --- —

Benzotb)fluoranteno (pzJL) --- - - --- --- O O

‘‘Benzo(k)fluoranteno (wJL) --- - - --- --- O O
“‘‘Benzo(jhflperHeno(iig/L) --- - - — — O O

“‘‘ lndenõ(1,2,3-cd)plreno(pg/L) -— - - — --- o o
TrJhalometanos-total(pJL): 100 - -

Clorofórmio(pg/L) --- - - --- --- o o
Bromofórmio(ig/L --- - - --- --- O O

Bromodiclorometano(sg/L --- - - --- --- O O
Dlbromoclorometano(pg/L --- - - --- --- O O

Pesticidas—total fiig/L) 0,50 - - O O

Pesticida 1 (pg/L 0,10 - - O O
Pesticida 2 (.sg/L 0,10 - - O O
Pesticida 3 (pg/L 0,10 - - O O
Pesticida 4 (pg/L 0,10 - - O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale de Santiago

NOTA 2: Parãmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presIdente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14



MUNICIPIO DE ODEMIRA
CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n 2 6114
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VILA NOVA DE MILFONTES

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 1 TRIMESTRE 2014
através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovaO 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de

. Valor Paramétrico fVP) Valores obtidos N.2 Análises N.2 Análises (PCQA)
Parametro (unidades) Cumprimento Analises

fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do VP Agendadas Realizadas Realizadas

Escherlchia coli (N/lO0 ml) o O O 100% 6 6 100%
Bactérias coliformes fN/100 ml) o O O 100% 6 6 100%
Desinfetante residual (mg/L) --- 0,51 0,94 — 6 6 100%
Aluminio (pg/LAI) 200 O O

Amónio fmg/L NH4) O 50 <O 05 <005 100% 2 2 1009’

Numero de colónias a 22 ec (N/mi) Sem alteração anormal O O — — 2 2 1009’
Numero de colónIas a 37 2C (Ními) Sem alteração anormal O O — 2 2 100%

dutMdade (5/cm a 202C) 2500 254 256 100% 2 2 100%
lastridium perfr(ngens (NflOOml) O O O 100% 2 2 100%

r (mg/L PtCo) 20 <5 O <5 O 100% 2 2 100%
(Unidades pH) 6 5 e 9 7 8 7 8 100% 2 2 100%

rro(p/LFe) 200 O O
anganês(pg/LMn) 50 <15 <15 100% 2 2 100%
tratos 2’ (mg/L NO3) 50 <1 100% 1 1 100%

Ntrltos(mg/LNO2) 05 O O

ldabIlTdade (mg/L 02) 5 1 2 1 8 1009’ 2 2 1009’

helroa2SeC(Factordedllulçào) 3 <1 <1 100% — 100%
abor a 252C (Factor de dilulção) 3 <1 <1 100% 2 — 100%

Turvação (NTU) 4 <0 26 032 100% 2 — 100%

Antimónio 2 fpg/L Sb) 5 <2 5 100% 1 1 — 100%
Arsénio 2 (.tg/LAs) 10 7 100% 1 1 100%
Benzeno “2” (pg/L) 1,0 <1 - 100% 1 1 100%
Benzo(a)plrenoftsg/L) 0,010 - - O O
Boto ‘2,’ (mg/L B) 1,0 <0,03 - 100% 1 1 100%
Bromatos”2”(pg/LBrO3) 10 <5 - 100% 1 1 100%

Cádmio”2”(imJCCd) 5,0 <0,05 - 100% 1 1 100%
Cálcio (mg/L Ca) — o o

humbo (izg/L Pb) 25 O O
ianetos 2 (pg/LCN) 50 <10 100% 1 1 100%

Cobre (mg/L Cu) 20 O O
Crómio 2 (pg/LCr) 50 <10 100% 1 1 100%

2—dicloroetano 2 (pg/L) 30 <1 100% 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) — O O
nterococos (N/100 mL) O O O

Fluoretos 2 (mg/LF) 1 5 01 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) O O
Mercurio 2 (zg/L Hg) 1 O 5 100% 1 1 100%
Níquel (igJL Ni) 20 O O
Selénio 2 (wJLSe) 10 <1 100% 1 1 100%
Cloretos “2 (mg/L Cl) “““ “ 250 46 100% 1 1 100%
Sódio”2”(mg/LNa) 200 31 - 100% 1 1 100%
Sulfatos 2 (mgfLSO4) 250 35 100/ 1 1 100%

Carbono 0rgânIcTat (míIL CI Sem alteraçao anormal o o
etra a 2”ipg/L): 10 <1 - 100% —

1 r eno 2’(pzJL) — <1 1 1 100%
r eno 2 (ig/U <1 1 1 100%

.,ccIcos(*gJL) 010 — —

(pg/L — O O
s ‘‘1 Benzo(k)fluoranteno fpgJL —. o o

Benzo(ghl)perlleno (jsg/L — O O
lndeno(1 2 3 cd)pirenofi.wJL o o

Trlhalometanos total (pzJL) 100
Clorofórmio(jg/L o o

Bromoformio(.tg/L O O
Bromodiciorometano(pg/L — — O O

Dlbromoclorometano(iwJL — — — o o
Pesticldas—total”2”(paJL) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%

Bentazona “2” (pg/L 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Pesticida 2 (.ig/L 0,10 - - O O
Pesticida 3 (ig/L 0,10 - - O O
Pesticida 4 (pg/L 0,10 - - O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vila Nova de Milfontes

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimónio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cádmio, Cianetos, Crómio, 1,2
dicioroetano, Fluretos, Mercúrio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sódio e Sulfatos.

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14



MU N ICI PIO DE ODEMI RA
CONTROLO DA QUAUDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.2 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, TRIMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de março

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N 2 Análises N 2 Análises (PCQA)
Parâmetro (unidades) Cumprimento ., Análises

fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do v Agendadas Realiiãdas Realizadas

Escherichia coli (N/100 ml) O 0 O 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) O 0 O 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) --- 0,11 0,74 — 3 3 100%

Alumínio fpg/LAI) 200 110 - 100% 1 1 100%

Amónio fmg/L NH4) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%

Sem alteração anormal O — — 1 1 100%
Sem alteração anorn)2 O — — 1 1 100%

2500 265 100% 1 1 100%

O O 100% 1 1 100%
20 5,3 - 100% 1 1 100%

6,5 e 9 8,2 - 100% 1 1 100%

200 - - O O
50 <15 - 100% 1 1 100%

50 <1 - 100% 1 1 100%

0,5 - - O O

5 1,1 - 100% 1 1 100%

3 <1 - 100% 1 1 100%
3 <1 - 100% 1 1 100%
4 2,4 - 100% 1 1 100%

5 - - O O
10 - - o o
1,0 - - o o

0010 O O
10 o o
10 o o
50 O O
--- - - —

— o o
25 O O
50 O O
20 O O
50 O O
30 O O
--- - - —-

— o o
O - - o o

15 O O
--- - - —

— O O
1 O O

20 O O
10 O O

250 O O
200 O O

250 O O

Carbono Orgânico Total (mg/C C) Sem alteraçao anormal — — O O
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (jig/L) 10 —

Tetracloroeteno(pg/L) o o
Trlcloroeteno(pg/L) o o

Hidrocarbonetos Aromáticos Pollcfcllcos (pzJL): 0,10 - -

Benzo(b)fluoranteno (jsgJL) — O O
Benzo(k)fluoranteno (iwJL) — — — O O

Benzo(ghl)perlleno (ig/L) * — — O O
lndeno(1 2 3-cd)pireno(eJL) — — o o

Trlhalometanos total (jg/L) 100
Clorofórmio(sg/L) o o

Bromof6rmlo(wJC O O
Bromodictorometanofsg/C O O
Dibromoclorometano(wJL — o o

Pesticidas — total (i.wJL) 050 O O

Pesticida 1 (ig/L O 10 O O
Pesticlda 2 (1wJL 0,10 - - O O
Pestlcida3(pg/L 0,10 - - O O
Pestlcida4(wJL 0,10 - - O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Zambujeira do Mar

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

Informação complementarrelativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presIdente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14



MUNICIPIO DE ODEMIRA
CONTROLO DA QUAliDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.2 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.a 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede púbiita 1 TRIMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprova’ 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). ‘ 31 de

• Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N. Análises N.2 Análises (PCQÀ)
Parametro (unidades) Cumprimento Análises

fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do v Agendadas Realizadas Realizadas

Escherichia coli (N/100 mi) o o - 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) o o - 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,29 - --- —- 1 1 100%

Alumínio (ig/LAl) 200 O O

Amónio (mg/L NH4) 050 O O

mero de colónias a 22 C (N/ml) Sem alteração anormal — — O O
mero de colónias a 37 C fN/ml) Som alteração anormal — o O
ndutMdade (S/cm a 202C) 2500 O O

ostrld(umperfrlngens {N/lOOml) O O O
r(mg/LPtC0) 20 O O
(UnIdades pH) 6 5 e 9 o o

Ferro (pgJL Fe) 200 O O
Manganês fiwJL Mn) 50 O O
Nitratos (mg/L NO3) 50 O O

05 O O

5 - - o o
. 3 - - O O

3 - - o o
4 - - o o
5 - - 00__
lo - - o o
10 o/ O

0010 O O
1,0 - - o o
10 - - o o
50 O O
--- - - ---

— o o
25 O O
50 O O
20 O O
50 - - o o
3,0 - - O O
--- - - ---

--- o o
o - - o o

15 O O
— - - ---

--- o o
1 o o

20 O O
lO - - O O

250 - - O O
200 O O

Sulfatos (mg/L 504) 250 - - O O

Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteração anormal — O O

TetracloroetenoeTricloroetenofllzJC): 10 - - -—

Tetracloroeteno(g/L) --- - - --- --- O O
Tricloroeteno(pg/L) --- - - --- --- O O

Hidrocarbonetos Aromáticos Poiicícitcos fpg/L): 0,10 - -

Benzo(b)fluoranteno (pg/L —_ — O O
Benzo(k)fiuoranteno (pg/L — — O O

Benzo(ghi)perlleno fwJL O O
Indenof 1 2 3-cd)pireno(pg/L o o

Trlhalometanos total fpg/L) 100
Clorofórmiofpg/L o o

Bromofórmlo(wJL — O O
Bromodiclorometano(pgJL — O O
DibromoclorometanofjiaJL --- - - -— --- O O

Pesticidas—total (g/L) 0,50 - - O O

Pesticida 1 (pg/L 0,10 - - O O
Pesticida 2(aJL 0,10 - - O O
Pesticida 3 (Iig/L 0,10 - - O O
Pesticida 4(ig/L 0,10 - - O O

NOTA;: Zonas de abastecimento controladas: Moitinhas

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( ntificar a EG)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14



M U N ICI PIO DE ODEM IRA
CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO

EDITAL n.2 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.a 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 1 TRIMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de março

. Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N. Análises N.2 Análises (PCQA)
Parâmetro (unidades) . Cumprimento Análises

fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do VP Agendadas Realizadas Realizadas

Escherlchia coli (N/100 ml) O O O 100% 2 2 100%
Bactérias coilformes fN/100 ml) O O O 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/C) — <0 09 O 5 — 2 2 100%

Alumtnio (pgJLAl) 200 <30 100% 1 1 100%

Amónio (mg/L NH4) O 50 <0 05 100% 1 1 100%

Número de colónias a 22 2C (N/ml) Sem alteração anormal O - --- --- 1 1 100%
Número de colónias a 37 2C (N/ml) Sem alteração anormal O - --- --- i 1 100%
Condutividade (i.IS/cm a 202C) 2500 881 - 100% 1 1 100%
ClostrId(um perfr,ngêns (N/lOOml) o o o
Cor (mg/L PtCo) 20 9 3 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 6 5 e 9 8 4 100% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 O O
Manganês (pg/L Mn) 50 84 1 0% 1 1 100%
Nitratos (mg/C NO3) 50 <2,0 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO2) 0,5 - - O O

Oxidabilidade (mg/L 02) 5 <1 O 100% 1 1 100’

Cheiro a 25C (Factor de dilulção) 3 <1 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dlluição) 3 <1 100% 1 1 100%
Turvação (NTU) 4 1 1 , 100% 1 1 100%

Antimónio (pg/L Sb) 5 o o
Arsénio (ug/C As) 10 O O
Benzeno (jtgJL) 1 O O O
Benzo{a)plreno(wJL) 0010 O O
Boro(mg/LB) 10 O O

Bromatos (i.sg/L Br03) 10 O O

Cádmio (ug/L Cd) 50 O O
Cálcio (mg/L Ca) — o o
Chumbo (pg/L Pb) 25 O O
Cianetos (sg/L CN) 50 O O
Cobre (mg/L Cu) 20 O O
Crómio (ug/L Cr) 50 O O
12— dicloroetano fpg/L) 30 O O
Dureza total (mg/L CaCO3) O O
Enterococos (N/100 mL) O O O
Fluoretos (mg/L F) 1 5 O O
Magnésio (mg/L Mg) O O
Mercurio (tsg/L Hg) 1 O O
Níquel (pg/L NI) 20 O O
Seléniofag/LSe) 10 O O
Cloretos fmg/LCI) 250 O O
96db (mg/L Na) 200 O O
Sulfatos (nÇg/L 904) 250 O O

Carbono OrgânIco Total (mgfL C) Sem alteração anormal o o
Tetracloroeteno e Tricloroeteno fg/L) 10

Tetradoroeteno(pg/L) — O O
Trlcloroeteno(pg/L) — — o o

Hidrocarbonetos AromátIcos Policídicos (jsg/L) O 10 — —

Benzo(b)fluoranteno (sJL — O O
Benzofk)fluoranteno (ag/L — O O

Benzo(ghl)perileno (jsg/L — O O
lndeno(1,2,3-cd)pireno(sg/L -— - - --- —- O O

Trlhalometanos - total (tag/L): 100 - - --- --- —-

Clorofórmio(pg/L --- - - --- — O O
Bromofórmio(jsgJL --- - - —- --- O O

Bromodiclorometano(iig/L --- - - --- --- o o
DibromoclorometanoQig/L --- - - --- o o

Pesticidas — total (pg/L) 0,50 - - O O

Pesticida 1 (lig/L 0,10 - - O O
Pesticida 2 (pg/L 0,10 - - O O
Pesticida 3(ug/L 0,10 - - O O
Pesticida 4 (igJL 0,10 - - O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Cortes Pereiras

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( a

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Incumprimento ao parâmetro Manganês;
Este incumprimento foi devido a uma falha no sistema de tratamento de água, ou seja, uma avaria num dos equipamentos da ETA. Foi efetuada a reparação e após a
realização de contra análise verificou-se que o valor já estava de acordo com o valor paramétrico (VP).

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14





M U NICI PIO DE ODEM IRA f CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO
EDITAL 2 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 1 TRIMESTRE 2014

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 3L de março

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Análises
% N. Análises (PCQA)

Parâmetro (unidades) Cumprimento Análises
fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP

do VP Agendadas Realizadas Realizadas
Escherichia coli (N/l00 ml) 0 O O 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) O O O 100% 2 2 100%

Desinfetante residual (mg/L) <0 09 O 26 — 2 2 100%

Alumínio (ig/LAl) 200 - - o — o
Amónio (mg/L NH4) 0,50 <0,05 - 100% 1 — 1 100%

Número de colónias a 22 2C (N/ml) Sem alteração anormal O - --- —- 1 1 100%
Número de colónias a 37 2C (N/ml) Sem alteração anormal O - --- — 1 1 100%
Condutividade (z5/cm a 202C) 2500 399 - 100% 1 — 1 100%
Clostrid,umperfr,ngens (N/lOOml) o O 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 6,1 - 100% 1 1 100%

pH (Unidades pH) 6 5 e 9 77 100% 1 1 100%

Ferro (pg/L Fe) 200 110 - 100% 1 1 100%
Manganês (pg/L Mn) 50 17 - 100% 1 1 100%

Nitratos (mg/L NO3) 50 <2,0 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO2) 0,5 - - O O

Oxidabilidade (mg/L 02) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%

Cheiro a 252C (Factor de diluição) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 255C (Factor de diluição) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvação(NTU) 4 0,28 - 100% 1 1 100%

Antimónio (sg/L Sb) 5 - - O O
Arsénio (ig/LAs) 10 O O
Benzeno (i.wJL) 1 O O O
Benzo(a)pireno (g/L) 0010 O O
Boto (mg/LB) 10 O O

Bromatos (pg/LBrO3) 10 e-’ O O

ádmio (pg/L Cd) 5 O O O
alclo (mg/L Ca) — 16 — — 1 1 100%
humbo (pz]tPb) 25 <3 O 100% 1 1 100%

etns(pgILCN) 50 O O

mfLCu) 20 <0010 100% 1 1 100%
o(i2g/LCr) 50 O O
cloroetano (pgJL) 30 O O

total (mg/L CaCO3) — 100 — 1 1 100%
cocos (N/100 mL) O O 100% 1 1 100%
os(mg/LF) 15 O O

ésio (mg/L Mg) 15 1 1 100%

úrio(pg/LHg) 1 O O
(pzJL NI) 20 <60 100% 1 1 100%

o(pg/LSe) 10 O O

C os (mg/L Cl) 250 O O —

Sódio fmg/L Na) 200 O O —

Sulfatos fmg/L 504) 250 O O —

Carbono Orgânico Total (mg/C C) Sem alteração anormal - - — — O O
TetracloroetenoeTricloroeteno(wJL): 10 - - --- —

Tetracloroeteno(pg/L) — — O O —

Tricloroeteno(g/L) --- - - --- --- O —

Hidrocarbonetos Aromáticos Policiclicos (i.wJL): 0,10 - -

Benzo(b)fluoranteno (zg/L) O —

Benzo(k)fluoranteno (eJL) --- - - --- — O O —

Benzo(ghi)perileno (pg/L) * — — O —

lndeno(1 2 3-cd)plreno(pgJL) — — O O —

Trlhalometanos - total (wJL): 100 - -

Clorofórmlo(jwJL) --- - - --- --- O O
Bromofórmio(ig/L --- - - --- O O

Bromodiclorometano(jzJL --- - - --- O O

Dlbromoclorometano(pg/L --- - - --- --- O O
Pesticidas — total (pg/L) 0,50 - - O O

Pesticida 1 (sg/L 0,10 - - o o
Pesticida 2 (pg/L 0,10 - - O O
Pesticida3(ig/L 0,10 - - O O
Pesticida4(g/C 0,10 - - o o

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Pereiro Grande

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( •ntificar a EG)

Informação complementar relativa à averiguação das situaç6es de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitação: 16/05/14



MUNICI PIO DE ODEMIRA
CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA CONSUMO HUMANO

EDITAL n 61/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, 1’ TRIMESTRE 2016

através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado 01 de janeiro a

pela autoridade competente (ERSAR). 31 de março

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N. Análises N.2 Análises (PCQA)
Parâmetro (unidades) Cumprimento -. Análises

fixado no DL 306/2007 Mínimo Máximo superiores VP
do VP Agendadas Realizadas Realizadas

Escherlchia coli (N/100 ml) O >100 - 1 0% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) O O - 100% 1 1 100%

Desinfetante residual (mg/L) --- 0,6 - — --- 1 1 100%

Alumínio (ag/LAl) 200 - - O O

Amónio (mg/L NH4) 0,50 - - O O

Número de colónias a 22 QC (N/ml) Sem alteração anormal - - — — O O
Número de colónias a 37 C (N/ml) Sem alteração anormal - - — --- O O
Condutividade (pS/cm a 202C) 2500 - - O O
Clostridiumperfringens (N/lOOml) O - - o o
Cor (mg/L PtCo) 20 - - o o
pH (Unidades pH) a6,5 e 9 - - o o
Ferro (pgJL Fe) 200 - - O O
Manganês (sg/L Mn) 50 - - o o
NItratos (mg/L NO3) 50 - - O O

Nitritos (mg/L NO2) 0,5 - - O O

Oxidabilidade (mg/L O) 5 - - O O

Cheiroa252C(Factordediluição) 3 - - o o
Sabor a 252C (Factor de diluição) 3 ‘.. - - O O

urvação(NTU) 4 ‘. - - O O

Antimónio(iig/LSb) 5 - - O O —

Arsénio (ag/L As) 10 - - O — O —

Benzeno (tsgJL) 1,0 - - O — —

enzo(a)plreno(pgJL) 0,010 - - O — —

Boro (mg/L B) 1,0 - - O —

romatos(pg/LBrO3) 10 - - O O

Cádmlo(ig/LCd) 5,0 - - O O
álcio (mgJLCa) --- - - — — O — O
humbo (l.wJL Pb) 25 - - O O

anetos (pg/L CN) 50 - - O — O
Cobre (mgIL CU) 2,0 - - O O
CrómioftwJLCr) 50 - - O O
12—dlcloroetano(pg/C) 3,0 - - O O

ureza total (mg/L CaCO3) --- - - --- --- o o
nterococos(N/lOOmC) O - - O O
uoretos(mg/LF) 1,5 - - O O

agnéslo (mg/L Mg) --- - - --- — O O

Mercúrio ftsg/L Hg) 1 - - O O
quel (pgJL NI) 20 - - O O

Se énlo (pg/L Se) 10 - - , O O
retos (mg/L Cl) 250 - - O O

Sódio (mg/L Na) 200 - - O O

ftos(mg/LSO4) 250 - - O O

rbono Orgânico Total (mg/L C) Sem alteração anormal - - --- — O O

etracloroetenoeTrlcloroeteno(IWJL): 10 - - —

Tetracloroeteno(l.wJL) --- - - ---
--- O O

Trlcloroeteno(paJL) --- - - --- O O

Hidrocarbonetos Aromáticos Pollcíclicos (pg/C): 0,10 - - ---

Benzo(b)fluoranteno (piJL --- - - --- O O

Benzo(k)fluoranteno (1wJL --- - - -— — O O
Benzo(ghl)pedleno (agJL — - - — —- O O

-z’ lndenofl,2,3-cd)plreno(pgJL -— - - --- — o o
Tlhalometanos - total (JL): 100 - -

Clorofórmlo(pgJL --- - - --- O O
Bromof6rmio(wJL --- - - --- --- O O

‘. Bromodiclorometano(seJL --- - - --- --- o o
Dibromoclorometano(ig/L --- - - --- — O O

Pestlcldas—total(uJC) 0,50 - - O O

Pesticida 1 (i.tg/L) 0,10 - - o o
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 - - o o
Pesticida 3 (.sg/L) 0,10 - - O O
Pesticida4(szJL) 0,10 - - O O

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Barranco do Cai Logo

NOTA 2: Parâmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( mtificar a EG)

Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Incumprimento de Bactérias coliformes;
Este incumprimento está relacionado com a má qualidade na origem da água, e por não existir reservatório que permita a atuação do hipoclorito de sódio utilizado na
desinfeção final. Como medida corretiva e de acordo com a Autoridade de Saúde procedeu-se ao encerramento do fontanário e a distribuição de água engarrafa pelos
habitantes do Barranco do Cai Logo.

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro 1Data da publicitação: 16/05/14


