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Edital N.2 139/2014

CONTROLO ANALITICO DA QUALIDADE DA AGUA PARA
CONSUMO HUMANO: RESULTADOS DO 32 TRIMESTRE

Helder Anténio Guerreiro, Vereador da Cdmara Municipal de Odemira:
Faz saber, em cumprimento da deliberagdo da Cdmara Municipal de 20/11/2014 o seguinte:---
Foi tomado o devido conhecimento, dos resultados das analises de Controlo de Rotina 1,

Controlo de Rotina 2 e Inspegdo, realizadas nos sistemas de Abastecimento de Agua do

Concelho de Odemira, ao longo do 32 Trimestre de 2014.
De harmonia com o plano de controlo da qualidade da &gua foram detetados oito
incumprimentos que foram comunicados quer a Autoridade de Saude, quer a Entidade
Reguladora dos Servigos de Agua e Residuos, de acordo com a legislagdo em vigor. Em anexo

junta-se o edital aprovado pela entidade competente (ERSAR).

Pagos do Concelho de Odemira, 24 de novembro de 2014

(7(0 Prdsidente,
LA
José Nlb Candeias Guerreiro

IP. EXE. 005.00



MUNICIPIO DE ODEMIRA CONTROLO DA QUALIDADE DA AG:JA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 139/14
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO™ DO CONCELHO DE ODEMIRA
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 2 verificagcdo da qualidade da dgua da rede pubilica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | n o anslises P N.2 Andlises (PCQA) v
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 A P Cumprimento Andlises
Minimo | Mdximo p do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 39 1 99% 74 74 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 >100 4 95% 74 74 100%
|pesinfetante residual (mg/L) - <0,09 1,4 — — 74 74 100%
Aluminio {ug/L Al) 200 <30 78 0 100% 14 14 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 0 100% 27 27 100%
|Ntimero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 37 -— — 27 27 100%
|NGmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 46 — — 27 27 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 110 1500 0 100% 27 27 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 17 17 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <5,0 10 0 100% 27 27 100%
pH {Unidades pH) 26,5e <9 6,1 8,7 1 96% 27 27 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 <20 170 0 100% 9 9 100%
|Manganés {ug/L Mn) 50 <15 320 1 96% 27 27 100%
Nitratos® (mg/LNO;) 50 <2,0 3,7 0 100% 35 35 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,03 <0,03 0 100% 6 6 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,0 1,8 0 100% 27 27 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 <1 0 100% 27 27 100%
Sabor a 252C (Factor de diluicio) 3 <1 <1 0 100% 27 27 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,26 1,1 0 100% 27 27 100%
Antiménio (pg/L Sh) 5 <2,0 <2,0 4] 100% 16 16 100%
Arsénio (pg/L As) 10 <1,0 <1,0 0 100% 16 16 100%
Benzeno {ug/t) 1,0 <0,32 <0,32 0 100% 16 16 100%
IBenzo(a) pireno (ug/L) 0,010 <0,008 | <0,008 0 100% 5 5 100%
IBoro (mg/L B) 1,0 <0,25 <0,25 0 100% 16 16 100%
Bromatos {ug/L BrO;) 10 <6,0 <6,0 0 100% 16 16 100%
Cédmio (u.E/L Cd) 5,0 <1,0 <1,0 0 100% 16 16 100%
Célcio (mg/L Ca) - 9,6 51 —_— - 8 8 100%
Chumbo (u&/ L Pb) 25 <3,0 <3,0 0 100% 8 8 100%
Cianetos (ug/L CN}) 50 <12 <12 0 100% 16 16 100%
Cobre (mg/L Cu} 2,0 ) <0,010 0,012 0 100% 8 8 100%
Crémio (ug/L Cr) 50 <10 <10 0 100% 15 15 100%
1,2 - dicloroetano (ug/t) 3.0 <0,40 <0,10 0 100% 16 16 100%
Dureza total (mg/L CaCO3}) —- 68 300 — — 8 8 100%
|Enterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 8 8 100%
[Fluoretos (mg/L F) 1,5 <0,10 | 0,28 0 100% 16 16 100%
|Magnésio (mg/L Mg) — 11 46 — — 8 8 100%
Werct.’lrio {ng/L Hg) 1 <0,010 | <0,010 0 100% 16 16 100%
Niguel (ug_/ L Ni) 20 <6,0 21 1! 89% 9 9 100%
Selénio (ug/L Se) 10 <1,0 <1,0 0 100% 15 15 100%
Cloretos (mg/L Cl) 250 39 200 2 88% 17 17 100%
Sédio (mg/L Na) 200 26 110 1 93% 14 14 100%
Suifatos (mg/L SO,) 250 18 78 0 100% 16 16 100%
Carbono Orgénico Tota! (mglL C) Sem alterag@o anormal - - — - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 <0,83 <0,83 0 100% — — -
Tetracloroeteno(pg/L} — <0,48 <0,48 — — 15 15 100%
Tricloroeteno{ug/L)]| - <0,35 <0,35 - — 15 15 100%
Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (ug/L): 0,10 <0,02 <0,02 0 100% — - -—
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - <0,02 <0,02 — — 4 4 100%
Benzo(k)fluoranteno (ﬁ - <0,02 <0,02 — — 4 4 100%
Benzo(ghi)perileno (pg/L) - <0,02 <0,02 -— — 4 4 100%
indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) -— <0,02 <0,02 - - 4 4 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 <5,8 68 0 100% — — -
Cloroférmio{pg/L) -— <2,2 17 - - 5 5 100%
Bromoférmio(ug/L) - 2,2 8 -— — 5 5 100%
Bromodiclorometano{pg/L)} — <0,53 26 — — 5 5 100%
Dibromoclorometano(pg/L) - <0,83 23 — -— 5 5 100%
Pesticidas — total "2" {ug/L) 0,50 <0,05 <0,05 100% 8 8 100%
Alacloro "2"{ug/L) 0,10 <0,05 <0,05 100% 8 8 100%
Atrazina "2"(ug/L) 0,10 <0,05 <0,05 100% 8 8 100%
Desetilatrazina "Z“(ug_/L)] 1,10 <0,06 <0,05 100% 8 8 100%
Desetilterbutilazina "2“(u§/L)I 0,10 <0,05 <0,05 100% 8 8 100%
Linurdo "2"(|.|gIL)| 0,10 <0,05 <0,05 100% 8 8 100%
Bentazona "2“(u§_/L)[ ] 1,10 <0,06 <0,05 100% 6 6 100%
Terbutilazina "Z"(ugﬁ)l 0,10 <0,05 <0,05 100% 8 8 100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Aldeia das Amoreiras, Almograve / Longueira, Amoreiras-Gare, Barranco do Bebedouro / Soalheira, Bicos, Boavista /
Odemira, Brejdo / Azenha do Mar, Cabagos, Campo Redondo, Castel3o / Troviscais / Vele Bejinha, Cavaleiro / Fataca / Malavado, Colos, Corgo d' Agua, Fornalhas Velhas,
Foros da Caiada / Chaparral, Foros dos Vales, Lameiros, Luzianes-Gare, Monte da Estrada, Nave Redonda, Pereiras-Gare, Portela da fonte Santa, Reliquias, Ribeira do Salto,
S. Luis, S. Martinho das Amoreiras, S. Miguel / Baiona, $. Teotdnio, Santa Clara / Sabéia, Vale Ferro, Vale Rodrigo, Vale de Santiago, V. N. Milfontes, Zambujeira do Mar,
Moitinhas, Cortes Pereiras, Fornalhas Novas, Pereiro-Grande, Barranco do Cai Logo, Ribeira do Seissal de Cima, Ribeira do Seissal de Baixo, Taliscas




NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em aita {AGDA): Nitratos, Antimdnio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cidmio, Crémio, 1,2 -
dicloroetano, Fluretos, merctrio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio, Sulfatos, Alacloro, Atrazina, Desetilatrazina,
Desetilterbutilazina, Linurdo, Bentazona, Terbutilazina e Pesticidas Totais

Jinformagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

© Cabagos incumprimento ao pardmetro pH e Manganés
Relativamente ao incumprimento de pH, ndo foram tomadas medidas corretivas por ndo haver risco para saude. No que diz respeito ao incumprimento de Manganas esta
previsto a curto prazo a instalagdo de um sistema de tratamento de Desferrizagdo/Desmanganizaggo.

Almograve/Longueira e Reliquias incumprimento ao parametro Bactérias coliformes.
N&o foram identificadas as causas do incumprimento, as andlises posteriores ndo confirmaram o referido incumprimento, ou seja, ja se encontravam de acordo com a
legislagdo em vigor.

o Aldeia das Amoreiras incumprimento aos parametros Bactérias coliformes
N3o foram identificadas as causas e nem tomadas medidas corretivas devido ser um sistema da Alta (AgdA). No entanto, o valor de cloro residual encontrava-se abaixo do
intervalo recomendado {0,2 e 0,6 mg/L de cl). A anélise posterior efetuada ndo confirmou o incumprimento;

o Foros da Caiada incumprimento ao pardmetro Bactérias coliformes e Escherichia coli.
N&o foram identificadas as causas do incumprimento, uma vez que o desinfetante residual encontrava-se dentro do intervalo recomendado. As andlises posteriores ndo
confirmaram o referido incumprimento, ou seja, jd se encontravam de acordo com a legislagdo em vigor.

Para além dos incumprimentos registados a nivel microbiolégico foi ainda detetado um incumprimento ao pardmetro Niquel no sistema de Almograve/Longueira. Foram
efetuadas varias contra-analises, em vérios pontos da rede de forma a verificar se existia uma contaminagdo na rede predial. No entanto, todas as contra-andlises efetuadas
ndo confirmaram o incumprimento.

0 presidente: Data da publicitagdo: 24/11/2014

Eng.2 José Alberto Candelas Guerreiro



CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ALDEIA DAS AMOREIRAS ROEIHEER/E
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verifica¢dio da qualidade da dgua da rede publica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico {(VP) Valores obtidos N.2 Andlises v N.2 Andlises (PCQA) b
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | maq Fre VP Cumprimento Andlises
nimo | Maximo periores do VP Agendadas | Realizadas | poatizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 35 1 50% 2 2 100%
|Desinfetante residual (mg/L) — <0,09 0,62 - — 2 2 100%
Aluminio (ug/LAl) 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH} 0,50 <2,5 - 0 0
|Numero de colénias a 22 2C {N/mi) Sem alteracéio anormal - = — - 0 0
{Niimero de colénias a 37 2C (N/mi} Sem alteragdo anormal = = = - 0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens {(N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH (Unidades pH) 26,5e <9 - - 0 0
Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
{Manganés (ug/L Mn) 50 - - 0 0
[Nitratos "2" (mg/L NO;) 50 <2 - 100% 1 1 100%
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - [¢] 0
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 - - 0 0
Sabor a 252C {Factor de dilui¢3o) 3 - - 0 0
Turvagdio (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio 2" (ug/L Sb) 5 <1 - 100% 1 1 100%
Arsénio "2"{ug/L As) 10 - - 100% 1 1 100%
Benzeno "2" (ug/L) 1,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Benzo(a}pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
IBoro "2" {mg/L B} 1,0 0,04 - 100% 1 1 100%
[Bromatos “2" (ug/L Bro,) 10 <5 . 100% 1 1 100%
Cédmio "2" {ug/L Cd) 5,0 <0,5 - 100% 1 1 100%
Calclo (mg/L Ca) - - - — — 0 0
Chumbo {(ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos "2" (ug/L CN) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
|crémio “2" (ug/Lcr) 50 <1 - 100% 1 1 100%
|1,2 —dicloroetano "2" (ug/L) 3,0 <1 - 100% 1 1 100%
|pureza total (mg/L Cac03) — - - — 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 = - 0 0
|Fluoretos 2" (mg/L F} 1,5 0,1 - 100% 1 1 100%
|magnésio (mg/L mg) — - - — — 0 0
Mereciirio "2" (ug/L Hg) 1 <0,3 - 100% 1 1 100%
Niquel (ug/L Ni) 20 - - 100% 1 1 100%
Selénio "2" (ug/L Se) 10 <1 - 100% 1 1 100%
Cloretos "2" (mg/L Cl) 250 86 - 100% 1 1 100%
Sédio "2" (mg/L Na) 200 63 - 100% 1 1 100%
Sulfatos "2" (mg/L SO,) 250 49 - 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragéio anormal - - — - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2" (ug/L): 10 <1 - 100% 1 1 100%
Tetracloroeteno "2"(ug/L) — <1 - — — 1 1 100%
Tricloroeteno "2"(ug/L) — <1 - - — 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - — - o
Benzo(b)fluoranteno {ug/L)] -— - - - - 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)| — s - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L)I e - - — - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L)} — - - — -— 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - -— o -—
Cloroférmio(ug/L) -- - - - - 0 0
Bromoférmio{ug/L) - - - — — 0 0
Bromodiclorometano(pg/L) — - - - - 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) — - - - —- 0 1]
Pesticidas — total 2" (ug/L) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Alacloro "2"(ug/L)| 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Atrazina "2"(ug/L)] 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Desetilatrazina "2"(p.g/l.)| 1,10 <0,06 - 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina "2"(ug/L){ 0,10 <0,05 100% 1 1 100%
Linurdo "2"(|.|g/L)| 0,10 <0,05 100% 1 1 100%
Terbutilazina "2"(pug/L)| 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Aldeia das Amoreiras

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimdnio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cidmio, Crémio, 1,2 -
[dicloroetano, Fluretos, merciirio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio, Sulfatos, Alacloro, Atrazina, Desetilatrazina,
Desetilterbutilazina, Linur3o, Terbutilazina e Pesticidas Totais

Informag3o complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Bactérias coliformes
N3o foram identificadas as causas e nem tomadas medidas corretivas devido ser um sistema da Alta {AgdA). No entanto, o valor de cloro residual encontrava-se abaixo do
intervalo recomendado (0,2 e 0,6 mg/L de cl). A andlise posterior efetuada ndo confirmou o incumprimento.




O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ALMOGRAVE / LONGUEIRA EDITALE RL9/S
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 2 verificacdo da qualidade da dgua da rede puiblica,
através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises % N.2 Andlises (PCQA} %
Pardmetro (unidades) Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Méaximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poolizadas
Escherichia coli (N/100 mt) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes {N/100 mi) 0 0 6 1 67% 3 3 100%
|Desinfetante residual {mg/L) - 0,19 0,49 - — 3 3 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 60 - 100% 1 1 100%
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1! 100%
[Ntmero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem aiteragdo anormal 0 - — - 1 1 100%
[Némero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - - 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 266 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100m!) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 8,5 = 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 7,8 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 59 - 100% 1 1 100%
|Manganés (ug/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
INItratos "2" {mg/L NO;) 50 <2 - 100% 1 1 100%
|Nitritos {(mg/L. NO,) 0,5 <0,03 - 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 1,3 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,37 - 100% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sh) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - = 0 0
|Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
IBenzo(a)pIreno {ug/L) 0,010 <0,008 - 100% 1 1 100%
1Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos (ug/L BrO,) 10 - = 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 5 B 0 0
Célcio (mg/L Ca) — 9,6 - -— —- 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 25 <3,0 - 100% 1 1 ~100%
Cianetos (ug/L CN) 50 > - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0,010 - 100% 1 1 100%
Crémio (ug/LCr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaCO3) - 68 - - —- 1 1 100%
[Enterococos (N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 S o 0 0
|Mmagnésio (mg/L Mg) — 11 - — — 1 1 100%
[Merciirio (ng/L Hg) 1 - - 0 0
IquueI {ug/L Ni) 20 21 - 1 0% 1 1 100%
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L CI) 250 - - 0 0
Sédio {mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO} 250 - - 0 0
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteracéo anormal - - — - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - — - -
Tetracloroeteno{pg/L) — - - --- - 0 0
Tricloroeteno{ug/L) - - - -— - 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 <0,02 - 100% - - —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — <0,02 - -— -— 1 1 100%
Benzo{k)fluoranteno (ug/L) - <0,02 - - - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - <0,02 - — -—- 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) — <0,02 - - - 1 1 100%
Trihalometanos - total {ug/L): 100 68 - 100% — — —-
Cloroférmio(ug/L) o 17 - - e 1 1 100%
Bromoférmio{pg/L) — 5,3 - — - 1 1 100%
Bromodiclorometano(pg/L) - 26 - - - 1 1 100%
Dibromoclorometano(ug/L)| - 20 - - — 1 1 100%
Pesticidas — total {1g/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {ug/L) 0,10 = 5 0 0
Pesticida 3 (ug/L)| 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L)| 0,10 - - 0 0

INOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Almograve / Longueira

INOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

legislagdo em vigor.

|informagio complementar relativa & averiguago das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas): Bactérias coliformes e Niquel, relativamente aos
incumprimentos ndo foram identificadas as causas, as andlises posteriores ndo confirmaram os referidos incumprimentos, ou seja, ja se encontravam de acordo com a

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AMOREIRAS-GARE EDITARR LSS, e
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede puiblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Anélises (PCQA) %
Parimetro (unidades) fixado no DL 306/2007 D Cumprimento Anilises
Minimo | Méaximo pe do VP Agendadas | Realizadas | poojizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
[Desinfetante residual (mg/L) — 0,34 0,56 — — 2 2 100%
Aluminio {ug/L Al) 200 <30 - 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéo anomal 6,12 - — 1 1 100%
Numero de colénias a 37 #C (N/ml) Sem alteragéo anormal 12 - --- - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 684 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor {(mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,58 <9 7,2 - 100% 1 1 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 170 - 100% 1 1 100%
[manganés (pg/L Mn}) 50 37 - 100% 1 1 100%
INitratos "2" (mg/L NO;) 50 <2 - 100% 1 1 100%
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabitidade {mg/L O,) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdio (NTU) 4 0,82 - 100% 1 1 100%
Antiménio "2" (ug/L Sh} 5 <2,5 - 100% 1 1 100%
Arsénio "2"(ug/L As) 10 <1 - 100% 1 1 100%
Benzeno "2" (ug/L) 1,0 <1 - 100% 1 1 100%
IBenzo(a)plreno {ug/L) 0,010 <0,008 - 100% 1 1 100%
|Boro "2" {mg/L B) 1,0 <0,03 - 100% 1 1 100%
|Bromatos "2" {ug/L Bro,) 10 <5 100% 1 1 100%
Cadmio "2" {ug/L Cd) 5,0 <5 - 100% 1 1 100%
Célcio {(mg/L Ca) — 51 B - - 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 25 <3,0 - 100% 1 1 100%
Clanetos "2" {ug/L CN) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Cobre {mg/L Cu) 2,0 0,012 - 100% 1 1 100%
Crémio "2" {ug/L Cr) 50 <1 - 0 0
1,2 - dicloroetano "2" {ug/L) 3,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Dureza total (mg/L CaCO3) — 270 - - — 1 1 100%
|Enterococos {N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
[Fluoretos "2" (mg/LF) 1,5 0,2 - 100% 1 1 100%
|Ma_gnéslo (mg/L Mg) - 35 - — — 1 1 100%
Mercirio "2" (ug/L Hg) 1 <0,3 - 100% 1 1 100%
[niquet {ug/L Ni) 20 <6,0 - 100% 1 1 100%
Selénio "2" (ug/L Se) 10 <1 B 0 0
Cloretos "2" {mg/L Cl) 250 110 - 100% 1 1 100%
Sédio 2" {mg/L Na) 200 71 - 100% 1 ik 100%
Sulfatos "2" (mg/L SO,4) 250 80 - 100% 1 1 100%
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - — - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2" {ug/L): 10 <1 - — — —
Tetracloroeteno "2"(ug/L} - <1 - - -— 0 0
Tricloroeteno "2"{ug/L) - <1 - — — 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Poticiclicos {ug/L): 0,10 - - — — o
Benzo(b)fluoranteno (ug/L} - - - - — 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) —- - - — —- 0 0
Benzo(ghi)perileno {ug/L)} — - - -— - 0 0
Indeno{1,2,3-cd)pireno{ug/L) — - - — — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - - - -
Cloroférmio{pg/L)| - - - -— -— 0 0
Bromoférmio(ug/L) - - - -~ — 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) - - - — e 0 0
Dibromoclorometano(ug/L}| e - - - - 0 0
Pesticidas ~ total "2" (ug/L) 0,50 <0,05 100% 1 1 100%
Alacloro "2"{ug/L) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Atrazina "2"{ug/L) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Desetilatrazina "2"(ugll.)| 1,10 <0,06 - 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina "2"(ug/L)| 0,10 <0,05 100% Al 1 100%
Linurdo "2"{ug/L) 0,10 <0,05 100% 1 1 100%
Terbutilazina "2"{ug/L) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%

|NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Amoreiras-Gare

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antiménio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cddmio, Crémio, 1,2 -
dicloroetano, Fluretos, merciirio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio, Sulfatos, Alacloro, Atrazina, Desetilatrazina,
Desetilterbutilazina, Linurdo, Terbutilazina e Pesticidas Totais

Informag3o complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):




O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitacdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BARRANCO DO BEBEDORURO / SOALHEIRA

EDITAL n.2 139/14

pela autoridade competente {ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificagio da qualidade da dgua da rede ptiblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | n o apsiises u N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) Cumprimento Anélises
fixado no DL 306/2007 | pinimo | Maximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | pooiizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 100% 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 - 100% 100%
Desinfetante residual {mg/L) - 0,36 - - - 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 - -
Aménio (mg/L NHy) 0,50 e g

|Ntmero de colénias a 22 2C (N/ml)

Sem alteragéio anormal

[NGmero de colénias a 37 2C {N/ml)

Sem alteragdo anormal

1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - 0 0
Clostridium perfringens {(N/100m) 0 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - 0 0
pH (Unidades pH} 26,5 e <9 - B 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200 - 0 0
|Manganés {ug/L Mn) 50 - 0 0
Nitratos (mg/L NO,) 50 - 0 0
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C {Factor de dilui¢do) 3 - 0 0
Sabor a 252C {Factor de dilui¢3o) 3 - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio {ug/L Sh) 5 - 0 0
Arsénio {(ug/L As) 10 - 0 0
|Benzeno {ug/L) 1,0 - 0 0
|Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
|Bero (mg/L B) 1.0 - - 0 0
Bromatos (ug/L BrOs) 10 - - 0 0
Cadmio (pug/L Cd) 5,0 - = 0 0
Célcio (mg/L Ca) - - - - — 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {ug/L Cr) 50 - - Q 0
1,2 — dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 1] 0
[Dureza total (mg/L CaCO3) - - - — — 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 = S 0 0
[Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
|Mmagnésio (mg/L Mg) = S 5 = = 0 0
|Mercirio (pg/L Hg) 1 - = 0 0
[Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C} Sem alterag&o anormal - - — - 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — — -
Tetracloroeteno(ug/L) - - - -— — 0 0
Tricloroeteno(pg/L}{ - - - — — 0 0

Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - -— -— —
Benzo{b)fluoranteno (pg/L) — - - - -— 0 0
Benzo{k)fluoranteno (ug/L) -— - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L)} - - - -— - 0 0

Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - - — —
Cloroférmio{ug/L) e - - — - 0 0
Bromoférmio{ug/L) - - - -—- -— 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) -— - - - - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - - - 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - 5 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 3 (u.g/L)i 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L)| 0,10 - - 0 0

INOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Barranco do Bebedouro / Soalheira

INOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em aita (

)

[Informagio complementar relativa & averiguacio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BICOS

EDITAL n.2 139/14

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificacdo da qualidade da dgua da rede pliblica,
através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises g N.2 Anilises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | py T T Cumprimento Andlises
nimo | Maximo pe do VP Agendadas | Realizadas | poaiizadas
Escherichla coli {N/100 ml}) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Desinfetante residual (mg/L) - 0,48 - — — 1 1 100%
Aluminio (ug/LAl) 200 - - 0 0
Amoénio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 100% 1 1 100%
[Ndmero de colénias a 22 2C {N/ml) Sem alteragéio anormal 0 - - — 1 1 100%
[Ntimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alterag@o anormal 6 - - --- 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 170 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {(N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 <5,0 & 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e 59 7,9 - 100% 1 1 100%
rﬁrro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|manganés (ug/L Mn) 50 28 - 100% 1 1 100%
[Nitratos “2" (mg/L NO,) 50 <2 - 100% 1 1 100%
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢3o) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluigdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,28 - 100% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/t) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pirenc {ug/L) 0,010 - - 0 0
IBoro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos {ug/L Bro,) 10 - - 0 0
Cadmio {ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio {(mg/L Ca) - - - — — 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
Clanetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 —dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total {(mg/L CaCO3}) — - - —- — 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
[Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
[Magnésio {mg/L Mg) — o - — = 0 0
|Merciirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
|Niquel {pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {(mg/L Cl} 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alterag&o anormal - - — - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — — —
Tetracloroeteno{ng/L) - - - - - 0 0
Tricloroeteno(pg/L) — - - — — 0 0
|Hidrocarbonetos Aromaéticos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - — - —
Benzo{b)fluoranteno {pug/L) — - - —~ — 0 0
Benzo(kjfluoranteno (pg/L) - - - — —- 0 0
Benzo(ghi)perileno (pg/L) - - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L)} -— - - - — 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - — — -
Cloroférmio{pg/L) -— - - — — 0 0
Bromoférmio(ug/L) - - - - -— 0 0
Bromodiclorometano{pg/L) — - - -~ — 0 0
Dibromoclorometanao{ug/L}| — - - — — 0 0
|Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 3 {ug/L)| 0,10 E 0 0
Pesticida 4 (ug/L)] 0,10 0 0

|NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Bicos

|NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

linformag3o complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BARRANCO DO BOAVISTA / ODEMIRA i
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSARY).
Valor Paramétrico (vp) | Valores obtidos N.2 Andlises ) N.2 Andlises (PCQA) s
Pardmetro (unidades) Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Maximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poalizadas
Escherichia coli (N/100 m!) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual (mg/L) - <0,09 0,76 — - 3 3 100%
Aluminio (ug/L Al) = 200 <30 <30 100% 3 3 100%
Amanio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 100% 3 3 100%
[Nimero de colénias a 22 2C {(N/ml) Sem alteragéo anormal 0 0 - — 3 3 100%
Ntmero de coldnias a 37 2C (N/ml)} Sem alteragdo anormal 0 0 - - 3 3 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 245 268 100% 3 3 100%
Clostridium perfringens {N/100mi) 0 0 0 100% 3 3 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <5,0 8,5 100% 3 3 100%
pH (Unidades pH) 26,5e <9 7,7 8,5 100% 3 3 100%
|-Ferro {pg/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés (ug/L Mn) 50 <15 <15 100% 3 3 100%
[Nitratos "2" (mg/L NO,) 50 <2 <2 100% 4 4 100%
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,0 1,1 100% 3 3 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢io) 3 <1 <1 100% 3 3 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢fio) 3 <1 <1 100% 3 3 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,26 0,48 100% 3 3 100%
Antimdnio "2" (ug/L Sb) 5 <2,5 - 100% 1 1 100%
Arsénio "2"(pug/L As) 10 <1 - 100% 1 1! 100%
|Benzeno “2"({ug/L) 1,0 <1 - 100% 1 1 100%
IBenzo(a)plreno {ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro “2"(mg/L B) 1,0 <0,03 - 100% 1 1 100%
|Bromatos "2"(ug/L Br0;) 10 <5 - 100% 1 1 100%
Cadmio "2"{ug/L Cd) 5.0 <0,4 - 100% 1! 1 100%
Célcio (mg/L Ca) - - - 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 = - 0 0
Clanetos "2"({ug/L CN) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio “2"(pg/L Cr) 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano “2"(ug/L) 3,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Dureza total (mg/L CaCO3) — - - — — 0 0
|enterococos (N/100 mL) 0 - 5 0 0
IFluoretos "2"(mg/LF) 1,5 <0,1 - 100% 1 1 100%
|magnésio (mg/L mg) — s - = = 0 0
[Mercirio "2"(ug/L Hg) 1 <0,3 - 100% 1 1 100%
|Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio "2" {ug/L Se) 10 <1 - 100% 1 1 100%
Cloretos "2" (mg/L Cl) 250 45 - 100% 1 1 100%
Sédio "2" (mg/L Na) 200 28 - 100% 1 1! 100%
Sulfatos "2"(mg/L SO,) 250 22 - 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragéo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2"{ug/L): 10 <1 - o -— —
Tetracloroeteno"2"(ug/L)| -- <1 - - -— 1 1 100%
Tricloroeteno"2" (ug/L)| = <1 5 — = 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): I 0,10 - - — — -—
Benzo(b)fluoranteno (pug/L)| — - - - — 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - - - -— -— 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) -— - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L)} - - - - - 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - - - -
Cloroférmio{pg/L)| — - - - — 0 0
Bromoférmio{ug/L)| — - - — = 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) — - - — - [¢] 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - - - 0 0
fPesticidas — total "2"(ug/L) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
| Bentazona "2" (ug/L) 0,10 <0,05 100% 1 1 100%

BTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Boavista / Odemira

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {AGDA): Nitratos, Antiménio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cidmio, 1,2 - dibrocloroeteno,
Fluretos, Mercurio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio, Sulfatos, Bentazona e Pesticidas Totais.

[iInformacao complementar relativa & averiguac3o das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

0 presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BREJAO / AZENHA RICLIELAD
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da dgua da rede publica,
através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico {VP) Valores obtidos N.2 Anélises % N.2 Andlises (PCOA) %
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 T Cumprimento Andlises
Minimo | Méximo | Supe do VP Agendadas | Realizadas | poatizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual (mgl) - 0,28 0,48 - -— 3 3 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 0 - 100% 1 1 100%
Amonio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anomnal 35 - — — 1 1 100%
Namero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alterag&o anormal 19 - — -— 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 249 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100mi) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg_IL PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e 59 7,7 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
|[Manganés (pg/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
INitratos “2" (mg/L NO3) 50 <2 - 100% 1 ]! 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 1,8 - 100% 1t 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluicdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,49 - 100% 1 1 100%
Antiménio "2" (ug/L Sb) 5 <25 - 100% 1 1 100%
Arsénio "2" (ug/ L As} 10 <1 - 100% 1 1 100%
Benzeno "2" (ug/L) 1,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 - - 0 0
|Boro "2" (mg/LB) 1,0 <0,03 100% 1 1 100%
Bromatos "2" (ug/tL BrO;) 10 <5 - 100% 1 1 100%
Cédmio "2" (p.g/ L Cd) 5,0 <0,5 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) e - — -— 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos "2" (ug/L CN) 50 <10 100% 1 1 100%
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio "2" (pg/L Cr) 50 <10 E 100% 1 1 100%
1,2 —dicloroetano "2" (g/L) 3,0 <1 - 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3)} - — — 0 0
|Enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos "2" {mg/L F) 1.5 0,1 - 100% 1 1 100%
|magnésio (mg/L Mg) - - - — — 0 0
|Merciirio "2" (ug/L Hg) 1 <0,3 - 100% 1 1 100%
|Niquet (pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio "2" (ug/L Se) 10 <1 - 100% 1 1 100%
Cloretos "2" (mg/L Cl) 250 44 - 100% 1 1 100%
Sédio "2" (mg/L Na) 200 27 - 100% 1 1 100%
Sulfatos "2" (mg/L SO} 250 30 - 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem aiteragéo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2" {pg/L): 10 <1 - - — —
Tetracloroeteno "2" (ug/L) - <1 - — — 1 1 100%
Tricloroeteno "2" (ug/L) e <1 - — -— 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {(ug/L): 0,10 - - - e -
Benzo(b)fluoranteno (pg/L) - - - — — 0 0
Benzo{k)fluoranteno {pg/L) - - - -— - 0 0
Benzo{ghi)perileno {ug/L) - - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - - - - - 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - -—- — -—
Cloroférmio{pg/L) - - - -— — 0 0
Bromoférmio(pug/L)| - - - -— — 0 0
Bromodiclorometano(pg/L) - - - — -— 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - - — 0 0
|Pesticidas - total "2" {ug/L) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Bentazona "2" {ug/L) 0,10 <0,05 . 100% 1! 1 100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Brejdo / Azenha

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimdnio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cidmio, Cianetos, Crémio, 1,2
dicloroetano, Fluretos, mercirio, Selénio, Cloretos, Tetracloroetano, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio, Sulfatos, Nentazona e Pesticidas Totais

Informagdo complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CABACOS DL
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,
através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
. Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises ) N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Méximo | Superiores VP do Ve Agendadas | Realizadas | paalizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
[Desinfetante residual (mg/L) — <0,09 0,3 — — 2 2 100%
Aluminio (ug/l. Al) 200 <30 - 100% 1 1 100%
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Ndmero de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alterag&io anormal 0 - - — 1 1 100%
[Ndmero de colénias a 37 oC (N/ml) Sem alteragdo anomal 0 - - — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 740 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1! 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 6,1 - 1 0% 1 1 100%
Ferro (pug/L Fe) 200 130 - 100% 1 1 100%
|Manganés (g/i. Mn) 50 320 - 1 0% 1 1 100%
[nitratos (mg/L NO) 50 37 - 100% 1 1 100%
Wtrltos {mg/L NO,} 0,5 <0,03 . 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluicdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo {NTU}) 4 1,1 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 <2,0 = 100% 1 1 100%
Arsénio (ug/L As) 10 <1,0 - 100% 1 1 100%
|Benzeno {ug/t) 1,0 <0,32 - 100% 1 1 100%
|Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 <0,008 - 100% 1 1 100%
[Boro (mg/L B) 1.0 <0,25 - 100% 1 1 100%
[Bromatos (ug/L Bro,) 10 <6,0 - 100% 1 1 100%
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 <1,0 - 100% 1 1 , 100%
Célcio (mg/L Ca) — 10 - — — 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 25 <3,0 - 100% 1 ik 100%
Cianetos {ug/L CN) 50 <12 - 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0,010 - 100% 3\ 1 100%
Crémio (ug/L Cr) 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,40 - 100% 1 1 100%
| Dureza total (mg/t CaCO3) — 160 - — — 1 1 100%
|Enterococos {N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Fluoretos (mg/L F) 1.5 <0,10 - 100% 1 1 100%
|magnésio (mg/L Mg) - 32 - — 1 1 100%
{Merciirio (pg/L Hg) 1 <0,010 - 100% 1 1 100%
[Niquel {ug/L Ni) 20 12 - 100% 1 1 100%
Selénio (ugll Se) 10 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/L Cl) 250 160 - 100% 1 1 100%
SGdio (mg/L Na) 200 91 - 100% 1 3l 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 78 - 100% 1 1 100%
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - -— -— 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 <0,83 - 100% -— - -—
Tetracloroeteno(pg/L) — <0,48 - — — 1 1 100%
Tricloroeteno{pg/L) — <0,35 - -— - 1 1 100%
|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 <0,02 - 100% -— — —
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) --- <0,02 - — — 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - <0,02 - - - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (ug/L)| — <0,02 o — — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)plreno(u§_/L) - <0,02 - -— — 1 1 100%
Trihalometanos - total (pg/L): 100 <5,8 - 100% -— - -
Cloroférmio(pg/L) - <2,2 - — — 1 1 100%
Bromoférmio(ug/L) — 2,2 - -— - 1 1 100%
Bromodiclorometano(pg/L) — <0,53 - -— — 1 1 100%
Dibromoclorometano(ug/L) - <0,83 - -— -— 1 1 100%
Pesticidas — total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/t) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 {ug/L)| 0,10 - - 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Eabagos
NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( )

|informacdo complementar relativa 3 averiguagdo das situacdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): pH e Mangangs, relativamente ao
incumprimento de pH, ndo foram tomadas medidas corretivas por ndo haver risco para saide. No que diz respeito ao incumprimento de Manganés estd previsto a curto prazo
a instalagdo de um sistema de tratamento de Desferrizagdo/Desmanganizagdo.

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CAMPO REDONDO ERUALILSLEAN
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 2 verificacio da qualidade da dgua da rede puiblica,
através de anslises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises % N.2 Andlises (PCQA) pé
Pardmetro (unidades) . fixado no DL 306/2007 | i el sam—— Cumprimento Andlises
nimo | Maximo pel do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/ L) — 0,27 . — - 1 i 100%
Aluminio (pug/L Al) 200 - - 0 0
Amdnio (mg/L NH,)} 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Niimero de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal 0 - — — 1 1 100%
[Ntimero de colénias a 37 2C {N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - - — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 110 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100m!) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
|manganés {ug/L Mn) 50 <15 = 100% 1 1 100%
[nitratos “2" (mg/L NO;) 50 <2 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/L O,) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluig3o) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluicdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvacdio (NTU) 4 <0,26 - 100% 1 1 100%
Antimonio “2"(ug/L Sb) 5 <2,5 - 100% 1 1 100%
Arsénio "2"(ug/L As) 10 <1 - 100% 1 1 100%
|Benzeno "2"{ug/L) 1,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Benzo{a)pireno {pg/L) 0,010 - - 0 0
Boro "2"{mg/L 8) 1,0 <0,03 - 100% 1 1 100%
Bromatos "2"(ug/L BrO;) 10 <5 - 100% 1 1 100%
Cadmio "2"(ug/L Cd) 5,0 <0,4 - 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) - - - —_ —_ 0 0
Chumbo {pg/L Ph) 25 - - 0 0
Cianetos "2" {ug/L CN) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio "“2"{ug/L Cr) 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 —dicloroetano "2"{ug/L) 3,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Dureza total (mg/L CaCO3) - - - — — 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 . - 0 0
|Fluoretos "2"(mg/L F) 1,5 <0,1 - 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) — - - — 0 0
Mercirio "2"(ug/L Hg) 1 <0,3 - 100% 1 1 100%
Niquel (ug/L Ni) 20 - - "] 0
Selénio "2"(ug/L Se) 10 <1 - 100% 1 1 100%
Cloretos "2"{mg/L Cl) 250 310 - 1 0% 1 1 100%
Sédio "2" {mg/L Na) 200 200 - 100% 1 1 100%
Sulfatos "2" (mg/L SO,) 250 18 - 100% 1 1 100%
Carbono Organico Total (mg/L C} Sem alteragéo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2"(ug/L): 10 <1 - — —- —
Tetracloroeteno "2"{pug/L) - <1 - — —- 1 1 100%
Tricloroeteno "2"{ug/L) e <1 - -— -— 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - — — o
Benzo(b)fluoranteno (ng/L)| — - - -— — 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)] — - = — — 0 0
Benzo(ghi)perileno {ug/L)] — - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L)| — 5 s — - 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): | 100 - - — — =
Cloroférmio(ug/l.)l - - - — — 0 0
Bromoférmio(ug/L) - - - —- - 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) — - - - — 0 0
Dibromoclorometano({pg/L) - - - —- — 0 0
|Pesticidas — total "2"(ug/L) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Alacloro "2"(ug/L) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Atrazina "2"{ug/L}} 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Desetilatrazina "2"(pug/L) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina "2"(ug/L) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Linurdo "2"{pg/L)j 0,10 <0,05 - 100% 3L 1 100%
Terbutilazina "2"(ug/ L)l 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
INOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Eampo Redondo
FNOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antiménio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cidmio, Cianetos, Crémio, 1,2
dicloroetano, Fluretos, Merctrio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio, Sulfatos, Alacloro, Atrazina, Desetilatrazina,
desestilterbutilazina, Linurdo, Terbutilazina e Pesticidas Totais.
Informag3o complementar relativa 3 averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Incumprimento em alta ao paramétro Cloretos -
Alteracio sazonal das caracteristicas da qualidade da 4gua bruta, n3o foram tomadas medidas corretivas. Ndo existe qualquer sistema de tartamento instalado para
remogdo de cloretos.




O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CASTELAO / TROVISCAIS / VALE BEJINHA LTI
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | n g Anslises ) N.2 Andlises (PCQA) b
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 |y e e Cumprimento Anilises
nimo | Méaximo pe doVP Agendadas | Realizadas | g jizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes {(N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|pesinfetante residual {(mg/L) — 0,43 - — — 1 1 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 - - 0 0
Aménio {mg/L NH,) 0,50 - - 0 0
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem altéragdio anormal - - -— - 0 0
Nimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alterag@o anormal - - —- — 0 0
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20° - - 0 0
pH (Unidades pH) : 26,5 e <9 - - 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés {118/ Mn} 50 - - 0 0
Nitratos "2" (mg/L NO,) 50 16 - 100% 1 1 100%
[Nitritos {(mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluig3o) 3 - - 0 0
Sabor a 252C {Factor de dilui¢do) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antimédnio "2"(pug/L Sb) 5 <1 - 100% 1 1 100%
Arsénio "2"(pug/L As) 10 <1 - 100% 1 1 100%
|Benzeno "2"{ug/L) 1,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Benzo{a)pireno (pg/L) 0,010 - - 0 0
IBoro "2"{mg/L B) 1,0 <0,03 - 100% 1 1 100%
|Bromatos "2"(ug/L Bro;) 10 <5 - 100% 1 1 100%
Cadmio "2"(pug/L Cd) 5,0 <0,4 - 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) - - - — -— 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 25 - - 0 0
Clanetos "2"{pg/L CN) 50 <10 - 100% ]! 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio "2"{pug/L Cr) 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 —dicloroetano "2"(pg/L} 3,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Dureza total {mg/L CacO3) — - - - — 0 0
|enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
[Fluoretos "2"(mg/L F) 1,5 <0,1 - 100% 1 1 100%
|magnésio {mg/L Mg) - - 5 — — 0 0
|mercurio "2"(ug/L Hg) 1 <0,3 o 100% 1 1 100%
|Niquel {pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio "2"(u£/ L Se) 10 <1 - 100% 1 1 100%
Claretos "2"{mg/L Cl) 250 39 - 100% 1 1 100%
Sédio 2" (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos "2" (mg/L SO,) 250 <15 - 100% 1 ik 100%
Carbono Orgénico Total (mg/L C} Sem alteragéio anormal - - —- — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2"({ug/L): 10 <1 - — -—- —
Tetracloroeteno "2"{ug/L) o <1 - - — 1 1 100%
Tricloroeteno "2"(ug/L}| - <1 - — — 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - — — -—-
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) - - - - -- 0 0
Benzo{k)fluoranteno (ug/L) -— - - — - 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - - - -— -~ 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) o - - — - 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — — -—
Cloroférmio(ug/L)| — - - — - 0 0
Bromofdrmio{ug/L) — - - - — 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) - - - - — 0 0
Dibromoclorometano(ug/L}| -— - - — — 0 0
Pesticidas - total "2"(ug/L) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Alacloro "2"(ug/L) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Atrazina "2"(ug/u)| 0,10 <0,05 5 100% 1 1 100%
Desetilatrazina "2"(ug/L) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina "2"(ug/L) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Linurdo "2"(ug/! I.)i 0,10 <0,05 - 100% ! 1 100%
Terbutitazina "2"(ug/L)| 0,10 <0,05 100% 1 1 100%

INOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Castel3o / Triviscais / Vale Bejinha

NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antiménio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cddmio, Cianetos, Crémio, 1,2
dicloroetano, Fluretos, Merciirio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio, Sulfatos, Alacloro, Atrazina, Desetilatrazina,
desestilterbutilazina, Linur8o, Terbutilazina e Pesticidas Totals.

Informagio complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitacdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CAVALEIRO / FATACA / MALAVADO

EDITAL n.2 139/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (vp) | Valores obtidos N.2 Andlises " N.2 Andlises (PCQA) g
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 e S—— Cumprimento Andlises
Minimo { Maximo P do VP Agendadas | Realizadas | paalizadas
Escherichla coli (N/100 ml) 0 0 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 100% 1 1 100%
|Desinfetante residual {mg/L) - 0,33 - - 1 1 100%
Aluminio (Rg/LA) 200 - = 0 0
Amdnio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Numero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéio anormat 6 - — — 1 1 100%
[NdGmero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal 0 - -- - 1 1 100%
Condutividade {1S/cm a 202C) 2500 260 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 75 - 100% 1 1 100%
|-F;rro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|manganés (ug/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
[nitratos "2" (mg/L NO,) 50 <2 - 100% 1 1 100%
{Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/L O,) 5 1,4 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢3o) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluigio) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,26 - 100% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sh) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - 2 0 0
|Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
[Benzo(a)pireno (ug/L} 0,010 - - 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos (ug/L Br0,) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 5 - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - - -— — 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos {pug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu}) 2,0 - - 0 0
Crémio {ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {(ug/L) 3.0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) - - - —~- - 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos (mg/LF) 1,5 - - 0 0
[Magnésio (mg/L Mg) — - - — — 0 0
[merciirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 4]
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Suifatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - -— - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — -—- —
Tetracloroeteno{ug/L) — - - -— — 0 0
Tricloroeteno{pg/L}) - - - — - 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - —- — —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) -—- - - - — 0 0
Benzo{k)fluoranteno {ug/L) — - - — - 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L} - - - -— - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pirenc{ug/L) - - - — - 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - — — —-
Cloroférmio{ug/L) - - - — — 0 0
Bromoférmio{ug/L) — - - — — 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) — - - --- -— 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) - - - - — 0 0
Pesticidas - total (pg/L) 0,50 - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 - - 0 0

IfTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Cavaleiro / Fataca / Malavado

|NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {AGDA): Nitratos

Flnforma;éo complementar relativa A averiguac3o das situages de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COLOS PIFTRPEERR)
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verifica¢do da qualidade da dgua da rede publica,
através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | o ppsjises . N.2 Andlises (PCQA) o
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | i superiores VP Cumprimento Andlises
nimo | Maximo pe do VP Agendadas | Realizadas | paalizadas
Escherichia coli {N/100 mt} 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual (mg/L) — 0,25 0,48 — — 3 3 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Ntimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 0 - — - 1 1 100%
Numero de colénias a 37 2C {N/m!) Sem alteragdo anormal 0 - e -— 1 1 100%
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 484 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,1 - 100% 1 1 100%
I'.l?erro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés (ug/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
[Nitratos “2" (mg/L NO;) 50 <2 27 100% 2 2 100%
[Nitritos {mg/L NO,) 0,5 - = 0 0
Oxidabilidade {(mg/L O;) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluig3o) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,28 - 100% 1 1 100%
Antiménio "2"(ug/L Sb) 5 <2,5 - 100% 1 1 100%
Arsénio "2"(ug/L As) 10 <1 - 100% 1 1 100%
Benzeno "2"(ug/L) 1,0 <1 - 100% 1 1 100%
Benzo(a)pireno (ug/L} 0,010 - - 0 0
Boro "2"(mg/L B) 1,0 <0,03 - 100% 1 1 100%
|Bromatos “2"(ug/L BrO;) 10 <5 - 100% 1 1 100%
Cadmio "2"{ug/L Cd) 5,0 <5 - 100% 1 1 100%
Calcio {mg/L Ca) — - - - - 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos "2" (ug/L CN}) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio "2"(pug/L Cr} 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano "2"(ug/L} 3,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Dureza total {mg/L CaCO3) - - - — -~ 0 0
|Enteracocos (N/100 mL) 0 - - 0 0
IFIuoretos "2"(mg/LF) 1,5 0,2 - 100% 1 1 100%
|magnésio (mg/L Mg) - - - — -- 0 0
|Merc1.’|rio *2"(ug/L Hg) 1 <0,3 - 100% 1 1 100%
Niquel (ug/L Ni} 20 - = 0 0
Selénio "2"{ug/L Se) 10 <1 - 100% 1 1 100%
Cloretos "2"({mg/L Cl) 250 43 - 100% 1 1 100%
Sédio "2" {(mg/L Na) 200 57 - 100% 1 1 100%
Sulfatos "2" {(mg/L SO,) 250 60 - 100% 1 1 100%
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem aiteragdo anormal - - — -—- 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2"(ug/L): 10 <1 - — - -
Tetracloroeteno “2"(ug/L)| -— <1 - -— - 1 1 100%
Tricloroeteno "2"(ug/L)]| — <1 - — = 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pg/L): 0,10 - - — — —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — - - — — 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)} - - - - - 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L)| — = - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L)| — - - — — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — — -
Cloroférmio{pg/L) - - - - - 0 0
Bromoférmio{ug/L)| - - - — = 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) — - - - - 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) -—- - - - -— 0 0
Pesticidas - total "2"{ug/L) 0,50 <0,05 100% 1 1 100%
Alacloro "2"(ug/L) 0,10 <0,05 B 100% 1 1 100%
Atrazina "2"{ug/L) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Desetilatrazina "2"{ug/L) 0,10 <0,05 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina "2"(ng/L) 0,10 <0,05 100% 1 1 100%
Linurdo "2"(ug/L) 0,10 <0,05 100% 1 1 100%
Terbutilazina "2"(|.I§l I.)l 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Colos

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antimdnio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cadmio, Cianetos, Crémio, 1,2
dicloroetano, Fluretos, Mercurio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio, Sulfatos, Alacloro, Atrazina, Desetilatrazina,
desestilterbutilazina, Linurdo, Terbutilazina e Pesticidas Totais.

|informagdo complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas}:

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CORGO D' AGUA

EDITAL n.2 139/14

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede publica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises u N.2 Andlises (PCQA) X
Par&metro (unidades) Cumprimento Andlises
fixado no OL 306/2007 | Mminimo | Méximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | paalizadas
Escherichia coli (N/100 ml} 0 0 - 100% 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 - 100% 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,16 - — — 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 - -
Amonio (mg/L NH,) 0,50 - -

Ndmero de colénias a 22 2C (N/ml)

Sem alteragéio anormal

[Nvimero de colénias a 37 C (N/mi)

Sem alteragéo anormal

1) 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 4]
0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 - = 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 - - 0 0
l-Ferro {ng/L Fe) 200 - - 0 0
[Manganés (pg/L Mn) 50 - - 0 0
[Nitratos {(mg/L NO;) 50 - - 0 0
Nitritos (mg/L NO;) 0,5 = - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢3o) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluic3o) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (ug/L Sh) 5 - - 0 0
Arsénio (pg_/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
IBenzol{a)pireno (ug/t) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/LB) 1.0 - - 0 0
|Bromatos (ug/L BrO,) 10 5 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - 0 0
Cdlcio (mg/L Ca) — - - - - 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 25 - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - 0 0
1,2 — dicloroetano (ug/L} 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaCO3) -~ - -— --- 0 0
{Enterococos (N/100 mL) 0 . - 0 0
|Ftuoretos (mg/L £) 1,5 - - 0 0
Magnésio (mg/L Mg} - - -— — 0 0
Mercurio (ug/L Hg) 1 - 0 0
INiquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio {pg/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L 50,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragfo anormal - - — — 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — - —
Tetracloroeteno(ug/L) - - - -— — 0 0
Tricloroeteno(ug/L)| - - - -— -— 0 0

Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/L}: 0,10 - - — — -—
Benzo{b)fluoranteno (ug/L) --- - - — — 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) —_ - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/1) - - - - -~ 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) -— - - — — 0 0

Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — - —
Cloroférmio{ug/L) — - - -— — 0 0
Bromoférmio(ug/L)} —-— < - — — 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) - - - — -~ 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - -— — 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - . 0 0
Pesticida 3 (ug/L} 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 {ug/L)| 0,10 - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Corgo D' Agua

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informagdo complementar relativa 3 averiguagiio das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

0 presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitacdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FORNALHAS VELHAS

EDITAL n.2 139/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da 4gua da rede puiblica,
através de anélises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {(PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | o apsiises 2 N.2 Andlises (PCQA) %
Paradmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | superiores VP Cumprimento Andlises
nimo | Maximo pe do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (m§/L) o 0,08 0,16 — — 2 2 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 78 - 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 o 100% 1 1 100%
|Nimero de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alteragéio anormal 0 - —- --- 1 1 100%
|Ntimero de colénias a 37 C (N/ml) Sem alterag@o anormal 46 - - 1 1 100%
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 329 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100mI) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 10 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5es9 7,3 - 100% 1 1 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|manganés {ug/L Mn) 50 31 - 100% 1 1 100%
[Nitratos "2" (mg/L NO;) 50 <2 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 1,4 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluigdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvacdo (NTU) 4 0,8 - 100% ] 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
IBenzo{a)pireno (ug/L) 0,010 = 5 0 0
[Boro (mg/L B) 1,0 = - 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cédmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Calcio {mg/L Ca) -—- - - - - 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total {mg/L CaC0O3) - - - — — 0 0
|Enterccocos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|[Fluoretos (mg/L F) 1,5 ° - 0 0
[Mmagnésio (mg/L mg) - - - — — 0 0
[Merciirio {ig/L Hg) 1 = = 0 0
INiquel (ug/t Ni) 20 = - 0 0
Selénio {ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio {(mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos {(mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alterag#o anomnal - - — - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - — - —
Tetracloroeteno{pg/L) - - - — — 0 0
Tricloroeteno(ug/L) - - - — —- 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - - o -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — - - -~ -— 0 0
Benzo(k}fluoranteno (ug/L) - - - - - 0 0
Benzo{ghi)perileno (ug/L) - - - - - 0 0
indenof1,2,3-cd)pireno{ug/L}| — - - - - 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - -— — —
Cloroférmio(ug/L) — - - — -— 0 0
Bromoférmio(ug/L} - - - - -— 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) - - - - - 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) -— - - - --- 0 0
|Pesticidas — total (ug/L} 0,50 - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 {ug/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Fornalhas Velhas

NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

|Informagdio complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FOROS CAIADA / CHAPARRAL EDITALE 213913
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificacio da qualidade da dgua da rede ptiblica,
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) s
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 VP Cumprimento Andlises
Minimo | Mdximo pel do VP Agendadas | Realizadas | poatizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 39 - 1 0% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 39 - 1 0% 1 1 100%
Desinfetante residual {mg/L) - 0,4 - -— - 1 1 100%
Aluminio {pug/L Al) 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 3 - -— — 1 1 100%
Nimero de coldnias a 37 2C {N/ml) Sem alteragédo anormal 0 - —- — 1 1 100%
Condutividade {(uS/cm a 202C) 2500 495 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 @ 9 8,2 - 100% 1 2h 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|manganés (pg/L Mn) 50 <15 o 100% 1 1 100%
[ﬂ'atos (mg/L NO;) 50 <2,0 - 100% 1 1 100%
INitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 1 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de diluigdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,3 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (pug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno {pg/L) 0,010 = = 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos {ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) - - - - — 0 0
Chumbo (|.|§/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (pug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total {(mg/L CaCO3) -— - - -— -— 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 = - 0 0
|Fluoretos {mg/L F) 1,5 S - 0 0
|magnésio (mg/L Mg) — - - — — 0 0
|Merciirio (ug/t Hg) 1 - - 0 0
[Niquel {pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio {ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Ci) 250 - - 0 0
s6dio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgdnico Total (mg_/L C) Sem alteragao anormal - - - — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — — —-
Tetracloroeteno{ug/L) - - - -— - 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — - - — — 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiciicos (pg/L): 0,10 - - — e —
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) - - - — - 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) - - - -— -— 0 0
Benzo(ghi)perileno {ug/L) - - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) -— - - -— — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — — -—
Cloroférmiof{pg/L)| — - - = — 0 0
Bromoférmio{ug/L)| — S 5 — — 0 0
Bromodiclorometano({ug/L) — - - — — 0 0
Dibromoclorometano(pg/L) -— - - -— - 0 0
Pesticidas — total {pg/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {ug/L)| 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (pg/L)| 0,10 - - 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Foros da Caiada / Chaparra!
|NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( )

Flnformagéo complementar relativa a averiguacdo das situagSes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Bactérias coliformes e Escherichia coli.
N3o foram identificadas as causas do incumprimento, uma vez que o desinfetante residual encontrava-se dentro do intervalo recomendado. As anélises posteriores ndo
confirmaram o referido incumprimento, ou seja, ja se encontravam de acordo com a legislagdo em vigor.

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitagdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FOROS DOS VALES

EDITAL n.2 139/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da d4gua da rede ptiblica,
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | o apnstises ] N.2 Andlises (PCQA) X
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | g ioras VP Cumprimento Andlises
nimo | Méximo | SUP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coli {N/100 mi) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) - <0,09 - -— 1 1 100%
Aluminio (pg/LA) 200 = = 0 0
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 37 - — - 1 1 100%
Namero de colénias a 37 2C {N/ml) Sem alteragéo anormal 0 - —- - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 908 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 5 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e 59 8 - 100% 1 1 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 <20 - 100% 1 1 100%
|Manganés {ug/L Mn) 50 39 - 100% 1! 1 100%
Nitratos (mg/L NO;) 850 <2,0 - 100% 1 1 100%
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,26 - 100% 1 1 100%
Antimonio (ug/L Sh) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno (pg/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a}pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
|[Bromatos (ug/L BrO,) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 50 - - 0 0
Cdlcio (mg/L Ca) — 15 - — - 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 25 <3,0 o 100% 1 1 100%
Clanetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 <0,010 - 100% 1 1 100%
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 —dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3)} - 150 - -— -— 1 1 100%
|Enterococos (N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
IMagnésio (mg/L Mg) - 27 - = — 1 1 100%
|Merciirio {ug/L Hg) 1 = - 0 0
|Niquet (ug/t Ni) 20 <6,0 - 100% 1 1 100%
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
S6dio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragéo anormal - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - - - —
Tetracloraeteno{pg/L) -— - -— -— 0 0
Tricloroeteno(ug/L) — - - e — 0 0
|Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - — — —
Benzo{b)fluoranteno (ug/L) -— - - e — 0 0
Benzo|k)fluoranteno {ug/L) - - -— - 0 0
Benzo{ghi)perileno (ug/L) - - - — — 0 0
indeno(1,2,3-cd)pireno{pug/L) - -— -— 0 0
Trihalometanos - total {pg/L): 100 - - — -~ -—
Cloroférmio{ug/L) — - B - — 0 0
Bromoférmio(ug/L)| — - — — 0 0
Bromodiclorometano(pg/L) - - - - — 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) — - - -~ — 0 0
|Pesticidas — total (ug/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 (pg/U| 0,10 - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Foros dos Vales

NOTA 2: Parimetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAMEIROS

EDITAL n.2 139/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede publica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises v N.2 Andlises (PCQA) 26
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 suverlores VP Cumprimento Andlises
Minimo | Maximo pe do VP Agendadas | Realizadas | p.atizadas

Escherichia coli (N/100 mi} 0 0 - 100% 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 - 100% 100%
|Desinfetante residual {mg/L) - 0,4 — - 100%
Aluminio (pg/LA) 200 z

Aménio (mg/L NH,) 0,50 -

Niamero de colénias a 22 2C {N/ml)

Sem alteragéo anormal

[NGmero de colénias a 37 2C {N/m)

Sem alteragdo anormal

1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Jcor {(mg/L PtCo) 20 - 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 - 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
|manganés (ug/L Mn) 50 : 0 0
[Nitratos (mg/L NO,) 50 - - 0 0
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O;) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluicdo) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - 0 0
Antiménio (ug/L Sb) 5 - 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
[Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 - o 0 0
Boro (mg/L B} 1,0 - - 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cédmio (uyl. Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) -— - - — --- 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 25 - - 0 0
Clanetos (pg/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 6] 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 —dicloroetano (pg/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaCO3) -— - - — — 0 0
|Enterococos (N/160 mL) 0 - - 0 0
|Fiuoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
|magnésio (mg/L mg) — - - = = 0 0
[Merciirio {pg/L Hg) 1 - - 0 0
|Niquel (ug/t Ni) 20 - - 0 0
[seténio (ug/L Se) 10 - - 0 0
[cloretos (mg/L Cf) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alterag@o anormal - - — — 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - o - -—
Tetracloroeteno{pg/L) —_ - - — — 0 0
Tricloroeteno{pug/L)| - - - -— -— 0 0

|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - — - —_
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - - - — — 0 0
Benzo{k)fluoranteno {ug/L) — - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - - - -— -— 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - - - -— — 0 0

Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - - — -
Cloroférmio(pg/L)] — o o — - 0 0
Bromoférmio{ug/L) — - - - — 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) - - - -— -— 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) - - - -— - 0 0
Pesticidas - total (ug_/ L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 2 : 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 3 (ug/L)| 0,10 0 0
Pesticida 4 {ug/L)| 0,10 0 0

INOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Lameiros

|NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta

)

|informagdo complementar relativa a averiguacio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LUZIANES-GARE EDDALC LAl
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificagdo da qualidade da 4gua da rede publica,
através de anélises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (vp) |  Valores obtidos N.2 Andlises & N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poaiizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|pesinfetante residual (mg/L) - 0,27 0,49 — — 2 2 100%
Aluminio (pg/LA) 200 2 = 0 0
Amonio (mg/L NH,) 0,50 - - 0 0
[Numero de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alteragéo anormal - - - — 0 0
[Niimero de colénias a 37 2C {(N/mi) Sem alteragdo anormal - - — 0 0
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens {(N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 - - 0 0
h@rro {ng/L Fe) 200 - - 0 0
[Manganés (ug/L Mn) 50 - - 0 0
Iﬁratos 2" (mg/L NO3) 50 3,1 - 100% 1 1 100%
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C {Factor de diluig3o) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 o - 0 0
Antiménio “2"(ug/L Sb} 5 <2,5 = 100% 1 1 100%
Arsénio "2"(ug/L As) 10 <1 - 100% 1 ]! 100%
|Benzeno "2"(ug/L) 1,0 <1 - 100% 1 1 100%
[Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 s - 0 0
|Boro "2"(mg/L B) 1,0 0,35 - 100% 1 1 100%
|Bromatos "2"(ug/L 8rO;) 10 <5 - 100% 1 1 100%
Cadmio "2"(ug/L Cd) 5,0 <0,4 - 100% 1 ! 100%
Célcio {mg/L Ca) — - - — o 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 B - 0 0
Cianetos "2" {ug/L CN) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio “2"(pg/L Cr} 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano "2"{ug/L} 3,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Dureza total {mg/L CaC0O3) --- - - — — 0 0
|enterococos {N/100 mL) 0 = a 0 0
|FIuotetos "2"(mg/LF) 1,5 <1 - 100% 1 1 100%
{Magnésio (mg/L Mg) - - - e — 0 0
|Mercﬁrio "2"(ug/L Hg) 1 <0,3 - 100% 1 1 100%
[Niquel {pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio "2"{ug/L Se) 10 <1 - 100% it 1 100%
Cloretos "2"{mg/L Cl) 250 280 - 1 0% 1 1 100%
Sédio "2" (mg/L Na) 200 380 - 1 0% 1 1 100%
Sulfatos "2" {(mg/L SO,) 250 120 - 100% 1 1! 100%
Carbono Organico Total {(mg/L C) Sem alteragéo anormal - - — - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno “2"(ug/L): 10 <1 - - -— —
Tetracloroeteno "2"{ug/L) - <1 - o — 1 1 100%
Tricloroeteno "2"{ug/L) — <1 - — - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - -—- -— —
Benzo(b)fluoranteno {ug/L} — - - - — 0 0
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) - - - - - 0 0
Benzo(ghi)perileno {ug/L) o - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) — - - - -— 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - — — —
Cloroférmio{pg/L) e - - - — 0 0
Bromoférmio(ug/L)| — - - - -— 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) o - - - — 0 0
Dibromoclorometano({ug/L) - - - — —- 0 0
Pesticidas — total "2"{ng/L) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Alacloro "2"(ug/L) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Atrazina "2"{ug/L) 0,10 <0,05 - 100% 1 ik 100%
Desetilatrazina "2"(pug/L)| 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina "2"(E§LL) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Linurdo "2"{pg/L) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Terbutilazina "2"(u§/L)| 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Luzianes-Gare

NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA}: Nitratos, Antiménio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cddmio, Cianetos, Crémio, 1,2
dicloroetano, Fluretos, Mercurio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio, Sulfatos, Alacloro, Atrazina, Desetilatrazina,
desestilterbutilazina, Linurdo, Terbutilazina e Pesticidas Totais.

Informacdo complementar relativa 3 averiguagdo das situacdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas): Incumprimento em alta aos parametros S6dio e
Sulfatos - Caracteristicas da qualidade da dgua bruta, previs3o em plano de investimentos a utilizagio de uma origem para o abastecimento




O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MONTE DA ESTRADA

EDITAL n.2 139/14

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,
através de anlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | .o ansises » N2 Anilises (RCQA) x
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 superlores VP Cumprimento Andlises
Minimo | Méximo P do VP Agendadas | Realizadas | poalizadas

Escherichia coli (N/100 mi) 0 0 - 100% 100%
|Bactérias coliformes {N/100 mi) 0 0 - 100% 100%
[Desinfetante residual (mg/L) = 0,2 = = = 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 - -

Aménio (mg/t NH,) 0,50 -

Niimero de colénias a 22 2C {N/ml)

Sem alterag@o anormal

Numero de colénias a 37 2C (N/ml)

Sem alteragdo anormal

1 1
1 1
1 1
4] 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 - - 0 0
Cor {(mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH (Unidades pH) 26,56 s9 - B 0 0
Ferro {ug/L Fe) 200 E B 0 0
IManganés {ug/L Mn) 50 0 0
[Nitratos (mg/L NO,) 50 - 0 0
Nitritos {mg/L NO,) 0,5 N = 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 - - 0 0
|cheiro a 252C (Factor de diluig3o) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - 0 0
Antiménio (ug/L Sb) 5 - B 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 0 0
Benzeno (ug/L) 1,0 - 0 0
|Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 s - 0 0
|eoro (mg/L B} 1,0 - - 0 0
|Bromatos (ug/L BrO,) 10 - - 0 0
Cédmio (pg/L Cd) 5.0 - - 0 0
Célcio {(mg/L Ca) -— - - — - 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano (ug/L} 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaCO3) - - - — — o] 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - s 0 0
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
[Magnésio {mg/L Mg) - - = — — 0 0
|Merciirio (pg/L Hg) 1 - - 0 0
[niquel {ug/L NI) 20 5 - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0.
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - - — — o
Tetracloroeteno(ug/L) — - - - — 0 0
Tricloroeteno(pg/L)| - - - - — 0 0

Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - — — —
Benzo{b)fluoranteno (ug/L) — - - — — 0 0
Benzo(k)fluoranteno {pg/L) -— - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - - - -— -~ 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - - - - — 0 0

Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - — — —
Cloroférmio(ug/L) -— - - -— — 0 0
Bromoférmio(pg/L}| — - - — — 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) - - - — -— 0 0
Dibromoclorometano(pg/L) — - - — — 0 0
Pesticidas — total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L)| 0,10 - 0 0
Pesticida 2 {(ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 B 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 B - 0 0

|NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: lTIIonte da Estrada

INOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

|informagdo complementar relativa 3 averiguagdo das situages de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE NAVE REDONDA

EDITAL n.2 139/14

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da 4gua da rede piblica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises e N.2 Anilises (PCOA) pe
Par@metro (unidades) fixado no DL 306/2007 T Cumprimento Andlises
g Minimo | Méximo pe do VP Agendadas | Realizadas Realizadas

Escherichia coli {N/100 mi} 0 0 0 100% 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 100% 100%
|Desinfetante residual (mg/L) - 0,66 0,71 -—- — 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 - -

Amédnio {(mg/t NH,) 0,50 - -

|Numero de colénias a 22 ¢C (N/ml)

Sem alteragdo anormal

[Numero de colénias a 37 2C {N/mi)

Sem alteragdo anormal

2 2
2 2
2 2
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e<9 - - 0 0
rFeno {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés {ug/L Mn) 50 - - 0 0
[Nitratos (mg/L NO,) 50 = 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 - 0 0
Chelro a 252C {Factor de diluigdo) 3 - . 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluicdo) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - 0 0
Antiménio {ug/L Sb) 5 - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
{Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 - S 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cédmio (pg/L Cd) 50 - - 0 0
Célicio (mg/L Ca) - - - - - 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano {(pg/L) 3.0 - - 0 0
|Dureza total {mg/L CaCO3) — - - --- - 0 0
|Enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
|Mmagnésio (mg/L Mg) — - - — — 0 0
Mercuirio (pg/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel (pg/L Ni} 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se} 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
S6dio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragéio anomal - - — — 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - - - - —
Tetracloroeteno{ug/L) - - - — - 0 0
Tricloroeteno{pg/L)| — - - — — 0 0

Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos {pg/L): 0,10 - - — — -—
Benzo{b)fluoranteno (pg/L) -— - - — — 0 0
Benzo(k}fluoranteno {ug/L) -— - - — — 0 0
Benzo{ghi)perileno (ug/L) -— - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - - - - -— 0 0

Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - -— - —
Cloroférmio{pg/L) - - - -—- -— 0 0
Bromoférmio(pg/L) -— = o = = 0 0
Bromodiclorometano(pg/L) - - - — — 0 0
Dibromoclorometano(pg/L) - - - - - 0 0
Pesticidas — total (ug/L) __| 0,50 0 0
Pesticida 1 (ug/L} 0,10 B 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/t) 0,10 - - 0 0

|NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Eave Redonda

|NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

|informag3o complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEREIRAS-GARE IR OEETA
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 2 verificago da qualidade da &gua da rede publica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valores obtidos % N.2 Andlises {PC %
Parametro (unidades) \:]z::::;a;:_é;ggz(::; NS I-\lnéllst‘elsp Cumprimento (ECal Andlises
Minimo | Méximo | Superiores do VP Agendadas | Realizadas | poatizadas
Escherichia coli (N/100 mi} 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|pesinfetante residual (mg/L) - <0,09 0,11 - — 2 2 100%
Aluminio (pg/LAl) 200 a - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 il 100%
[Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 0 - — - 1 1 100%
[Ndimero de colénias a 37 2C {N/m) Sem alteragdo anormal 0 - - — 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C}) 2500 381 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Cor {mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5e <9 7,1 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés {ug/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
[Nitratos® (mg/L NO;) 50 - . 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 1,6 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 il 100%
Sabor a 252C (Factor de diluic3o) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,26 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 - - 0 0
Benzeno (pg/L} 1,0 - - 0 0
[Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 s s 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
|8romatos {ug/L BrO;) 10 - . 0 0
Cédmio {ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) == 15 - — -— 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 25 <3,0 - 1 1 100%
Clanetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0,010 - 1 1 100%
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano (pg/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total {(mg/t CaCO3) = 120 - -— —- 1 1 100%
|Enterococos (N/100 mL) 0 0 - 1 1 100%
[Fluoretos (mg/L F) 1,5 S - 0 0
[Magnésio (mg/L Mg) - 19 - — — 1 1 100%
IMerciirio {ug/L Hg) 1 - - 0 0
INique! (pg/tL NI) 20 <6,0 - 1 1 100%
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L. Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgdnico Total {(mg/L C) Sem alteragéio anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Triclorceteno (ug/L): 10 - - -— - -
Tetracloroeteno{pg/t) - - - — -— 0 0
Tricloroeteno{ug/L) — - - -— - 0 0
|Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (pg/L): 0,10 - - — — —
Benzo(b)fluoranteno {(ug/L) — - - - - 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) -— - - - —- 0 0
Benzo{ghi)perileno (pg/L) -— - - -— — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) - - - -— -— 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 49 - -— - -—
Cloroférmio{ug/L) - 2,8 - -— -— 1 1 100%
Bromoférmio{ug/L)| - 7,5 - = — 1 1 100%
Bromodiclorometano(pg/L) -— 16 - - - 1 1 100%
Dibromoclorometano{pg/L) - 23 - -— -— 1 1 100%
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L)| 0,10 c : 0 0
Pesticida 2 (ug/L)] 0,10 - 0 0
Pesticida 3 {ug/L)] 0,10 0 0
Pesticida 4 (ug/L)| 0,10 - - 0 0

INOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Pereiras-Gare

ITTA 2: Pardmetro {conservativo} analisado pela entidade gestora em alta {

)

rlnformagio complementar relativa & averiguacdo das situagSes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PORTELA DA FONTE SANTA

EDITAL n.2 139/14

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | o anslises % N.2 Andlises (PCQA) e
Pardmetro (unidades) Cumprimento Anilises
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | pealizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 - 100% 100%
|Desinfetante residual (mg/L) — 0,39 - — = 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 - -
Amonio (mg/L NH,) 0,50 - 2

Numero de coldnias a 22 2C (N/ml)

Sem alterag&io anormal

Nidmero de colénias a 37 2C (N/ml)

Sem alterag&io anomal

1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 - - 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 - - 0 0
[Nitratos (mg/L NO,) 50 5 - 0 0
Nitritos (mg/L NO;) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 - - 0 0
Sabor a 252C {Factor de dilui¢do) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (ug/L. Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno (ug/L} 0,010 - - 0 0
IBoro {(mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos (ug/L BrOs) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - 5 0 ]
Célcio (mg/L Ca) s - - — — 0 0
Chumbo (pg/t Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano (pg/L) 3.0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) — - - — -— 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|Flucretos (mg/L F} 1,5 - - 0 0
|Magnésio (mg/L Mg) — - - — — 0 0
IMerciirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
[Nique! (ug/L Ni) 20 = - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragéio anormal - - — — 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — — —
Tetracloroeteno{ug/L) - - - -— -— 0 0
Tricloroeteno{ug/L) o - - — — 0 0

Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - — — -
Benzo(b)fluorantena {ug/L) -— - - — — 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/t) - - - — -— 0 0
Benzo(ghi)perileno {ug/L) — - - o - 0 0
Indena(1,2,3-cd)pireno{pg/L) - - - - -— 0 0

Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - - -— —
Cloroférmio(ug/L)| — - - — — 0 0
Bromoférmio{ug/L) --- - - -— — 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) o - - -— -— 0 0
leromoclorometano(pﬂ — - - -—- — 0 0
Pesticidas — total {ug/t) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L)] 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L)| 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (pg/L)| 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Portela da Fonte Santa

NOTA 2: Parimetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

[snformagdo complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP [causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE RELIQUIAS EDITAED L3010
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da 4gua da rede puiblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico {VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Anélises (PCQA) %
Parametro {unidades) fixado no DL 306/2007 | g superlores VP Cumprimento Andlises
nimo | Maximo pe do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 >100 1 50% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,38 0,61 - — 2 2 100%
Aluminio (ig/LA) 200 = - 0 0
Amdénio (mg/L NH,) 0,50 - - 0 0
|NUmero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alterag&o anormal - - — — 0 0
[Ntimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragic anormal - - — - 0 0
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100mi} 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH {Unidades pH) 26,58 <9 - - 0 0
|-Ferro (ug/LFe) 200 - - 0 0
|Manganés {ug/L Mn}) 50 - - 0 0
Nitratos "2" {mg/L NO;) 50 <2 - 100% 1 1 100%
{Nitritos (mg/L NO,) 05 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de dilui¢io) ) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio "2"{ug/L Sb) 5 <2,5 - 100% 1 1 100%
Arsénio "2"(ug/L As) 10 <1 > 100% 1 1 100%
|Benzeno "2"(ug/L) 1,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Benzo(a)pireno {pg/L) 0,010 5 = 0 0
|Boro "2"(mg/L B) 1,0 <0,03 - 100% 1 1 100%
|eromatos "2"(ug/L BrO;) 10 <5 - 100% 1 1 100%
Cadmio "2"{ug/L Cd) 5,0 <5 - 100% 1 1 100%
Calcio (mg/L Ca) -~ - - e — 0 0
Chumbo {pg/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos "2" (ug/L CN) 50 <10 - 100% 1! 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio "2"(ug/L Cr} 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano “2"(ug/L) 3,0 <1 - 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) - - - - —- 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
IFIuoretos “2"{mg/LF) 1,5 0,2 - 100% 1 1 100%
{Magnésio (mg/L Mg) — - - - — 0 0
|Mercuirio “2"(ug/L Hg) 1 <0,3 - 100% 1 1 100%
Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio "2"(ug/L Se} 10 <1 - 100% 1 1 100%
Cloretos "2"(mg/L Cl} 250 46 - 100% 1l 1 100%
Sédio "2" {mg/L Na) 200 51 - 100% 1! 1 100%
Sulfatos "2" (mg/L SO,) 250 28 - 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total {(mg/L C) Sem alteragéo anormal - - - —- 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2"(ug/L): 10 <1 - — - -
Tetracloroeteno "2"{ug/L)| - <1 - - — 1 1 100%
Tricloroeteno "2"(ug/L) e <1 - - — i 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - — — —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L})| - - - — -— 0 0
Benzo{k)fluoranteno (pug/L} - - - - -— 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd}pireno{ug/L) o - - — - 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — — —
Cloroférmio(ug/L) - - - — — 0 0
Bromofdrmio(ug/L) — - - - — 0 0
Bromodiclorometano{ug/L)| — - - —- — 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) - - - - — 0 0
Pesticidas - total "2"(ug/L) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Alacloro "2"{ug/L}| 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Atrazina "2"(ug/L) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Desetilatrazina "2"(ug/L) 0,10 <0,05 = 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina "2"{ug/L)| 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Linurdo "2"(pg/L) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Terbutilazina "2"{ug/L) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Eeliqulas
{NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {AGDA): Nitratos, Antiménio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cddmio, Cianetos, Crémio, 1,2
dicloroetano, Fluretos, Mercurio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio, Sulfatos, Alacloro, Atrazina, Desetilatrazina,
desestilterbutilazina, Linurdo, Terbutilazina e Pesticidas Totais.
Informagdo complementar relativa 3 averiguagdo das situa¢des de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Bactérias coliformes.
N3o foram identificadas as causas do incumprimento, as analises posteriores ndo confirmaram o referido incumprimento, ou seja, j& se encontravam de acordo com a
legislagdo em vigor.




O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE RIBEIRA DO SALTO

EDITAL n.2 139/14

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,
através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (VP) Valores abtidos N.2 Anélises v N.2 Anilises (PCQA) %
Pardmetro {unidades) fixado no DL 306/2007 | my D Cumprimento Andlises
nimo | Méximo | SUPe do VP Agendadas | Realizadas | oo jizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 - 100% 1! 1 100%
Desinfetante residual {mg/L) — 0,16 - - 1 1 100%
Aluminio (pg/LAl} 200 - z 0 0
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Namero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 0 - — — 1 1 100%
Ndamero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 0 - — — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 948 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 5,9 - 100% 5l 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7 - 100% 1 1 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 81 - 100% al 1 100%
{manganés (ug/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
[Nitratos (mg/L NO;) 50 <2,0 - 100% 1 1 100%
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - [0} 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
{Cheiro a 252C {Factor de diluicdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,5 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno {pug/L) 1,0 - - 0 0
[Benzo{a)pireno {pg/L) 0,010 s = 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
lBromatos (ug/L 8r0;) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 50 o - 0 0
Célcio {mg/L Ca) — 29 - — — 1 1 100%
Chumbo {ug/L Pb) 25 <3,0 - 100% 1 1 100%
Clanetos (pg/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {(mg/L Cu) 2,0 <0,010 - 100% 1 1 100%
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total {mg/L CaCO3) -— 250 - — -— 1 3l 100%
JEnterococos (N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
|Magnésio (mg/L Mg) - 43 - - - 1 1 100%
Mercuirio (pg/L Hg) 1 - - 0 0
Niguel (pg_/ L Ni) 20 <6,0 - 100% 1 1 100%
Selénio (pg/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl} 250 200 - 100% 1 1 100%
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - — - —
Tetracloroeteno{ug/L) — - - e — 0 0
Tricloroeteno(ug/L) - - - — — 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,10 - - o — —
Benzo(b)fluoranteno (ug/t) - - - — — 0 0
Benzo{k)fluoranteno {pg/L) - - - -— -— 0 0
Benzo{ghi)perileno (1g/L) -— - - — — 0 0
Indenof1,2,3-cd)pireno{pg/L) — - - — — 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - -— — —
Cloroférmio(ug/L)]| - - - — — 0 0
Bromoférmio(ug/L) -— - - -— — 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) - - - B -— 0 0
Dibromoclorometano(ug/L)| — - - -— — 0 0
Pesticidas — total {ug/L) 0,50 - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 4 (pug/L)| 0,10 - - 0 0

|NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Ribeira do Salto

|NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

rlnformaqéo complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. LUIS

EDITAL n.2 139/14

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 2 verificagfio da qualidade da dgua da rede publica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises v N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 AT Cumprimento Andlises
Minimo | Mdximo pe dovp Agendadas | Realizadas | paatizadas
Escherichia coli (N/100 ml} 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|pesinfetante residuat (mg/L) - 0,1 0,14 - - 3 3 100%
Aluminio (|.|§_/L Al} 200 53 - 100% 1 1 100%
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
INumero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéo anomal 0 - — -— 1 1 100%
Namero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 3 - — — 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 551 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L. PtCo) 20 6,4 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 0 59 7,5 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
|[Manganés (ug/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
[Nitratos "2" (mg/L NO,) 50 2,7 - 100% 1 1 100%
Nitritos {mg/L NO;) 05 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,3 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno {pg/L) 0,010 - - 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos {ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cddmio (ug/t Cd) 5,0 - - 0 0
Calcio (mg/L Ca) — - - — — 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
|1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 = - 0 0
|pureza total {mg/L Cac03) - - - — — 0 0
|Enterococos (N/100 mL} 0 - - 0 0
|Fluoretos (mg/L F) 1.5 - - 0 0
|Magnésio {(mg/L Mg) — - - — — ONmRT 0
[Mmercirio (ug/L Hg) 1 s - 0 0
|Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
{selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
|cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
S6dio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragéio anomal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {(ug/i): 10 - - — — -—
Tetracloroeteno(pg/L) - - - - -— 0 0
Tricloroeteno{ug/L) - - - — — 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,10 - - - - -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - - - — — 0 0
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) - - - — -— 0 0
Benzo(ghi)perileno {ug/L) - - - — -— 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — - - - — 0 0
Trihalometanos - total {pg/L): 100 - - - — —
Cloroférmio(ug/L)| — - - — — 0 0
Bromoférmio(pg/L) o - - - o 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) - - - —_ — 0 0
Dibromoclorometano(pg/L) -— - - - — 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 2 {ug/t) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L)| 0,10 - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Luis

NOTA 2: Par@metro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

Informagdo complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. MARTINHO DAS AMOREIRAS

EDITAL n.2 139/14

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 4 verificagdo da qualidade da dgua da rede piblica,
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises ] N.2 Andlises (PCQA} ¢
Pardmetro (unidades}) fixado no DL 306/2007 | map TR Cumprimento Andlises
nimo | Maximo pe do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) - <0,09 0,45 -— — 2 2 100%
Aluminio (pg/LA) 200 - - 0 0
Amonio (mg/L NH,) 0,50 - - 0 0
Nimero de colénias a 22 2C {N/mi) Sem alteragéo anormal - - - -e 0 0
[Nimero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragéo anormal - - — - 0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
|Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
|&(Unidades pH) 26,5 8 <9 . = 0 0
Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|[manganés (ug/L Mn) 50 - s 0 0
[Nitratos® (mg/L NO,) 50 - - 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 - - 0 0
[Cheiro a 252C (Factor de dilui¢io) 3 - - 0 0
Sabor a 252C {Factor de diluicdo) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (uyl As) 10 - - 0 0
Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Calcio (mg/L Ca) e - - -- - 0 0
Chumbo {pg/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total {mg/L CaC0O3) - - - — — 0 0
|Enteracocos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos {(mg/L F} 1,5 = - 0 0
|magnésio (mg/L Mg) - - - — - 0 0
IMercurio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
[Nfquel (pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {(mg/L Cl) 250 - - 0 0
S6dio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragéo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - o o -—
Tetracloroeteno(pg/L) -— - - e — 0 0
Tricloroeteno{pug/L)| — - - — — 0 0
|Hidrocarbonetos Aromaéticos Policiclicos (pg/L): 0,10 - - — — —
Benzo(b)fiuoranteno (ug/L) - - - - -— 0 0
Benzo{k)fluoranteno {ug/L) -— - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) -— - - -— -— 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pirenofug/L) - - - -— - 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - -— -— -—
Cloroférmio{ug/L) — - - — — 0 0
Bromoférmio(pg/L) — - - - — 0 0
Bromodiclorometano(pg/L) -— - - - - 0 0
Dibromoclorometano{pug/L) - - - — — 0 0
|Pesticidas — total (ug/L) _| 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L)| 0,10 - 0 0
Pesticida 2 (ug/L)| 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L)] 0,10 - 0 0
Pesticida 4 {ug/L)| 0,10 - 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Martinho das Amoreiras
NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( )

|Informagio complementar relativa a averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. MIGUEL / BAIONA DA AL
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificacio da qualidade da dgua da rede publica,
através de analises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises b N.2 Anlises (PCQA) 2
Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 | my i Cumprimento Andlises
nimo | Maximo | SuPe do VP Agendadas | Realizadas | paalizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual {mg/L) - 0,34 0,48 = = 2 2 _100%
Aluminio (pg/LAl) 200 - 0 0
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 100% 1 1 100%
|Numero de colénlas a 22 2C {N/ml) Sem alteragéo anormal 0 — -— 1 1 100%
Numero de colénias a 37 2C {N/ml) Sem alteragdo anormal 0 — -— 1 1 100%
Condutividade (S/cm a 202C) 2500 464 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 - 0 0
Cor (mg_/ L PtCo) 20 <5,0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,2 100% 1 1 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 - 0 0
[Manganés (ug/L Mn) 50 <15 100% 1 1 100%
[Nitratos (mg/L NO,) 50 13 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - 0 0
Oxidabilidade {mg/L O,) 5 <1,0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,26 100% il 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (pg/L) 1,0 - - Q 0
|Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos (ug/L Bro,) 10 . - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5.0 - - 0 0
Célclo (mg/L Ca) — - - — -— 0 0
Chumbo {pg/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos {pg/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaCO3) - - - - o 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
[Fluoretos (mg/LF) 1,5 = 5 0 0
|Magnésio (mg/L mg) - - - — - 0 0
[merciirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
|Niquel (ug/L NI) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/t. C) Sem alteragéio anomal - - -— - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - -— -— -—
Tetracloroeteno{pg/L) — - - — — 0 0
Tricloroeteno{ug/L)| - - - — - 0 0
Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - - - —
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) - - - — -— 0 0
Benzo{k)fluoranteno {ug/L) — - - -— — 0 0
Benzo(ghi)perileno (pg/t) - - - -— - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) — - - — — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — — —
Cloroférmio{pg/L)] = - o — = 0 0
Bromofdrmio(pg/L) — - - — — 0 0
Bromodiclorometano(ug/L} -~ - - -~ o 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) - - - - — 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 2 {ug/L)| 0,10 - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - . 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - B 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Miguel / Baiona
NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta { )
|Informagdo complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SANTA CLARA / SABOIA T IEEE)A
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede piiblica,
através de anilises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (vp) | _Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) u
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | maq D Cumprimento Andlises
v nimo | Maximo pe do VP Agendadas | Realizadas | poalizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual {mg/L) - 0,29 0,6 — — 3 3 100%
Aluminio {pug/L Al) 200 38 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,} 0,50 <0,05 100% 1 1 100%
Numero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 0 - - - 1 1 100%
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - —-— 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 283 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
|pH (Unidades pH) 26,5 e s9 8,7 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 <20 - 100% 1 1 100%
Mangangs (ug/L Mn) 50 <15 = 100% 1 1 100%
Nitratos “2" (mg/L NO;} 50 <2 <2 100% 2 2 100%
[Nitritos {mg/L NO,) 0,5 <0,03 - 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O} 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de diluig3o) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,26 - 100% 1 1 100%
Antiménio "2" (ug/L Sh) 5 <2,5 - 100% 1 1 100%
Arsénio "2" (ug/L As) 10 <1 S 100% 1 1 100%
|Benzeno "2" {ug/L) 1,0 <1 - 100% 1 1 100%
lBenzo(a)pIreno {ug/L) 0,010 <0,008 - 100% 1 1 100%
{Boro “2" (mg/L B) 1,0 <0,03 - 100% 1 1 100%
|Bromatos "2" (ug/L BrO3) 10 <5 E 100% 1 1 100%
Cadmio "2" {ug/L Cd) 5,0 <0,5 - 100% 1 1 100%
Célcio {(mg/L Ca) - 11 - — - 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 25 <3,0 - 100% 1! 1 100%
[Cianetos “2" (ug/L CN) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0,010 - 100% 1 1 100%
Crémio "2" (ug/L Cr) 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano "2" {ug/L) 3,0 <1 100% 1 1 100%
|Dureza total {mg/L CaCO3) - 74 - e — 1 1 100%
IEnterococos (N/100 mL}) 0 0 - 100% 1 1 100%
[Fluoretos “2" (mg/LF) 1,5 0,1 - 100% 1 1 100%
|magnésio (mg/L Mg) - 11 - - — 1 1 100%
[Mmerciirio "2" (ug/L Hg) 1 <0,3 - 100% 1 1 100%
Niquel (pg/L Ni) 20 6,8 - 100% 1 1! 100%
Selénio "2" (ug/L Se) 10 <1 - 100% 1 1 100%
Cloretos "2" {mg/L Cl) 250 44 - 100% 1 1 100%
Sédio "2" (mg/L Na) 200 26 - 100% 1 1! 100%
Sulfatos "2" (mg/L SO,4) 250 28 - 100% 3 1 100%
Carbono Organico Total {mg/L C} Sem alteragédo anormal - - — - 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2" (ug/L): 10 <1 - —- — —
Tetracloroeteno "2" {pg/L) - <1 - --- - 1 1 100%
Tricloroeteno "2" {ug/L)| - <1 - - - 1 1 100%

|Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 <0,02 - 100% — -— —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - <0,02 - - - 1 il 100%
Benzo{k)fluoranteno (ug/L) - <0,02 - --- — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno {pg/L)} o <0,02 - — — 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L)| — <0,02 - — — 1 1 100%

Trihalometanos - total (pg/L): 100 34 - 100% -~ -— —
Cloroférmio(ug/L) - 2,5 - - — 1 1 100%
Bromoférmio{ug/L) - 8 - — -— 1 1 100%
Bromodiclorometano(ug/L}| — 9,1 - - - 1 1 100%
Dibromoclorometano(ug/L) -— 14 - - — 1 1 100%
Pesticidas — total "2" (ug/L) 0,50 <0,05 - 100% i 1 100%
Bentazona "2" {ug/L) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%

[NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Santa Clara / Sabéia

NOTA 2: Parametro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {AGDA): Nitratos, Antiménio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Ciddmio, Cianetos, Crémio, 1,2
dicloroetano, Fluretos, mercurio, Selénio, Cloretos, Tetracloroetano, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio, Sulfatos, Nentazona e Pesticidas Totais

|Informagdo complementar relativa a averiguag¢do das situagBes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SANTA CLARA / SABOIA EDITALS. 213015
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verifica¢cdo da qualidade da &gua da rede ptiblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (vp) | Valores obtidos N.2 Andlises g N.2 Andlises (PCQA) %
Parametro (unidades) Cumprimento Anélises
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | paatizadas
Escherichia coli {N/100 ml} 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes {(N/100 mi) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual (mg/L) — 0,29 0,6 -— — 3 3 100%
Aluminio {ug/L Al) = 200 38 - 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
INumero de coldnias a 22 2C (N/ml}) Sem alteragéo anormal 0 - -- --- 1 1 100%
|Nimero de colénias a 37 #C {N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - -- 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 283 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e s9 8,7 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 <20 - 100% 1 1 100%
|Manganés {ug/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
Nitratos "2" {mg/L NO;} 50 <2 <2 100% 2 2 100%
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,03 - 100% 1 1] 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,26 - 100% 1 1 100%
Antiménio "2" (ug/L Sb) 5 <2,5 - 100% 1 1 100%
Arsénio "2" {ug/L As) 10 <1 - 100% 1 1 100%
|Benzeno "2" (ug/L) 1,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Benzo(a)plreno {ng/L) 0,010 <0,008 - 100% 1 1 100%
|Boro “2" (mg/L B) 1,0 <0,03 - 100% 1 1 100%
Bromatos "2" {ug/L BrO;) 10 <5 100% 1 1 100%
Cédmio "2" (ug/L Cd) 5.0 <0,5 - 100% 1 1! 100%
Célcio (mg/L Ca) == 11 —_ — 1! 1 100%
Chumbo {ug/L Pb) 25 <3,0 - 100% 1 1 100%
Cianetos "2" (ug/L CN) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Cobre {mg/L Cu) 2,0 <0,010 5 100% 1 1 100%
Crémio "2" (ug/L Cr) 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano "2" (ug/L} 3,0 <1 E 100% 1 1 100%
|Dureza total (mg/L CaCO3}) — 74 - e — 1 1 100%
|enterococos (N/100 mL) 0 0 100% 1 1 100%
|Fluoretos "2" (mg/L F) 1,5 0,1 100% 1 1 100%
|Magnésio (mg/L Mg} - 11 - - —_— 1 1 100%
[Mmerciirio "2" (ug/L Hg) 1 <0,3 - 100% 1 1 100%
Niquel (ug/L Ni) 20 6,8 - 100% 1 1 100%
Selénio "2" (ug/L Se) 10 <1 - 100% 1 1 100%
Cloretos "2" (mg/L Cl) 250 44 - 100% 1 1 100%
Sédio "2" {mg/L Na} 200 26 - 100% 1 1 100%
Sulfatos "2" (mg/L 5O,) 250 28 100% 1 1 100%
Carbono Organico Total {mg/L C) Sem alteragdo anormal - - --- - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2" (ug/L): 10 <1 - — --- —
Tetracloroeteno "2" (ug/L) - <1 - - -— 1 1 100%
Tricloroeteno "2" (ug/L) — <1 - — — 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (ug/L): 0,10 <0,02 - 100% - — —
Benzo({b)fluoranteno {ug/L)| - <0,02 - -—- --- 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno (pg/L)| - <0,02 — — 1 1 100%
Benzo{ghi)perileno (ug/L) o <0,02 - — -— 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - <0,02 - - — 1 1 100%
Trihalometanos - total {ug/L): 100 34 - 100% -— s -
Cloroférmio(ug/t) — 2,5 - -— 1 1 100%
Bromoférmio(ug/L) — 8 . -— — 1 1 100%
Bromodiclorometano{ug/L)| o 9,1 - — - 1! 1 100%
Dibromoclorometano(ug/L) -— 14 - -— - 1 1 100%
|Pesticidas — total "2" (ug/L) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
| Bentazona "2" {ug/L) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Santa Clara / Sabéia

NOTA 2: Parimetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA}: Nitratos, Antimdnio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cddmio, Cianetos, Crémio, 1,2
dicloroetano, Fluretos, mercurio, Selénio, Cloretos, Tetracloroetano, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, S6dio, Sulfatos, Nentazona e Pesticidas Totais

rlnformagéo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. TEOTONIO

EDITAL n.2 139/14

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificagdo da qualidade da 4gua da rede publica,
através de aniélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises v N.2 Andlises (PCQA) o
Paradmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | mq superiores VP Cumprimento Andlises
nimo | Méaximo pe do VP Agendadas | Realizadas | paatizadas
|Escherichia coli {N/100 mi) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual {mg/L) — 0,23 0,37 — - 3 3 100%
Aluminio (pg/LA) 200 43 - 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragfo anormal 0 - — -— 1 1 100%
Nuamero de colénias a 37 2C {N/mi) Sem alteragdo anormal 0 - — — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 252 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {(N/100m!) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 7,8 - 100% 1 1 100%
Ferro (pug/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
INltratos *2" {mg/L NO,) 50 <2 <2 100% 2 2 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade {(mg/L 0,) 5 1,2 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,32 - 100% 1 1 100%
Antiménio "2" (ug/L Sh) 5 <2,5 - 100% 1 1 100%
Arsénio "2" (ug/L As) 10 <1 - 100% 1 1 100%
|Benzeno "2" (ug/L) 1,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
IBoro "2" {mg/L 8) 1,0 <0,03 - 100% 1 1 100%
|Bromatos "2" (ug/L Bros) 10 <5 - 100% 1 1 100%
Cadmio "2" (ug/L Cd) 5,0 <0,4 - 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) — - - - — 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos "2" {ug/L CN) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Cobre {(mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio "2" {ug/L Cr) 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano "2" {ug/L) 3,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Dureza total {mg/L CaCO3) — - - —- 0 0
|enterococos (N/100 mL) 0 - 2 0 0
[Fluoretos "2" (mg/L F) 1,5 <0,1 - 100% 1 1 100%
|magnésio (mg/L Mg) - o = — — 0 0
[Mmerciirio "2" (ug/L Hg) 1 <0,3 - 100% 1 1 100%
Niquel {ug/L Ni} 20 - - 0 0
Selénio "2" (ug/L Se) 10 <1 - 100% 1 1 100%
Cloretos "2" {mg/L Cl} 250 48 - 100% 1 1 100%
Sédio "2" (mg/L Na) 200 33 - 100% 1 1 100%
Sulfatos “2" {mg/L SO,} 250 24 - 100% 1 1 100%
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragéo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2" {ug/L): 10 <1 - o — —-
Tetracloroeteno "2" {ug/L} -— <1 - - — 1 1 100%
Tricloroeteno 2" (ug/L) — <1 - — - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromadticos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - - - —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L)} - - - - - 0 0
Benzo{k)fluoranteno {pg/L)| — 5 a -— — 0 0
Benzo{ghi)perileno {ug/L) -—- - - — - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — - - -— - 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - -— — —
Cloroférmio{pg/L) — - - — — 0 0
Bromofdérmio{ug/L) - - - - — 0 0
Bromodiclorometano(pg/L) -— - - --- - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L} — - - - - 0 0
|Pesticidas — total "2" (ug/L) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
| Bentazona "2" (ug/L) 0,10 <0,05 . 100% 1 1 100%

INOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Teotdnio

[NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em aita (AGDA): Nitratos, Antiménio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cidmio, Cianetos, Crémio, 1,2
dicloroetano, Fluretos, mercurio, Selénio, Cloretos, Tetracloroetano, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio, Sulfatos, Nentazona e Pesticidas Totais

|Informagdo complementar relativa 3 averiguagdo das situagBes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE FERRO

EDITAL n.2 139/14

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,
através de anilises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

: Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises ] N.2 Andlises (PCQA) '
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 superiores VP Cumprimento Andlises
Minimo | Maximo pe do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual (mg/L) - 0,32 0,43 . — — 2 2 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 - 0 0
Amodnio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 100% 1 1 100%
[Ntumero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 0 — —- 1 1 100%
[Ndimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alterag&io anormal 0 - — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 1500 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {(N/100ml) 0 - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 <5,0 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5e <9 6,8 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 - 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 28 100% 1 1 100%
Nitratos "2" {mg/L NO;) 50 <2 100% 1 1 100%
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,0 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de diluigdo) 3 <1 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢io) 3 <1 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,33 100% 1 1 100%
Antiménio {pg/L Sb} 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo{a)pirena (ug/L) 0,010 - - 0 0
Boro {(mg/L B} 1,0 - - 0 0
Bromatos (pg/L BrO;) 10 - - 0 0
Cédmio (pug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) - - - - -— 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total {mg/L CaCO3) — - - - — 0 0
|enterococos (N/100 mL) 0 S 5 0 0
|Fluoretos (mg/LF) 1,5 - S 0 0
|[magnésio (mg/L mg) - = - — = 0 0
[mercirio (ng/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel {ug/L Ni} 20 - - 0 0
Selénio {ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO} 250 - - 0 0
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
 Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pug/L): 10 - - e -— —
Tetracloroeteno{pg/L) — - - - — 0 0
Tricloroeteno{pg/L} — - - — -— 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - —- — —
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) — - - -- — 0 0
Benzo{k)fluoranteno {ug/L) - - - - — 0 0
Benzo(ghi)perileno (pg/L) -— - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L} — - - -— - 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - — — -
Cloroférmio{ug/L) o - - -—- - 0 0
Bromoférmio{pg/L) - - - — — 0 0
Bromodiclorometano{ug/L}| — - - -- — 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) - - - e — 0 0
|Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 (u_g_/L) 0,10 0 0

|NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale Ferro

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

{Iinformagdo complementar relativa a averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitacdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE RODRIGO

EDITAL n.2 139/14

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da 4gua da rede publica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises i N.2 Anilises (PCQA) X
Par@metro (unidades) fixado no DL 306/2007 | T VP Cumprimento Andlises
nimo | Mdximo pe do VP Agendadas | Realizadas | po.jizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mf) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Desinfetante residual {mg/L) - 0,18 - - - 1 1 100%
Aluminio (ug/LA) 200 - 0 0
Amonio (mg/L NH,) 0,50 - 0 0
[Ndmero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal - - -— -— 0 0
[Nimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alterag@io anormal - — — 0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - E 0 0
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 - 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200 0 0
|manganés (ug/L Mn) 50 - 0 0
[Nitratos (mg/L NO) 50 - - 0 0
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 e - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluicdo) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 0 0
Antiménio (ug/L Sb) 5 - 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 . - 0 0
|Benzeno (ug/L}) 1,0 - - 0 0
|Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 = 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 S 0 0
lBromatos {ug/L BrO;) [ 10 - 0 0
Cédmio (ug/L Cd) 5,0 0 0
Célcio (mg/L Ca) -— - - -— - 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 0 0
Dureza total (mg/L CaC0O3) - — --- 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - 0 0
[Fluoretos {mg/L F) 1,5 : - 0 0
[magnésio (mg/L Mg) — - - — - 0 0
{Merciirio (ug/L Hg) 1 - 0 0
[Nfquel {ug/L NI) 20 - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - 0 0
Cloretos (mg/L Cl} 250 - - 0 0
S6dio {mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragéo anormal - - — - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - - - - -—
Tetracloroeteno(ug/t) - - - — — 0 0
Tricloroeteno(ug/L) - - - — - 0 0
|Hidrocarbonetos Arométicos Poticiclicos (pg/L): 0,10 - - — — —
Benzo{b)fluoranteno (ug/L) - - - — — 0 0
Benzo(k}fluoranteno (ug/L) — - - — — 0 0
Benzo{ghi)perileno (ug/L) e - - o -— 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) - - - - — 0 0
Trihalometanos - total (pg/L): 100 - - - -— —
Cloroférmio(ug/L)| = - o = — 0 0
Bromoférmio{ug/L)]| — - 5 — — 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) — - - - — 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) - - - — -— 0 0
|Pesticidas — total {pug/L) 0,50 - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/t) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L)| 0,10 - 0 0
Pesticida 4 (ug/L)| 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale Rodrigo

NOTA 2: Pardmetro (conservativo)} analisado pela entidade gestora em alta (

)

|informacdo complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE DE SANTIAGO EDHASLELINS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificacio da qualidade da dgua da rede puiblica,
através de analises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR). ;
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises ) N.2 Andlises (PCQA) g
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | g o ve Cumprimerito Andlises
nimo | Méximo periores doVP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,09 0,48 — — 2 2 100%
Aluminio (ug/LAl) 200 = = 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% ]! 1 100%
{Numero de colénias a 22 2C {N/mi) Sem alteragio anormal 0 - —- 1 1 100%
[Nimero de colénias a 37 2C {N/ml) Sem alteragdo anomal 0 — — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 864 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {(mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 7.3 - 100% 1 1 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
[Manganaés (ug/t Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
[Nitratos 2" (mg/L NO,) .50 <2 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1,0 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de dilui¢io) 3 <1,0 - 100% 1 1 100%
Turvacdo (NTU) 4 <0,26 - 100% 1 i 100%
Antimdnio "2" {ug/L Sb) 5 <25 - 100% 1 1 100%
Arsénio "2"{ug/L As) 10 <1 - 100% 1 1 100%
Benzeno "2" {ug/L) 1,0 <1 100% 1 1 100%
IBenzo{a)pireno (ug/L) 0,010 = - 0 0
Iioro "2" (mg/L B) 1,0 0,06 - 100% 1 1 100%
Bromatos "2" (ug/L BrO;) 10 <5 - 100% 1 1 100%
Cédmio "2" (pg/L Cd) 5,0 <0,5 - 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) -— - - — — 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos "2" (ug/L CN}) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio “2" {ug/L Cr} 50 <1 - 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano "2" (ug/L) 3,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Dureza total (mg/L CaCO3}) -— - - - - 0 0
|Enterococos (N/160 my) 0 - S 0 0
[Fluoretos "2" (mg/LF) 1,5 0,2 - 100% 1 1 100%
|magnésio (mg/L mg) — - - — — 0 0
IMerct‘lrlo "2" {ug/L Hg) 1 <0,3 - 100% 1 1 100%
Nique! {ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio "2" {ug/L Se) 10 <1 - 100% 1 1 100%
Cloretos "2" {mg/L Cl} 250 120 - 100% 1 1 100%
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos 2" {mg/L SO,4) 250 110 - 100% 1 1 100%
Carbono Orgdnico Total {mg/L C) Sem alterag@o anormal - - — o 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2" (ug/L): 10 <1 - — - —
Tetracloroeteno "2"(ug/L) — <1 - —- - 1 1 100%
Tricloroeteno "2"{ug/L) - <1 - - — 1 1 100%
|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - - - —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — - - - - 0 0
Benzo(k)fluoranteno {ug/L)| — 5 - - = 0 0
Benzo{ghi)perileno (ug/L) — - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L}| — - s -— — 0 0
Trihalometanos - total {jxg/L): 100 - - - — -
Cloroférmio(ug/L)| — = . — — 0 0
Bromoférmio{pg/L)| — - - — = 0 0
Bromodiclorometano{ug/L)| — - = - = 0 0
Dibromoclorometano(ug/L)| — - a = - 0 0
|Pesticidas — total "2" (ug/L) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Alacloro "2"(ug/L) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Atrazina "2"(ug/L)| 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Desetilatrazina "2"({ug/L) 1,10 <0,06 - 100% 1 1 100%
Desetilterbutilazina "2"{ug/L) 0,10 <0,05 100% 1 1 100%
Linurdo "2"{ug/L}) 0,10 <0,05 100% 1 1 100%
Terbutilazina “2"{ug/L)| 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale de Santiago

NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA}): Nitratos, Antiménio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cadmio, Crémio, 1,2 -

dicloroetano, Fluretos, merctrio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio, Sulfatos, Alacloro, Atrazina, Desetilatrazina,
Desetilterbutilazina, Linurdo, Terbutilazina e Pesticidas Totais

Informagdo complementar relativa a averiguacio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicita¢do:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VILA NOVA DE MILFONTES FIETLEA
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede piiblica,
através de anilises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR). :
Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | o anslises v N.2 Andlises (PCQA} w
Par&metro (unidades) Cumprimento Anilises
fixado no DL 306/2007 | Mminimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poalizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 6 6 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 6 6 100%
Desinfetante residual {(mg/L) - 0,2 0,65 — - 6 6 100%
Aluminio (ug/L Al) =y 200 <30 - 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 100% 2 2 100%
Ntimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 0 8 - - 2 2 100%
Nuamero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 3 - --- 2 2 100%
Condutividade (15/cm a 202C) 2500 245 255 100% 2 2 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 <5,0 100% 2 2 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,6 7,9 100% 2 2 100%
Ferro {ug/L Fe) ! 200 - - 100% 2 2 100%
{Manganés (ug/L Mn) 50 <15 <15 100% 2 2 100%
[Nitratos "2" (mg/L NO,) 50 <2 <2 100% 4 4 100%
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 100% 2 2 100%
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <1,0 <1 100% 2 2 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluig3o) 3 <1 <1 100% 2 2 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 <1 100% 2 2 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,26 <0,26 100% 2 2 100%
Antiménio “2" (ug/L Sh) 5 <2,5 - 100% 1 1 100%
Arsénio "2" (ug/L As) 10 <1 - 100% 1 1 100%
|Benzeno "2" (ug/L) 1,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
IBoro "2" (mg/L B) 1,0 <0,03 - 100% 1] 1 100%
|Bromatos "2" {ug/L BrO;) 10 <5 = 100% 1 1 100%
Cadmio "2" (ug/L Cd) 5,0 <5 - 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) - - - - - 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
Clanetos "2" {1g/L CN) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio "2" {ug/L Cr) 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano "2" (ug/L) 3,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Dureza total {mg/L CacO3) - - - —- — 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos "2" (mg/LF) 1,5 0,1 - 100% 1 1 100%
|magnésio (mg/L Mg} — = - - == 0 0
[Merctirio "2" {ug/L Hg) 1 <0,3 - 100% 1 1 100%
INiquel {ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio "2" (ug/L Se) 10 <1 - 100% 1! 1 100%
Cloretos "2" {mg/L Cl) 250 46 - 100% 1 1 100%
S6dio "2" (mg/L Na) 200 30 - 100% 1 1 100%
Sulfatos “2" {mg/L SO} 250 23 - 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragdo anormal - - - —- 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno “2" {ug/L): 10 <1 - o —— —
Tetracloroeteno “2" {ug/L) — <1 - - — 1 1 100%
Tricloroeteno "2" (ug/L) -— <1 - - — 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - — -— —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — - - -— - 0 0
Benzo(k)fluoranteno {pg/L) -— - - - -— 0 0
Benzo(ghi)perileno {ug/L) — - - —- — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pug/L) — - - — - 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - — — -
Cloroférmio{ug/L) o - - - - 0 0
Bromoférmio{ug/L) — - - — - 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) - - - —- - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - — - 0 0
|Pesticidas ~ total "2" (ug/L) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
| Bentazona "2" (ug/L) 0,10 <0,05 : 100% 1 1 100%

FIOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vila Nova de Milfontes

FNOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA}: Nitratos, Antiménio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Ciddmio, Cianetos, Crémio, 1,2
dicloroetano, Fluretos, mercurio, Selénio, Cloretos, Tetracloroetano, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio, Sulfatos, Nentazona e Pesticidas Totals

rlnformagéo complementar relativa 3 averiguagao das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitag3o:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ZAMBUJEIRA DO MAR EDIALL LSS
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (vp) | Valores obtidos N.2 Andlises w N.2 Anélises (PCQA) %
Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 | p superiores VP Cumprimento Anélises
nimo | Maximo P do VP Agendadas | Realizadas | pealizadas
Escherichia coli (N/100 mi) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual {mg/L) — 0,19 14 — — 3 3 100%
Aluminio (ug/L Al) = 200 33 - 100% 1 1 100%
Amonio {(mg/L NH,) 0,50 <0,05 100% 1 1 100%
|Numero de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alteragéo anormal 0 - —- - 1 1 100%
|[Ntgmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alterag@o anormal 0 - —- — 1 1 100%
Condutividade (11S/cm a 202C) 2500 253 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100mi) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 8 <9 8,1 - 100% 1 1 100%
Ferro {(pg/L Fe) 200 - - 0 0
|[manganés (ug/L mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
|Nitratos "2" {mg/L NO3) 50 <2 - 0 0
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 132 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,34 - 100% 1 1 100%
Antiménio "2" (ug/L Sb) 5 <2,5 - 100% 1 1 100%
Arsénio "2" (ug/L As) 10 <1 - 100% 1 1 100%
|Benzeno "2" (ug/L) 1,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 - - 0 0
Boro "2" {mg/L B) 1,0 <0,03 - 100% 1 1 100%
|Bromatos "2" {ug/L BrO;) 10 <5 - 100% 1 1 100%
Cédmio "2" {ug/L Cd) 5,0 <0,5 - 100% 1 ]! 100%
Célclo (mg/L Ca) - - - — —- 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 = - 0 0
Cianetos "2" (ug/L CN} 50 <10 - 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio "2" (ug/LCr) 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 —dicloroetano "2" (ug/L) 3,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Dureza total (mg/L CaCcO3}) — - - - — 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos "2" (mg/L F) 1,5 0,1 - 100% 1 1 100%
|magnésic (mg/L mg) — - o = 0 0
[Merciirio 2" {ug/L Hg) 1 <0,3 - 100% 1 1 100%
INiquel {ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio "2" {ug/L Se) 10 <1 = 100% 1 1 100%
Cloretos 2" (mg/L Cl) 250 44 - 100% 1 1 100%
Sédio "2" {mg/L Na) 200 26 - 100% 1 1 100%
Sulfatos "2" (mg/L SO,) 250 30 - 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alterag&o anormal - - - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno 2" (ug/L): 10 <1 - -— — —
Tetracloroeteno "2" (pg/L}| - <1 - — o 1 1 100%
Tricloroeteno "2" (ug/L) — <1 - - — 1 1 100%
|Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - — -— —
Benzo(b)fluoranteno {pg/L) - - - -— -— 0 0
Benzo(k)fluoranteno (pg/L} - - - - — 0 0
Benzo{ghi)perileno (ug/L) - - - - - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) - - - — —- 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - — — -
Cloroférmio{ug/L) - - - — — 0 0
Bromoférmio{ug/L) — - - - - 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) o - - - -— 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) - - - — — 0 0
|Pesticidas — total "2" {ug/L) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
I Bentazona "2" {ug/L) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Zambujeira do Mar

NOTA 2: Par@metro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antiménio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cddmio, Cianetos, Crédmio, 1,2
dicloroetano, Fluretos, mercurio, Selénio, Cloretos, Tetracloroetano, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sddio, Sulfatos, Nentazona e Pesticidas Totais

rlnforma;éo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MOITINHAS

EDITAL n.2 139/14

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede puiblica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | n .o apsjises e N.2 Anilises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) Cumprimento Anilises
fixado no DL 306/2007 | minimo | M4ximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 - 100% 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 - 100% 100%
[Desinfetante residual (mg/l.) = 0,28 = = = 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 = =
Amonio (mg/L NH,) 0,50 o -

[Ntumero de colénias a 22 2C (N/ml)

Sem alteragéo anormal

[Niimero de colénias a 37 2C (N/ml)

Sem alterag@o anormal

1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH {Unidades pH) 26,5e <9 - - 0 0
Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés (ug/L Mn) 50 - - 0 0
Initratos (mg/L NO,) 50 - - 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) [ - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 - - 0 0
Sabor a 252C {Factor de dilui¢io) 3 - - 0 0
Turvacdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo{a)pireno (pg/L) 0,010 - o 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio {ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) -~ - - - -— 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN}) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 ~ dicloroetano (ug/L}) 3,0 - - 0 0
|Dureza total {(mg/L CaCO3) - - - - - 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
|Magnésio (mg/L Mg) — - - — — 0 0
|merciirio {pg/L Hg) 1 - - 0 0
[Niquel {pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L €} Sem alteragdo anormal - - — — 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - — -— -
Tetracloroeteno(pg/L) — - - — — 0 0
Tricloroeteno{pg/L) - - - — — 0 0

|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - -— -— —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — - - - - 0 0
Benzo{k)fluoranteno (ug/L) — - - -— — 0 0
Benzo(ghi)perileno {ug/L) - - - -— -— 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) — - - — — 0 0

Trihalometanos - total (pg/L): 100 - - — = ==
Cloroférmio(pg/L) o - - -— -— 0 0
' Bromoférmio(pg/L) -— - - -— - 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) — - - — — 0 0
Dibromoclorometano(pg/L) — - - - -— [¢] 0
Pesticidas — total (pg/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 3 (pg/L)| 0,10 - 0 0
Pesticida 4 {ug/L)] 0,10 = - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: lTﬂoltlnhas

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em aita (

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situa¢des de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CORTES PEREIRAS E g a9/18
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se i verificacio da qualidade da dgua da rede piblica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises o N.2 Analises (PCQA) )
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | pay . i VP Cumprimento Andlises
nimo | Méximo | Superiores do VP Agendadas | Realizadas § poatizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual (mg/L) - 0,3 0,32 - = 2 2 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 32 E 100% 1 1 100%
Amoénio {mg/L NH,) 0,50 1 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Nimero de colénias a 22 2C (N/mi} Sem alteragéo anormal 0 - — — 1 1 100%
Wmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragédo anormal 0 - — — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 855 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 5 100% 1 1 100%
|pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,8 - 100% 1 1 100%
[Ferro (pg/L Fe) 200 <20 - 100% 1 1 100%
|[manganés (ug/t Mn) 50 <15 2 100% 1 1 100%
INitratos (mg/L NO;) 50 <2,0 - 100% 1 1 100%
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,03 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de diluicia) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 259C (Factor de diluigdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,26 - 100% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sb) 5 <2,0 - 100% 1 1 100%
Arsénio (ug/L As) 10 <1,0 2 100% 1 1 100%
|Benzeno (ug/L) 1,0 <0,32 - 100% 1 1 100%
IBenzo(a)pIreno {ug/L) 0,010 <0,008 E 100% 1 1 100%
|Boro (mg/L B) 1,0 <0,25 - 100% 1 1 100%
|Bromatos (ug/L BrO,) 10 <6,0 100% 1 1 100%
Cadmio (pug/L Cd) 5,0 <1,0 - 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) - 45 - —- - 1 1 100%
Chumbo {ug/L Pb) 25 <3,0 = 100% 1 1 100%
Cianetos (ug/L CN) 50 <12 - 100% 1 1 100%
Cobre (mgﬁ. Cu) 2,0 <0,010 - 100% 1! 1 100%
Crémio (pg/L Cr) 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 <0,40 100% 1 1 100%
|Dureza total (mg/L CaCO3) — 300 - — 1 1 100%
|Enterococos (N/100 mL} 0 0 - 100% 1 1 100%
|Fluoretos {mg/L F) 1,5 0,29 - 100% 1 1 100%
IMagnésio (mg/L Mg) — 46 . — 1 1 100%
[Merciirio (pg/L Hg)' 1 <0,010 5 100% 1 1 100%
[Niquel (ug/L Ni) 20 <6,0 : 100% 1 1 100%
Selénio (pg/l. Se) 10 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cloretos (mg/L Cl} 250 100 - 100% 1! 1 100%
Sédio (mg/L Na) 200 110 - 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 41 - 100% 1 1 100%
Carbono Orgdnico Total (mgL C) Sem alteragdo anormal - - — --- 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pug/L): 10 <0,83 - 100% — — —
Tetracloroeteno{ug/L) - <0,48 - - -— 1 1 100%
Tricloroeteno{pg/L) — <0,35 - — -— 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 <0,02 - 100% — e —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — <0,02 - — — 1 1 100%
Benzo{k)fluoranteno (ug/t) — <0,02 - - - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno (pg/L) - <0,02 - — -— 1 1 100%
indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) - <0,02 - — — 1 1 100%
Trihalometanos - total {ug/L): 100 <7,2 - 100% — — —
Cloroférmio(pg/L) e <2,2 - - -— 1 1 100%
Bromoférmio{ug/L) — 3,6 - -— - 1 1 100%
Bromodiclorometano{ug/L} — <0,53 - — -— 1 1 100%
leromoclorometano(pgll.) -— <0,83 - — -— 1 1 100%
Pesticidas — total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 5 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L)| 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Cortes Pereiras

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

|informag3o complementar refativa a averiguac3o das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitacdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FORNALHAS NOVAS

EDITAL n.2 139/14

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificagiio da qualidade da gua da rede publica,
através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | .o anslises bt N.2 Andlises (PCQA} %
Pardmetro (unidades) Cumprimento Anilises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poatizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 100%
Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 0 100% 100%
|[Desinfetante residual (mg/L) — 0,32 0,39 — = 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 - -
Amonio (mg/L NH,) 0,50 - -

[Nimero de coldnias a 22 2C (N/mi)

Sem alteragdo anormal

|Numero de colénias a 37 2C (N/ml)

Sem alteragéio anormal

2 2
2 2
2 2
0 0
0 0
0 0
0 0
|condutividade {1S/cm a 202C) 2500 E 2 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 - 0 0
|pH (Unidades pH}) 26,5 e <9 0 0
|Ferro {pg/L Fe) 200 - 0 0
|Manganés (pg/L Mn) 50 - [) 0
INitratos (mg/L NO;) 50 5 0 0
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
{oxidabilidade (mg/L 0,) 5 z J 0 0
[cheiro a 252¢ {Factor de diluiggo) 3 : - 0 0
Sabor a 252C (Factor de dilui¢dio) 3 - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - 0 0
Antiménio (pg/L Sb) 5 0 0
Arsénio (ug_/ L As) 10 - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos (ug/L Bro,) 10 = o 0 0
Cédmio (ug/t Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) - o - — = 0 0
Chumbo {pg/L Pb) 25 o - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total {mg/L CaCO3) — = - s Sy 0 0
|enterococos (N/100 mi) 0 - = 0 0
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 5 - 0 0
|Magnésio {mg/L Mg) = = 5 = = 0 0
|Merciirio {pg/L Hg) 1 - 5 0 0
Niquel {ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl} 250 - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 0 0
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alterag&o anormal -— -~ 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - B — = ==
Tetracloroeteno{ug/L) — - -— - 0 0
Tricloroeteno{ug/L) - - - = = 0 0

|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): 0,10 — o ——
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - - = = 0 0
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) -— - - = 0 0
Benzo(ghi)perileno (pg/L) - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — - 2 = 0 0

Trihalometanos - total (ug/L): 100 = = = — =
Cloroférmio(ug/L)| — - ; = o 0 0
Bromoférmio{ug/L) — - - - = 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) - - — -~ 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) — - - - o 0 0
|Pesticidas — total {ug/L) 0,50 - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 (ug/L)| 0,10 . 0 0

INOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Fornalhas Novas

INOTA 2: Parametro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

|informaco complementar relativa 3 averiguagdo das situages de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

IData da publicitagdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEREIRO GRANDE

EDITAL n.2 139/14

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificacdio da qualidade da dgua da rede ptiblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises ) N.2 Andlises (PCQA) w0
Parimetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | maq e ema D Cumprimento Andlises
nimo | Méximo | SUP do VP Agendadas | Realizadas | paajizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 100% 2 2 100%
|pesinfetante residual {mg/L) - 0,22 0,56 - -— 2 2 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 - - 0 0
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
[Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - — — 1 1 100%
[Nmero de colénias a 37 °C (N/mi) Sem alteragéoc anormal 3 - — — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 440 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - 0 0
Cor (mg_/l. PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 g <9 8,1 - 100% 1 1 100%
Ferro {pg/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés {ug/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO,) 50 <2,0 - 100% 1 1 100%
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <1,0 100% il 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,26 - 100% 1 1 100%
Antiménio (pg/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 0 0
|Boro {mg/L B} 1,0 5 - 0 0
|Bromatos {ug/L BrO;) 10 5 . 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) -~ - - - -— 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 0 0
Crémio {pg/L Cr) 50 - B 0 0
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 B - 0 0
Dureza total (mg/L CaCc03) - - - -— — 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos {mg/L F) 1,5 B . 0 0
|[magnésio (mg/L Mg} - - — — 0 0
|Merciirio (ug/t Hg) 1 - - 0 0
[Niquel {(ug/L Ni) 20 = - 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragéo anormal - - -— - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L}): 10 - - — — -
Tetracloroeteno(pg/L) - - - — - 0 0
Tricloroeteno(ug/L)| - - - -— — 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,10 - - — — —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — - - — — 0 0
Benzo{k)fluoranteno (pg/L) — - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - - - — — 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - -— -— —
Cloroférmio(ug/L) — - - -— — 0 0
Bromoférmio(pg/L) -— - - - -— 0 0
Bromodiclorometano({ug/L) — - - -— — 0 0
Dibromoclorometano({ug/L) - - - — — 0 0
Pesticidas — total {ug/L) 0,50 - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 (ug/L)] 0,10 0 0
Pesticida 4 {ug/L)| 0,10 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Pereiro Grande

NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

{informacdo complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




