MUNICIPIO

Edital N.2 32/2016

CONTROLO ANALITICO DA QUALIDADE DA AGUA PARA
CONSUMO HUMANO - RESULTADOS DO 42 TRIMESTRE

Helder Anténio Guerreiro, Vereador da Cdmara Municipal de Odemira:
Faz saber, que em cumprimento da legislagdo em vigor, informamos os resultados das analises
do controlo de Rotina 1, Rotina 2 e Inspecdo, realizadas nos sistemas de abastecimento de

agua do Concelho, ao longo do 42 trimestre de 2015.

De harmonia com o Plano de Controlo da Qualidade da Agua, foram detetados dois
incumprimentos que foram comunicados quer a Autoridade de Saude, quer a Entidade
Reguladora dos Servigos de Aguas e Residuos, de acordo com a legislacdo em Vigor. ---------------

Em anexo junta-se o Edital aprovado pela Entidade competente (ERSAR).

Pacos do Concelho de Odemira, 4 de margo de 2016
Por delegagao de competéncias,

(Despacho n2400-A/2013)

O\Vereador,

T
Helde mGuerreiro

IP. EXE. 005.00



MUNICIPIO DE ODEMIRA CONTROLO DA QUALIDADE DA AG:JA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 32/16
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO™ DO CONCELHO DE ODEMIRA
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da 4gua da rede publica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises |% Cumprimento] _N-® Andlises (PCQA) %
Par8metro (unidades) Andlises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Méaximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poaizadas
Escherichia coll (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 71 71 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 0 100% 71 71 100%
Desinfetante residual {mg/L) - <0,05 1,4 - - 71 71 100%
Aluminio {ug/L Al) 200 <50 180 0 100% 9 9 100%
|Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 0 100% 26 26 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alteragao anormal 0 95 — — 26 26 100%
{Ndmero de colénias a 37 #C (N/mi) Sem alteragdo anormal 0 75 — — 26 26 100%
Condutividade {uS/cm a 20%C) 2500 245 1640 0 100% 26 26 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 0 100% 15 15 100%
Cor {mg/\. PtCo) 20 <2 <2 0 100% 26 26 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 6,7 8,7 0 100% 26 26 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 <50 <50 0 100% 6 6 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 100 1 96% 26 26 100%
Nitratos” {mg/L NO;) 50 <2 7 0 100% 30 30 100%
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,02 45 0 100% 3 3 100%
Oxidabilidade {mg/L O,) 5 <0,5 2,8 0 100% 26 26 100%
Chelro a 252C {Factor de diluigdo) 3 <3 <3 0 100% 26 26 100%
Sabor a 252C {Factor de diluigio) 3 <3 <3 0 100% 26 26 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 6 il 96% 26 26 100%
Antiménio {ug/L Sb) 5 <1 <1 0 100% 4 4 100%
Arsénio (ug/L As) 10 <1 <1 0 100% 3 3 100%
Benzeno {ug/L) 1,0 <0,2 0,21 0 100% 4 4 100%
iBenzo(a)pireno {ug/L) 0,010 <0,0050 - 0 100% 1 1 100%
Boro (mg/L B) 1,0 <0,25 <0,25 0 100% 4 4 100%
Bromatos {ug/L BrO,) 10 <6 <6 0 100% 5 5 100%
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 <1 <1 0 100% 4 4 100%
Céiclo {mg/L Ca) — 20 a = = 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb} 10 <3,0 <3,0 0 100% 3 3 100%
Cianetos (ug/L CN) 50 <12 <12 0 100% 4 4 100%
Cobre {mg/L Cu) 2.0 <0,010 5 0 100% 1 1 100%
Crémio (ug/L Cr) 50 <10 <10 0 100% 4 4 100%
1,2 — dicloroetano (pg/L) 3,0 <0,75 <0,75 0 100% 4 4 100%
Dureza total {mg/L CaCO3) - 74 1500 - - 3 3 100%
|Enterococos {N/100 mL) 0 0 0 0 100% 7 7 100%
|Fluoretos (mg/L F) 2 1,5 <0,20 <2 0 100% 5 5 100%
Magnésio (mg/L Mg) - 12 24 — - 2 2 100%
Merciirio {ug/L Hg) 1 <0,01 <0,01 0 100% 4 4 100%
Niquel (ug/L Ni) 20 0 0 0 100% 4 4 100%
Selénio (pg/L Se) 10 0 0 0 100% 4 4 100%
Cloretos (mg/L Cl) 250 42 0 0 100% 6 6 100%
Sédio (mg/L Na) 200 27 0 0 100% 5 5 100%
Sulfatos {mg/L SO,) 250 27 0 o] 100% 4 4 100%
Carbono Organico Total {mg/L C} Sem alteracio anormal 0 0 — -— 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 <0,30 <1,1 0 100% - -—-
Tetracloroeteno{yg/L) — <0,20 1,1 — = 4 4 100%
Tricloroeteno{ug/L) — <0,10 <0,10 — - 4 4 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {pg/L): 0,10 <0,08 - 0 100% - e —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — <0,020 - — — 1 1 100%
Benzo{k}fluoranteno (ug/L) -— <0,020 - — — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno {yg/L} — <0,020 - — -— 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — <0,020 - e — 1 1 100%
Trihalometanos - total {(ug/L): 100 33 - 0 100% - - —-
Cloroférmio{ug/L) — 1,45 - — - 1 1 100%
Bromoférmio{pg/L) - 11,9 - — - 1 1 100%
Bromodiclorometano(jg/L) — 4,61 - — -— 1 1 100%
Dibromoclorometano{ug/L) — 15 - — — 1 1 100%
Pesticidas — total "2" (ug/L) 0,50 <0,08 - 0 100% 1 1 100%
Bentazona "2" (ug/\) 0,10 <0,08 - 0 100% 1 1 100%
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0 0
Pesticida 3 (pg/L) 0,10 - - 0 0 0
Pesticida 4 {pg/L) 0,10 - - 0 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Aldeia das Amoreiras, Almograve / Longueira, Amoreiras-Gare, Barranco do Bebedouro / Soalheira, Bicos, Boavista / Odemira,
Brej3o / Azenha do Mar, Cabagos, Campo Redondo, Castel3o / Troviscais / Vele Bejinha, Cavaleiro / Fataca / Malavado, Colos, Corgo d' Agua, Fornalhas Velhas, Foros da
Caiada / Chaparral, Foros dos Vales, Lameiros, Luzianes-Gare, Monte da Estrada, Nave Redonda, Pereiras-Gare, Portela da fonte Santa, Reliquias, Ribeira do Salto, S. Luis, S.
Martinho das Amoreiras, S. Miguel / Baiona, S. Teoténio, Santa Clara / Sabéia, Vale Ferro, Vale Rodrigo, Vale de Santiago, V. N. Milfontes, Zambujeira do Mar, Moitinhas,
Cortes Pereiras, Fornalhas Novas, Pereiro-Grande, Barranco do Cai Logo, Ribelra do Seissal de Cima, Ribeira do Seissal de Baixo, Taliscas

NOTA 2: Par8metro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {AGDA): Nitratos, Antiménio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cidmio, Cianetos, Crémio, 1,2 -
dicloroetano, Fluretos, Merciirio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Triloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, S6dio, Sulfatos, Bentazona e Pesticidas Totais




|iInformagso complementar relativa & averiguag8o das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

Campo Redondo - Incumprimento aos Parametros Manganés e Turavagao - Agua tratada em alta, avaria do sistema no sistema de tratamento

O presidente:

Data da publicitagdo:

Eng.? José Alberto Candeias Guerreiro




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Carbono Orgénico Total (mg/L C)

Sem alteragio anormal

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ALDEIA DAS AMOREIRAS EDITAL 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da 4gua da rede publica,
através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | g ansiises o3 N.2 Analises (PCQA) g
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 I VP Cumprimento Andlises
Minimo | Méximo | Superlores do VP Agendadas | Realizadas | poalizadas

Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%

Bactérias collformes {N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%

Desinfetante residual {mg/L) - 0,4 - - - 1 1 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 > . 0 0

Aménio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%

Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteracio anormal 0 - --- -— 1 1 100%

Ntmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem altera¢io anormal 4] - - --- 1 1 100%

Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 742 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0

Cor (mg/L PtCo) 20 <2 S 100% 1 1 100%

|pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,9 - 100% 1 1 100%
|Ferro (ug/L Fe) 200 . = 0 0

[manganés (ug/L Mn) 50 15 - 100% 1 1 100%
Nitratos’ (mg/L NO;) 50 - . 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 1]

Oxidabilidade {mg/L O,) 5 <0,5 - 100% 1 1 100%

Chelro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 - 100% 1 1 100%

Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%

Turvagéo {NTU) 4 0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénlo {ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {pg/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno {pg/L) 0,010 - - 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
{Bromatos (pg/L Bro,) 10 . . 0 0
Cédmio (pg/L Cd) 50 . - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - - - 0 0
Chumbo {pg/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos (pug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicioroetano (pug/L} 3.0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) - - - - - 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
Fluoretos {(mg/L F) 1,5 - - 0 0
IMagnéslo {mg/L Mg) - - - - - 0 0
[Mercurio {ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel {pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 o]
0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - 5 = —
Tetracloroeteno{ug/1) — - - - 0 0
Tricloroeteno{ug/L) — = o — = 0 0

Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,10 - - o= — =
Benzo{b)fluoranteno (ug/L) = g > = = 0 0
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) - o = = = 0 0
Benzo{ghi)perileno {pg/L) = - = = 0 o
Indeno(1,2,3cd)pireno{pug/L) - - o = 2 0 0

Trihalometanos - total (pg/L): 100 - - = — .
Cloroférmio(pg/L) — o - — x 0 0
Bromoférmio(pg/L) — < - — 0 0
Bromodiclorometano{jg/L) — - = == 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) — - = — = 0 0
Pesticidas — total {ug/L) 0,50 " o 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0,
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 - o 0 0
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Aldeia das Amoreiras

|NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informag8o complementar relativa & averiguagiio das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ALMOGRAVE / LONGUEIRA

EDITAL n.2 32/16

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaglio da qualidade da 4gua da rede piblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises ] N.¢ Andlises (PCQA) 3
Par@metro {unidades) fixado no DL 306/2007 D Cumprimento Andlises
Minimo | Méximo P do VP Agendadas | Reallzadas | poofizadas
Escherichia coll {N/100 mt) 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias colformes {N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
| Desinfetante residual (mg/L) = 0,2 0,4 = - 3 3 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 <50 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
NUmero de coldnias a 22 2C {N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - - - 1 1 100%
Numero de coldnias a 37 oC (N/ml) Sem alteracdo anormal 0 - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 294 - 100% 1 1 100%
Clostridjum perfringens {N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 8,1 - 100% 1 1 100%
[Ferro (pg/L Fe) 200 - . 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Nitratos "2" (mg/L NO;) 50 <2 <2 100% 2 2 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabitidade {mg/L O,) 5 2,8 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvag8o (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 [¢]
Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
[Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 - o 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 4]
Bromatos (ug/L BrO,) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - - - — 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {pg/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaC03) - - - - 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
[Fluoretos {mg/L F) 15 - - 0 0
Magnésio {mg/L Mg) -— - - —- 0 0
Mercuirio (pg/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel (pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio {pg/t Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio {mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragdo anormal - - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pg/L): 10 - - - — -
Tetracloroeteno{ug/t} -— - - - - 0 0
Tricloroeteno{pug/L) -— - - -— — 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {pg/L): 0,10 - - -— - -
Benzo{b}fluoranteno {pug/L) - - - - - 0 0
Benzo{k)fluoranteno (ug/L) — - - - - 0 0
Benzo{ghi)perileno (ug/L})| - - - - - 0 0
indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/t) -— - - - - 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - - - -
Cloroférmio{pg/L) — - - - - 0 0
Bromoférmio{pg/L) — - - - - 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) — - - - - 0 0
Dibromoclorometano(ug/L}| -— - - - - 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/1) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Aimograve / Longueira

NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

linformagdo complementar relativa & averiguag3o das situagBes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AMOREIRAS-GARE EDITAL n.2 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 2 verificago da qualidade da dgua da rede publica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anlises t N.2 Andlises (PCQA} %
Par8metro {unidades) fixado no DL 306/2007 | mimimo | Méxime | superiores VP Cumprimento Andlises
do VP Agendadas | Realizadas | poojizadas
|Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 100% 100%
|Desinfetante residual {mg/L) = 0,2 100%
Aluminio (ug/LAl) 200 :
Aménio {mg/L NH,) 0,50

|Nimero de colénias a 22 2C (N/mi)

Sem alteracio anormal

[Nﬁmero de colénias a 37 2C [N/mi)

Sem alteragio anormal

1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
[Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 0 0
|ctostridium perfringens (N/100mi) 0 0 0
lcor {mg/L Ptco) 20 . 0 0
IgH (Unidades pH) 26,5 e <9 0 0
Ferro (pg/L Fe) 200 5 0 0
[Manganés (ug/L Mn) 50 5 0 0
[Nltratosz {mg/L NO;) 50 0 0
|N#tritos (mg/L NO,) 05 5 0 0
Oxidabllidade {mg/L 0,) 5 5 0 0
Chelro a 252C (Factor de diluigfio) 3 - 0 0
Sabor a 252C [Factor de diluigio) 3 - 0 0
TurvagSo (NTU) 4 0 0
Antiménio {ug/L Sb) 5 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 0 0
Benzeno (pg/L) 1,0 0 0
Benzo{a)pireno {pg/L) 0,010 0 0
Boro {(mg/L B) 1,0 0 0
|Bromatos {ug/L Bros) 10 0 0
|cadmio (ug/t cd) 5,0 0 0
|céicio (mg/L Ca) = = = 0 0
|chumbo {ug/L Pb) 10 0 0
|cianetos (pg/L CN) 50 2 0 0
|cobre (mg/L cu) 2,0 = 0 0
|crémio {pg/i cr) 50 5 0 0
[1,2 — dicloroetano (ug/1) 3,0 - 0 0
[Dureza total {mg/L CaC03) = 0 0
|[Enterococos (N/100 mL) 0 0 0
|Fl_uoretos {mg/LF) 1,5 0 0
|magnésio (mg/L mg) — = o 0
|mercirio (pg/L Hg) 1 0 0
[Niquel (ug/L NT) 20 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal -— — 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - = =
Tetracloroeteno{yg/t) - — — 0 0
Tricloroeteno{ug/L) — - 0 0

|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): 0,10 = = 2
Benzo{b)fluoranteno (pg/L)} - — = 0 0
Benzo{k)fluoranteno (pug/L} — _ 0 0
Benzo{ghi)perileno (pg/L) — = = 0 0
Indeno{1,2,3-cd)pireno{ug/t) - — — 0 0

Trihalometanos - total {pug/L): 100 = = =i
Cloroférmio{pg/L) - - — 0 0
Bromoférmio{pg/L) — - — 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) — — 0 0
leromoclofometano(pgllq — - — 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 0 0
Pesticida 1 {pg/L)| 0,10 0 0
Pesticida 2 {pg/L)| 0,10 0 0
Pesticida 3 (pg/L)| 0,10 0 0
Pesticida 4 (pg/L)| 0,10 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Amoreiras-Gare

lNOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

|informacso complementar relativa 3 averiguag8o das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BARRANCO DO BEBEDORURO / SOALHEIRA A 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da 4gua da rede publica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises 28 N.2 Andlises (PCQA) %
Paré@metro (unidades) fixado no DL 306/2007 | pny AT Cumprimento Andlises
nimo | Miximo P do VP Agendadas | Reallzadas | pooiizadas
Escherichia coli (N/100 ml} 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
[Desinfetante residual (mg/L) = 0,4 0,6 == = 2 2 100%
Aluminio (pug/L Al) 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 = 100% 1 al 100%
Namero de colénias a 22 #C (N/mi) Sem alteragéo anormal 40 - - - 1 1 100%
Numero de col6nias a 37 2C (N/ml) Sem alterag2o anormal 19 - - - 1 1 100%
Condutividade {jS/cm a 202C) 2500 607 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
|Cor {mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
}pH {Unidades pH) 26,5 e <8 : 7,4 - 100% 1 1 100%
Ferro {g/L Fe) 200 - - 0 0
{Manganés (ug/L Mn) 50 <10 - 100% 1 1 100%
[Nitratos {mg/L NO,) 50 7 - 100% 1 1 100%
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <0,5 - 100% 1 1 100%
Chelro a 252C (Factor de dilui¢io) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 i 100%
Turvagdo (NTU) 4 4 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (pg/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 5 = 0 0
[Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (ug/L BrO,) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Céicio (mg/L Ca) — - - - - 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos (pg/t CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (pug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total {mg/L CaCO3}) — - - - - 0 0
|ELteroco:os {N/100 mL) 0 - - 0 0
{Fluoretos (mg/L F) 1,5 - o 0 0
IMagnéslo {mg/L Mg) — - - —- -— 0 0
|Merciirio {ug/L Hg) 1 - - 0 0
|Niquel (pg/L Ni) 20 = - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 4] 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/t Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {(mg/L C) Sem alteragdo anormal - - -— o 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pug/L): 10 - - -— --- -
Tetracloroeteno{jug/L) e - - - - 0 0
Tricloroeteno{yug/L) - - - -— - 0 0
|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {pg/L): 0,10 - - - - -
Benzo{b)fluoranteno (ug/L) — - - - - 0 0
Benzo{k)fiuoranteno (ug/L) — - - - -— 0 0
Benzo(ghi)perileno (j1g/L) - - - - - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) — - - - - 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - - —
Cloroférmio{ug/1) — - - - - 0 0
Bromoférmio(pg/L) — - - - — 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) - - - - - 0 0
Dibromoclorometano({pg/L)| — - - — - 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 - - 0 0

{NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Barranco do Bebedouro / Soalheira

NOTA 2: Parémetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

Informacdo complementar relativa & averiguag3o das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BICOS EDITAL n.2 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificacio da qualidade da dgua da rede piiblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises e N.2 Andlises (PCQA) w
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | T Cumprimento Andlises
nimo | Maximo pe do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Escherichia coli {N/100 mi) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual {(mg/L) — 0,4 0,7 - --- 2 2 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 - - 0 0
NUmero de colénias a 22 2C {N/ml) Sem alteracdo anormal - - --- - 0 0
Namero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteracéo anormal - - - - 0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - 2 0 0 3
Cor (mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH {Unidades pH}) 26,5 e <8 - - 0 0
Ferro (ug/1 Fe) 200 - - 0 0
Manganés (ug/L Mn}) $ 50 - - 0 0
Nitratos’ {mg/L NO;) 50 - - 0 0
Nitritos (mg/L NO,} 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 a a 0 0
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢3o) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluigiio) 3 - - 0 0
Turvagdo {NTU) 4 - - 0 0
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {pg/L) 1,0 - - 0 0
Benzo{a)pireno (pug/L) 0,010 - - 0 0
Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10 - - 1] 0
Cédmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - - - —- 0 0
Chumbo (pug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos {pg/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - o] 0
Crémio {ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {pg/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) - - - - e 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
Fluoretos {mg/L F) 1,5 - - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) — - - -- - 0 0
Mercurio {ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel {ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (pg/L Se}) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio {mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alterag&io anormal - - - -—- 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - - - — —
Tetracloroeteno{ug/L) - - - - - 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — - - - - 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - - - -
Benzo(b}fluoranteno (pg/L) — - - --—- -—- 0 0
Benzo(k)fluoranteno {pg/L) — - - -—- - 0 0
Benzo{ghi)perileno {ug/L) — - - —- - 0 0
Indeno{1,2,3-cd)pireno{pg/L) — - - - - 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — - -
Cloroférmio(ug/L) — - - - —- 0 0
Bromoférmio(pg/L) - - - -— - 0 0’
Bromodiclorometano(ug/L) - - - --- - 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) - - - - --- 0 0
Pesticidas — total {pg/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L}| 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/t} 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 {ug/L) 0,10 - - 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Bicos
NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta { )

{Informagdo complementar relativa 4 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicita¢io:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BARRANCO DO BOAVISTA / ODEMIRA DALY S 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da 4gua da rede publica,
através de analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valores obtidos % N.2 Anélises (PC %
Par&metro {unidades) ‘f’iil:;::;al;é;:;;z?o? NS Alnélist’sp Cumprimento (PCOA) Andlises
Minimo | Méximo | Superiores do VP Agendadas | Realizadas | pootizadas
Escherichia coll {N/100 mi) 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,2 0,6 - - 3 3 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 <50 <50 100% 2 2 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 100% 2 2 100%
Nimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragiio anormal g 0 - 2 2 100%
Namero de colénias a 37 2C {(N/ml) Sem alteragao anormal 0 0 -— 2 2 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 245 264 100% 2 2 100%
Clostridium perfringens {N/100mi} 0 0 0 100% 2 2 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 <2 100% 2 2 100%
pH {Unidades pH}) 26,5 e <9 7,5 7,7 100% 2 2 100%
|Ferro (pg/L Fe) 200 <50 5 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 <10 100% 2 2 100%
[Nitratos (mg/L NO,) 50 <2 <2 100% 3 3 100%
[Nitritos {mg/L NO,) 0,5 <0,02 - 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <0,5 1 100% 2 2 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢io) 3 <3 <3 100% 2 2 100%
Sabor a 252C (Factor de diluic8o) 3 <3 <3 100% 2 2 100%
Turvaglio (NTU) 4 <0,7 <0,7 100% 2 2 100%
Antiménio "2" {ug/L Sb) 5 <1 - 100% 1 1 100%
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno "2"{pug/L) 1,0 <0,2 - 100% 1 1 100%
Benzo{a)pireno (pg/L) 0,010 <0,0050 - 100% 1 ! 100%
{Boro "2"(mg/L B) 1,0 <0,25 - 100% 1 1 100%
|Bromatos "2"{ug/L Br0,) 10 <6 - 100% 1 1 100%
Cidmio "2" (pg/L Cd) 50 <1 = 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) - - - - - 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 <3,0 a 100% 1 1 100%
Clanetos "2" {ug/L CN) 50 <12 - 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0,010 - 100% 1 1 100%
Crémio "2" {ug/L Cr} 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 - dicloroetano "2"{ug/L) 3,0 <0,75 - 100% 1 1 100%
Dureza total (mg/L CaCO3) - 74 - - --- 1 1 100%
Enterococos {N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
Fluoretos "2"(mg/L F} 1,5 <0,2 - 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg} - 12 - - 1 1 100%
Mercurio "2"(ug/L Hg) 1 <0,01 - 100% 1 1 100%
Niquel {pg/L Ni} 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
Selénio "2"{pug/L Se) 10 <1 - 100% 1 1 100%
Cloretos "2"{mg/L Cl} 250 42 - 100% 1 1 100%
Sédio "2"(mg/L Na) 200 27 . 100% 1 1 100%
Sulfatos "2"{mg/L 50,) 250 27 - 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alterag@o anormal - - - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2"(ug/L): 10 <0,30 - 100% - - -
Tetracloroeteno "2"(ug/L} - <0,20 - - - 1 1 100%
Tricloroeteno"2"{ug/L) -— <0,10 - - — 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {pg/L): 0,10 <0,08 - 100% - -—- —
Benzo{b)fluoranteno (ug/L) — <0,020 - - 1 1 100%
Benzo{k)fluoranteno (pg/L) — <0,020 - - - 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno {ug/L) - <0,020 - - - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - <0,020 - - 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 33 - 100% - - -
Cloroférmio{ug/L) = 1,45 - = 1 1 100%
Bromoférmio(ug/L) — 11,9 - - - 1 1 100%
Bromodiclorometano(ug/L) — 4,61 - - 1 1 100%
Dibromociorometano{ug/L) -— 15 - e - 1 1 100%
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 {pg/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Boavista / Odemira

NOTA 2: Parmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {AGDA): Nitratos, Antiménio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cidmio, Clanetos, Crémio, 1,2
dicloroetano, Fluretos, Mercurio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio, Sulfatos.

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BREJAO / AZENHA

EDITAL n.2 32/16

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede piiblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises % N.2 Andlises (PCQA) X
Parémetro {unidades) fixado no DL 306/2007 | mq P Cumprimento Andlises
nimo | Méximo pe do VP Agendadas | Realizadas | oo jizadas
Escherichia coli (N/100 mi) 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérlas coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,6 1,4 -— - 3 3 100%
Aluminio {pug/L Al) 200 <50 - 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|[Namero de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alteragao anormal 0 - --- - 1 1 100%
INﬁmero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 0 - — --- 1 1 100%
|condutividade (uS/cm a 202C) 2500 294 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mt) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 8,1 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Nitratos 2" (mg/L NO,) 50 <2 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 2,2 - 100% 1 1 100%
Cheilro a 252C (Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
|Sabor a 252C (Factor de diluig8o) 3 <3 - 100% 1 1 100%
TurvagSo (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio (g/L Sb) 5 - 5 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {pg/L) 1,0 - - 0 0
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (ug/L BrO,) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) -— - - o - 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos (pug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {(mg/L Cu} 2,0 - - 0 0
|crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
|1,2 - dicloroetano {ug/L) 30 - 5 0 0
|Dureza total (mg/L caco3) o o — o= 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 . 5 0 0
[Fluoretos (mg/L F) 1,5 - 5 0 0
|Magnésio (mg/L Mg) - = = = - 0 0
lMem‘Jrlo {ug/L Hg) 1 - - 0 0
|Niquel (ug/L NIy 20 - - 0 0
Selénio {ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
S6dio {(mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pug/L): 10 - - - —
Tetracloroeteno{pg/L) — - - -- - 0 0
Tricloroeteno{pg/L) - - - -—- -— 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {pg/L): 0,10 - - -— - -
Benzo{b}fluoranteno {pg/L) - - - - - 0 0
Benzo{k)fluoranteno (pg/L) o - - -—- — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — - - - --- 0 0
Indeno{1,2,3-cd)pireno{pg/L) -—- - - - -— 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): ) 100 - - — -e- B
Cloroférmio{ug/L) -— - * - - - 0 0
Bromoférmio{ug/L) — - - - - 0 0
Bromodiclorometano({pg/L) - - - - - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) -— - - - - 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Brejo / Azenha

NOTA 2: Par@metro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagio:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CABACOS

EDITAL n.2 32/16

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da &gua da rede publica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises tJ N.2 Anlises (PCQA) pé
Parémetro (unidades) Cumprimento Anilises
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | pooiiradas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 - 100% 100%
Desinfetante residual (mg/L) = 0,2 o — = 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 - -
Aménio (mg/L NH,) 0,50 - -

|NUmero de colénias a 22 2C (N/ml)

Sem alteragdo anormal

[Numero de colénias a 37 #C (N/mi)

Sem alteragdo anormal

1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade {}15/cm a 20%C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 - - 0 0
|pH {Unidades pH) 26,5€e 59 - = 0 0
[Ferro (pg/L Fe) 200 2 5 0 0
|Manganés {pg/L Mn) 50 - . 0 0
[Nitratos (mg/L NO,) 50 - - 0 0
Nitritos {mg/L NO,) [ - - 0 o]
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 ~ o 0 0
Chelro a 252C (Factor de diluig3o) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 - - 0 0
Turvago (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio {pg/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {pug/L) 1,0 - - 0 0
Benzo{a)pireno {ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 2 - 0 0
Bromatos (pug/L BrO,) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — = o = - 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano {pg/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaC03) — - 2 = - 0 0
IEnterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos {mg/L F) 1,5 - - 0 0
|Magnésio (mg/L Mg} = = 2 = = 0 0
{mercirio (pg/L Hg) 1 5 N 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl} 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 = . 0 0
Sulfatos (mg/L 50,) 250 . . 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteracdo anormal - - -— - 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - = = =
Tetracloroeteno{pug/L) - - - — = 0 0
Tricloroeteno{ug/t) — - - e = 0 0

|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {pg/L): 0,10 - - — — —
Benzo(b)fluoranteno (pg/L)} - - - -— — 0 0
Benzo{k)fluoranteno (pg/L)! - z a = = 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L)I - - - . j— 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L} - - - == = 0 0

Trihalometanos - total (pg/L): 100 - - = e =
Cloroférmio{pg/L) — - o = = 0 0
Bromoférmio{ug/L) — o o — = 0 0
Bromodiclorometano(pg/L) — - o - - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) — - - = = 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L} 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (jg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Cabagos

NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informagdo complementar relativa a averiguag¢do das situagbes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitag§o:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CAMPO REDONDO EDITALNS 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da dgua da rede publica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises v N.2 Andlises (PCQA) %
Parémetro (unidades) fixado no DL 306/2007 Sauiur—— Cumprimento Andlises
Minimo | Méximo per do VP Agendadas | Realizadas | po.jizadas
|Escherichio coll {N/100 m!) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi} 0 0 0 100% 2 2 100%
{Desinfetante residual {mg/L) = 0,1 0,3 = 2 2 100%
Aluminio {pg/L Al} 200 - 100% 1 1 100%
Amoénio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 100% 1 1 100%
|NUmero de colénias a 22 2C (N/ml}) Sem alteragfio anormal 95 - 1 1 100%
Nimero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 75 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 983 100% il 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 100% 1 1 100%
|pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,2 100% 1 1 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 100% 1 1 100%
Manganés (pg/L. Mn) 50 100 1 0% 1 1 100%
Nitratos "2" {mg/L NO,} 50 <2 100% 1 1 100%
Nitritos {mg/L NO,) 0,5 100% 1 1 100%
Oxidabilidade {mg/L O,} <0,5 100% 1 1 100%
Chelro a 252C (Factor de diluigSo) 3 <3 100% 1 1 100%
. |Sabor a 252C {Factor de diluigio) 3 <3 100% 1 1 100%
Turvagdo {NTU) 4 6 1 0% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
Benzo{a)pireno {ug/t) 0,010 - - 0 0
Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos {ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - - - 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 ~ dicloroetano (ug/L} 3.0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) — - - --- 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
IMagnésio {mg/L Mg) - - - - 0 0
Mercirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel (pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio {mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,} 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragdo anormal - - - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L}: 10 - - - - -
Tetracloroeteno{ug/L) - - - - --- 0 0
Tricloroeteno{yg/1)| - - - - - 0 0
|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): | 0,10 - - -— - —
: Benzo{b)fluoranteno {g/L)| - - - - 0 0
Benzo{k)fluoranteno {pug/L) - - - - - 0 o]
Benzo(ghi)perileno (ug/L) - - - - - 0 0
Indeno{1,2,3-cd)pirenofpg/L) - - - - - 0 0
Trihalometanos - total (pg/L): 100 - - - - -
Cloroférmio{pg/L)| — - - - - 0 0
Bromoférmio{pg/L)| = - - = = 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) — - - --- 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) -— - - --- 0 0
Pesticidas — total {pug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {pg/L)| 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {pg/L)| 0,10 - 5 0 0
Pesticida 4 (pg/L)]| 0,10 = - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Campo Redondo

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

Informagdo complementar relativa 3 averiguagio das situagbes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas): Incumprimento aos Parametros Manganés e
Turavagio - Agua tratada em alta, avaria do sistema no sistema de tratamento

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CASTELAO / TROVISCAIS / VALE BEJINHA EDITAL n.2 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaglio da qualidade da dgua da rede publica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valores obtidos % N.2 Andiises (PC %
Pardmetro {unidades) ‘f'iila':::;a;:.é;:;;z((:,o? AL A'néllst‘a’sp Cumprimento [y Andlises
Minimo | Méximo | superiores do VP Agendadas | Realizadas | oo izadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes {N/100 mi) 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,6 0,6 --- - 2 2 100%
Aluminio {ug/L Al) 200 - - 0 0
Aménio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Numero de col6nias a 22 2C {N/ml) Sem alleragio anormal 5 - - - 1 1 100%
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alterag&o anormal 0 - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 245 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 6,8 - 100% 1 1 100%
tFerro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés (ug/L Mn) 50 <10 o 100% 1 1 100%
[Nitratos (mg/L NO,) 50 - - 0 0
[Nitritos {mg/L NO,) 0,5 - - ) 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <0,5 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de diluiciio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluicio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno {pg/L) 1,0 - - 0 0
{Benzo{a)pireno {ug/L) 0,010 . - 0 0
|Boro {(mg/L B} 1.0 - - o 0
Bromatos (pg/L BrO,) 10 - - 0 0
Cédmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Céicio (mg/L Ca) — - - - - 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 <3,0 - 100% 1 1 100%
Clanetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (pg/L} 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) - - - - 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) == - - - - 0 0
Mercirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel {ug/L NI} 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 [¢]
Cloretos (mg/L Cl} 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/t SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragdo anormal - - -— 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - --- - -
Tetracloroeteno{pg/L){ = - - - - 0 0
Tricloroeteno{ug/L)| — - - — —- 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - - -— -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — - - - 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — - - -— - 0 0
Benzo{ghi)perileno (ug/L)} — - - --- -- 0 0
indeno(1,2,3-cd)pireno{yg/L}| - - - --- - 0 0
Trihalometanos - total {pg/L): 100 - - - — -
Cloroférmio{ug/L) — - - -— - 0 0
Bromoférmio{pg/L) — - - - - 0 0
Bromodiclorometano{pg/L) - - - - - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L)| — - - --- - 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 > - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Casteldo / Triviscals / Vale Bejinha
NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( ]
Informagdo complementar relativa & averiguagfo das situagbes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro Data da publicitagio:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CAVALEIRO / FATACA / MALAVADO Heufsd i 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagiio da qualidade da dgua da rede publica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises %] N.2 Anélises (PCQA) )
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | g By VP Cumprimento Anélises
nimo | Méximo pertores do VP Agendadas | Reallzadas | poalizadas

Escherichla coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%

|Bactérias coliformes (N/100 ml} 0 0 0 100% 2 2 100%

Desinfetante residual {mg/L) — 0,4 1,1 - 2 2 100%
Aluminio (pg/LAl) -~ 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 - - 0 0
Numero de colénias a 22 #C {N/mi) Sem alteragdo anormal - - - - 0 0
Numero de coldnias a 37 #C {N/mi) Sem alteragio anormal - - - - 0 0
|Condutividade {1S/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 - - 0 0
Ferro {ug/L Fe) 200 5 2 0 0
|Manganés {ig/L Mn) 50 - - 0 0

[Nitratos "2* (mg/L NO;) 50 2 - 100% 1 1 100%
Nitritos {mg/L NO,} 05 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 - - 0 0
Chelro a 252C (Factor de diluigio) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
[Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
[Bromatos (ug/L Bro,) 10 c a 0 0
|cadmio (pg/L cd) 5,0 - - 0 0
|céicio {mg/L Ca) — . - — 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L. Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) --- - - - - 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
IMagnéslo (mg/L Mg) -— - - - - 0 0
[Mercirio (pg/L Hg) 1 5 = 0 0
{Niquel (ug/L NI) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos {(mg/L SO,) 250 - - 0 0
0 0

Carbono Orgénico Total (mg/L C)

Sem alteragdo anormal

Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pg/L): 10 - - a0t - —
Tetracloroeteno(pg/L) - . > = — 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — - - — — 0 0

Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - = 2= e,
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) - o - — = 0 0
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) — - = -— = 0 0
Benzo{ghi)perileno (pg/t) - - - = — ) 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno({ug/L) - - - - = 0 0

Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - =— = B
Cloroférmio{ug/L) = T : 0 0
Bromoférmio{pug/L} - - o e = 0 o
Bromodiclorometano(pg/L) - - - — = 0 0
Dibromoclorometano({ug/i) - & > = = 0 0
|Pesticidas — total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/1) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Cavaleiro / Fataca / Malavado

INOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

Plnforma;So complementar relativa 3 averiguag¢do das situa¢Bes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COLOS EDITAL n.2 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificagdo da qualidade da dgua da rede piiblica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | ¢ anglises b N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro {unidades) fixado no DL 306/2007 TS Cumprimento Andlises
Minimo | Maximo P do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Escherichia coll {N/100 mi) 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml} 0 0 0 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual (mg/L) — 0,4 0,7 — 3 3 100%
Aluminio (pg/LA) 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Namero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragio anormal 0 - - - 1 1 100%
Numero de col6nias a 37 2C (N/ml) Sem alteragio anorma! 0 - --- --- 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 997 5 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH} 26,5 e <9 7,7 - 100% 1 1 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés {ug/L Mn) 50 <10 - 100% 1 1 100%
INitratos "2" (mg/L NO,) 50 <2 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,} 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <0,5 - 100% 1 1 100%
Chelro a 252C {Factor de diluigfio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvacglo (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb} g - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - o 0 0
Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos {ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cédmio {pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) - - - - o 0 0
Chumbo {pg/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos (ug/L CN) 50 . > 0 0
Cobre (mg/L Cu}) 2,0 - - 0 0
Crémio {pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano (pg/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaC0O3) - - - - - 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
|[Fluoretos (mg/L F) 1,5 . 5 0 0
|Magnéslo {mg/L Mg) - - - - --- 0 0
IMercdrio (1g/L Hg) 1 - - 0 0
[Niquel (pg/L Ni) 20 o - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - - — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - - - -—
Tetracloroeteno{pg/L) — - - -— - 0 0
Tricloroeteno{ug/L) - - - --- - 0 0
Hidrocarbonetas Arométicos Policiciicos {(pg/L): 0,10 - - - — -
Benzo(b)fluoranteno {g/L) - - - - - 0 0
Benzo{k)fluoranteno (ug/L) -— - - - - 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) -— - - - - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pirenofug/L) - - - --n - 0 0
Trihalometanos - total {(ug/1): 100 - - — - —
Cloroférmio{ug/L) - - - - - 0 0
Bromoférmio{pg/L} - - - - - 0 0
Bromodiclorometano(ug/L} - - - - - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - - — 0 0
Pesticidas — total (pg/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 {pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {(pg/L} 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {ug/L} 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Colos
NOTA 2: Par8metro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos
Informagéo complementar relativa 4 averiguag3o das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro Data da publicitag3o:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FORNALHAS VELHAS Helig ik 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificaglio da qualidade da dgua da rede piblica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises v N.2 Andlises (PCOA) b
Parémetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | et P Cumprimento Andlises
nimo | Maximo P do VP Agendadas | Realizadas | goiiadas
Escherichio coli {N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 - 100% 1 1 100%
Desinfetante residual {(mg/L) — 0,2 - - --- 1 1 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 - - 0 0
Numero de col6nias a 22 2C (N/mil) Sem alteragdo anormal - - - - 0 0
Niimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal - - — - 0 0
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100m!) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 - - 0 0
}Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés (ug/L Mn) 50 - . 0 0
[Nitratos*2" (mg/L NO,) 50 <2 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO;) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Chelro a 259C (Factor de dilui¢io) 3 - - 0 0
Sabor a 252C {Factor de diluigio) 3 - - 0 0
Turvagéio (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
IBenzo(a)pireno {ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
[Bromatos (ug/L Bro,) 10 - = 0 0
|cAdmio (ug/L Cd) 5,0 - = 0 0
Célcio {mg/L Ca) - - - — - 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0.
Dureza total {mg/L CaCO3) -— - - o — 1] 0
Enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
|Magnésio (mg/L Mg) — . - — = 0 0
IMercﬁrlo {ng/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel {ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos "2" (mg/L Cl) 250 78 - 100% 1 1 100%
Sédio {(mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragio anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - - - -
Tetracloroeteno{ug/L) — - - — -— 0 0
Tricloroeteno{pg/L) e - - - - 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - -~ - —
Benzo{b)fluoranteno (ug/L) - - - -— - 0 0
Benzo{k)fluoranteno (pg/L) - - - - — 0 0
Benzo{ghi)perileno {ug/L) -— - - —- - 0 0
Indeno{1,2,3-cd)pireno{pg/L) - - - - - 0 0
Trihalometanos - total {(pg/L): 100 - - - - ---
Cloroférmio{ug/L) - - - - --- 0 0
Bromoférmio{pg/L) —-— - - - - 0 0
Bromodiclorometano(jig/L) — - - -—- -— 0 0
Dibromociorometano(ug/L}| — - - -— —- 0 0
Pesticidas — total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (pg/L}| 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L)| 0,10 - - 0 0

|[NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Fornalhas Velhas

NOTA 2: Par3metro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos e Cloretos

Informagdo complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FOROS CAIADA / CHAPARRAL

EDITAL n.2 32/16

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da &gua da rede publica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.¢ Andlises (PCQA) e
Par8metro (unidades) Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Maxime | Superiores VP do VP Agendadas | Reallzadas | poiizadas
Escherichla coli (N/100 mi) 0 0 0 100% 100%
|Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 0 100% 100%
Desinfetante residual {mg/L) e 0,4 0,4 == e 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 - -
Amonio {(mg/L NH,) 0,50 - -

|Ndmero de colénlas a 22 °C {N/mi}

Sem alteragio anormal

Nomero de colénias a 37 #C (N/ml)

Sem alteracdo anormal

2 2
2 2
2 2
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade {(uS/cm a 202C) 2500 - 0 0
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 - - 0 0
Ferro {pg/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés {ug/L Mn) 50 . - 0 0
|Nitratos (mg/t NO,) 50 o o 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Chelro a 252C {Factor de dilui¢cfio) 3 - - 0 o]
Sabor a 252C (Factor de diluicfio) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 - - 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos {pg/L BrO,) 10 - - 0 0
Cédmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Céicio {mg/L Ca) — 2 - — = 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 > 5 0 0
Cianetos (pug/L CN) 50 - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) — 5 o o == 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fiuoretos (mg/L F) 1,5 2 - 0 0
IMagnéslo (mg/L Mg) = - 2 — = 0 0
|Mercdrio {pg/L Hg) 1 = 5 0 0
[Niquel (pg/t Ni) 20 = - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio {mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos {mg/L SO,) 250 o o 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragio anormal - - - 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - - — =
Tetracloroeteno{pg/L}| — - - — - 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — - - -— o 0 0

Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pug/L): 0,10 - - o= = =T
Benzo(b)fluoranteno (pug/L) -— - - - 5 0 0
Benzo{k)fluoranteno (ug/L) — - - = o= 0 0
Benzo{ghl)perileno {ug/L}} — - - o = 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pirenc(ug/L)| — - - = 0 0

Trihalometanos - total (pg/L): 100 - s - = =
Cloroférmio{pug/L) — - - --- - 0 0
Bromoférmio{pg/L) — - & e - 0 0
Bromodiclorometano{pg/L)| — - - —- -- 0 0
Dibromoclorometano(ug/L)| — 2 - 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (1g/L) 0,10 - 5 0 0
Pesticida 4 {ug/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Foros da Caiada / Chaparral

NOTA 2: Par8metro (conservativo) analisado pela entidade gestora em aita {

)

Informagdo complementar relativa a averiguag8o das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitacdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FOROS DOS VALES EDITAL n.? 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificago da qualidade da 4gua da rede puiblica,
através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises . N.2 Andlises (PCQA) P
Pardmetro {unidades} fixado no DL 306/2007 | . e Cumprimento Andlises
nimo | Méximo P! do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherlichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual {mg/L) — 0,3 0,3 - - 2 2 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 - - 0 0
|Nimero de colénias a 22 2C {(N/ml) Sem alteragao anormal - - -— - 0 0
[NGmero de colénias a 37 oC (N/mi) Sem alteragao anormal - - --- - 0 0
Condutividade {1S/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 - - 0 0
|pH (Unidades pH) 26,5 e <9 - - 0 0
Ferro {ug/L Fe} 200 - - 0 0
Manganés (pg/L Mn) 50 - - 0 0
Nitratos {mg/L NO,} 50 - - 0 0
|Nitritos (mg/L NO,} 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluig§o) 3 - - 0 0
Sabor a 252C {Factor de diluigio) 3 - - 0 0
Turvagio (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/tL As) 10 - - 0 0
Benzeno (pug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 - - 0 0
[Boro (mg/LB) 1,0 . - 0 0
|Bromatos {pg/L Bro,) 10 - a 0 0
Cédmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio {mg/L Ca) - - : -— - 0 0
Chumbo {pg/L Pb) 10 - - . 0 0
Clanetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 > - 0 0
|Dureza total {(mg/L CaCO3) - - - — - 0 0
|Enterococos {N/100 mL) 0 - > 0 0
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
lLagnéslo (mg/L Mg) — - - - e 0 0
|Merciirio (pg/L Hg) 1 = A 0 0
[Nifquet {pg/L NIy 20 - = 0 0
Selénio {ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {(mg/L C) Sem alterag&o anormal - - - -— 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — - -
Tetracloroeteno{ug/L} - - - — oo 0 0
Tricloroeteno(ug/L) - - - - — 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {pg/L): 0,10 - - -— - —
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) - - - - -— 0 0
Benzo{k}fluoranteno (p1g/L}| - - - - - 0 0
Benzo{ghl)perileno {ug/L) — - - — — 0 0
Indeno({1,2,3-cd)pireno{pg/L) - - - -— - 0 0
Trihalometanos - total (pg/L): 100 - - — - -
Cloroférmio{ug/L) - - - -- --- 0 0
Bromoférmio{ug/L) — - - - - 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) - - - — - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) -— - - - - 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - o 0 0
Pesticida 3 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 {pg/L) 0,10 - - 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Foros dos Vales
NOTA 2: Parémetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( )
Informagdo complementar relativa 2 averiguag3o das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitagio:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAMEIROS EDITAL n.2 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificag8o da qualidade da dgua da rede publica,
através de anélises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | g ansiises % N.2 Andlises (PCOA) %
Parémetro {unidades) fixado no DL 306/2007 Taeesl Cumprimento Anélises
Minimo | Maximo pe do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi} 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual {mg/L) — 0,3 0,6 --- - 2 2 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 - - 0 0
Aménio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|NtUmero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragio anormal 80 - --- - 1 1 100%
[Numero de colénias a 37 8C (N/ml) Sem alteragdo anormal 4 - -~ - 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 587 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e 58 6,7 - 100% 1 1 100%
|Ferro (pg/L Fe) 200 - - 0 0
[mManganés (pg/tL Mn) 50 41 - 100% 1 1 100%
[Nitratos (mg/L NO,) 50 <2 - 100% 1 1 100%
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 0,5 - 100% 1 1 100%
Chelro a 252C (Factor de diluig8o) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio {pg/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (pg/L) 1,0 = - 0 0
[Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos (ug/L Bro,) 10 c - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5.0 . - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - - — - 0 0
Chumbo {pg/L Pb) 10 - - 0 0
|Clanetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total {mg/L CaCO3) -— - - e - 0 0
|[Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|[Fluoretos (mg/L F) 1.5 - - 0 0
[Magnésio {mg/L Mg) = - - — = 0 0
|merciirio (pg/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio {(mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragéo anormal - - - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L}): 10 - - - --- —
Tetracloroeteno{ug/L) — - - — —- 0 0
Tricloroeteno(pg/L) — - - - — 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - = - -
Benzo(b}fluoranteno (pg/L} — - - —- -— 0 0
Benzo{k)fluoranteno (pg/L) — - - - -— 0 0
Benzo(ghi)perileno (pg/1) — - - - -—- 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — - - -— — 0 0
Trihalometanos - total (pug/L): 100 - - - - -
Cloroférmio{pg/L) —_— - - — --- 0 0
Bromoférmio(pg/L) — - - -— — 0 0
Bromodiclorometano{pg/1) — - - — - 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) — - - -—- - 0 0
Pesticidas — total {pg/1) 0,50 - - 0 9]
Pesticida 1 (pg/L} 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 s - 0 0
Pesticida 3 {pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 {pg/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Lameiros

NOTA 2: Paré@metro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

linformag3o complementar relativa 3 averiguagio das situa¢bes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LUZIANES-GARE

EDITAL n.? 32/16

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da 4gua da rede publica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Carbono Orgénico Total (mg/L C)

Sem alteragdo anormal

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises v N.2 Analises (PCQA) 2
Pardmetro {unidades) Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 | minimo | Maximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | p.o 122 das
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Desinfetante residual (mg/L) = 1,2 == 1 1 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 - 0 0
Aménio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% al 1 100%
Numero de colénias a 22 2C {N/ml) Sem alteragao anormal 0 - - - 1 1 100%
Numero de colénias a 37 2C {(N/ml) Sem alteragio anormal 0 - - - 1 1 100%
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 1510 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 7 265es9 8,7 = 100% 1 1 100%
|Ferro (yg/L Fe) 200 - s 0 0
|manganés (pg/t Mn) 50 <10 s 100% 13 1 100%
[Nitratos "2" (mg/L NO) 50 28 . 100% 1 1 100%
Nitritos {mg/L NO;) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/L 0,) 3 5 <0,5 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de diluicio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagio (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - 2 0 0
|Benzeno {pg/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno {pg/t) 0,010 - > 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (pg/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Céicio (mg/L Ca) — - - - -- 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos (ug/L CN}) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) -— - - - 0 0
Enterococos (N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 1,5 - 0 0
|Magnésio (mg/L Mg) — - = o = 0 0
|Mercurio (pug/L Hg) 1 - = 0 0
[Niquel (pg/L Ni) 20 o a 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sddio (mg/L Na} 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L 50,) 250 - - 0 0
0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pug/L): 10 - - - = =
Tetracloroeteno{ug/1) — = - = = 0 0
Tricloroeteno{ug/L) — = s = == 0 0

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {pg/L): 0,10 - - = — =
Benzo(b)fluoranteno (g/L)| — - 5 == — 0 0
Benzo{klfluoranteno (pg/L) - - - - = 0 0
Benzo{ghi)perileno {ug/L) - - - = 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) - - - - = 0 0

Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - = = -
Cloroférmio{pg/L)}| —_— - - = — 0 0
Bromoférmio{ug/L) — - - o = 0 0
Bromodiclorometano{pg/L) — - . — -~ 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) - - - = oo 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - > 0 0
Pesticida 1 (pg/L)| 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/t) 0,10 . 5 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (pg/1) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Luzianes-Gare

NOTA 2: Parémetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

Informagdo complementar relativa & averiguag&o das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da pubilicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MONTE DA ESTRADA EDITAL n.2 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 2 verificagio da qualidade da &gua da rede puiblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valores obtidos % N.2 Anélises (PC %
Par&metro (unidades) ‘:;l:‘:::;a;é;:;;‘:o‘;) LB A‘nélis:'sp Cumprimento fpoaa) Andlises
Minimo 0 superiores do VP Agendadas | Realizadas | poojizadas
Escherichia coll {N/100 ml}) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,4 0,6 — -— 2 2 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 <50 100% 1 1 100%
Aménio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Namero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragio anormal 3 - - -— 1 1 100%
Nimero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 1 - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 1030 o 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e s9 8,5 - 100% 1 1 100%
IFerro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Nitratos {mg/L NO,) 50 <2 - 100% 1 1 100%
Nitritos {mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabllidade (mg/L O,) 1,3 - 100% 1 1 100%
Chelro a 252C {Factor de dilui¢3o) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvag3o (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/t Sh) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {pug/L) 1,0 - - K 0 0
Benzo{a)pireno (pg/L) 0,010 - - 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos {ug/L BrO;) 10 A 2 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - - —- - 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {(mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano (ug/t) 3,0 - - 0 0
Dureza total {(mg/L CaCO3) — - - - - 0 0
Enterococos {N/100 mt) 0 - - 0 0
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
|Magnéslo {mg/L Mg) - - - -— — 0 0
[Mercario {pg/L Hg) 1 - - 0 0
Niguel (pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio {mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos {mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragdo anormal - - - -— 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - —- - —
Tetracloroeteno{pg/L) - - - - - 0 0
Tricloroeteno{ug/L)| - - - - — 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,10 - - - - —
Benzo{b)fluoranteno {ug/L) — - - - - 0 0
Benzo{k}fluoranteno (ug/L) - - - -— - 0 0
Benzo(ghi)perileno {(ug/L) -— - - - - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pug/L} -— - - - - 0 0
Trihalometanos - total {pg/L): 100 - - - - -
Cloroférmio{ug/L} — - - - - 0 0
Bromoférmio{ug/L) - - - - - 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) — - - — —- 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) — - - — - 0 0
|Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L}| 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/t) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {pg/1) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 {pg/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Monte da Estrada

NOTA 2: Par@metro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

Informagdo complementar relativa 3 averiguag8o das situagbes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerrelro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE NAVE REDONDA e 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se  verifica¢cdo da qualidade da 4gua da rede publica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anjlises b N.¢ Andiises (PCQA) .
Par8metro (unidades) fixado no DL 306/2007 | g R Cumprimento Andlises
nimo | Maximo P do VP Agendadas | Realizadas | paoiizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes {(N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Desinfetante residual (mg/L} — 0,3 — 1 1 100%
Aluminio {ug/L Al) 200 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 i 100%
|Ndmero de colénlas a 22 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 40 - - - 1 1 100%
|NGmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragio anormal 16 - —— - 1 1 100%
Condutividade {1S/cm a 202C) 2500 301 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 8,1 - 100% 1 1 100%
Ferro {pg/L Fe) 200 <50 - 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 - 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO,) 50 - - 0 0
|Nitritos {mg/L NO,) 0,5 45 = 100% 1 1 100%
Oxidabilidade {(mg/L O,) 5 0,7 - 100% 1 1 100%
Chelro a 252C {Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluicio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagio (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio {(ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénlo {ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
Benzo{a)pireno (pg/L) 0,010 - - 0 0
Boro {mg/L B) 1,0 - 0 0
Bromatos (pug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cédmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio {mg/L Ca) - - - - - 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {pg/t) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaC03) - - - - - 0 0
Enterococos {N/100 mlL} 0 0 - 100% 1 1 100%
IFluoretos {mg/L F) 1,5 - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) -— - — -— 0 0
|mercirio (pg/L Hg) 1 - - 0 0
[Niquel (ug/L Ni) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragao anormal - - -— - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - -- --- ---
Tetracloroeteno{pg/L) - - - - --- 0 0
Tricloroeteno{ug/L) — - - - - 0 0
|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - - - —
Benzo{b)fiuoranteno {ug/L) - - - - - 0 0
Benzo{k)fluoranteno (ug/L} — - - - - 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — - - - - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pirenof{ug/L) - - - - - 0 0
Trihalometanos - total (pg/L): 100 - - - -—- -
Cloroférmio{ug/L) - - - - - 0 0
Bromoférmio(pg/L} — - - - — 0 0
Bromodiclorometano{pg/L) - - - - - 0 0
Dibromoclorometano{jug/L) — - - --- - 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - 0 0

|NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Nave Redonda

[NOTA 2: Par8metro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

InformagSo complementar relativa 4 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagio:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEREIRAS-GARE EDITAL -2 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagiio da qualidade da 4gua da rede piiblica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valores obtidos % N.2 Andlises {PC! %
Par&metro (unidades) :1";::;3;:3:;72(0‘;? AL ﬁnélls:lsp Cumprimento (pean) Andlises
Minimo | Méximo | Superiores do VP Agendadas | Realizadas | p..jizadas
Escherichia coll (N/100 mj) 0 0 = 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 2,2 - - - 1 1 100%
Aluminio {ug/L Al) 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 - - 0 0
Nimero de colénias a 22 2C {(N/ml) Sem alteragao anormal - - -— - 0 0
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragao anormal - - -—- - 0 0
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridlum perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH {Unidades pH) 26,5 e <8 - - 0 0
Ferro {pg/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés (ug/L Mn) 50 - . 0 0
[Nitratos "2" {mg/L NO,) 50 2,5 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/t O,) 5 - - 0 0
Chelro a 252C (Factor de diluigio) 3 - - 0 0
Sabor a 25¢C (Factor de diluigio) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 o]
Antiménio (pg/L Sb) 5 - a 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 = . 0 0
|Benzeno (pg/L) 1,0 - - 0 0
[Benzo{a)pireno {ug/L} 0,010 - - 0 0
[Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
[Bromatos (pg/L Bro,) 10 - - 0 0
Cadmio {pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) - - - - — 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos (pg/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 > - 0 0
1,2 — dicloroetano (pg/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total {(mg/L CaCO3) — - - - --- 0 0
|[Enterococos {N/100 mL) 0 . 5 0 0
Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) — - - — --- 0 0
Mercurio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio {ug/L Se) 10 - - 0 0
[Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sé6dio {mg/L Na} 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - - — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - - -
Tetracloroeteno{pg/L)| —_— - - - - 0 0
Tricloroeteno{ug/L) — - - —- - 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - — - —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — - - -— - 0 0
Benzo{k)fluoranteno (ug/L) — - - - - 0 0
Benzo(ghi)perileno {ug/L) — - - - - 0 0
indeno(1,2,3-cd)pireno{pug/L) -— - - -~ — 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - - - -
Cloroférmio{pg/L) - - - — — 0 0
Bromoférmio(pg/L) - - - - — 0 0
Bromodiclorometano({ug/L) — - - — — 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) — - - - - 0 0
|Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 {pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {ug/t) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Pereiras-Gare

NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em aita {AGDA): Nitratos

Informacéio complementar relativa a averiguagfo das situagBes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PORTELA DA FONTE SANTA EDITAL n.2 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificacio da qualidade da 4gua da rede piblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valores obtidos % N.2 Anélises {PC %
Pardmetro {unidades) ;i::::::aé;g;;;m it Ainélls:’sp Cumprimento (P Anélises
( Minimo | Méximo | Superiores do VP Agendadas | Realizadas | gaotizadas
Escherichia coli {(N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
iBactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual {(mg/L) — 0,3 0,5 - --- 2 2 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 - - A 0 0]
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|NUmero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragio anormal 7 - - - 1 1 100%
[NGmero de colénias a 37 eC {N/mi) Sem alteragao anormal 5 - - - 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 1640 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 5 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH} 26,5 e <9 8 - 100% 1 1 100%
Ferro (pug/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 37 - 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO,) 50 <2 - 100% 1 1 100%
{Nitritos {mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 1,2 - 100% 1 1 100%
Chelro a 252C (Factor de diluig8o) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo {NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As}) 10 - - 0 0
Benzeno {pg/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno {pg/L) 0,010 - - 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos {pg/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - - - - 0 0
Chumbo {pg/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza tota! {mg/L CaC03) — - - - - 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
Fluoretos {mg/L F) 1,5 - - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) — - - - -— 0 0
Mercurio {pg/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragdo anormal - - — - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - - - -
Tetracloroeteno{ug/L}| — - - --- — 0 0
Tricloroeteno{jg/L) — - - --- —_ 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - -— -— -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — - - --- -— 0 0
Benzo{k}fluoranteno {ug/L) - - - -— - 0 0
Benzo(ghi)perileno {ug/L}} — - - — e 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{jg/L) - - - - - 0 0
Trihalometanos - total {pug/L): 100 - - - - -
Cloroférmio{pg/L) — - - —- --- 0 0
Bromoférmio{pg/L) — - - -—- - 0 0
Bromodiclorometano{pg/L)| = - - —- -- 0 0
Dibromoclorometano{pg/t) — - - -— -—- 0 0
Pesticidas — total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Portela da Fonte Santa
INOTA 2: Par&metro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( }

Informagdo complementar relativa 3 averiguagdo das situag¢des de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicita¢do:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE RELIQUIAS EDITAL .2 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da &gua da rede piiblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises e N.¢ Andlises (PCQA} X
Parémetro {unidades) fixado no DL 306/2007 | S——— Cumprimento Anidlises
nimo | Méximo P! do VP Agendadas | Realizadas | pozlizadas
Escherichia coli (N/100 mi) 0 0 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Desinfetante residual (mg/L) = 0,8 - 1 1 100%
Aluminio {pug/L Al) 200 - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
{Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragio anormal 0 - --- - 1 1 100%
|Nimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteraco anormal 0 - - - 1 1 100%
Condutividade (jS/cm a 202C) 2500 388 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
|pH (Unidades pH) 26,5 e <8 7,8 - 100% 1 1 100%
Ferro (pug/L Fe) 200 - - 100% 1 1 100%
Manganés {ug/L Mn) 50 <10 - 100% 1 1t 100%
Nitratos "2" (mg/L NO;) 50 <2 - 100% il 1 100%
Nitritos {mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <0,5 - 100% 1 1 100%
Chelro a 252C (Factor de dilui¢fio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢o) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagiio (NTU) 4 0,8 - 100% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
{Benzeno (pg/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 - - 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (g/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Céicio (mg/L Ca) — - - - - 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos (ug/L CN) = 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 [¢]
Crémio {pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {pug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) — - - - --- 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
Fluoretos {mg/L F) 1,5 - - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) — - - --- — 0 0
Mercurio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel {pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio {mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteraglo anormal - - — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - - - -
Tetracloroeteno{ug/L) — - - - - 0 0
Tricloroeteno{ug/L) = - - - -— 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - - - -
Benzo{b)fluoranteno {pg/L)| — - - - - 0 0
Benzo{k)fiuoranteno (ug/L)| = - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno {ug/L) — - - - - 0 0
Indeno{1,2,3-cd)pireno({ug/L) — - - - -— 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - - --- —
Cloroférmio{ug/L) - - - - - 0 0
Bromoférmio{pg/L)| — - - — 0 0
Bromodiclorometano(ug/L)| — - - - - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - - --- 0 0
Pesticidas — total {pug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {pg/L)| 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (pg/L)| 0,10 . - 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Reliquias
NOTA 2: Parémetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {AGDA): Nitratos
Informagdo complementar relativa 4 averiguag8o das situagBes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitagdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE RIBEIRA DO SALTO

EDITAL n.2 32/16

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 2 verificagio da qualidade da dgua da rede piblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Par8metro (unidades) o aeens e, (Vi VaIores Pt WAL Cumpr’l‘mento ALS Anslees (BOOA) Ané’;ses
fixado no DL.3°5/ 2007 | Minimo | Mé&ximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | poiiadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 100%
Bactérias coliformes {(N/100 ml) 0 0 0 100% 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,4 0,5 - - 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 - -
Aménio (mg/L NH,) 0,50 - -

Numero de colénias a 22 2C (N/ml}

Sem alteragdo anormal

Numero de colénias a 37 2C (N/mi)

Sem aiteragao anormal

2 2
2 2
2 2
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade (S/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 5 = 0 o
pH (Unidades pH) 26,5 e 9 - - 0 0
Ferro {pg/L Fe) 200 - - 0 0
[Manganés (1g/L Mn) 50 - - 0 0
[Nitratos (mg/L NO;) 50 - . 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/L O,) 5 - - 0 0
Chelro a 252C (Factor de diluigio) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de dilui¢8o) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 = > 0 0
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {pug/L) 1,0 - - 0 0
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos {ug/L BrO,) 10 - - 0 0
Cédmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) = = S - = 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 o]
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) = . 3 = 0 0
{Enterococos (N/100 mL) 0 - s 0 0
|[Fluoretos (mg/L F) 15 > - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) - o a - o 0 o
Merciirio (ug/L Hg) 1 . = 0 0
Niquel {(pg/L Ni) 20 - 5 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos {mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragéio anormal . - = = 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pug/L): 10 - - == e =
Tetracloroeteno{pug/L) — . o = = 0 )
Tricloroeteno{ug/L) - o = = — 0 0

Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,10 - - = = =
Benzo{b)fluoranteno {ug/L) - - o - — 0 0
Benzo{k)fluoranteno {ug/L) - s 5 = — 0 0
Benzo(ghi)perileno (pg/L) - & . e == 0 0
- Indeno{1,2,3cd)pireno{pg/L) - - - = — 0 )

Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - — = ==
Cloroférmio(pg/L) - - 5 = == 0 0
Bromoférmio{yug/L) = - S = = 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) — - - — - 0 o
Dibromoclorometano{ug/L} - - 5 e = 0 0

Pesticidas — total {ug/1) 0,50 - - 0 0 »

Pesticida 1 (ug/t) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 {ug/L) 0,10 - - 0 0

INOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Ribeira do Salto

NOTA 2: Par8metro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

Informag3o complementar relativa & averiguag¢do das situagSes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitacdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. LUIS EDITAL n.2 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificag8o da qualidade da &gua da rede publica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | n.o ansiises % N.2 Andlises (PCQA) %
Parémetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | mq e Cumprimento Andlises
nimo | Méximo P do VP Agendadas | Realizadas | pooyizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,2 0,6 - - 3 3 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 180 - 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% l 1 100%
|NUmero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragio anormal 0 - - 1 1 100%
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 0 - -—- --- 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 614 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {(N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 . 100% 2! 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 <9 8,3 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 23 - 100% 1 1 100%
Nitratos "2" {mg/L NO,) 50 2 - 100% 1 1} 100%
[Nitritos {mg/L NO,)} 0,5 - - 0 0
Oxidabliidade (mg/L O,) 5 <0,5 - 100% 1 1 100%
Chelro a 252C {Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/t As) 10 - - 0 0
Benzeno {pg/L) 1,0 - - 0 0
Benzo{a)pireno {ug/L) 0,010 - - 0 0
Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
{Bromatos (ug/L Bro,) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio {mg/L Ca) - - - - - 0 0
Chumbeo {pg/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos {ug/L CN} 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {pug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza tota! {mg/L CaCO3) — - - - - 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) - - - - - 0 0
Mercirio (pg/L Hg) 1 - - 0 0
Niguel {ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {(mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio {mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragdo anormal - - - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - - -— -
Tetracloroeteno{yg/1) — - - - - 0 0
Tricloroeteno{jg/L) — - - - --- 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L}): 0,10 - - - - -
Benmzo{b)fluoranteno {ug/L) —- - - - 0 0
Benzo{k|fluoranteno {ug/L) — - - - - 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) o - - - --- 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - - - - --- 0 0
Trihalometanos - total (pg/L): 100 - - - — =
Cloroférmio(pg/L) — o - o = 0 0
Bromoférmio{ug/L) — - - - --- 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) — - - - - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - - - 0 0
Pesticidas — total (pg/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/t) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/l) 0,10 s - 0 0
Pesticida 3 (pg/L) 0,10 . : 0 0
Pesticida 4 {ug/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Luls

NOTA 2: Par8metro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {(AGDA): Nitratos

Informag&io complementar relativa 3 averiguag8o das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. MARTINHO DAS AMOREIRAS EDITALN-2 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificaclio da qualidade da dgua da rede ptblica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro {unidades) fixado no DL 306/2007 | pn; —— vP Cumprimento Anélises
nimo | Méximo periores do VP Agendadas | Realizadas | poalizadas
Escherichla coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Desinfetante residual (mg/L) — 0,4 2 = = 1 1 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 al 100%
|Nimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragio anormal 0 - --- -— 1 1 100%
[Ntimero de colénias a 37 2C {N/mi) Sem alteragio anormal 0 - o e 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 641 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml} 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,8 - 100% 1 1 100%
I-Ferro {ug/L Fe) 200 <50 - 100% 1 1 100%
[Manganés (pg/L Mn) 50 <10 - 100% 1 1 100%
[Nitratos” (mg/L NO;) 50 . = 0 0
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 <0,5 - 100% d 1 100%
Cheiro a 252C (Factor.de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluicio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvaglio (NTU) 4 <0,7 > 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - a 0 0
Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzola)pireno {ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 - = 0 0
|Bromatos (ug/L BrO,) 10 . - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - - - - 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 <3,0 5 100% 1 1 100%
Clanetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
|1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaC03) - - - — - 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
{Fluoretos (mg/L F) 15 - 0 0
|Magnésio (mg/L Mg) = o - = = 0 0
Mercirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
Selénio {ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,} 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - -— — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - - - -
Tetracloroeteno{ug/L})| — - - - - 0 0
Tricloroeteno{pg/L} — - - - — 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - - -— -
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) — - - - - 0 0
Benzo{k}fluoranteno {ug/L) —_— - - - — 0 0
Benzo{ghi}perileno (ug/L} — - - - - 0 0
indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) -— - - - - 0 0
Trihalometanos - total {pg/L): 100 - - - - -
Cloroférmio(pg/L) - - - — -— 0 0
Bromoférmio{ug/L) - - - - - 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) -— - - -—- - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) — - - —- - 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {ug/L) 0,10 - o 0 0
Pesticida 3 (ug/L)) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L)| 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Martinho das Amoreiras

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

llnforma;ﬁo complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagdio:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. MIGUEL / BAIONA Hlar s 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificagio da qualidade da dgua da rede piblica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado

pela autoridade competente (ERSAR). ,
% 2 %
Pardmetro {unidades) \f’;:::;a;:_é;:;;zg’o? Vhlomes Spoet s gnélls:’sp Cumprimento DLEBndises [PCOA) Anélises
Minimo | Méximo | superiores do VP Agendadas | Realizadas | oo jioadas

Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 - 100% 100%
Bactérlas coliformes (N/100 ml) 0 0 - 100% 100%
Desinfetante residual {mg/L) = 0,4 = - 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 o -
Aménio (mg/L NH,) 0,50 - -

Numero de colénias a 22 2C (N/ml)

Sem alteragdo anormal

Numero de colénias a 37 2C (N/ml})

Sem alteragdo anormal

1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
|Condutividade {S/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens {N/100mt) 0 - s 0 0
Cor {(mg/L PtCo) 20 - < 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e <8 - - 0 0
Ferro {pg/L Fe) 200 - - 0 0
[manganés {ug/1L Mn) 50 - - 0 0
[Nitratos (mg/L NO,) 50 T 5 0 0
INitritos [mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade {(mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3 - - 0 0
Sabor a 252C {Factor de dilui¢io) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
[Benzo{a}pirenc (pg/L) 0,010 - - 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
{Bromatos [pg/L BrO,) 10 . - 0 0
Cédmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) = - = - o 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 - - 0 0
|Cianetos {ug/L CN) 50 - 5 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {jg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano {ug/1) 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaCO3) - - - — - 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 ° - 0 0
[Fluoretos (mg/L F) 15 = 5 0 0
Magnésio {(mg/L Mg) — 5 - = = 0 0
Merctirio {pg/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel {ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/LCl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L €) Sem alteragéo anormal - - -—- — 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - - — = =
Tetracloroeteno{pg/L) — - - = o 0 0
Tricloroeteno{ug/L) — - - = == 0 0

Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {pg/L): 0,10 - - - o =
Benzo(b}fluoranteno (ug/L) — o - e — 0 0
Benzo{k)fluoranteno {ug/L) — = o e = 0 0
Benzo{ghi)perileno {ug/L) — o s — = 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — o = — = 0 0

Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - = — —
Cloroférmio{pg/L) — - - = — 0 0
Bromoférmio(pg/L) — o e — = 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) -— - - - == 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) - - - - = 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Miguel / Baiona

NOTA 2: Par8metro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informagio complementar relativa 3 averiguagiio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. TEOTONIO Al m- 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificaciio da qualidade da dgua da rede piiblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises ] N.2 Andlises (PCQA) %
Par8metro (unidades) fixado no DL 306/2007 | p T Cumprimento Andlises
nimo | Méximo pe do VP Agendadas | Realizadas | poaiizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual {mg/L) — 0,4 0,7 --- - 3 3 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 <50 - 100% 1 1 100%
IAménio {(mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
[Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragiio anormal 0 - - - 1 1 100%
[NGmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 0 - - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 272 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
|pH {Unidades pH) 28,5e <9 8 - 100% 1 1 100%
[Ferro (pg/LFe) 200 - - 0 0
[mManganés (pg/L Mn) 50 <10 . 100% 1 1 100%
[Nitratos "2* (mg/L NO,) 50 <2 <2 100% 2 2 100%
Nitritos (mg/L NO,} 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 1,6 - 100% 1 1 100%
Chelro a 252C {Factor de diluicio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antimoénio {(ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
[Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 . s 0 0
{Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos (ug/L Broy,) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - - 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos (pg/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano {pg/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaCO3) —_— - - 0 0
{Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
[Fvoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) — - - - - 0 0
Mercirio (pg/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel {ug/L Ni} 20 - - 0 0
Selénio {ug/L Se) 10 - - 0 0
|Cloretos {mg/L Ci) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {(mg/L C) Sem alteragio anormal - - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - — —- -
Tetracloroeteno{pg/L}| — - - - - 0 0
Tricloroeteno{ug/L)| - - - - - 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,10 - - — -— -
Benzo(b)fluoranteno (pug/L) — - - - - 0 0
Benzo{k)fluoranteno (lg/L) - - - - 0 0
Benzo(ghi)perileno (pg/L}| — - - - - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L)| — o - — 0 0
Trihalometanos - total (pg/L): 100 - - -— - -
Cloroférmio{ug/L) - - - - - 0 0
Bromoférmio{pg/L) — - - - -— 0 0
Bromodiclorometano{pg/L) — - - - - 0 0
J Dibromoclorometano{pg/L)| —_— - - - 0 0
Pesticidas — total (ug/L) | 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {pug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - 0 0

|NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Teoténio

|NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos

|informacio complementar relativa 3 averiguagdo das situag¢des de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SANTA CLARA / SABOIA EDITAL n.? 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da 4gua da rede publica,
através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises o N.2 Andlises (PCQA) %
Par8metro (unidades) fixado no DL 306/2007 T superiores VP Cumprimento Andlises
nimo | Méximo pe do VP Agendadas | Realizadas | poonzadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérlas coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual {mg/L) — 0,4 0,7 - 3 3 100%
Aluminio {pg/t Al) 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C {N/ml}) Sem alteragio anormal 4 - - -— 1 1 100%
Numero de colénias a 37 2C {N/mi) Sem alteragio anormal 0 - - 1 1 100%
[Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 274 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 8 - 100% 1 1 100%
ﬁo (ng/LFe) 200 - - 0 0
|Manganés (ug/L Mn) 50 <10 s 100% 1 i1 100%
[Nitratos "2" (mg/L NO,) 50 <2 . 100% 1 1 100%
Nitritos {mg/t NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 2,1 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigiio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluicfio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvaggo (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio "2"(ug/L Sh) 5 <1 - 100% 1 1 100%
Arsénio "2" (ug/L As) 10 <1 - 100% 1 1 100%
Benzeno "2" {ug/L) 1,0 <0,2 - 100% 1 1 100%
|Benzol(a)pireno {pg/L) 0,010 - - 0 0
|Boro "2" {mg/L B) 1,0 <0,25 o 100% 1 1 100%
{Bromatos *2" (ug/L BrO,) 10 <6 - 100% 1 1 100%
Cadmio "2"{pg/L Cd) 5,0 <1 5 100% 1 1 100%
Célcio {(mg/L Ca) —_ - - -— —- 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos "2" {ug/L CN) 50 <12 - 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio "2" (ug/L Cr) 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano "2" {ug/L) 3,0 <0,75 - 100% 1 1 100%
|Dureza total (mg/L CaCO3) — - - - - 0 o]
|[Enterococos (N/100 mL) 0 . - 0 0
{Fiuoretos "2" (mg/L F) 15 <0,2 - 100% 1 1 100%
|Magnésio {mg/L Mg) = - - — = 0 0
|Mercurio 2" (ug/t Hg) 1 <0,01 - 100% 1 1 100%
|Niquel {pg/L Ni) 20 > a 0 0
Selénio "2" (ug/L Se) 10 <1 > 100% 1 1 100%
Cloretos "2" (mg/L Cl) 250 43 - 100% 1 1 100%
Sédio 2" {mg/L Na) 200 30 - 100% 1 1 100%
Sulfatos "2" (mg/L SO,) 250 27 - 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragéo anormal - - - - 0 o]
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2" (ug/L): 10 <11 - 100% — — -
Tetracloroeteno "2" {ug/L) — 1,1 - o - 1 1 100%
Tricloroeteno "2" (pg/L) — <0,1 a o= — 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): | 0,10 - - -— — —
Benzo(blfluoranteno (pug/L)| — - - - - 0 0
Benzo{k}fluoranteno {ug/L) — - - - - 0 0
Benzo{ghi)perileno {g/L) - - - - --- 0 0
indeno{1,2,3-cd)pireno{pg/L) — - - - - 0 0
Trihalometanos - total (pg/L): 100 - - — — -—
Cloroférmio{ug/L} — - - - - 0 0
Bromoférmio{ug/L) — - - - - 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) - - - - --- 0 0
Dibromociorometano{pg/L) — - - -— -~ 0 0
Pesticidas — total "2" (ug/L) 0,50 <0,08 - 100% 1 1 100%
Bentazona "2" (pg/L)} 0,10 <0,08 - 100% 1 1 100%
Pesticida 2 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 {(ug/L) 0,10 - - 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Santa Clara / Sabéia
{NOTA 2: Par8metro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antiménio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cddmio, Cianetos, Crémio, 1,2
dicloroetano, Fluretos, Mercirio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Triloroeteno, Tetracloroeteno e Tricioroeteno, Sédio, Sulfatos, Bentazona e Pesticidas Totais
Informagio complementar relativa 3 averiguagSo das situagbes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE FERRO EDITAL n.2 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da 4gua da rede piiblica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
val % N.2 Andli %
Par@metro (unidades) :ilao;::?;é;&c;‘z%? Plores ShAdas N A‘nélls:,sp Cumprimento phlses (PEOA) Andlises
Minimo | Méximo | Superiores do VP Agendadas | Realizadas | poalizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 - 100% 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 - 100% 100%
Desinfetante residual {mg/L) — 0,1 - - - 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 . =
Aménio (mg/L NH,} 0,50 - -

Nimero de colénias a 22 2C (N/ml)

Sem alteragdo anormal

Nimero de colénias a 37 2C {N/ml)

Sem alteragéo anormal

1 i
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
|Condutividade {pS/cm a 202C) 2500 5 5 0 )
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH {Unidades pH) 26,5e <9 - - 0 0
I-Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|mManganés (pg/L Mn) 50 - - 0 0
INItratos’ {mg/L NO,) 50 - - 0 0
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/L O,) 5 - - 0 0
Chelro a 252C (Factor de diluicio) 3 - - 0 0
Sabor a 259C (Factor de dilui¢io) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno (pg/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo{a)pireno {ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 . - 0 0
[Bromatos (ug/L Bro,) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Céicio (mg/L Ca) = s 3 = = 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaC0O3) — - - - = 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 . 2 0 0
I@retos {mg/LF) 1,5 - - 0 0
|Magnésio (mg/L Mg) = - > = = ) 0
[mercurio (ug/L Hg) 1 5 > 0 0
[Niquel {pg/L Ni) 20 5 - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio {mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragao anormal - - -oe -— 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - - - == =
Tetracloroeteno({ug/L) -— - - - - 0 0
Tricloroeteno{pg/L) -— - o — = 0 0

Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - - = =
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) — - . = == 0 0
Benzo(k)fluoranteno (pg/L) = - o = S 0 0
Benzo(ghi)perileno {ug/L) — - 5 = = 0 0
Indeno{1,2,3-cd)pireno{ug/L) -— - = = = 0 0

Trihalometanos - total (pug/L): 100 - - = — —
Cloroférmio{ug/L) — - s = = 0 0
Bromoférmio{ug/L) - - - - = 0 0
Bromodiclorometano{pg/t) — - - — = 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - o — 0 0
Pesticidas ~ total (pug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 {pg/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale Ferro

NOTA 2: Par8metro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informagdo complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE RODRIGO EDITALN-2 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da 4gua da rede piiblica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Patimotio [ordades) Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises Cump:" N N.2 Andlises (PCQA) A nésl‘lses
fixado no DL 306/2007 | minimo | Maximo | Superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | p.jizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual {mg/L) — <0,05 0,5 = 2 2 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|NUmero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - - — 1 1 100%
|NGmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragio anormal 0 - --- - 1 1 100%
Condutividade (pS/cm a 202C) 2500 793 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,6 - 100% 1 1 100%
[Ferro (ug/L Fe) 200 - . 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 22 - 100% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO,) 50 <2 - 100% 1 a8 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <2 - 0 0
Oxidabilidade {mg/L O,) 5 <0,5 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluicio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvago (NTU) 4 0,8 - 100% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (pg/L) 1,0 - - 0 0
[Benzo(a)pireno {pg/L) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 . - 0 0
Bromatos (pg/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio {pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Céicio (mg/L Ca} - - - - - 0 (Y]
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaC03) - - - — - 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
|Magnésio (mg/L Mg) - - - - --- 0 0
[Mercirio (ug/L Hig) 1 = - 0 [}
|Niquel {pg/L NI 20 - - 0 0
Selénlo (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio {(mg/L Na) 200 - - 0 0
Suifatos (mg/L SO;) 250 - - ] 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragdo anormal - - -— — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - - - -
Tetracloroeteno(ug/L) — - - -- - 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — - - - - 0 . 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pug/L): 0,10 - - — -— -
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) -— - - - - 0 0
Benzo{k)fluoranteno (ug/L) — - - - — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — - - - - 0 0
Indeno{1,2,3-cd)pireno{pg/L) - - - - - 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - - —- -—
Cloroférmio{pg/L) — - - — -—- 0 0
Bromoférmio{pg/L)| — - - -— - 0 0
Bromodlclorometano(pg/L)I - - - - - 0 0
Dibromoclorometano(pg/L)| — > . = - 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/1) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {ug/L)| 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L)| 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale Rodrigo

NOTA 2: Par8metro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

|informacso complementar relativa 3 averiguag3d das situagBes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da pubticitagdo:




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE DE SANTIAGO

EDITAL n.2 32/16

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da §gua da rede puiblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico {(VP) Valores obtidos N.2 Anélises v N.2 Anlises {PCQA) v
Parémetro (unidades) fixado no DL 306/2007 D Cumprimento Anédlises
Minimo | Méaximo pe do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes {N/100 ml}) 0 0 - 100% 1 1 100%
Desinfetante residual {mg/L) - 1,1 - - - 1 1 100%
Aluminio (pug/L Al) 200 - - 0 0
Amonio (mg/L NH,) 0,50 - - 0 0
|NGmero de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal - - --- -— 0 0
Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alterag&o anormal - - - 0 0
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {(mg/L PtCo) 20 - - 0 0
|pH (Unidades pH) 26,5 e <8 - - 0 0
Ferro {g/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 - - 0 0
Nitratos "2" {mg/L NO,) 50 <2 - 100% 1 a 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/L O,} 5 - - 0 0
Cheiro a 252C {Factor de diluigio) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 o n 0 0
Antiménio (pg/L Sh) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
Benzo(a)pireno (ug/t) 0,010 - - 0 0
Boro (mg/L B) 1,0 - 0 0
Bromatos {pug/L BrO;) 10 - - 4] 0
Cidmio (pg/L Cd) 5,0 . - 0 0
Célcio {mg/L Ca) — - - -— - 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/t Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) — - - - --- 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) -— - - - - 0 0
[Mercirio (pg/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel {pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio {ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sddio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L $O,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragio anormal - - - -— 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pug/L): 10 - - - -
Tetracloroeteno{ug/L) — z - - — - 0 0
Tricloroeteno(ug/L) — - - - - 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - - - —
Benzo(b)fiuoranteno {ug/L) - - - --- -- 0 0
Benzo(k)fluoranteno {pg/L) - - - -— — 0 0
Benzo(ghi)perileno {g/L) - - — --- 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{jg/L) — - - - 0 0
Trihalometanos - total {pug/L): 100 - - - —
Cloroférmio{pg/L) — - 0 0
Bromoférmio{pg/L) — - - --- — 0 0
Bromodiclorometano{pg/L){ — - - --- -—- 0 0
Dibromoclorometano{pg/L)| — o = — 0 0
Pesticidas - total {pg/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/\.) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 = - 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L)} 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale de Santiago

[NOTA 2: Par§metro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {AGDA): Nitratos

Informagdo complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagio:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VILA NOVA DE MILFONTES EDITAL n.? 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da 4gua da rede piiblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises J N.2 Anélises (PCQA) w0
Parémetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | pny e TP Cumprimento Andlises
nimo | Méximo pe do VP Agendadas | Realizadas | p._1oadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 6 6 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 o 100% 6 6 100%
|Desinfetante residual (mg/L) — 0.2 0,7 - 6 6 100%
Aluminio {ug/L Al) 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 100% 3 3 100%
|Nimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragao anormal 0 0 - 3 3 100%
INﬁmero de coldnias a 37 eC {N/ml) Sem alteragao anormal 0 0 — - 3 3 100%
|condutividade (uS/cm a 202C) 2500 273 282 100% 3 3 100%
Clostridium perfringens {N/100ml} 0 0 0 100% 3 3 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 <2 100% 3 3 100%
w_pi(Unldades pH) 26,5 e s9 8,1 8,2 100% 3 3 100%
Ferro {pug/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés (g/L Mn) 50 <10 <10 100% 3 3 100%
|Nitratos "2" (mg/L NO,) 50 <2 2,1 100% 4 4 100%
Nitritos (mg/L NO,) 05 - - 0 0
Oxidabilidade {(mg/L O,) 5 1 1,6 100% 3 3 100%
|Cheiro a 252C (Factor de diluig8o) ' 3 <3 <3 100% 3 3 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3 <3 <3 100% 3 3 100%
Turvago (NTU) 4 <0,7 <0,7 100% 3 3 100%
Antiménio "2" {ug/L Sb) 5 <1 - 100% 1 1 100%
Arsénlo "2" (ug/L As) 10 <1 - 100% 1 1 100%
|Benzeno "2"{pg/L) 1,0 0,21 - 100% 1 1 100%
[Benzo{a)pireno {pg/L} - 0,010 - - . - 0 0
|Bore "2" {mg/L B) 1,0 <0,25 - 100% 1 1 100%
[Bromatos "2" (ug/L Bro,) 10 <6 o 100% 1 1 100%
Cadmio 2" (ug/t Cd) 5,0 <1 - 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) — - - —- - 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 10 = - 0 0
Clanetos "2"{ug/L CN) 50 <12 = 100% 1 1 100%
Cobre (mg/t Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio "2" (ug/L Cr) 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano "2"{ug/L) 3,0 <0,75 - 100% 1 1 100%
Dureza total {mg/L CaCO3) — - - — - 0 0
Enterococos (N/100 mL}) 0 - - 0 0
Fluoretos "2" {mg/L F) 1,5 <0,2 - 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) = - - - - 0 0
Merctirio "2" (ug/L Hg) 1 <0,01 - 100% 1 1 100%
Niquel (pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio "2"(ug/L Se) 10 <1 - 100% 1 1 100%
Cloretos "2"{mg/L Cl} 250 44 - 100% 1 1 100%
Sédio "2"(mg/L Na) 200 28 - 100% 1 1 100%
Sulfatos "2"({mg/L SO,) 250 27 - 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2"{ug/L): 10 <0,30 - 100% —- - =
Tetracloroeteno "2"(ug/L) -— <0,20 - -- --- 1 1 100%
Tricloroeteno “2"({ug/L) -— <0,10 - - - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {pg/L): 0,10 - - - - -—
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - - - - - 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — - - -— -— 0 ¥ 0
Benzo(ghi)perileno (pg/L) — - - -—- - 0 0
Indeno({1,2,3-cd)pireno{pg/L) -— - - -—- - 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - - - -
Cloroférmio(pg/L) — - - — - 0 0
Bromoférmio(pg/L} - - - -— — 0 0
Bromodiclorometano{pg/L) — - - — -— 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - - - 0 0
Pesticidas - total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vila Nova de Milfontes

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (AGDA): Nitratos, Antiménio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cidmio, Cianetos, Crémio, 1,2
dicloroetano, Fluoretos, Mercurio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio e Sulfatos

[Informagdo complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP [causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ZAMBUIJEIRA DO MAR DAL 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da 4gua da rede piiblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico {VP) Valores obtidos N.2 Anélises ) N.2 Andlises (PCQA) )
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | Tr oy o TR Cumprimento Andlises
nimo | Maximo pe doVP Agendadas | Realizadas | poaiizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual (mg/L) = 0,3 0,6 3 3 100%
Aluminio {ug/L Al) 200 <50 : 100% 1 1 100%
Aménio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Nimero de colénias a 22 #C (N/m!) Sem alteragdo anormal 0 - --- - 1 1 100%
[NGmero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragio anormal 0 - - --- 1 1 100%
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 286 = 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mi} 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH {(Unidades pH) 26,5 e <9 8,3 - 100% 1 1 100%
Ferro (pg/L Fe) 200 - - 0 0
|manganés {ug/L Mn) 50 <10 . 100% 1 1 100%
{Nitratos "2" {mg/L NO,) 50 <2 . 100% 1 1 100%
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,} 5 1,4 - 100% 1 1 100%
Chelro a 252C (Factor de diluigSo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluig3o) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagio (NTU) 4 <0,7 - 100% 1 al 100%
Antiménio "2"(ug/L Sh) 5 <1 - 100% 1 1 100%
Arsénio "2"{ug/L As) 10 <1 - 100% 1 1 100%
|Benzeno "2"{pg/L) 1,0 <0,2 - 100% 1 1 100%
IBemo(a)plreno {ng/L) 0,010 - - 0 0
[Boro "2"(mg/L. B) 1,0 <0,25 = 100% 1 1 100%
{Bromatos"2" {ug/L Br0,) 10 <6 - 100% 1 1 100%
Cédmio "2" (pg/L Cd) 5,0 <1 . 100% 1 1 100%
Céicio (mg/L Ca) -— - - -— — 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos "2"(ug/L CN) 50 <12 . 100% 1 1 100%
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio "2"{pg/L Cr) 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano "2"(p§ll) 3,0 <0,75 - 100% 1 1 100%
|Dureza total (mg/L CaCO3) - - - - - 0 0
Enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
Fluoretos "2"(mg/L F) 1,5 <2 - 100% 1 1 100%
Magnésio (mg/L Mg) - - - - - 0 0
Mercirio "2"{ug/L Hg) 1 : <0,01 - 100% 1 1 100%
Nique! {ug/L Ni} 20 - - 0 0
Selénio"2" (ug/L Se) 10 <1 - 100% 1 1 100%
Cloretos"2" (mg/L Cl) 250 49 - 100% 1 1 100%
Sédio "2"(mg/L Na) 200 33 - 100% 1 1 100%
Sulfatos "2" (mg/L SO,) 250 28 - 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragéo anormal - - - -—- 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2"{ug/L): 10 <0,30 - 100% -- - -
Tetracloroeteno "2"{ug/L) - <0,20 - - - 1 1 100%
Tricloroeteno "2"(ug/L) — <0,10 - - - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - - - -
Benzo{b)fiuoranteno (ug/L) — - - — -— 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) -— - - -— — 0 0
Benzo{ghi)perileno {pg/L) -— - - — -~ 0 0
indeno(1,2,3-cd)pireno{pug/L}}{ — - - -— - 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - - - -
Cloroférmio(ug/L) - - - — - 0 0
Bromoférmio{yg/L) - - - - - 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) - - - — e 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - - -~ 0 0
Pesticidas - total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (pg/!) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/1) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Zambujeira do Mar

NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta [AGDA): Nitratos, Antiménio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, CAdmio, Clanetos, Crémio, 1,2
dicloroetano, Fluoretos, Merciirio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Tetracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio e Sulfatos

Informacdo complementar relativa & averiguag5o das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MOITINHAS T G 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da 4gua da rede publica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente {(ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises % N.2 Andlises (PCQA) '
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | it S —— Cumprimento Andlises
nimo | Méximo pel do VP Agendadas | Realizadas | poojizadas
Escherichia coli {N/100 mi) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual {mg/L) — <0,1 0,4 — = 2 2 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 - 0 0
Aménio {(mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Nimero de colénias a 22 2C {N/ml) Sem alteragao anormal 8 - - - 1 1 100%
|NGmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 31 - - - 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 729 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo) 20 <2 . 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e 59 8,1 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 <50 - 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <10 - 100% i1 1 100%
Nitratos (mg/L NO,) 50 <2 - 100% 1 1 100%
|Nitritos {mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidablilidade {(mg/L O,) 5 0,6 - 100% 1 1 100%
Chelro a 252C {Factor de dilui¢5o) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigSo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagio (NTU}) 4 <0,7 - 100% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
[Benzeno {pg/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo{a)pireno {ug/L) 0,010 - . 0 0
[Boro (mg/L B) 1,0 > > 0 0
Bromatos (ug/L BrO,) 10 <5,0 - 100% 1 1 100%
Cédmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - - - 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos (ug/L CN) 50 - 0 0
Cobre (mg/L Cu) . 2,0 - - 0 0
Crémio {pg/L Cr) : 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
{Dureza total (mg/L CaCO3) - 1500 - - - 1 1 100%
|Enterococos (N/100 mL) i 0 0 - 100% 1 1 100%
[Fluoretos (mg/LF) 1,5 - 0 0
Magnésio (mg/L Mg) - - - - - 0 0
Mercirio {pg/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C} Sem alterag&o anormal - - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L}: 10 - - - - —
Tetracloroeteno(ug/L) —- - - - - 0 0
Tricloroeteno{ug/L) - - - - - 0 0
|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - - - -
Benzo{b)fluoranteno {jg/L) -— - - - - 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — - - - -— 0 0
Benzo{ghi)perileno (pg/L) - - - - - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pirenolpg/1) - - - - - 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - - - -
Cloroférmio{pg/L)| - - - —- - 0 0
Bromoférmio(pg/L) - - - - - 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) — - - - -—- 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - - - 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 . . 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Moitinhas

NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

Informagdo complementar relativa 4 averiguagSo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CORTES PEREIRAS DAL 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificagio da qualidade da dgua da rede piblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
% N.2 Anéll %
Pardmetro (unidades) ;i':‘::::;:_é;x;;‘o\;? Yalores obtldos { NE A'"é"s:; Cumprimento ARses (PCOAI Anélises
Minimo | Méximo | SUpPeriores do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Escherichia coll (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 100%
Bactérias coliformes {N/100 mi} 0 0 - 100% 100%
Desinfetante residual {mg/L) = 0,6 & — 100%
Aluminio {ug/L Al) 200 - -
Aménio (mg/L NH,) 0,50 - -

Numero de colénlas a 22 2C {N/mi)

Sem alteragdo anormal

Nuimero de colénias a 37 2C {N/ml)

Sem alteragio anormal

1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 - - 0 0
Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés {ug/L Mn) 50 - - 0 0
Nitratos (mg/L NO,) 50 - - 0 0
Nitritos {(mg/L NO,) 0,5 - - o] 0
Oxidablilidade {mg/L O,) 5 - o 0 0
Chelro a 252C (Factor de diluigio) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluig8o) 3 - - 0 0
Turvagio {NTU) 4 = = 0 0
Antimdnio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {pg/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a}pireno {ug/L) 0,010 . - 0 0
IBoro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos {ng/L BrO,) 10 - - 0] 0
Cédmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 "0
Céicio (mg/L Ca) = = = = - 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos (ug/L CN) 50 a - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {pg/L Cr) 50 = o 0 0
1,2 - dicloroetano (pug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3} - o - e 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 = o 0 0
Fiuoretos {mg/L F) 1,5 o 5 0 0
Magnésio (mg/L Mg) = x - - = 0 0
|Mercirio {pg/L Hg) 1 5 = 0 0
[Niquel {ug/L Ni) 20 . - 0 0
Selénio (pg/L Se} 10 = 5 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,} 250 5 ) 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragso anormal - - = = 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L}): 10 - - - — =
Tetracloroeteno{ug/L} — - - — = 0 0
Tricloroeteno{pg/L)| — - - - = 0 0

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {pg/L): 0,10 - - == = -
Benzo(b}fluoranteno {ug/L) - - s o= == 0 0
Benzo{k)fluoranteno (pg/L) — - s o S 0 0
Benzo{ghi)perileno (ug/L) - 5 » e = 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — - - = = 0 0

Trihalometanos - total {pg/L): 100 - - - = =
___ Cloroférmio{ug/L)| = - = - = 0 )
Bromoférmio(ug/L)| — - » = = 0 0
Bromodiclorometano{pg/L) — - - — 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) — - - — = 0 0
Pesticidas — total {ug/1) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {1g/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Cortes Pereiras

NOTA 2: Par&metro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informagdo complementar relativa a averiguag8o das situagbes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da pubilicitagdo:




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FORNALHAS NOVAS EDITALn 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da 4gua da rede publica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {(PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises % N.2 Anélises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | man P Cumprimento Andlises
nimo | Méximo pe do VP Agendadas | Realizadas | poopi2adas
Escherichla coli {N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mt) 0 0 - 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0;2 - em - 1 1 100%
Aluminio {pg/t Al) 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Nomero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - - .- 1 1 100%
|NGmero de colénias a 37 2C (N/mt) Sem alteragao anormal 0 - - - 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 739 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 <2 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <8 8 - 100% 1 1 100%
I-Ferro {1g/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés (pg/L Mn) 50 <10 . 100% 1 1 100%
[Nitratos (mg/L NO;) 50 <2 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/L O,) 5 0,8 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 259C (Factor de diluigio) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <3 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 3 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {ug/1) 1,0 - - 0 0
|Benzo{a)pireno {ug/L) 0,010 - - 0 0
[Boro (mg/L B) 1,0 - = 0 0
[Bromatos (ug/L BrO,) 10 - . 0 0
Cadmio {pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — 20 - - - 1 1 100%
Chumbo {pug/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (pug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) - 150 - — --- 1 1 100%
Enterococos (N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
Fluoretos (mg/L F) 1,5 <0,40 - 100% 1 1 100%
|Magnésio (mg/L Mg) = 24 = = — 1 1 100%
[Mercurio (1g/L Hg) 1 . = 0 0
[Niquel (pg/t NI 20 <5,0 > 100% 1 1 100%
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/\. C1) 250 200 - 100% 1 1 100%
Sédio (mg/L Na) 200 120 . 100% 1 1 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - - — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pg/L): 10 - - -—- —
Tetracloroeteno{pg/L) - - - - - 0 0
Tricloroeteno{pg/L) - - - - - 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - -— - -—
Benzo{b)fluoranteno {ug/L) — - - - - 0 0
Benzo(k)fluoranteno {pug/L} - - - -— - 0 0
Benzo(ghi)perileno (pg/L}| — - - - - 0 0
indeno{1,2,3-cd)pireno(ug/L) - - - -— - 0 0
Trihalometanos - total (pug/L): 100 - - - - -
Cloroférmio{ug/L) — - - — --- 0 0
Bromoférmio({pg/L) - - - — — 0 0
Bromodiclorometano{pg/L) — - - - -— 0 0
Dibromoclorometano{pg/L}| - - - - - 0 0
Pesticidas — total (pg/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (pg/1) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (pg/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Fornalhas Novas

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informagdo complementar relativa 3 averiguacio das situages de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo:




= CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MURN:CIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEREIRO GRANDE EDITAL n.? 32/16
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificag8o da qualidade da 4gua da rede publica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (vp) | Valores obtidos N.? Andlises g N.2 Andlises (PCQA) s
Par@metro (unidades) fixado no DL 306/2007 | it s Cumprimento Andlises
nimo | Méximo p do VP Agendadas | Realizadas | poopoodas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 5 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes {N/100 mf) 0 0 - 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,5 - - 1 1 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 5 . 0 0
|Nimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragao anormal - - - - 0 0
[NUmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragao anormal - - --- = 0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 - - 0 0
Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés {ug/L Mn) 50 - - 0 0
Nitratos (mg/L NO,) 50 - - 0 0
Nitritos {mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Chelro a 252C {Factor de dilui¢3o) 3 - - 0 0
Sabor a 252C {Factor de dilui¢do) 3 - - 0 0
Turvagio (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (pg/L Sb) 5 . > 0 0
Arsénlo {ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 o - 0 0
|Bromates {ug/L BrO,) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) --- - - - - 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 10 - - 0 0
Clanetos (g/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {(mg/L Cu} 2,0 - - 0 0
Crémio {pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano {pug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {(mg/L CaCO3) - - - - - 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
Ifluoretos (mg/LF) 1,5 - - 0 0
|Magnésio (mg/t. Mg) = - - — 0 0 :
Merctirio (pg/L Hg) 1 - - 0 0
Niguel {ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio {ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 o]
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alterago anormal - - - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L}): 10 - - - — -
Tetracloroeteno(pg/L) -— - - — --- 0 0
Tricloroeteno(pg/L) - - - -— -— 0 [¢]
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {jg/L): 0,10 - - - - -
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) - - - — - 0 0
Benzo(k)fluoranteno {pg/L) - - - -— - 0 0
Benzo(ghi)perileno (pg/L) - - - — -- 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/1) -— - - - - 0 0
Trihalometanos - total {pg/i): 100 - - - - -
Cloroférmio{ug/L) -— - - - --- 0 0
Bromoférmio{pg/L) — - - - - 0 0 F
Bromodiclorometano{pg/L) — - - — - 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) -— - - — - 1] 0
|Pesticidas - total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/t) 0,10 - - 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Pereiro Grande
NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta )
Informacdo complementar relativa & averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):
O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro Data da publicitagio:




