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MUNICiPIO www.cm-pdemira.pt

Edital N.2 95/2014

CONTROLO ANALITICO DA QUALIDADE DA AGUA PARA
CONSUMO HUMANO: RESULTADOS DO 22 TRIMESTRE DE 2014

José Alberto Candeias Guerreiro, Presidente da Cimara Municipal de Odemira:

Faz saber, em cumprimento da deliberagdo da Cdmara Municipal de 07/08/2014 o seguinte:-—-
Foi tomado o devido conhecimento, dos resultados das andlises de Controlo de Rotina 1,
Rotina 2 e Inspegdo, realizadas nos sistemas de Abastecimento de agua do Concelho de

Odemira, ao longo do 22 trimestre de 2014.

De harmonia com o plano de controlo da qualidade da agua foram detetados quinze
incumprimentos que foram comunicados quer a Autoridade de Saude, quer a Entidade

Reguladora dos Servicos de Agua e Residuos, de acordo com a legislagdo em vigor. Em anexo

junta-se o edital aprovado pela entidade competente (ERSAR).

Pacos do Concelho de Odemira, 11 de agosto de 2014

O Predidente,

José Alherto Candeias Guerreiro

IP. EXE. 005.00
/1



MUNICIPIO DE ODEMIRA CONTROLO DA QUALIDADE DA AG:JA PARA CONSUMO HUMANO EDITAL n.2 95/2014
NAS ZONAS DE ABASTECIMENTO™ DO CONCELHO DE ODEMIRA
Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificag8io da qualidade da dgua da rede piiblica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro {unidades) fixado no DL 306/2007 e Cumprimento Andlises
Minimo | Méximo | SuPe do VP Agendadas | Realizadas | peatizadas
Escherichia coli (N7100 ml) 0 0 0 0 100% 74 74 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 1 1 99% 74 74 100%
Desinfetante residual (mg/L) — <0,09 1,5 — — 74 74 100%
Aluminio (ugll Al) 200 <30 280 1 89% 9 ) 100%
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 0 100% 25 25 100%
|Nimero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 0 66 — — 25 25 100%
Ndmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 0 11 — — 25 25 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 220 1700 0 100% 25 25 100%
Clostridium perfringens (N/100ml} 0 0 0 0 100% 15 15 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 48 1 96% 25 25 100%
tpH {Unidades pH) 26,5 e <9 6,6 8,4 0 100% 25 25 100%
|Ferro {ng/LFe) 200 <20 670 1 88% 8 8 100%
[Manganés (ug/t Mn) 50 <15 530 6 76% 25 25 100%
|Nitratos "2" (mg/L NO;) 50 <2,0 <2,0 0 100% 20 20 100%
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,03 <0,03 0 100% 2 2 100%
Oxidabilidade {mg/L O,) 5 <1,0 2,5 0 100% 25 25 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 <1 0 100% 25 25 100%
Sabor a 252C {Factor de diluicdo) 3 <1 <1 0 100% 25 25 100%
Turvagiio {NTU) 4 <0,26 9 4 84% 25 25 100%
Antiménio "2" {pg/L Sb) 5 - - 0 1 1
Arsénio "2" (ug/L As) 10 - - 0 1 1
Benzeno "2" (ug/L) 1,0 - - 0 1 1
|Benzo(a)p|reno (ng/L) 0,010 <0,008 | <0,008 0 100% 3 3 100%
|Boro "2"{mg/L B) 1,0 - - 0 1 1
Bromatos "2" {ug/L BrO;) 10 <6,0 - o} 100% 7l 2 100%
Cédmio "2" (ug/L Cd) 5,0 - - 0 1 1
Célcio (mg/L Ca) - <5,0 24 -— -— 7 7 100%
Chumbo {ug/L Pb) 25 <3,0 10 0 100% 7 7 100%
Clanetos "2" {ug/L CN) 50 - - 0 1 1
Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0,010 0,051 0 100% 7 7 100%
Crémio "2" (ug/L Cr) 50 - - 0 1 1
1,2 —dicloroetano "2" {ug/L) 3,0 - - 0 1 1
|Dureza total (mg/L CacO3) - 52 170 — -— 8 8 100%
IEnterococos (N/100 mL) 0 0 0 0 100% 7 7 100%
[Fluoretos "2" (mg/L F) 1.5 0,68 - 0 100% 2 2 100%
Magnésio (mg/L Mg) - 6,6 31 — -— 7 7 100%
Iﬁe-rcﬁrlo "2" (ug/L Hg) 1 - - 0 1 1
|Niquel (ug/L Ni) 20 <6,0 41 1 86% 7 7 100%
Selénio "2" (ug/L Se) 10 - - 0 1 1
Cloretos "2" (mg/L Cl) 250 190 - 0 100% 2 2 100%
Sédio "2" (mg/L Na) 200 120 - 0 100% 2 2 100%
Sulfatos "2" (mg/L SO,) 250 - - 0 1 1
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2" (ug/L): 10 - - 0 100% o — -—
Tetracloroeteno "2" {ug/L) — - - -— - 1 1
Tricloroeteno"2” {ug/L) - - - - — 1 2
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 <0,02 <0,02 0 100% — — —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) -— <0,02 <0,02 - — 2 2 100%
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) — <0,02 <0,02 e — 2 2 100%
Benzo(ghi]perileno {pg/L) — <0,02 <0,02 — — 2 2 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) -— <0,02 <0,02 - — 2 2 100%
Trihalometanos - total {pg/L): 100 38 59 0 100% — — —
Cloroférmio(ug/t) o 3,3 11 -— — 2 2 100%
Bromoférmlo(ugll) - 5,7 6 — - 2 2 100%
Bromodiclorometano{pg/L) - 12 21 — - 2 2 100%
Dibromoclorometano{ug/L) — 16 21 — — 2 2 100%
Pesticidas — total {ug/L) ——f 0,50 - - 0 2 2
Alacloro "2" (ug/L) 0,10 - - 0 2 2
Atrazina "2" (pg/L) 0,10 - - 0 1 1
Desetiltrazina "2" (ug/i)
Desetilterbutilazina "2" (ug/L)
Linurdo "2" {ug/L)} 0,10 - - 0 1 at
Terbutilazina "2" (pg/L)] 0,10 - - 0 1 1

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Rldeia das Amoreiras, Almograve / Longueira, Amoreiras-Gare, Barranco do Bebedouro / Soalheira, Bicos, Boavista /
Odemira, Brejdo / Azenha do Mar, Cabagos, Campo Redondo, Casteldo / Troviscals / Vele Bejinha, Cavaleiro / Fataca / Malavado, Colos, Corgo d' Agua, Fornalhas Velhas,
Foros da Caiada / Chaparral, Foros dos Vales, Lameiros, Luzianes-Gare, Monte da Estrada, Nave Redonda, Pereiras-Gare, Portela da fonte Santa, Reliquias, Ribeira do Salto,
S. Luis, S. Martinho das Amoreiras, S. Miguel / Baiona, S. Teoténio, Santa Clara / Sabéia, Vale Ferro, Vale Rodrigo, Vale de Santiago, V. N. Milfontes, Zambujeira do Mar,

Moitinhas, Cortes Pereiras, Fornalhas Novas, Pereiro-Grande, Barranco do Cal Logo, Ribeira do Seissal de Cima, Ribeira do Seissal de Baixo, Taliscas




|NOTA 2: ParAmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {Aguas Publicas do Alentejo) Nitratos, Antiménio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cidmio,
Cianetos Crémio, 1,2 - dicloroetano, Fluretos, Mercirio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Teracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio, Sulfatos, Alacloro, Atrazina,
Desetiltrazina, Desetiiterbutilazina, Linurdo, Terbutilazina e Pesticidas Torals

|informagdo complementar relativa 3 averiguag3o das situagBes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Barranco do Bebedouro / Soatheira - Incumprimento ac Manganés - analisam-se as possiveis medidas alternativas ou corretivas, de acordo com a sua viabilidade técnico-
econdmica de forma a evitar que os mesmos se repitam no futuro.

|Brejao / Azenha do Mar - incumprimento ao Afuminio, devido a uma falha no sistema de tratamento {Coagulacdo/Floculag3o). Como medida corretiva foi efetuada uma
correg3o nas dosagens dos reagentes aplicados no tratamento da dgua. A andlise posterior ndo confirmou o incumprimento.

Corgo D' Agua - Incumprimento ao Manganés e Turvag3o, analisam-se as possiveis medidas alternativas ou corretivas, de acordo com a sua viabilidade técnico-econdmica de
forma a evitar que os mesmos se repitam no futuro.

YLuzianes - Incumprimento ao Niguel, foi devido a uma contaminagdo da rede predial no ponto de amostragem {lunta de Freguesia).
Foram realizadas andlises de verificago em dois pontos distintos da rede em Luziane-Gare, cujo Incumprimento apenas persistiu na Junta de Freguesia. Desta forma
procedeu-se 3 substituicdo da torneira na Junta e voitou-se a realizar nova andlise, cujo resultado j4 se encontrava abaixo do valor paramétrico.

Monte da Estrada - Incumprimento a Cor, Manganas e Turvagio, fol devido a uma falha no sistema de tratamento (Filtro de Desferrizagdo/Desmanganiza¢do). Como medida
corretiva foi efetuada uma correcdo nas dosagens de reagente de forma a permitir uma correta filtragdo do manganés e consequentemente diminuigio de turvagdo e a cor.
As analises posteriores ndo confirmaram os incumprimentos.

Nave Redonda - Incumprimento ao Manganés e Turvagdo, fol devido a uma falha no sistema de tratamento (Filtro de Desferrizagdo/Desmanganizagdo). Como medida

corretiva foi efetuada uma corregdo nas dosagens de réagente de forma a permitir uma correta filtragdo do manganés. As andlises posteriores ndo confirmaram os
incumprimentos.

Vale Rodrigo - incumprimento ao Manganés, em relaggo ao incumprimento de Manganés detetado no sistema de Vale Rodrigo, encontra-se em fase de aquisic8o de um
sistema de tratamento (Filtro Desferrizagdo/Desmanganizagdo).

Moitinhas - Incumprimento ao Ferro e Manganés, encontra-se em fase de aquisi¢io de um sistema de tratamento (Filtro Desferrizagio/Desmanganizagdo).

Fornalhas Novas - Incumprimento & Turvagdo, nSo foram tomadas medidas corretivas por ndo existir risco para a sa(ide puiblica.

Pereiras-Gare - Incumprimento s Bactérias coliformes, devido ao valor de desinfetante residual na rede se encontrar abaixo do intervalo recomendado. A anélise posterior
ndo confirmou o incumprimento.

O presidente: Data da publicitagdo: 11/08/2014

Eng.2 José Alberto Candelas Guerreiro



MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ALDEIA DAS AMOREIRAS

EDITAL n.2 95/2014

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificagdo da qualidade da 4gua da rede priblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anélises o N.2 Andlises (PCQA) %
Paradmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 superiores VP Cumprimento Andlises
Minimo { Méximo pe do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes {(N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Desinfetante residual (mg/L) - 0,56 : — — 1 1 100%
Aluminio {pg/L Al} 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
« INumero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragio anormal 0 - — — 1 1 100%
|Ntimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alterag#o anormal 0 - -— -— 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 677 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml} 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 7,5 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe)} 200 - - 0 0
|[Manganés (ug/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
[Nitratos® (mg/L NO,) 50 - - 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluigio) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,26 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 = - 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos (ug/L BrOs) 10 - = 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) e - - e e 0 0
‘Chumbo {g/L Pb) 25 - - 0 0
Clanetos (1g/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
‘[Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
|1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 = = 0 0
|oureza total {mg/L CaCO3) — - - — — 0 0
|enterococos (N/100 mL) 0 = = 0 0
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
|[magnésio (mg/L Mg) - = = — — 0 0
|Mmercuirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
[Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 . - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio {(mg/L Na) 200 - E 4] 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alterag&o anormal - -— - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pug/L): 10 - - — - —
Tetracloroeteno{ug/L) - - - — — 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — - - — — 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pg/L): 0,10 - - e — —_
Benzo{b)fluoranteno (ug/L) — - - — 0 0
Benzo{k)fluoranteno (ug/L}| - - - — — 0 0
Benzo{ghi)periteno {ug/L) — - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) - E -— - 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — — —
Cloroférmio{pg/L) - - -— e 0 0
Bromoférmio{pg/L) — — - 0 0
Bromodiclorometano{ug/L}| - - B — — 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) — B - - — 0 0
Pesticidas — total {ug/L) 0,50 - B 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/l." 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Aldeia das Amoreiras

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em aita {

)

Informagdo complementar relativa a averiguag¢do das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitag3o: 11/08/2014




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ALMOGRAVE / LONGUEIRA

EDITAL n.2 95/2014

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificagdo da qualidade da dgua da rede puiblica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Analises % N.2 Anélises (PCQA) %
' Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | i i ———r—) Cumprimento Andlises
nimo | Maximo pe! do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes {N/100 mi) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual {mg/L) - <0,09 0,42 — = 3 3 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 89 - 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 100% 1 1 100%
[Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 0 - o - 1 1 100%
{NGmero de colénias a 37 2C {N/ml) Sem alteragé@o anormal 0 - — - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 262 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,8 - 100% 1 1 100%
{Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés (ug/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
[Nitratos (mg/L NO;) 50 - - 0 0
|Nitrltos {mg/LNO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/L O,) 5 1,7 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluigio) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,58 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
[Benzo{a)pireno {pg/L) 0,010 = 5 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - = 0 0
Célcio (mg/L Ca) e - - — — 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) [ 2,0 S - 0 0
Crémio {pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total {mg/L CaCO3) - - - - -— 0 0
JEnterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|[Fluoretos (mg/L F) 1,5 a = 0 0
|[magnésio (mg/L mg) - - - — — 0 0
|[Mmercuirio (1g/L Hg) 1 - - 0 0
INiquel {(ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {(mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 4]
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragéio anormal - - —- — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - —_ — -
Tetracloroeteno(ug/L) - - - — — 0 0
! Tricloroeteno{ug/L) — - - - - 0 0
Hidrocarbonetos Aromaéticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - e — -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - - - -— - 0 0
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) - - - - — 0 0
Benzo(ghi)perileno {pug/L) — - - e — 0 0
Indeno{1,2,3-cd)pireno(ug/L)] — - - — — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - -— - —
Cloroférmio{ug/L) o - - -— - 0 0
Bromoférmio(pug/L) — - - — -— 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) - - - - - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) — - - e —- 0 0
{Pesticidas — total "2"(ug/1) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Bentazona "2"(ug/L) 0,10 <0,05 100% 1 1 100%
Pesticida 2 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ugl L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Aimograve / Longueira

NOTA 2: Par3metro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {Aguas Publicas do Alentejo) Bentazona e Pesticidas Totais

Informag3io complementar relativa a averiguago das situagdes de incumprimento dos VP {(causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

lData da publicitac3o: 11/08/2014




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AMOREIRAS-GARE

EDITAL n.2 95/2014

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da 4gua da rede ptiblica,
através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (vp) | Valores obtidos N.2 Anélises ] N.2 Andlises (PCQA) w
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | superiores VP Cumprimento Andlises
nimo | Méximo perio do VP Agendadas | Realizadas { poajizadas

Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 - 100% 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 - 100% 100%
Desinfetante residual (mg/L} - 0,58 - - — 100%
Aluminio {ug/L Al) 200 - -

Aménio (mg/L NH,) 0,50 - -

|Nimero de colénias a 22 2C (N/mi)

Sem alteragdo anormal

|Nimero de colénias a 37 2C (N/mi)

Sem alteragéo anormal

1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
|Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 - - 0 0
|pH (Unidades pH) 26,5 e <9 - - 0 0
[Ferro (ug/L Fe) 200 = = 0 0
Manganés (g/L Mn) 50 - - 0 0
|Nltratosl (mg/L NO3) 50 - - 0 0
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 - - 0 0
Sabor a 252C {Factor de dilui¢do) 3 - - 0 0
TurvagSo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
Benzo(a)pireno {pg/L) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 = - 0 0
{Bromatos (ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cédmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - - -— e 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
|Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) — - - - o 0 0
|Enterococos (N/100 mt) 0 o - 0 0
|Flucretos {mg/L F) 1,5 - - 0 0
|magnésio (mg/L Mg) - - - — = 0 0
|Mmerciirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Iniquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio {ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Ci) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Organico Total {mg/L C) Sem alteragdo anormal - - — -— 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - — — —
Tetracloroeteno{ug/L) — - - e — 0 0
Tricloroeteno(ug/L) - - - — — 0 0

|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): 0,10 - - — — —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) -— - - — — 0 0
Benzo{k)fluoranteno (ug/L)} — - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L)] — o - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) — - - — e 0 0

Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - -— - -
Cloroférmio{ug/L}| — - - - -— 0 0
Bromoférmio{pg/L) - - - - — 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) - - - - - 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) - - - -— — 0 0
Pesticidas — total {ug/L} 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L)] 0,10 - c 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ugll) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Amoreiras-Gare

NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

|informagdo complementar relativa a averiguag3o das situacdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagfo: 11/08/2014




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEN"RA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BARRANCO DO BEBEDORURO / SOALHEIRA EIETHET A
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 superiores VP Cumprimento Andlises
Minimo | Maximo P do VP Agendadas | Realizadas | poalizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual {mg/L) - 0,45 1,5 — — 2 2 100%
Aluminio (ug/LA) 200 2 . 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
[Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 0 - — — 1 1 100%
[Niimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anommal 0 - — — 1 1 100%
Condutividade {(uS/cm a 202C) 2500 1300 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml} 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 11 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH}) 26,5 6 <9 6,6 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
|[Manganés (g/L Mn) 50 70 - 1 0% 1 1 100%
[Nttratos (mg/L NO;) 50 <2,0 . 100% 1 1 100%
[Nitritos (mg/L NO,} 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/L O,) 5 2,5 - 100% 1 1 100%
Chelro a 252C {Factor de diluig3o) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdio (NTU) 4 0,57 - 100% 1 1 100%
Antimanio {ug/L Sbh) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
[Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro {mg/LB) 1,0 - - 0 0
|Bromatos {ug/L Bro,) 10 . . 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célclo (mg/L Ca) -— - - — — 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
|Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaCO3) — - - — — 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 = - 0 0
|Mmagnésio (mg/L Mg) - - - — — 0 0
[Merciirio (ug/L Hg) 1 - = 0 0
INiquel (pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl} 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgdnico Total (m_g_/L C) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — — -—
Tetracloroeteno{ug/L) - - - -— - 0 0
Tricloroeteno(ug/L)} — - - — e 0 0
IHidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - - — -
Benzo(b)filuoranteno {pug/L) -— - - — - 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)| - - - -— — 0 0
Benzo(ghi)perileno {(pg/L) - - - -— -— 0 0
Indeno{1,2,3-cd)pireno{ug/L) — - - — —- 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - - —
Cloroférmio(ug/L) - - - — -— 0 0
Bromoférmio{pg/L) o - - — — 0 0
Bromodiclorometano{ug/L} — - - — - 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) -— - - — e 0 0
|Pesticidas — total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L)| 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controtadas: Barranco do Bebedouro / Soalheira

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

futuro.

Informag3o complementar relativa 3 averiguag¢8o das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
Manganés - analisam-se as possiveis medidas alternativas ou corretivas, de acordo com a sua viabilidade técnico-econémica de forma a evitar que os mesmos se repitam no

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitacdo: 11/08/2014




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMAN
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BICOS

0 EDITAL n.2 95/2014

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da dgua da rede publica,
através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (vp) | Valores obtidos N.2 Anélises = N.2 Andlises (PCQA) %
Par&metro (unidades) fixado no DL 306/2007 TR Cumprimento Andlises
Minimo | Méaximo pe do VP Agendadas | Realizadas | paajizadas
Escherichia coll (N/100 mt) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual (mg/L) - 0,48 0,5 - -— 2 2 100%
Aluminio (ug/LA) 200 - = 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 - - 0 0
[Numero de coldnias a 22 #C {N/ml) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
|[Ntimero de colénias a 37 2C {N/ml) Sem alteragdo anormal - - —- - 0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml} 0 - - (] 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH {Unidades pH}) 26,5 e <9 - - 0 0
Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés (ug/t Mn) 50 - - 0 0
[Nitratos® (mg/L NO5) 50 - - 0 0
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C {Factor de dilui¢3o) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluigdio) 3 - - 0 0
Turvacdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzofa)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
[Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos (ng/L Bro,) 10 . - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - - — — 0 0
|chumbo (ug/L Pb) 25 = o 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {(ug/L} 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaCO3) -— - - - — 0 0
|Enteracocos (N/100 mL) 0 - - 0 0
[Fluoretos (mg/L F) 1,5 - S 0 0
|magnésio (mg/L mg) — - - - — 0 0
|mercurio {ug/L Hg) 1 - - 0 0
|Niquel {ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragéo anormal - - — -— 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — - —
Tetracloroeteno(ug/L) — - - — — 0 0
Tricloroeteno(pg/L) e - - — --- 0 0
|Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {(ug/L): | 0,10 - - o — —
Benzo(b)fluoranteno {ug/L)} = S = — = 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)] = - - — = 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L)] — - - — — 0 0
Indeno{1,2,3-cd)pireno{ug/L)| — - = — — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - - -— -
Cloroférmio(ug/L) - - - - - 0 0
Bromoférmio{pg/L)| - - - - - 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) - - - —- -— 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - -— - 0 0
Pesticidas - total {pg/L} 0,50 - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {ug/L)| 0,10 B - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 {pg/L) 0,10 - - 0 0

INOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Bicos

INOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

Informag3o complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitago: 11/08/2014




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BARRANCO DO BOAVISTA / ODEMIRA EDUTAL Haio5/2010
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verifica¢gdo da qualidade da 4gua da rede publica,
através de andlises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Anslises % N.2 Andlises (PCQA) %
Paradmetro {unidades} fixado no DL 306/2007 | as superiores VP Cumprimento Andlises
nimo | Maximo | SUP® do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coli (N/100 mi) 0 0 0 100% 3 3 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual {mg/L) — 0,21 0,66 -— - 3 3 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 <30 <30 100% 2 2 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 100% 2 2 100%
Numero de coldnias a 22 2C {N/mi) Sem alteragéo anormal 0 0 — — 2 2 100%
Numero de coldénlas a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 10 0 — — 2 2 100%
Condutividade {1S/cm a 202C) 2500 241 248 100% 2 2 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 <5,0 100% 2 2 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,7 73 100% 2 2 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 <20 - 100% il 1 100%
|Manganés (ug/L Mn) 50 <15 <15 100% 2 2 100%
|Nitratos 2" (mg/L NOJ) 50 <2,0 <2 . 100% 3 3 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 <0,03 - 100% 1 1 100%
Oxidabilidade (mg/L O,) D, 1,2 19 100% 2 2 100%
Cheiro a 25%C (Factor de dilui¢3o) 3 <1 <1 100% 2 2 100%
Sabor a 252C (Factor de diluic3o) 3 <1 <1 100% 2 2 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,35 <0,26 100% 2 2 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {ng/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 <0,008 - 100% 1 1 100%
[Boro (mg/LB) 1,0 - = 0 0
|Bromatos (ng/L BrOs) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - = 0 0
Célcio (mg/L Ca) = 11 - - — 1 1! 100%
Chumbo (pg/L Pb) 25 <3,0 - 100% 1 1 100%
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 <0,010 - 100% 1 1 100%
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
|1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 = - 0 0
|pureza total {mg/L Cac03) - 60 - — — 1 1 100%
{enterococos (N/100 mL} 0 0 - 100% 1 1 100%
|[Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
I_n_lla!néslo (mg/L Mg) — 7,8 - — — 1 1 100%
Mercirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
InNiquel (ug/L Ni) 20 <6,0 - 100% 1 1 100%
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio {mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - o - —
Tetracloroeteno{ug/L) — - - — — 0 0
Tricloroeteno(ug/L) - - - e e 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 <0,02 - 100% — — —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - <0,02 - e - 1 1 100%
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) — <0,02 - — — 1 1 100%
Benzo(ghi)perileno {ug/L) -— <0,02 - — — 1 1 100%
Indeno({1,2,3-cd)pireno(ug/L) — <0,02 - - - 1 1 100%
Trihalometanos - total {(pug/L): 100 38 - 100% — e —
Cloroférmio{pg/L) - 3,3 - -— -— 1 1 100%
Bromoférmio(ug/L) — 5,7 - — - 1 1 100%
Bromodiclorometano(ug/L) - 12 - -— - 1 1 100%
Dibromoclorometano{ug/L) — 16 - — - 1 1 100%
{Pesticidas — total (pg/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {(ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 4 (pg/L)| 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Boavista / Odemira

NOTA 2: Parametro {conservativo) analisado pela entidade gestora em aita {Aguas Publicas do Alentejo) Nitratos

Informag3o complementar relativa 3 averiguagfo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagiio: 11/08/2014




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BREJAO / AZENHA EILILHEET)
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verificacdo da qualidade da 4gua da rede piiblica,
através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valores obtidos % N.2 Anélises (PC %
Pardmetro (unidades) :i':;:::a;lé;::;’z(:o? N Alnéllszsp Cumprimento Eea) Andlises
Minimo | Méximo | superiores do VP Agendadas | Realizadas | poalizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual (mg/L) - <0,09 0,69 = — 3 3 100%
Aluminio (pg/L Al) 200 280 - 1 0% 1 1 100%
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Nimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - — —- 1 1 100%
[Ntimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alterag@o anormal 0 - -— — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 263 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg] L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 28,5859 7,7 - 100% 1 1 100%
I-Ferro {ug/LFe) 200 - - 0 0
|[Manganés (ug/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
Initratos "2" (mg/L NO;) 50 <2 - 100% 1 1 100%
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdio (NTU) 4 1,9 - 100% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sh) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
[Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 - = 0 0
|Boro {mg/LB) 1,0 - - 0 0
|eromatos {ug/L BrO;3) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio {mg/L Ca) - - - — — 0 0
Chumbo (g/L Pb) 25 = - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
|Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 - B 0 0
{Dureza total {mg/L CaCO3) — - - o e 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - 0 0
[Fiuoretos (mg/LF) 1,5 - - 0 0
|Magnésio {mg/L Mg) — - . — = 0 0
|merciirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
|Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
[seténio (ug/L Se) 10 > . 0 0
|cloretos {mg/L Cl) 250 : E 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragéo anormal - - o — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - 100% — — —
Tetracloroeteno(ug/L}| - - - - -
Tricloroeteno{ug/L) e - - — 0 1
|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - — — -ee
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) -— - - -— -— 0 0
Benzo(k)fiuoranteno {ug/L) - - - - - 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L)| — - — = 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L}} — z — — 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - —
Cloroférmio{pg/L) - - - - — 0 0
Bromoférmio{ug/L)| - - - — e 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) —_— - - —- o 0 4]
Dibromaclorometano(ug/L) - - — — 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L)| 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Brejdo / Azenha

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Aguas Publicas do Alentejo) Nitratos

|informag3o complementar relativa 3 averiguagsio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Aluminio - Foi devido a uma falha no sistema de tratamento (Coagulagdo/Floculagio). Como medida corretiva foi efetuada uma corregdio nas dosagens dos reagentes
aplicados no tratamento da dgua. A andlise posterior ndo confirmou o incumprimento.

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitag3o: 11/08/2014




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CABACOS A 20
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
% [y %
Parametro (unidades) :i:’;::?&é;:;;zglo? Yalotes optidos LB Alnélisslsp Cumprimento B2 Al (oAl Andlises
Minimo | Méximo | superiores doVP Agendadas | Realizadas | poojizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 100%
|Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 100% 100%.
Desinfetante residual (mg/L) — 0,41 — — 100%
Aluminio (ug/L Al} 200 -
Amdnio (mg/L NH,) 0,50 -

|Némero de colénias a 22 2C {N/ml)

Sem alterag@o anormal

|ntimero de coiénias a 37 2C (N/ml}

Sem alteragéo anormal

1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100mI} 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 - - 0 0
I.F;rro {ug/LFe) 200 - - 0 0
{Manganés (ug/L Mn}) 50 - - 0 0
Wltratos {mg/LNO3) 50 - o 0 0
|Nitritos (mg/L NO,) 05 = = 0 0
Oxidabilidade (mg/L O;) 5 o s 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluig3o) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 = 5 0 0
Antiménio {(ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno {pg/L) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 - = 0 0
I8romatos (ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cidmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Calclo (mg/L Ca) = - = — = 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 25 - - 0 0
|Cianetos (pug/L CN}) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaCO3) — - - o= - 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos {(mg/L F} 1,5 - - 0 0
IMagnésio (mg/L Mg) = S 3 = = 0 0
[Mmerciirio (ug/L Hg) 1 = - 0 0
Niquel (ug/L Ni} 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
S6dio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
|carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — — =
Tetracloroeteno{pg/L) - - o — — 0 0
Tricloroeteno{ug/L}| - = > — = 0 0

Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - — — =
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - = o — = 0 0
Benzoa(k)fluoranteno {ug/L}| — - - — i 0 0
Benzo(ghi)perileno {pg/L) - - - - - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) —_ - - — - 0 0

Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — - =
Cloroférmio(pug/L) - - - — — 0 0
Bromoférmio{ug/L) — - - — — 0 0
Bromodiclorometano{pg/L)j -— - o = o 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) - - - — = 0 0
Pesticidas — total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/u)| 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (l1§_/|-) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Cabagos

NOTA 2: Par@metro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

informagdo complementar relativa a averiguagdo das situacdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

0 presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagio: 11/08/2014




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CAMPO REDONDO

EDITAL n.2 95/2014

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da 4gua da rede publica,
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 | Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | pealizadas
Escherichia coll {N/100 ml) 0 0 0 100% 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 100%
|Desinfetante residual {mg/L) — 0,1 0,5 — — 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 - -
Aménio (mg/L NH,) 0,50 - -

[Nimero de colénias a 22 2C (N/ml)

Sem alteragéo anormal

!Nﬁmero de colénias a 37 2C {N/ml)

Sem alterag@o anormal

2 2
2 2
2 2
0 0
0 0
0 0
0 0
|Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml}) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 - - 0 0
200 - - 0 0
50 - - 0 0
50 - - 0 0
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C {Factor de diluigdo) 3 - - 0 0
|Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3 - - 0 0
Turvagéo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno {pg/L) 1,0 - - 0 0
[Benzo{a)pirenc (ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos (ug/L BrO,) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - - — -— 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaCO3) — - - — — 0 0
lEnterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos {mg/LF) 1,5 - - 0 0
|magnésio (mg/L Mg) — - - — — 0 0
|Mercﬁrlo {ug/L Hg) 1 - - 0 0
Iniquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
{selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
|cloretos (mg/L ) 250 - - 0 0
Sédio (mg/t Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,4) 250 - - 0 0
Carbono Orgéanico Total {mg/L C) Sem alteragfio anormal - - — -— 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pg/L): 10 - - — - —
Tetracloroeteno(pgﬂl — - - — — 0 0
Tricloroeteno{yg/L) — - - — — 0 0

|Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (_ug L): 0,10 - - — — —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L}| — - - — - 0 0
Benzo{k)fluoranteno (pg/l.)l - - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno {ug/L) - - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - - - — — 0 0

Trihalometanos - total (pg/L): 100 - - — — —
Cloroférmlo{pgllﬂ — - — — 0 0
Bromoférmio(ug/L)| - - - — — 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) - - - -— -— 0 0
Dibromociorometano{ug/L) - B - -— 0 0
|Pesticidas - total {ug/L) _I 0,50 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (pg/L)] 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (kg/U)] 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Campo Redondo

FOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informac3io complementar relativa & averiguag#o das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

r presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagiio: 11/08/2014




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CASTELAO / TROVISCAIS / VALE BEJINHA

EDITAL n.2 95/2014

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verifica¢do da qualidade da dgua da rede ptiblica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (vp) | _ Valores obtidos | ¢ anlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 superlores VP Cumprimento Andlises
Minimo | Méximo pe doVP Agendadas | Reallzadas | poajizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual (mg/L) — 0,27 0,27 -— — 2 2 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 - - 0 0
Aménio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
[Numero de colénias a 22 2C {N/ml) Sem alteragéio anormal 0 - — — 1 1 100%
[NtGmero de colénias a 37 2C {N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - —- -— 1 1 100%
Condutividade (15/cm a 202C) 2500 220 - 100% 1 1! 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 es9 6,8 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 28 - 100% 1! 1 100%
|manganés {ug/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
[nitratos (mg/L NO;) 50 - - 0 0
[Nitritos (mg/L NO,) 0.5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O;) 5 <1,0 . 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de diluig3o) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvaglio (NTU) 4 <0,26 - 100% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
IBromatos {ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 = - 0 0
Célcio (mg/L Ca) -— 10 - - - 1 1 100%
[Chumbo (ug/L Pb) 25 10 - 100% 1 1 100%
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 0,023 - 100% 1 1 100%
Crémio (ug/L Cr} 50 - - 0 0
1,2 —dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) — 52 - - -— 1 1 100%
[Enterococos {N/100 mL) 0 0 - 100% 1} il 100%
|Fluoretos {mg/L F) 1,5 - = 0 0
|Mmagnésio (mg/L Mg) — 6,6 - - — 1 1 100%
|Mmerciirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
|N[que| {ug/L Ni} 20 <6,0 - 100% 1 1 100%
Selénio (pg/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos {mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragéo anormal - - — - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — - -
Tetracloroeteno{pg/L) — - - -— — 0 0
Tricloroeteno({pug/L}| - - - -— - 0 0
[Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - — — o
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) —- - - - — 0 0
Benzo{k)fluoranteno {ug/L)| - - - — - 0 0
Benzo(ghi)perileno (pg/L)| — = - = — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L)} — - - — - 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - -— — -
Cloroférmio(ug/L) — - - — — 0 0
Bromoférmio{ug/L}| — - - — - 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) o - - - e 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) — - - — -— 0 0
Pesticidas - total (pg/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {(pg/L)} 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - 0 0

|NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Casteldo / Triviscais / Vale Bejinha

NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

Informag3o complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas}):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagio: 11/08/2014




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CAVALEIRO / FATACA / MALAVADO

EDITAL n.2 95/2014

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede publica,
através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises v N.2 Andlises (PCQA) g
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 superiores VP Cumprimento Andlises
Minimo | Méximo p do VP Agendadas | Realizadas Realizadas

Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 100% 100%
Desinfetante residual (mg‘/L) - <0,09 0,28 — - 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 - -

Aménio (mg/L NH,) 0,50 .

|NUmero de colénias a 22 ¢C (N/ml)

Sem alteragéio anormal

Nimero de colénias a 37 2C (N/ml)

Sem alterag@o anormal

2 2
2 2
2 2
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade (uS/cm a 202C} 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo} 20 - - 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 6 9 - - 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 - - 0 0
Nitratos® (mg/L NOs) 50 - - 0 0
Nitritos (mg/L NO,} 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 [¢]
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
[Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
Boro (mg/tL B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (1g/L BrO;) 10 - - 0 0
Cédmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio {mg/L Ca) — - - — - 0 0
{chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
|Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
|1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaCO3) — - - — — 0 0
|Enterococos {N/100 mL} 0 - - 0 0
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
|Magnésio (mg/L Mg) — - - — — 0 0
[Mercuirio {ug/L Hg) 1 - - 0 0
|Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgdnico Total (mg/L C) Sem alteragéo anormal - -— — 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 B - — - -—
Tetracloroeteno{ug/L) — - - — — 0 0
Tricloroeteno{jg/L) -— - - — -— 0 0

Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos (pg/L): 0,10 . - -— - —_
Benzo{b)fiuoranteno {pg/L) — - - — - 0 0
Benzo({k)fluoranteno {pug/L) e - - -— -— 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) -— - - - - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) - - - e — 0 0

Trihalometanos - total (pg/L): 100 - - -— -—
Cloroférmio(pg/L)] — - — — 0 0
Bromoférmio{ug/L) - - - - -— 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) - E B -— — 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - B - — — 0 0
|Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - 0 0
Pesticida 1 (pg/L)| 0,10 - 0 0
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (pug/L) 0,10 - - 0 0

INOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: (-:avaleiro / Fataca / Malavado

INOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

anormagio complementar relativa & averiguagdo das situa¢des de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo: 11/08/2014




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE COLOS

EDITAL n.2 95/2014

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lel n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagfio da qualidade da dgua da rede publica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | y o aniises 0 N.2 Analises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 e Cumprimento Anélises
Minimo | Méximo | SUP S do VP Agendadas | Realizadas | paajizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes {(N/100 mi) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Desinfetante residual (mg/L) — 0,14 0,32 — — 3 3 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 - - 0 0
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
[Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéic anormal 0 - — - 1 1 100%
[Ndimero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alterag&o anormal 0 - — — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 394 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
[Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
IgTu(UnIdades pH) 26,56 <9 7 - 100% 1 1 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|manganés {pg/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
[Nitratos "2" (mg/L NO;) 50 <2 - 100% 1 1 100%
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O} 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢3o) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluig3o) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,5 - 100% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 5 - 0 0
|Boro (mg/L B) 1.0 - - 0 0
|Bromatos (ug/L Br0s) 10 o = 0 0
Cédmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio {mg/L Ca) — - - — — 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaCO3) — - - e — 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 S = 0 0
Magnésio (mg/L Mg) - - - — — 0 0
|Mercﬁrio (ug/L Hg} 1 - - 0 0
[Nique! (pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {(mg/L Cl} 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 o . 0 0
Sulfatos {mg/L SO,) 250 - - o] 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragdo anormal - - —- — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — - —
Tetracloroeteno(pg/L) - - - - — 0 0
Tricloroeteno(ug/L) - - - -— -— 0 0
|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - — — —
Benzo{b)fluoranteno (ug/L) - - - - -— 0 0
Benzo{k)fluoranteno (ug/L)| — - 2 - = 0 0
Benzo{ghi)perileno {ug/L)] — = 5 — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) -— - - - -— 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — — -—
Cloroférmio{ug/L)| - - - -— -— 0 0
Bromoférmio(pg/L) -— - - — -— 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) — - - - — 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) o - - — — 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 a - 0 0
Pesticida 2 (pg/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 3 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - 0 0

INOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Colos

INOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {Aguas Pdblicas do Alentejo) Nitratos

Informag3o complementar refativa 3 averiguag3o das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagio: 11/08/2014




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CORGO D' AGUA I L)
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se & verifica¢fio da qualidade da dgua da rede publica,
através de andlises peri6dicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | o Apsiises ) N.2 Analises (PCQA) %
Pardmetro (unidades} fixado no DL 306/2007 riores VP Cumprimento Andlises
Minimo | Méximo | Superiores do VP Agendadas | Realizadas | paajizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg_ll.) o 0,28 0,33 — — 2 2 100%
Aluminio {ug/L Al) 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragiio anormal 0 - - o 1 1 100%
[Numero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alterag@o anormal 0 - - - 1 1 100%
Condutividade {1S/cm a 202C) 2500 565 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 13 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,569 7 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
|[manganés (ug/L Mn) 50 81 - 1 0% 1 1 100%
[nttratos (mg/L NOs) 50 <2,0 - 100% 1 1 100%
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluigSo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 5,1 - 1 0% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
[Benzo(a)pirenc {ng/L) 0,010 - - 0 0
IBoro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
ﬁomatos {ng/L BrO;) 10 - - 0 0
{cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio {mg/L Ca) — - - -— - 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {pg/L Cr) 50 - - 0 0
|1,2 - dicloroetano (ug/L} 3,0 - - 0 0
{Dureza total (mg/L CaCO3) — - - - — 0 0
|enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
[Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
|magnésio (mg/L Mg} — - = — — 0 0
[Merciirio {pg/L Hg) 1 - = 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl} 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {(mg/L C) Sem alteragéo anormal - - o — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - s — —
Tetracloroeteno{ug/L) -— - - -— - 0 0
Tricloroeteno{ug/L) - - - — — 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - o — —
Benzo{b)fluoranteno (ug/L) o - - — — 0 0
Benzo{k)fluoranteno {ug/L} - - - — — 0 0
Benzo{ghi)perileno (ug/L)| — - = — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L)| = - = — - 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - -— — —
Cloroférmio{ug/L)] — - - — — 0 0
Bromoférmlo(ugll)l - - - — — 0 0
Bromodiciorometano(ug/L)] - - - — — 0 0
Dibromoclorometano(pg/L) - - - -~ - 0 0
Pesticidas - total (ug/L) 0,50 - - 0 (]
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (pg/L)| 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (pg/L)] 0,10 - - 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Eorgo D' Agua
INOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta { )

repitam no futuro.

Informagdo complementar relativa A averiguag3o das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

Manganés e Turvagdo - analisam-se as possiveis medidas alternativas ou corretivas, de acordo com a sua viabilidade técnico-econdémica de forma a evitar que os mesmos se

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagio: 11/08/2014




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

]
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FORNALHAS VELHAS I AT

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede publica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | g aniises W N.2 Andlises (PCQA) ¢
Par&metro {unidades) fixado no DL 306/2007 superiores VP Cumprimento - Anélises
Minimo | Méaximo pel do VP Agendadas | Realizadas Realizadas

Escherichia coli (N/100 mi) 0 0 - 100% 100%
IBactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 100% 100%
Desinfetante residual {(mg/L) - 0,26 -— -— 100%
Aluminio (ug/LAl) 200 =

Aménio (mg/L NH,) 0,50

|Numero de coldnias a 22 2C (N/ml}

Sem alteragéo anormal

|Nimero de colénias a 37 2C {N/ml)

Sem alteragdo anormal

1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 - - 0 0
l—Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|[Manganés (pg/L Mn) 50 - - 0 0
[Nitratos® (mg/L NO,) 50 - - 0 0
|Nitritos (mg/L NO,) 05 - - 0 0
{oxidabilidade {(mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 - - 0 0
Turvacdio (NTU) 4 - - 0 0
Antimdnio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
[Benzo{a)pireno {ug/L) 0,010 - - 0 0
IBoro {(mg/L B) 1,0 - - 0 0
|[Bromates {ug/L BrO3) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célclo (mg/L Ca) - - - — — 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaCO3) — - - — — 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos {(mg/L F) 1,5 - = 0 0
|magnésio (mg/L Mg) — - - — — 0 0
[Mmercirio (ug/L He) 1 - - 0 0
INique! (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L $O,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragéo anormal - - — — 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - — —— o
Tetracloroeteno(ug/L) — - - — 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — - — - 0 0

[Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - — — s
Benzo({b)fluoranteno (ug/L) — - - - - 0 0
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) - B - — - 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) — E - — - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — - B -— - 0 0

Trihalometanos - total {pug/L): 100 - - - — -—
Cloroférmio{ug/L) - - --- - 0 0
Bromoférmio{ug/L)| = 2 - — — 0 0
Bromodiclorometano{pg/L)} — - - — — 0 0
Dibromoclorometano(ug/L)]| — = — — 0 0
|Pesticidas — total {ug/L) | 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L)] 0,10 c . 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - 0 0

INOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Fornalhas Velhas

FNOTA 2: Par3metro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

Informacio complementar relativa 3 averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagSo: 11/08/2014




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FOROS CAIADA / CHAPARRAL

EDITAL n.2 95/2014

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 2 verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valores obtidos % N.2 Anélises (PC %
Pardmetro {unidades) :i:’;::;a;é;:;;z%? NS Ainéllsflsp Cumprimento ecap) =1 Andlises
Minimo | Méaximo | Superiores do VP Agendadas | Realizadas | pooiizadas

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 100% 100%
|pesinfetante residual {mg/L) — 0,28 0,54 — - 100%
Aluminio (pg/L Al} 200 - -

Aménio (mg/L NH,) 0,50 - -

{Numero de colénias a 22 2C (N/ml)

Sem alteragéo anormal

|Ndimero de colénias a 37 2C (N/mi)

Sem alteragéo anormal

2 2
2 2
2 2
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {(mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 - - 0 0
Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|[manganés (ug/L Mn) 50 = - 0 0
|nitratos (mg/L NO;) 50 - - 0 0
Nitritos {mg/L NO,} 0,5 - - 1] 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 25¢C (Factor de diluigdo) 3 - - 0 0
Sabor a 252C {Factor de dilui¢do) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 - = 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos (g/L Br0s) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - - —- -— 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 [¢]
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano (pug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) - - - — — 0 0
|Enterococas (N/100 mL) 0 - : 0 0
[Fluoretos (mg/LF) 1,5 S - 0 0
[Magnésio (mg/L Mg) — - - — — 0 0
[Merciirio {ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel (pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragéo anormal - - -— — 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - — — -
Tetracloroeteno(pg/L) — - - - - 0 0
Tricloroeteno{ug/L)} — - - — -— 0 0

|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - — . —_
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — - - - — 0 0
Benzo(k}fluoranteno (pg/L) — - - - - 0 0
Benzo{ght)perileno (pg/L} - - - - - 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L) e - - — — 0 0

Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — - -
Cloroférmio{pg/L) -— - - - -— 0 0
Bromoférmio{ug/L)| — - - — — 0 0
Bromodiclorometano(ug/L)| — - - -— — 0 0
Dibromaclorometano(ug/L)| - - - - — 0 0
|Pesticidas - total {ug/L) | 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L)} 0,10 . 0 0
Pesticida 2 {ug/L)| 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L)] 0,10 . - 0 0
Pesticida 4 (ug/L)] 0,10 - 0 0

INOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Foros da Caiada / Chaparral

|NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Flnformagéo complementar relativa & averiguagcdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagio: 11/08/2014




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FOROS DOS VALES

EDITAL n.2 95/2014

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se  verificacdo da qualidade da 4gua da rede publica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).

Valores obtidos % N.2 Anélises {PC| %
Pardmetro (unidades) :?::::?ﬁé;;t;%? A% Ainéllst‘alsp Cumprimento (EcAl Andlises
Minimo | Méaximo | Superiores do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual {mg/L) = 0,17 0,28 — — 2 2 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 - - 0 0
Amoénio (mg/L NH,) 0,50 - - 0 0
|[NGmero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéio anormal - - —— -— 0 0
[NGmero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragao anormal - = — - 0 0
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens {(N/100m{) 0 - - 0 0
|Cor (mg/L PtCo) 20 - - 0 0
I@Unldades pH) 26,5 e <9 - - ) . 0
Ferro (pg/L Fe) 200 - - 0 0
[manganés {ug/L Mn) 50 - - 0 0
Mratos {mg/L NO;) 50 - - 0 o]
[Nitritos (mg/L NO,) 0.5 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/L O} 5 - - 0 0
Chelro a 252C {Factor de diluigdo) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
IBromatos (ng/L BrO,) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Calclo (mg/L Ca) -— - - -— - 0 0
Chumbo (pug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza totat (mg/L CaCO3) - - - — — 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 = = 0 0
|Fluoretos {(mg/L F} 1,5 - - 0 0
IMagnésio (mg/L Mg) - - = — — 0 0
[Mmerciirio {ig/L Hg) 1 - - 0 [}
Nique! {ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {(mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sodio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 1] 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alterag#io anormal - - - — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — -—- —
Tetracloroeteno{ug/L) o - - — — 0 0
Tricloroeteno{ug/L) - - - — — 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - — — -—
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) — - - — — 0 0
Benzo(k)fluoranteno {(pg/L) — - - — —- 0 0
Benzo{ghi)perileno (pg/L)] - - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) - - - — — 0 0
Trihalometanos - total {(ug/L): 100 - - — —
Cloroférmio{ug/L)| - - - — — 0 0
Bromofdérmio{ug/L) - - - — -— 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) - - - - - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L)| - - - — — 0 0
Pesticidas — total {ug/L) 0,50 - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {ug/L} 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 4 (pg/ L)| 0,10 - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Foros dos Vales

NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

Informagdio complementar relativa a averiguagdo das situages de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo: 11/08/2014




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LAMEIROS DA a5/201
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificaciio da qualidade da 4gua da rede publica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico {VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Anilises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | my i VP Cumprimento Andlises
nimo | Méaximo periores do VP Agendadas | Realizadas | pootizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual {mg/L} - 0,34 0,58 — — 2 2 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Ntimero de colénias a 22 2C {N/ml) Sem alteragéo anormal 0 - - — 1 1 100%
Numero de colénias a 37 2C {N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - - — 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 625 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml} 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 6,7 - 100% 1 1 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
[manganés {ug/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
{Nitratos (mg/L NO;) 50 <2,0 . 100% 1 1 100%
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢3o) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,26 - 100% 1 1 100%
Antimdnio {pg/L Sh) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (pg/L) 1,0 - - 0 0
{Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos {ug/L Bro,) 10 - - 0 0
Cadmio {pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) - - - -— — 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L} 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) -~ - - --- - 0 0
|Enterococos (N/100 mt) 0 - - 0 0
|Fluoretos {mg/L F) 1,5 - - 0 0
[Magnésio (mg/L Mg) — - = - — 0 0
[merciirio {pg/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel {ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C} Sem alterag@o anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - - — -
Tetracloroeteno{ug/L}| —-— - - -— — 0 0
Tricloroeteno{pg/L) -— - - — — 0 0
|Hidrocarbonetos Aromaéticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - — o —
Benzo{b)fluoranteno {ug/L} — - - — — 0 0
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) — - - - - 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) -— - - — -— 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L} — - - -— - 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - - — -
Cloroférmio(ug/L) - - - — - 0 0
Bromoférmio(ug/L) — - - — - 0 0
Bromodiclorometano{ug/L}| — - - - — 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) -— - - — — 0 0
|Pesticidas — total {pg/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L})} 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/l.n 0,10 - 0 1]
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Lameiros
|NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( )

Informagdo complementar relativa 2 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagio: 11/08/2014




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE LUZIANES-GARE

EDITAL n.2 95/2014

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede publica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (vp) | _Valores obtidos N.2 Anilises % N.2 Anilises (PCQA) r.
Pardmetro {unidades) fixado no DL 306/2007 superiores VP Cumprimento Andlises
Minimo | Maximo pe do VP Agendadas | Realizadas | paalizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 - 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,56 -— - 1 1 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Niimero de colénias a 22 2C {N/ml) Sem alteragéo anormal 0 - - - 1 1 100%
Ndmero de colénias a 37 2C {N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - - - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 1400 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor {mg/L PtCo} 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH {(Unidades pH) 26,5 e <9 8,4 - 100% 1 1 100%
|Erro {ug/L Fe) 200 <20 - 100% 1 1 100%
|[manganés (pg/t Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
[Nitratos® (mg/L NO,) 50 - - 0 0
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade {(mg/L O,) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluicdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvago (NTU) 4 <0,26 - 100% 1 il 100%
Antiménio (ug/L Sh) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
Benzo{a)pireno (pug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro {mg/LB) 1,0 = o 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cédmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio {(mg/L Ca) = 16 - — - 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 25 <3,0 - 100% 1 1 100%
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 <0,010 - 100% 1 1 100%
Crémio {pug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 —dicloroetano {pg/L) 3.0 - - 0 0
|Dureza total {mg/L CaCO3) -— 170 - - - 1 1 100%
|Enterococos (N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Fluoretos {mg/LF) 1,5 - = 0 0
|magnésio (mg/L Mg) - 31 - — — 1 1 100%
[Mmerciirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
INiquel (ug/L Ni) 20 41 - 1 0% 1 1 100%
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Organico Total {(mg/L C) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - o — -—
Tetracloroeteno(ug/L)| o - - -— e 0 0
Tricloroeteno{ug/L) - - - — — 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - — - —
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) - - - - -— 0 0
Benzo(k)fiuoranteno (ug/L) -— - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno {ug/L) - - - — -— 0 0
Indeno(1,2,3-cd}pireno{pg/L) — - - -— — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — - -
Cloroférmio{ug/L) — - - — — 0 0
Bromoférmio{ug/L) — - - e — 0 0
Bromodiclorometano(ug/L)| — - - - - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) -— - - - — 0 0
Pesticidas — total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L)| 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {(ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Luzianes-Gare

NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informagdio complementar relativa 3 averiguagdio das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

Niquel - Este incumprimento foi devido a uma contaminag&o da rede predial no ponto de amostragem (lunta de Freguesia).
Foram realizadas analises de verificagio em dois pontos distintos da rede em Luziane-Gare, cujo incumprimento apenas persistiu na Junta de Freguesia. Desta forma
procedeu-se 4 substitui¢io da torneira na Junta e voltou-se a realizar nova andlise, cujo resultado ja se encontrava abaixo do valor paramétrico.

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagio: 11/08/2014




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MONTE DA ESTRADA

EDITAL n.2 95/2014

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verifica¢cio da qualidade da 4gua da rede publica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | o anjiises o) N.2 Andlises (PCQA) 0
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | miq superlores VP Cumprimento Andlises
nimo | Maximo pe do VP Agendadas | Realizadas | paalizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual (mg/L) — <0,09 0,23 - - 2 2 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 <30 - 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Ntmero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 0 - — — 1 1 100%
[NtGmero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal 0 - — - 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 20%C) 2500 989 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 S - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 48 - 1 0% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e s9 7,2 - 100% 1 1 100%
I-Ferro {ng/L Fe) 200 - - 0 0
Wanganés {ug/L Mn) 50 530 - 1 0% 1 1 100%
[Nitratos (mg/L NO,) 50 <2,0 - 100% 1 1 100%
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
|oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢3o) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluicdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 7,7 - 1 0% 1 1 100%
Antimoénio {(ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio {pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - - s — 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 —dicloroetano {pg/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) - - - o -— 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 = - 0 0
|magnésio (mg/L Mg) — - - — — 0 0
[Mmercurio (jg/L Hg) 1 = - 0 0
|Niquel {pg/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl} 250 - - 0 0
Sédio {(mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Organico Total {mg/L C} Sem alterag@o anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — — —
] Tetracloroeteno{pg/L) -— - - — — 0 0
Tricloroeteno(ug/L) — - - — —- 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - — -— —-
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) - - - -— - 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L) o - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno {ug/L) - - - - -— 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(pg/L) -— - - -— - 0 0
Trihalometanos - total (pug/L): 100 - - - — —
Cloroférmio{pg/L) - - - - - 0 0
Bromoférmio(pg/L) -— - - — - 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) — - - --- —- 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) - - - -— —_— 0 0
{Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Monte da Estrada

NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

confirmaram os incumprimentos.

Informag3o complementar relativa 3 averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Cor, Mangangs e Turvag3o - Foi devido a uma falha no sistema de tratamento (Filtro de Desferrizagdo/Desmanganizagdo). Como medida corretiva foi efetuada uma corre¢do
nas dosagens de reagente de forma a permitir uma correta filtragdo do manganés e consequentemente diminuigdo de turvagdo e a cor. As andlises posteriores ndo

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitago: 11/08/2014




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE NAVE REDONDA EDITALD S 0o/2018
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificacdo da qualidade da 4gua da rede publica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valores obtidos % N.2 Anélises (PC %
Pardmetro (unidades) \fliir;::;a;;.é;gg;;%? uE A'nélls:,sp Cumprimento (PEOA) Anélises
Minimo | Méximo | Superiores do VP Agendadas | Realizadas | po.jizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
jBactérias coliformes (N/100 mf) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Desinfetante residual {mg/L) — 0,46 5 - — 1 1 100%
Aluminio {(pg/L Al) 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 66 - — -— 1 1 100%
{NGmero de colénias a 37 2C {N/mi) Sem alteragdo anormal 11 - - - 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 235 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) ¢] 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1! 1 100%
pH (Unidades pH) 26,58 <9 7,8 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 48 - 100% 1 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 61 - 1 0% 1 1 100%
Nitratos (mg/L NO;) 50 <2,0 - 100% 1 ! 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 = - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢cio) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvacdo (NTU) 4 4,8 - 1 0% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
Boro {mg/L B) 1,0 A - - 0 0
Bromatos (ug/L BrO,) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — <5,0 - -— — 1 1 100%
Chumbo {ug/L Pb) 25 <3,0 - 100% 1 1 100%
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu} 2,0 <0,010 - 100% 1 1 100%
Crémio {ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L} 3,0 - - 0 0
{Dureza total (mg/L CaC0O3) — 54 - — — 1 1 100%
|[enterococos (N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
[Magnésic (mg/L Mg) — 11 - - — 1 1 100%
|Merciirio (ug/L Hg) 1 - = 0 0
|Niquel (ug/L Ni) 20 <6,0 - 100% 1 1 100%
[seténio (pg/L Se) 10 5 = 0 0
JCloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio {mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {(mg/L C) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - -— - -
Tetracloroeteno(ug/L) o - - - — 0 0
Tricloroeteno{ug/L} - - - e e 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): I 0,10 - - — — —
Benzo{b)fluoranteno (ug/L)] — - - - — 0 0
Benzo(k)fluoranteno {ug/L)| — - - — — 0 0
Benzo{ghi)perileno {ug/L)| - - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L)}] — - - — — 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - - — e
Cloroférmio{pg/L) - - - e e 0 0
Bromoférmio(pg/L)} — - - — - 0 0
Bromodiclorometano{ug/L)| — . - — — 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - -— — 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {pg/L)| 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {ug/L)] 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L)| 0,10 - - 0 0
ITTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Nave Redonda
|NOTA 2: Par&metro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( )

Informac&o complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Manganés e Turvagdo - Foi devido a uma falha no sistema de tratamento (Filtro de Desferrizagio/Desmanganiza¢do). Como medida corretiva foi efetuada uma corregdo nas
dosagens de reagente de forma a permitir uma correta filtragdo do manganés. As andlises posteriores ndo confirmaram os incumprimentos.

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagfio: 11/08/2014




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEREIRAS-GARE A /2014
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 2 verificacio da qualidade da dgua da rede piblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
% 2 %
Parametro (unidades) paoBarametcolivh) o SIS Cumprimento N2 Andlloss [POQA) Andlises
fixado no DL 306/2007 | minime | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | peatizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 1 1 0% 1 1 100%
|Desinfetante residual (mg/L) — <0,09 - - — 1 1 100%
Aluminio (bg/LA) 200 - - 0 0
Aménio {mg/L NH,) 0,50 - - 0 0
Namero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal - - — — 0 0
Numero de col6nias a 37 2C [N/ml) Sem alteragéo anormal - - — - 0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - 0 0
Clostridium perfringens {(N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {(mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 B 0 0
Ferro {ug/L Fe) 200 - 0 0
Manganés (pg/L Mn) 50 - - 0 0
INitratc;sl (mg/L NO,) 50 - 0 0
|Nitritos {mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O;) 5 = - ‘0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluig3o) 3 - 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluig3o) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 = z 0 )
Antimdnio {pg/L Sb) 5 c . 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 - = 0 0
IBromatoes {ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (p.g_/ L Cd) 5,0 - - 0 0
Céalclo (mg/L Ca) — - - — — 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
|crémioe (pg/L cr) 50 - - 0 0
11,2 - diclorcetano (ug/L) 3,0 = - 0 0
|Dureza total {mg/L CacO3) — - - — — 0 0
lEnterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fiuoretos {mg/L F) 1,5 = = 0 0
|Magnésio (mg/L Mg) — - - — — 0 0
|Mercirio {ua/L Hg) 1 - - 0 0
[Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio {(mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,4) 250 - - 0 0
|Carbono Organico Total (mg/LC) Sem alteragéo anomal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — — -
Tetracloroeteno(ug/L) — - - -— - 0 0
Tricloroeteno{ug/L}| -— - - — — 0 0
|Hidrocarbonetos Arométicas Policiclicos (ug/L): l 0,10 - - — — -—
Benzo(b)fluoranteno (ug/L)} — - = — — 0 0
Benzo(k}fluoranteno (ug/| | — o S — = 0 0
Benzo(ghi)perileno {ug/L)) — - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - - - — — 0 0
 Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - — -— —
Cloroférmio(pg/L] — - - — — 0 0
Bromoférmlo{p_g_!t) - - - — — 0 0
Bromodlclorometano(ugll.)l - - - - — 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) — - - — — 0 0
Pesticidas — total (pg/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (pug/L)| 0,10 - . 0 0
Pesticida 4 (ug/L)] 0,10 - - 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Pereiras-Gare
|NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta { )

|lnforma;§o complementar relativa 4 averiguag3o das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

incumprimento.

Bactérias coliformes - Foi devido ao valor de desinfetante residual na rede se encontrar abaixo do intervalo recomendado. A andlise posterior ndo confirmou o

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitago: 11/08/2014




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PORTELA DA FONTE SANTA

EDITAL n.2 95/2014

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede puiblica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | o ansiises o N.2 Anélises (PCQA) %
Pardmetro {unidades) fixado rio DL 306/2007 e~ Cumprimento Andlises
Minimo | Maximo | Supe doVP Agendadas | Realizadas | poalizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Bactérias coliformes {(N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,48 0,48 — - 2 2 100%
Aluminio {ug/LAl) 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
INGmero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alteragfio anormal 0 - — — 1 1 100%
[NGmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - —- — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 1700 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100m!) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e 9 7.3 - 100% 1 1 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés (ug/t Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
[Nitratos (mg/L NOs) 50 <2,0 - 100% 1 1 100%
FNItrltos {mg/LNO,) 0,5 - - 4] 0
Oxidabitidade (mg/L O,) 5 1,3 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluic3o) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,26 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
IBoro (mg/L B) 1,0 - S 0 0
Bromatos {pg/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Calcio (mg/L Ca) = = - — - 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 25 - - 0 0
Clanetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) = = - — -— 0 0
|enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
|magnésio (mg/L mg) - - - —- — 0 0
{Merciirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel {(pg/L Ni} 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
56dio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L $SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragdo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - — -—- —
Tetracloroeteno{ug/L) - - - -— — 0 0
Tricloroeteno(ug/L)| - - - — — 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {ug/L): | 0,10 - - — — —
Benzo({b}fiucranteno (ug/L)] = - - — — 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)| — - - — = 0 0
Benzo{ghi)perileno (ug/L)} — - - = — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno(ug/L)] - - - — — 0 0
Trihalometanos - total {pg/L): 100 - - — - -
Cloroférmio(pg/L)] = = = = — 0 0
Bromoférmio{ug/L) — - - — — 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) - - - - -— 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - — -- 0 0
Pesticidas — total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - ° 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - = 0 0
Pesticida 3 (pug/L)| 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L)| 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Portela da Fonte Santa

NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em aita (

)

Informag3o complementar relativa 3 averiguag3o das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitag3o: 11/08/2014




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE RELIQUIAS AL LI
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verifica¢gio da qualidade da dgua da rede publica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valores obtidos % N.2 Andlises (PC %
Pardmetro (unidades) :ilaoé::;a::.é;:;;zglo? A5 I-\Inéllsc‘alsp Cumprimento (PEDAI Andlises
Minimo | Méximo | Superlores dovp Agendadas | Realizadas | poaiizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,73 — - 1 1 100%
Aluminio (pg/LAl) 200 z 5 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Ndmero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal 0 - — — 1 1 100%
Numero de colénias a 37 2C (N/mi) Sem alteragdo anormal 0 - - —— 1 1 100%
Condutividade {1S/cm a 202C) 2500 427 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100m!) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,7 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
{Manganés (ug/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
[Nitratos® (mg/L NO,) 50 - . 0 0
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/L O;) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de dilui¢3o) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢iio) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,52 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
[Benzo(a)pireno (pg/L) 0,010 - o 0 0
[Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos {ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) - - - e — 0 0
{Chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total {mg/L CaCO3) -— - - -—- — 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 = - 0 0
{Fluoretos {(mg/L F) 1,5 - - 0 0
|magnésio (mg/L Mg) - - = — — 0 0
[mercirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
{Niquel {ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio {mg/L Na) 200 - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragéo anormal - - - - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - -— o -—
Tetracloroeteno{ug/L) — - B - -— 0 0
Tricloroeteno{pg/L)| - - - — —- 0 0
[Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - — — —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - - - - — 0 0
Benzo(k)fluoranteno {ug/L)| -— - - — — 0 0
Benzo{ghi)perileno {ug/L) -— - - — 0 0
Indeno{1,2,3-cd)pireno(ug/L) - - - — —-- 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - — -— -
Cloroférmio(ug/L) - - - -— - 0 0
Bromoférmio(ug/L) — - - — —- 0 0
Bromodiclorometano{ug/L) — - - —- — 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - — - 0 0
Pesticidas — total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (pg/L)| 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L)| 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Reliquias

NOTA 2: Par8metro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informagdo complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagio: 11/08/2014




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE RIBEIRA DO SALTO

EDITAL n.2 95/2014

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.® 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,
através de andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (vp) | Valores obtidos N.2 Anélises % N.2 Anilises (PCQA) e
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 sunerlores VP Cumprimento Andlises
Minimo | Méximo pe! do VP Agendadas | Realizadas | paalizadas

Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 100%
|pesinfetante residual (mg/L) — 0,49 0,81 — — 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 - -

Aménio (mg/L NH,) 0,50 - -

|Nimero de colénias a 22 2C (N/mi)

Sem alteragéio anormal

|Numero de colénias a 37 2C {N/m!)

Sem alteragdo anormal

2 2
2 2
2 2
0 0
0 0
0 0
0 0
mutlvldade (1S/cm a 202C) 2500 - - 0 0
|clostridium perfringens (N/100mi) 0 = - 0 0
|cor {mg/L Ptco) 20 - - 0 0
Fm {Unidades pH) 26,5 e <9 = - 0 0
Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
|manganés (pg/L Mn) 50 - - 0 0
[Nitratos (mg/L NO5) 50 - - 0 0
|witritos (mg/L NO,) 0,5 - > 0 0
|oxidabilidade (mg/L ;) 5 - - 0 0
|che|ro a 252C {Factor de dilui¢do) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de dituigdio) 3 - - 7 0 0
Turvagdo (NTU) 4 = A 0 0
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (u_g_/L) 1,0 - - 0 0
IBenzo!a}pIreno {ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 = - 0 0
|Bromatos (ug/t Bro,) 10 - = 0 0
|cadmio (ug/L cd) 5,0 - - 0 0
lcéicio (mg/L ca) - - - — — 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos {p_gl. CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano (ug/L} 3,0 - - 0 4]
Dureza total (mg/L CaCO3) — - - — — 0 0
[Enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fluoretos {(mg/L F) 1,5 - = 0 0
| magnésio (mg/L Mg) — - - -— — 0 0
[mercirio (e/L Hg) 1 - - 0 0
INfquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
[selénio (ug/L Se) 10 5 s 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Organico Total {mg/L C) Sem alteragéo anormal - - — — 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — — —
Tetracloroeteno{ug/L)} — - - — — 0 0
Tricloroeteno(ug/L)| - - - — — 0 0

|Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug_/_L): 0,10 - - — — ---
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - - - — —- 0 0
Benzo(k)fluoranteno (u_g_/L) - - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (pg/L) — - - — — 0 0
Indeno(l,'z_,s-cd)plreno{pgfl) -— - - -— - 0 0

Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - -— — -
Cloroférmio{ug/L) --- - - -— — 0 0
Bromoférmio{ug/L) — - - — — 0 0
Bromodlclorometano(ug/l.)] - - - —- — 0 0
Dibromoclorometano(ugﬂ' — - - - — 0 0
{Pesticidas — total lu_g_/l.) 0,50 - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L) 0,10 - - 0 0

lNOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Ribeira do Salto

|NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

Informag3o complementar relativa  averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

IO presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagio: 11/08/2014




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. LUIS EOILARIESoS/2028
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da d4gua da rede publica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico {VP) Valores obtidos N.2 Anslises % N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 L ST Cumprimento Anélises
Minimo | Méaximo periore do VP Agendadas | Realizadas | paalizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes {N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (m_g_/l.) - <0,09 0,42 -— - 3 3 100%
Aluminio {ug/L Al) 200 94 - 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Ntimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéio anormal 4 - —- -— 1 1 100%
INUGmero de colénias a 37 2C {N/ml) Sem alteragio anormal 2 - - 1 1 100%
Condutividade {1S/cm a 202C) 2500 582 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
|Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
IPT-I {Unidades pH) 26,5 e <9 7,9 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
[manganés (ug/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
|Nitratos "2" (mg/L NO;) 50 < 2,4 100% 2 2 100%
Nitritos (mg/L NO;) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Chelro a 252C {Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,28 - 100% 1 1 100%
Antiménio "2" (ug/L Sh) 5 <0,5 - 100% 1 1 100%
Arsénio "2" (ug/L As) 10 <1 - 100% 1! 11 100%
|Benzeno "2" (pg/L) 1,0 <1 - 100% 1 1 100%
IBenzo(a)pireno {ug/L) 0,010 - - 0 0
[Boro "2"(mg/L B) 1,0 <0,03 - 100% 1 1 100%
[Bromatos "2" (ug/L BrO;) 10 <5 - 100% 1 1 100%
Cadmio "2" (ug/L Cd) 5,0 1,9 - 100% 1 1 100%
Célcio (mg/L Ca) — - - - —- 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos "2" (ug/L CN} 50 <10 - 100% 1 1 100%
Cobre {(mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio "2" (ug/L Cr) 50 <10 - 100% 1 1 100%
1,2 — dicloroetano "2" (ug/L) 3,0 <1 - 100% 1 1 100%
|Dureza total (mg/L CaCO3) - - - - -— 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fiuoretos “2" {mg/LF) 1,5 0,1 - 100% 1 1 100%
|magnésio (mg/L Mg) - - - — — 0 0
IMerciirio 2" (ug/L Hg) 1 <0,3 - 100% 1 1 100%
Nique) {ug/L Ni} 20 - - 0 0
Selénio "2" {ug/L Se) 10 <1 - '100% 1 1 100%
Cloretos "2" {mg/L Ci) 250 110 - 100% 1 1 100%
Sédio "2" (mg/L Na) 200 61 - 100% ! 1! 100%
Sulfatos "2" (mg/L SO,} 250 60 - 100% 1 1 100%
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragéo anormal - - s - 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno "2" (ug/L): 10 <1 - — — -
Tetracloroeteno "2" (ug/L) — <1 - -— - 1 1 100%
Tricloroeteno"2" (ug/L} = <1 - - - 1 1 100%
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): | 0,10 - - — - —
Benzo(b)fluoranteno {ug/L)] — - - - - 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)| — - - — — 0 0
Benzo(gh)perileno {ug/L)} — = - — = 0 0
Indeno{1,2,3-cd)pireno(ug/L)] = - - — - 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - — — -—
Cloroférmio{pg/L)}] — s 5 = — 0 0
Bromoférmio(ug/L) - - - -— -— 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) - - - — — 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - - - 0 0
|Pesticidas - total {ug/L} 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Alacloro "2" {(ug/L) 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Atrazina "2" (ug/L) 1,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Desetiltrazina "2" (ug/ L)i 2,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Desetilterbutitazina “2" (ug/L)| 3,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Linuro "2" (ueg/L)| 4,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
Terbutilazina "2" (ug/L)| 0,10 <0,05 - 100% 1 1 100%
|NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Luis
FNOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {Aguas Publicas do Alentejo) Nitratos, Antiménio, Arsénio, Benzeno, Boro, Bromatos, Cidmio,
Cianetos Crémio, 1,2 - dicloroetano, Fluretos, Merctirio, Selénio, Cloretos, Tetracloroeteno, Tricloroeteno, Teracloroeteno e Tricloroeteno, Sédio, Sulfatos, Alacloro,
Atrazina, Desetiltrazina, Desetliterbutilazina, Linurdo, Terbutilazina e Pesticidas Torais
Informag3o complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):
O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro Data da publicitagSo: 11/08/2014




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. MARTINHO DAS AMOREIRAS FERFIR T
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 2 verificagdio da qualidade da dgua da rede publica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valores obtidos % N.2 Andlises {PC %
Pardmetro {unidades) ‘;i::::;a;é;:;;’zglo? GRS Cumprimento (Al Andlises
Minimo | Maximo | superiores VP do VP Agendadas | Realizadas | oo jizadas
Escherichia coll (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Desinfetante residual {mg/L) — 0,33 = — 1 1 100%
Aluminio {ug/L Al) 200 - . 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C {N/mi) Sem alteragéo anormal 0 - — — 1 1 100%
Numero de coldnias a 37 2C (N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - — — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 450 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml} 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH (Unidades pH}) 26,5 e <9 7 - 100% 1 1 100%
Iﬁo {1g/LFe) 200 21 - 100% 1 1 100%
|Manganés (ug/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
[Nitratos® (mg/L NO;) 50 - - 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 25¢C {Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,26 - 100% Xl 1 100%
Antimaénio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
[Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 <0,008 - 100% 1 1 100%
|Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos {ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 50 2 - 0 0
Célclo (mg/L Ca) - 24 - — —— 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 25 <3,0 - 100% 1 1 100%
Clanetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {(mg/L Cu) 2,0 0,051 - 100% 1 1 100%
Crémio {ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza tota! {mg/L CaC0O3) - 130 - - — 1 1 100%
IEnterococos {N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
|[Fluoretos (mg/L F) 1,5 s = 0 0
IMagnésio (mg/L Mg) — 17 - = — 1 1 100%
|Mmerciirio (ug/L Hg) 1 - o 0 0
[Niquel (ug/L Ni) 20 <6,0 - 100% 1 1 100%
[selénio {pg/L Se) 10 - - 0 0
|Cloretos (mg/L C1) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Suifatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alterag&o anormal - - —- -— 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — — -
Tetracloroeteno{ug/L) -— - - - —- 0 0
Tricloroeteno{ug/L) — - - — - 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - — — -
Benzo{b)fluoranteno {ug/L) — - - — — 0 0
Benzo{k)fluoranteno {pg/L) - - - - - 0 0
Benzo{ghi)perileno (ug/t} — - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - - - — - 0 0
Trihalometanos - total (pg/L): 100 - - -— - -—
Cloroférmio(ug/L) — - - —- — 0 0
Bromoférmio{pg/L)] — - . — -~ 0 0
Bromodiclorometano{pg/L)] — = - - -— 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - — — 0 0
Pesticidas - total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (pug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (|.|§_/ L) 0,10 - - 0 0

|NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Martinho das Amoreiras

|NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informag3o complementar relativa 3 averiguagio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagio: 11/08/2014




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. MIGUEL / BAIONA

EDITAL n.2 95/2014

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificagio da qualidade da 4gua da rede piiblica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | o anstises ) N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro {unidades) Cumprimento Andlises
fixado no DL 306/2007 | mMinimo | Méaximo | Superiores VP doVp Agendadas | Realizadas | pozlizadas
Escherichla coli {(N/100 ml) 0 0 - 100% 100%
|Bactérias coliformes {N/100 mi) 0 0 - 100% 100%
Desinfetante residual (mg/L) — 0,37 - — —— 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 - =
Amdnio (mg/L NH,) 0,50 - -

|Nimero de colénias a 22 2C (N/ml)

Sem alteragio anormal

[Ntimero de colénias a 37 2C (N/ml)

Sem alteragdo anormal

1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 ¢ <9 - - -0 0
Ferro (pg/L Fe) 200 - - 0 0
|manganés (ug/L Mn) 50 - - 0 0
INTtratos {mg/L NO;) 50 - - 0 0
|Nitritos (mg/L NO,} 0.5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C {Factor de diluigdo) 3 - - 0 0
Sabor a 259C (Factor de dilui¢do) 3 - - 0 0
Turvago (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (ug/L Sh) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
{Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 o - 0 0
|Boro (mg/1B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos {ug/L BrO,) 10 - - 0 0
|cddmio (ug/L cd) 5,0 - - 0 0
|céicio (mg/L Ca) - = - = = 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) oo - - - = 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 s o 0 0
IFluoretos {mg/L F) 1,5 - - 0 0
|Magnésio {mg/L Mg) — - o — -— 0 0
[merciirio {ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niguel {(ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio {mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgdnico Total {mg/L C) Sem alteragéio anomal - - — — 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno {pg/L): 10 - - — - —
Tetracloroeteno(ug/L) — - - -— — 0 0
Tricloroeteno{ug/L)| — - - — — 0 0

Hidrocarbonetos Aromdticos Policiclicos (pg/L): | 0,10 - - — — —
Benzo({b)fluoranteno (ug/L)] — - = — — 0 0
Benzo{k)fluoranteno (ug/L)| = - - -— — 0 0
Benzo(ghi)perileno {ug/L)| — o = — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L)] — S = — — 0 0

Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - - - -—
Cloroférmio{pg/L) - - - -~ -— 0 0
Bromoférmio(ug/L)| - - - — — 0 0
Bromodiclorometano{ug/L)| — = - — — 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) - - - - — 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 . - 0 0
Pesticida 2 (ug/L)| 0,10 - 0 0
Pesticida 3 (pg/L)| 0,10 - 0 0
Pesticida 4 (ug/L)| 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Miguel / Baiona

NOTA 2: ParAmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

informagdo complementar relativa & averiguagao das situagSes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagiio: 11/08/2014




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE S. TEOTONIO

EDITAL n.2 95/2014

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | .o anslises % NAAnalizesREOR) %
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | it D Cumprimento Anidlises
nimo | Méaximo pe do VP Agendadas | Realizadas | poalizadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) — <0,09 0,66 — — 3 3 100%
Aluminio (ug/LA) 200 42 - 100% 1 1 100%
Aménio {mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Nimero de colénias a 22 2C (N/mi) Sem alteragfio anormal 0 - — — 1 1 100%
lﬂmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragéio anormal 0 - - — 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 247 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100mil) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor {mg_/ L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1! 1! 100%
pH {Unidades pH) 26,5 8 s9 8 - 100% 1 1 100%
L Fe) 200 - - 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
Nitratos “2" {mg/L NO;) 50 <2 - 100% 1 1 100%
|Nitritos {mg/L NO,) 0.5 - - 0 0
|oxidabilidade {(mg/L 0,) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de dilui¢do) 3 <1 - 100% 1 1 100%
{sabor a 252C {Factor de diluigdo} 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvaco (NTU) 4 0,32 - 100% 1 1 100%
Antimonio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos (ug/L Bro,) 10 . - 0 0
|cadmio {pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) - - - — —- 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu} 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
|1,2 - dicloroetano (pg/L) 3,0 - = 0 0
|oureza total (mg/L CaCO3) - - - - -— 0 0
|Enteracocos {N/100 mL) 0 - - 0 0
|Fiuoretos (mg/L F) 1,5 5 = 0 0
|Mmagnésio (mg/L mg) — - - — — 0 0
[Mercﬂrlo {ug/L Hg) 1 - - 0 0
|Nique! {ug/L Ni) 20 - - 0 0
|selénio {ug/L Se) 10 - - 0 0
Ictoretos {mg/LC1) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragio anormal - - — -— 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno {ug/L): 10 - - -— —
Tetracloroeteno(pyl.) — - - - - 0 0
Tricloroeteno(pug/L}| - - - — - 0 0
|Hidrocarbonetos Aromadticos Policiclicos (;tg.)' L): | 0,10 - - — - -
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — - - — -— 0 0
Benzo(k)fluoranteno (pug/L) - - - -— — 0 0
Benzo{ghi)perileno (ug/L) - - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) — - - -— - 0 0
Trihalometanos - total (pg/L): 100 - - - — —
Cloroférmio{ug/L) - - - -— - 0 0
Bromoférmio{pg/L) — - - — — 0 0
Bromodiclorometano(pug/L) — - - — -— 0 0
Dibromoclorometano(ug/L) - - - -— — 0 0 \
|Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L 0,10 e - 0 0
Pesticida 3 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/l.) 0,10 - - 0 0

|NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: S. Teotdnio

NOTA 2: Parimetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {Aguas Publicas do Alentejo) Nitratos

Informag3o complementar relativa 3 averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo: 11/08/2014




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE SANTA CLARA / SABOIA

EDITAL n.2 95/2014

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se  verificagdo da qualidade da dgua da rede puiblica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (vp) | Valores obtidos N.2 Andlises ) N.2 Anilises (PCQA) '
Parimetro (unidades) fixado no DL 306/2007 AT Cumprimento Andlises
Minimo | Maximo pe! do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 100% 3 3 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,39 0,45 -— - 3 3 100%
Aluminio (ng/LAl) 200 - - 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% il 1 100%
|Numero de coldnias a 22 2C (N/mi) Sem alteragéio anormal 0 - — -— 1 1 100%
Wmero de colénias a 37 2C (N/ml} Sem alteragdo anormal 0 - - — 1 1 100%
Condutividade {(uS/cm a 202C) 2500 256 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH} 26,58 <9 7,7 - 100% 1 1 100%
Ferro (ug/L Fe) 200 - - 0 0
[Manganés {pg/L Mn) 50 <15 o 100% 1 1 100%
|Nitratos® (mg/L NO,) 50 - - 0 0
[Nitritos (mg/L NO,) 0.5 - - 0 0
Oxidabilidade {(mg/L O,) 5 23 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢3o) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluicio) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 <0,26 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {(ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (pug/L BrOs}) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célclo (mg/L Ca) - - - — — 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaCO3) - - - — — 0 0
|Enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
|[Ftuoretos (mg/L F) 1,5 = - 0 0
|magnésio (mg/L Mg) — - - — — 0 0
IMerciirio (ug/L Hg) 1 = = 0 0
|Niquel (ug/t Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Organico Total {mg/L C) Sem alteragéo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - o oo —
Tetracloroeteno{ug/L) — - - -— — 0 0
Tricloroeteno(pg/L) — - - — — 0 0
{Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (ug/L): 0,10 - - — — -—
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — - - - — 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)j - - - - -— 0 0
Benzo({ghi)perileno (ug/L)| - = = — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) o - - e - 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - - — — —
Cloroférmio{ug/L} - - - — — 0 0
Bromoférmio(ug/L) o - - --- o 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) — - - - — 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) - - - — — 0 0
IPesticidas — total {ug/L) 0,50 - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 3 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 {ug/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Santa Clara / Sabédia

|NOTA 2: Parametro (conservativo) anatisado pela entidade gestora em aita {

)

Informag3o complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagio: 11/08/2014




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE FERRO

EDITAL n.2 95/2014

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificacdo da qualidade da dgua da rede publica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | o Ansiises i N.2 Andlises (PCQA) 28
Parametro (unidades) fixado no DL 306/2007 | pr e P Cumprimento Andlises
nimo | Méximo P do VP Agendadas | Realizadas | p.ajizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 B 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes {(N/100 mi) 0 0 100% 1 1 100%
Desinfetante residual (mEIL) - 0,35 - — -— 1 1 100%
Aluminio {pug/L Al) 200 - B 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 - - 0 0
|Ndmero de coldnias a 22 2C {N/ml) Sem alteragfio anormal - - -— — 0 0
[NGmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragéio anormal - - -—- - 0 0
Condutividade (11S/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH (Unidades pH}) 26,5 e <9 - - 0 0
Iﬁo (ng/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés {ug/L Mn) 50 - - 0 0
|Nltratosz {mg/LNO,) 50 - - 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de dilulgdo) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de dilui¢io) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 5 = 0 0
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
[Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 e - 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
Bromatos (ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 5 - 0 0
Célcio {mg/L Ca) — - - — — 0 0
Chumbo (pg/L Pb}) 25 - - 0 0
Cianetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu} 2,0 - - 0 0
Crémio {ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {(ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total {mg/L CaCO3) - - - - — 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
{Fluoretos (mg/L F} 1,5 - = 0 0
|Magnésio (mg/L Mg) — - - - - 0 0
[Merciirio (ug/L Hg) 1 a - 0 0
|Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
[selénio (ug/L Se) 10 o - 0 0
|cloretas {mg/L CI) 250 - - 0 0
Sédio {(mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orginico Total {mg/L C) Sem alteragéio anommal - - — -— 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — —— e
Tetracloroeteno(ug/L) - - - — — 0 0
Tricloroeteno(ug/L) - - - —- -~ 0 0
[Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicas (ug/L): 0,10 - - — - —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L)| o - - -— — 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)| — - o — — 0 0
Benzo{ghi)perileno (ug/L) - - - -— - 0 0
indeno(1,2,3-cd)pireno{pug/L) - - - - -- 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - - — ——
Cloroférmio(ug/L) -— - - -— -~ 0 0
Bromoférmio{ug/L) - - - — — 1] 0
Bromodiclorometano{ug/L}]| - - - — — 0 0
Dibromoclorometano{ug/L)| — 5 5 — — 0 0
Pesticidas — total (pg/L) I 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L)| 0,10 . 0 0
Pesticida 2 (ug/L)] 0,10 - 0 0
Pesticida 3 (ug/L)| 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L)] 0,10 - - 0 0

EOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale Ferro

|NOTA 2: Par8metro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

Informagdo complementar relativa 4 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo: 11/08/2014




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE RODRIGO EDUALIROS/2018
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificacdo da qualidade da 4gua da rede publica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valores obtidos % N.2 Anilises (PC| %
Pardmetro {unidades) :i::::?;:f;:;;zglo? Lb Alnélist‘alsp Cumprimento (Bl Andlises
Minimo | Méximo | superiores do VP Agendadas | Realizadas | oo izadas
Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
{Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
IDesinfetante residual (m_g_IL) — <0,09 0,5 - — 2 2 100%
Aluminio (ug/L Al) 200 - - 0 0
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Numero de colénias a 22 2C {N/ml) Sem alteragéio anormal 0 - — - 1 1 100%
INﬁmero de coldnias a 37 2C (N/ml} Sem alteragéo anormal 0 - - — 1 1 100%
|condutividade (uS/cm a 202C) 2500 773 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens {N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 8,2 - 100% 1 ik 100%
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 7,6 - 100% 1 1 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés (pg/L Mn) 50 180 - 1 0% 1 1 100%
[Nitratos (mg/L NO,) 50 <2,0 S 100% 1 1 100%
lNitritos {mg/LNO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O;) - 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de dilui¢io) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,71 = 100% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 - = 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos {ug/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) — - - — - 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 25 S S ] 0
Cianetos (pg/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {(mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {ug/L Cr) 50 = - 0 0
1,2 —dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) -— - - — — 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
[Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
|Magnésio (mg/L Mg) — - - - - 0 0
|Mmerciirio {pg/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO} 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragéo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — — —
Tetracloroeteno(ug/L){ - - - - - 0 0
Tricloroeteno{pg/L)| — - - — — 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): | 0,10 - - —- — —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L)] — - - — — 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)]| — - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L)} — - - — — 0 0
Indeno({1,2,3-cd)pireno(ug/L)] — = o — — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - - - -—
Cloroférmio{ug/L) — - - — — 0 0
Bromoférmio(ug/L)] — - - - - 0 0
Bromodiclorometano(ug/L)| — - - - — 0 0
Dibromoclorometano{ug/L) — - - — — 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L)] 0,10 = = 0 0
Pesticida 3 {ug/L)] 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ugt)l 0,10 - - 0 0
INOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale Rodrigo
lNOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta { }

Desferrizagdo/Desmanganizagéo).

[informag&o complementar relativa 4 averiguacio das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):

Manganés - Em relagdo ao incumprimento de Manganés detetado no sistema de Vale Rodrigo, encontra-se em fase de aquisi¢do de um sistema de tratamento (Filtro

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo: 11/08/2014




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VALE DE SANTIAGO

EDITAL n.2 95/2014

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificacio da qualidade da 4gua da rede publica,
através de andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (VP) Valares obtidos N.2 Andlises g N.2 Andlises (PCQA) X
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 e P Cumprimento Andlises
Minimo | Méximo pel do VP Agendadas | Realizadas | paatizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mil) 0 0 B 100% 100%
|Desinfetante residual {mg/L) - 0,34 - - — 100%
Aluminio (ug/LAl) 200 5 =
Aménio (mg/L NH,) 0,50 B

|Numero de colénias a 22 2C (N/ml)

Sem alteragéio anorma!

|Ntimero de colénias a 37 2C (N/ml)

Sem alterag@o anormal

1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade {S/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH (Unidades pH) 26,58 <9 - - 0 0
I-Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
Manganés (ug/L Mn) 50 - - 0 0
|Nltratos: {mg/LNO,) 50 - - 0 0
Nitritos (mg/LNO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢3o) 3 - - 0 0
Sabor a 252C {Factor de dilui¢io) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos (ug/L 8r0;) 10 - . 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio {(mg/L Ca) - - - - - 0 0
Chumbo {pg/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (pug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {(mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
{Dureza total {mg/L CaCO3) — - - — — 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
|[Fluoretos (mg/L F) 1,5 s - 0 0
|Magnésio (mg/L Mg) — < = — — 0 0
|Merciirio (ng/L Hg) 1 - = 0 0
[Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
|seténio (ug/L Se) 10 = S 0 0
[Cloretos (mg/L Cl) 250 = = 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alteragéo anormal - - — — 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — —- —
Tetracloroeteno(ug/L) - - - --- — 0 0
Tricloroeteno(pg/L)] - - - — — 0 0

|Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): I 0,10 - - — -— —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L)| — = = — — 0 0
Benzo({kjfluoranteno (ug/L)j — - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L)| — = - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) — - - - — 0 0

Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - — — -
Cloroférmio{pg/L) - - - — — 0 0
Bromoférmio{pg/L)| — - - — — 0 0
Bromodiclorometano{pg/L)] — . S — — 0 0
Dibromoclorometano{ug/L)| - - - — - 0 0
|Pesticidas - total (ug/L) | 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L)| 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L)| 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L)| 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (pg/L)| 0,10 - 0 0

INOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Vale de Santiago

INOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

{informagio complementar relativa & averiguac3o das situacdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagdo: 11/08/2014




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE VILA NOVA DE MILFONTES EDITALG 295/ 2000
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica,
através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos 1 o apsiises ') N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro {unidades) fixado no DL306/2007 | g . jores VP Cumprimento Andlises
4 nimo | Maximo | Superiore do VP Agendadas | Agendadas | poatizadas
Escherichia coli (N/100 ml} 0 0 0 100% 6 6 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 100% 6 6 100%
IDesinfetante residual {(mg/L) - 0,13 0,37 — - 6 6 100%
Aluminio (ug/LA) 200 <30 - 100% 1 1 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 <0,05 100% 2 2 100%
|NGmero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéio anormal 0 1] — -~ 2 2 100%
Namero de colénias a 37 2C {N/mi) Sem alterag&io anormal 0 0 — — 2 2 100%
Condutividade (1S/cm a 202C) 2500 249 250 100% 2 2 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 0 100% 2 2 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 <5,0 100% 2 2 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e <9 8 8,1 100% 2 2 100%
tFerro {ug/L Fe) 200 83 - 100% 1! 1 100%
Manganés (ug/L Mn) 50 <15 <15 100% 2 2 100%
Nitratos "2" (mg/L NO,} 50 <2 <2 100% 2 2 100%
|NTtritos {mg/LNO,} 0,5 <0,03 - . 100% 1 1 100%
|oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <1,0 <1,0 100% 2 2 100%
Cheiro a 252C (Factor de diluig3o) 3 <1 <1 100% 2 2 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigio) 3 <1 <1 100% 2 2 100%
Turvagdo (NTU) 4 0,31 <0,26 100% 2 2 100%
Antiménio (ug/L Sbh) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 <0,008 - 100% 1 1 100%
|Boro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos (ug/t BrOs) 10 - - 0 0
Cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
Calcio (mg/L Ca) -— 10 - — — 1 1 100%
Chumbo (ug/L Pb) 25 <3,0 - 100% 1 1 100%
Clanetos {ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 0,011 - 100% 1 1 100%
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano (ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) -— 68 - - — 1 1 100%
|[Enterococos {N/100 mL) 0 0 = 100% 1 1 100%
|[Fluoretos {(mg/L F) 1,5 = 5 0 0
[Magnésio (mg/L Mg) — 10 - — - 1 1 100%
[Mmerciirio (1g/L Hg) 1 - - 0 0
|Niques (ug/L Ni) 20 <6,0 - 100% 1 1 100%
{selénio (ug/L Se) 10 = - 0 0
|ctoretos (mg/L Cl) 250 2 - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragéo anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — - -—
Tetracloroeteno(ug/L)| -~ = - - - 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — - - — - 0 0
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos (pug/L): 0,10 <0,02 - 100% — — --
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) e <0,02 - - — 1 1 100%
Benzo(k}fluoranteno {ug/L) — <0,02 - - — 1 1 100%
Benzo{ght)perileno (pg/L) — <0,02 - — - 1 1 100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno{pg/L) — <0,02 - -— -— 1 1 100%
Trihalometanos - total (ug/L): 100 59 - 100% — - -
Cloroférmio(ug/L) — 11 - — — 1 1 100%
Bromoférmio{ug/L)| - 6 - - — 1 1 100%
Bromodiclorometano(ug/L)| - 21 = — — 1 1 100%
Dibromoclorometano{pg/L)} — 21 o — — 1 1 100%
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {pg/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (pug/L) 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: \.I-ila Nova de Milfontes

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {Aguas Publicas do Alentejo) Nitratos

|Informaciio complementar relativa a averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo: 11/08/2014




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ZAMBUJEIRA DO MAR

EDITAL n.2 95/2014

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificacdo da qualidade da d4gua da rede pubilica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).

Valor Paramétrico (vp) | Valoresobtidos | o apsiises v N.2 Anélises (PCQA) %)
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 superiores VP Cumprimento Andlises
Minimo | Méximo | SuPe do VP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 0 100% 3 3 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 0 100% 3 3 100%
IDesinfetante residual (mg/L) — 0,09 0,5 — - 3 3 100%
Aluminio {ug/L Al) 200 120 - 100% 1 ]! 100%
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
|Ntimero de colénias a 22 2C {N/ml) Sem alteragdio anormal 0 - — - 1 1 100%
Numero de colénias a 37 2C {N/ml) Sem alteragdo anormal 0 - -— —— 1 1 100%
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 251 - 100% 1 1 100%
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,58 59 7.8 - 100% 1 1 100%
Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
[Manganés (ug/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
[Nitratos "2" (mg/L NO;) 50 <2 - 100% 1 1 100%
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
loxidabilidade (mg/L 0,) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
Chelro a 252C (Factor de dilui¢3o) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C (Factor de diluigdo) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 11 - 100% 1 1 100%
Antiménio {ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo{a)pireno (ug/L) 0,010 - - 0 0
IBoro {mg/L B) 1,0 - - 0 0
|sromatos {ug/L 8rO;) 10 - - 0 [¢]
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célclo (mg/L Ca) -— - - — s 0 0
Chumbo (pg/L Pb) 25 5 - 0 0
Clanetos (pg/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {pug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total {mg/L CaCO3) - - - — — 0 0
|enterococos (N/100 mL) [ - - 0 0
|Fluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
|magnésio (mg/L Mg) — - - — — 0 0
[Merciirio (1g/L Hg) 1 - - 0 0
INiquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 E - 0 0
Cloretos {mg/L Cl} 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - E 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragéio anormal - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - - - -
Tetracloroeteno(ug/L) - - - - -— 0 0
Tricloroeteno(ug/L) — - - — — 0 0
Hidracarbonetos Aromaticos Policiclicos (ug/L): 0,10 - E — — =
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) — - - - — 0 0
Benzo(k)fluoranteno {ug/L)| - B - o 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L)] — - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) — - - — — 0 0
Trihalometanos - total {ug/L): 100 - E — — -
Cloroférmio{ug/L)| — - . — — 0 0
Bromoférmio(ug/L) — B - — — 0 0
Bromodiclorometano(ug/L) - - -- - 0 0
Dibromoclorometano{ug/L} — - - e -— 0 0
|Pesticidas — total {pg/L) | 0,50 - 0 0
Pesticida 1 (ug/L)] 0,10 - : 0 0
Pesticida 2 (ug/t)] 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L)] 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L)| 0,10 - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Zambujeira do Mar

NOTA 2: Parametro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (Aguas Publicas do Alentejo) Nitratos

Informac3o complementar relativa a averiguagdo das situa¢Ses de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo: 11/08/2014




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE MOITINHAS

EDITAL n.2 95/2014

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verifica¢cio da qualidade da 4gua da rede puiblica,
através de anlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valores obtidos % N.2 Andlises {PC| %
Paradmetro (unidades) :i?;op:?::.é;:;;,z((:lo? LB Alnéllsc‘alsp Cumprimento (oAl Andlises
Minimo | Maximo | superiores do VP Agendadas | Realizadas | poalizadas
Escherichla coli (N/100 mi) 4] 0 0 100% 2 2 100%
|Bactérias coliformes {(N/100 mi) 0 0 0 100% 2 2 100%
|Desinfetante residual (mg/L) - 0,41 0,36 — — 2 2 100%
Aluminio (Mg/LA) 200 = E 0 0
Amonio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
[Niimero de coldnias a 22 2C (N/ml) Sem alterag#o anormal 0 - — — 1 1 100%
|Ntmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alterag#io anomal 0 - e - 1 1 100%
|Condutividade (1S/cm a 202c) 2500 552 - 100% 1 1 100%
|clostridium perfringens {N/100ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
|cor {mg/L PtcCo) 20 <5,0 - 100% 1 1 100%
}pH {Unidades pH) 26,56 <9 6,9 - 100% 1 1 100%
Ferro (pg! L Fe) 200 670 - 1 0% 1 1 100%
|manganés (pg/t Mn) 50 91 - 1 0% 1 1 100%
|nitratos {mg/LNO;) 50 <2,0 - 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
|oxidabilidade (mg/L 0,) 5 <1,0 - 100% 1 1 100%
|cheiro a 258C (Factor de diluigao) 3 <1 o 100% 1 1 100%
Sabor a 259C {Factor de dilui¢do) 3 <i - 100% 1 1 100%
Turvagio (NTU) 4 <0,26 - 100% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno (ug/L) 0,010 - = 0 0
|Boro {mg/L B} 1,0 - - 0 0
|Bromatos (ug/L BrO,) 10 <6,0 - 100% 1 a il 100%
|cadmio (ug/L Cd) 5,0 - - 0 0
|célcio (mg/L Ca) - - - — — 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (pg/L CN) 50 - - 0 0
Cobre {mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {ug/L Cr) 50 - S 0 0
1,2 — dicloroetano (pg/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total {mg L CaCO3) — 120 - — -— 1 1 100%
[Enterococos {N/100 mL) 0 - - 0 0
{Fluoretos (mg/L F) 1,5 o S 0 0
|magnésio (mg/L Mg) — - - = — 0 0
|Mercirio (ug/t Hg) 1 = - 0 0
[Niquel {ue/L Ni) 20 - - 0 0
|selénio (ug/L Se) 10 = - 0 0
|Cloretos (mg/t CI) 250 - - 0 0
|Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Organico Total {mg/L C) Sem alteragéio anormal - - — — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — — —
Tetracloroeteno{pg/L) - - - — — 0 0
Tricloroeteno{pg/L) — - - -— — 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos (pg/L): | 0,10 - - — -— —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L)| — S S — — 0 0
Benzo(k)fluoranteno (pgil.)l - - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/l.)] - - - — — 0 0
Indeno{1,2,3-cd)pireno(pug/L) -— - - -— - 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - -— — —
Cloroférmio{ug/L)] — a 5 — — 0 0
Bromoférmio{pg_ﬂ)l = - = - - 0 0
Bromodiclorometano{ug/L)] - - - - -— 0 0
leromoclorometano(ug_ll)l — - - - — 0 0
|Pesticidas - total {pug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L)| 0,10 g : 0 0
Pesticida 2 (ug/L)] 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {(ug/L)] 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 {ug/L)| 0,10 - - 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Moitinhas
NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta { }

informac3o complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

Ferro e Manganés - Encontra-se em fase de aquisicio de um sistema de tratamento (Filtro Desferriza¢gdo/Desmanganizagdo).

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitag3o: 11/08/2014




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE CORTES PEREIRAS EDITAUIR0S/2048
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificac3o da qualidade da dgua da rede pliblica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
% o %
Pardmetro {unidades) ‘f::::::;:_é;:;;z(:o? valores oA LB A‘néliszs Cumprimento N2 Andlises PeoA) Andlises
Minimo | Méximo | superiores VP doVP Agendadas | Realizadas | poatizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 100%
Bactérias coliformes (N/100 ml) 0 0 B 100% 100%
IDesinfetante residual {mg/L) - 0,52 - — — 100%
Aluminio {pg/L Al) 200 - -
Aménio (mg/L NH,} 0,50 - -

|Numero de colénias a 22 2C (N/ml)

Sem alterag#io anormal

|Ntimero de colénias a 37 2€ (N/mi)

Sem alteragdo anormal

1 1
1 1
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH {Unidades pH) 26,56 59 - - 0 0
'Erro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|manganés (ug/L Mn) 50 - - 0 0
|nitratos (mg/L NO;) 50 - - 0 0
|Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/L 0,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C {Factor de dilui¢3o) 3 - - 0 0
Sabor a 259C (Factor de diluicio) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (ug/L Sh) 5 - - 0 0
Arsénio {ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
IBenzo{a)pireno (ug/L) 0,010 o - 0 0
[Boro {mg/L B) 1,0 o - 0 0
[Bromatos (ug/L Bro;) 10 - - 0 0
|cadmio (ug/L cd) 5,0 s - 0 0
{cslcio (mg/L Ca) - - - — — 0 0
Chumbo (ug/L Ph) 25 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {pg/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 — dicloroetano {ug/L} 3,0 - - 0 0
Dureza total {mg/L CaCO3) - - - s — 0 0
|enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
{Fluoretos (mg/L F) 1,5 = - 0 0
|Magnésio (mg/L Mg) — - - — — 0 0
[Mmerciirio (ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel {ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio {(ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos {mg/L Cl} 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 0
Carbono Orgénico Total (mg/L C) Sem alteragéo anormal - - — e 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (pug/L): 10 - - — - -
Tetracloroeteno(ug/L) - - - — — 0 0
Tricloroeteno(ug/L) — - - — — 0 0

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos {pg/L): 0,10 - - — -— -—
Benzo{b)fluoranteno {pg/L) o - - - — 0 0
Benzo{k)fluoranteno (pg/L) - - - - - 0 0
Benzo{ghi)perileno (ug/L} — - - — — 0 [}
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L) - - - — — 0 0

Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - -— — -
Cloroférmio{ug/L) — - - -— — 0 0
Bromoférmio{ug/L)| — - = - — 0 0
Bromodiclorometano{pg/L)| — - - - — 0 0
Dibromoclorometano(ug/L)] — - - — — 0 0
|Pesticidas - total (pg/L} 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L)| 0,10 - 0 0
Pesticida 2 (ug/L)] 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (ug/L)} 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (pg/L)] 0,10 - - 0 0

|NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Cortes Pereiras

INOTA 2: Parametro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta (

)

[Informag8o complementar relativa a averiguacdio das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitacdo: 11/08/2014




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE FORNALHAS NOVAS LT RO
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se 3 verificacdo da qualidade da &gua da rede publica,
através de anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valores obtidos % N.2 Andlises {PC| %
Pardmetro (unidades) ‘f{l?(::ol,:;a;:.é;s;/oz(t‘)lo? A% Alnélis:lsp Cumprimento (BNl Andlises
Minimo | Méaximo | Superlores doVP Agendadas | Realizadas | poajizadas
Escherichia coli {N/100 mi} 0 0 - 100% 1 1 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 - 100% 1 1 100%
|pesinfetante residual {mg/L) - 0,14 — — 1 1 100%
Aluminio (ug/LA) 200 5 0 0
Aménio (mg/L NH,) 0,50 <0,05 - 100% 1 1 100%
Numero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alterag&o anormal 0 - — - 1 1 100%
INGmero de colénias a 37 2C (N/ml) Sem alteragéio anormal 0 - — — 1 1 100%
Condutividade {uS/cm a 202C) 2500 791 - 100% 1 1 :100%
Clostridium perfringens (N/100ml} 0 0 - 100% 1 1 100%
Cor (mg/L PtCo) 20 11 - 100% 1 1 100%
pH {Unidades pH) 26,5 e s9 8,1 - 100% 1 1 100%
Ferro (pug/L Fe) 200 190 - 100% 1 1 100%
|manganés (ug/L Mn) 50 <15 - 100% 1 1 100%
[nitratos (mg/L NO;) 50 <2,0 5 100% 1 1 100%
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade {mg/L O,) 5 1 - 100% 1 1 100%
Cheiro a 252C {Factor de diluic3o) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Sabor a 252C {Factor de diluigio) 3 <1 - 100% 1 1 100%
Turvagdo (NTU) 4 9 - 1 0% 1 1 100%
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo(a)pireno {ug/L) 0,010 - - 0 0
[Boro (mg/L B) 1,0 = - 0 0
|Bromatos (ug/L Br0,) 10 - - 0 0
Cédmio (pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio (mg/L Ca) - 20 - — - 1 1 100%
Chumbo {ug/L Pb) 25 <3,0 - 100% il 1 100%
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 <0,010 - 100% 1 1 100%
Crémio {ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
Dureza total (mg/L CaCO3) — 150 - - — 1 1 100%
|enterococos (N/100 mL) 0 0 - 100% 1 1 100%
IFIuoretos {mg/LF) 1,5 0,68 - 100% 1 1 100%
|Magnésio (mg/L Mg) — 25 - — — 1 1 100%
[Merciirio {ug/L Hg) 1 - - 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 <6,0 - 100% 1 a1 100%
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl} 250 190 - 100% 1 1 100%
Sédio (mg/L Na) 200 120 - 100% 1 ] 100%
Sulfatos (mg/L SO,) 250 o - 0 0
Carbono Orgénico Total {mg/L C) Sem alterag&o anomal - - - — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — — —
Tetracloroeteno{ug/L) - - - -— — 0 0
Tricloroeteno(ug/L)} = s - — — 0 0
Hidrocarbonetos Arométicos Policiclicos {ug/L): | 0,10 - - - o —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L)| - = - - — 0 0
Benzo{k)fluoranteno {ug/L)} — o - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L)| - = = — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L)| — = - — — 0 0
Trihalometanos - total {pg/L): 100 - - - e —
Cloroférmio(ug/L)]| - = - — — 0 0
Bromoférmio(pg/L) — - - -— — 0 0
Bromodiclorometano({ug/L) - - - - - 0 0
Dibromoclorometano(ug/L)| - - - - - 0 0
Pesticidas — total (ug/L) 0,50 - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L)| 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 (pg/L)| 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L)] 0,10 - - 0 0
INOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Fornalhas Novas
|NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta ( )

|informacdo complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP {causas e medidas correctivas):
Turvagdo - Nio foram tomadas medidas corretivas por ndo existir risco para a satde publica.

O presidente: José Alberto Candeias Guerreiro

Data da publicitagdo: 11/08/2014




MUNICIPIO DE ODEMIRA

CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE PEREIRO GRANDE

EDITAL n.2 95/2014

pela autoridade competente (ERSAR).

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede puiblica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado

Valor Paramétrico {VP) Valores obtidos N.2 Anélises v N.2 Anilises (PCQA) i
Pardmetro (unidades) fixado no DL 306/2007 | e —— Cumprimento Andlises
nimo | Maximo P doVP Agendadas | Realizadas | pooiizadas

Escherichia coli {N/100 ml) 0 0 - 100% 100%
|Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 - 100% 100%
Desinfetante residual (mg/L) - 0,39 - — 100%
Aluminio (pug/L Al) 200 - -

Aménio (mg/L NH,) 0,50 - -

Niimero de coldnias a 22 2C (N/ml)

Sem altsragéo anormal

Numero de coldnias a 37 2C (N/ml)

Sem alteragéo anormal

1 1
1 it
1 1
0 0
0 0
0 0
0 0
Condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor (mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH {Unidades pH}) 26,5 e s9 - - 0 0
Ferro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|Manganés (ug/L Mn) 50 - = 0 0
[Nitratos (mg/L NO;) 50 - = 0 0
[Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,) 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de dilui¢3o) 3 - - 0 0
Sabor a 252C {Factor de diluigio) 3 - - 0 0
Turvagdo (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio {1g/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (pg/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno (ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo{a)pirenc (pg/L) 0,010 - - 0 0
|Boro (mg/LB) 1,0 - - 0 0
IBromatos {1g/L BrO;) 10 - - 0 0
Cadmio {pg/L Cd) 5,0 - - 0 0
Célcio {mg/L Ca) - - - — -~ 0 0
Chumbo (ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos (ug/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 2,0 - - 0 0
Crémio {ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaCO3) - - - - — 0 0
|Enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
[Fluoretos {mg/L F) 1,5 - - 0 0
|magnésio (mg/L Mg) — - - — = 0 0
[merciirio (ug/L He) 1 - - 0 0
Niquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (pg/L Se) 10 -] - 0 0
Cloretos (mg/L Cl) 250 - - 0 0
Sédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,) 250 - - 0 4]
Carbono Orgéanico Total (mg/L C) Sem aiterag&o anormal - - —- --- 0 0

Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - — — —
Tetracloroeteno{pg/L) — - - — --- 0 0
Tricloroeteno(ug/L}| — - - — — 0 0

Hidrocarbonetos Aromiticos Policiclicos {ug/L): 0,10 - - -— — —
Benzo(b)fluoranteno (ug/L) - - - e — 0 0
Benzo(k)fluoranteno {ug/L) - - - — — 0 0
Benzo(ghi)perileno (ug/L) --- - - -— e 0 0
Indeno({1,2,3-cd)pireno(ug/L) —- - - -— — 0 0

Trihalometanos - total {(ug/L}: 100 - - - —_ -—
Cloroférmio{ug/L) - - - o — 0 0
Bromoférmio(ug/L) — - - -— — 0 0
8romodiclorometano(ug/L) - - - - o 0 0
Dibromoclorometano{pg/L) — - - - e 0 0
|Pesticidas — total {ng/L} 0,50 - 0 0
Pesticida 1 {ug/L) 0,10 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - 0 0
Pesticida 3 (pug/L)} 0,10 B - 0 0
Pesticida 4 {ug/L)| 0,10 - - 0 0

NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Pereiro Grande

NOTA 2: Pardmetro {conservativo) analisado pela entidade gestora em alta {

)

|informag&o complementar relativa & averiguacdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitacio: 11/08/2014




CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
MUNICIPIO DE ODEMIRA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE BARRANCO DO CAl LOGO AL = 2018
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 306/2007, de 27 de agosto, procedeu-se a verificacdo da qualidade da 4gua da rede ptiblica,
através de anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado
pela autoridade competente (ERSAR).
Valores obtidos % N.2 Anélises (PC %
Pardmetro {unidades) :i:’;::;a;:_é;:;},z(c\”o? N Ainélist‘alsp Cumprimento (EC) Andlises
Minimo | Méaximo | superiores do VP Agendadas | Realizadas | paajizadas
Escherichia coli (N/100 ml) 0 0 - 100% 1 1 100%
{Bactérias coliformes (N/100 mi) 0 0 - 100% 1 1 100%
|Desinfetante residual {mg/L) — <0,09 - — 1 1 100%
Aluminio {ug/L Al) 200 - 0 0
Amonio (mg/L NH,) 0,50 - 0 o]
|Ntimero de colénias a 22 2C (N/ml) Sem alteragéo anormal - - — - 0 0
INdmero de coldnias a 37 2C (N/mil)} Sem alteragéio anormal - - - — 0 0
[condutividade (uS/cm a 202C) 2500 - - 0 0
Clostridium perfringens (N/100ml) 0 - - 0 0
Cor {mg/L PtCo) 20 - - 0 0
pH (Unidades pH) 26,5 e <9 - - 0 0
|i=?rro {ug/L Fe) 200 - - 0 0
|[manganés (ug/L mMn) 50 - - 0 0
[Nitratos (mg/L NO;) 50 = - 0 0
Nitritos (mg/L NO,) 0,5 - - 0 0
Oxidabilidade (mg/L O,)} 5 - - 0 0
Cheiro a 252C (Factor de diluigio) 3 - - 0 0
Sabor a 252C (Factor de diluicdo) 3 - - 0 0
Turvagdio (NTU) 4 - - 0 0
Antiménio (ug/L Sb) 5 - - 0 0
Arsénio (ug/L As) 10 - - 0 0
|Benzeno {ug/L) 1,0 - - 0 0
|Benzo{a)pirenc {ug/L) 0,010 - - 0 0
IBoro (mg/L B) 1,0 - - 0 0
|Bromatos (ug/L Bro,) 10 - - 0 0
Cadmio (pg/L Cd) 5,0 s - 0 0
Célclo {mg/L Ca) - - - -— — 0 0
Chumbo {ug/L Pb) 25 - - 0 0
Cianetos {pg/L CN) 50 - - 0 0
Cobre (mg/L Cu) 4 2,0 - - 0 0
Crémio (ug/L Cr) 50 - - 0 0
1,2 - dicloroetano {ug/L) 3,0 - - 0 0
|Dureza total (mg/L CaCO3) - - - - -— 0 0
|enterococos (N/100 mL) 0 - - 0 0
IFluoretos (mg/L F) 1,5 - - 0 0
|Mmagnésio (mg/L Mg) — - - — — 0 0
|Mmerciirio (j1g/L Hg) 1 - - 0 0
INiquel (ug/L Ni) 20 - - 0 0
Selénio (ug/L Se) 10 - - 0 0
Cloretos (mg/L Cl} 250 - - 0 0
Ssédio (mg/L Na) 200 - - 0 0
Sulfatos (mg/L SO,} 250 - - 0 0
Carbono Organico Total (mg/L C) Sem alteragéio anormal - - - — 0 0
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (ug/L): 10 - - -— — -
Tetracloroeteno{ug/L) — - - — — 0 0
Tricloroeteno(pug/L) - - - — -— 0 0
Hidrocarbonetos Aromaéticos Policiclicos {pg/L): 0,10 - - — — —
Benzo(b)fluoranteno {ug/L) - - - - — 0 0
Benzo(k)fluoranteno (ug/L)} — - - = — 0 0
Benzo{ghi)perileno (ug/L)] — - - — — 0 0
Indeno(1,2,3-cd)pireno{ug/L)| - = - - — 0 0
Trihalometanos - total (ug/L): 100 - - - -— —
Cloroférmio{ug/L)] — S = — — 0 0
Bromoférmio{ug/L)| — = - - — 0 0
Bromodiclorometano(pg/L)| — . = — — 0 0
Dibromoclorometano{ug/L)| — o S — — 0 0
Pesticidas - total {ug/L) 0,50 - - 0 0
Pesticida 1 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 2 (ug/L) 0,10 - - 0 0
Pesticida 3 {ug/L)| 0,10 - - 0 0
Pesticida 4 (ug/L)] 0,10 - - 0 0
NOTA 1: Zonas de abastecimento controladas: Barranco do Cai Logo
NOTA 2: Pardmetro (conservativo) analisado pela entidade gestora em alta { }
Informagdo complementar relativa & averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Conforme

deliberagdo de Reunido de Cimara de 17/04/2014, o fontandrio foi encerrado.

O presidente: José Alberto Candelas Guerreiro

Data da publicitagdo: 11/08/2014




